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Раздел 1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой энергии сформированы в составе семь групп по 

виду предлагаемых работ. Все проекты имеют следующий вид: ЭИ-хх.уу, где: 

хх – номер группы проекта: 

Группа 1. Строительство иных объектов системы централизованного 

теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

Группа 2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов 

системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях 

подключения потребителей 

Группа 3. Строительство иных объектов системы централизованного 

теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

Группа 4. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 

централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

Группа 5. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения 

уу – номер проекта внутри группы. 

Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обозначение 

необходимости 

Балансовая 

принадлежно

сть 

Описание и место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год 

начала 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Год 

окончания 

мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
202

8 
2029 

203

0 

203

1 

203

2 

203

3 

203

4 

203

5 
Всего 

До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

Группа 1. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

2 

000,0

0 

38 

628,0

0 

211 

160,00 

321 

724,4

2 

378 

433,5

2 

321 

307,6

0 

77 

399,6

0 

0,0

0 

330 

941,3

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1681594,

44 

ЭИ-

01.0

1 

Строительство 

Пиковой Котельной 

установленной 

мощностью 46 

Гкал/ч на 3-й 

тепловывод СГРЭС-

1, в том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

перспективных 

потребителей, 

поддержание 

требуемого 

температурного 

режима  

инвестор г. Сургут мощность Гкал/ч 0 46 2023 2027     
124 

000,00 

165 

000,0

0 

41 

000,0

0 

41 

000,0

0 

                  
371 

000,00 

ЭИ-

01.0

2 

Строительство 

блочно-модульной 

котельной 48 мкр.,в 

том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей 48 мкр. 

(3 Гкал/ч) 

инвестор 48 мкр мощность Гкал/ч 0 3 2026 2027           

2 

783,6

9 

59 

315,6

0 

                
62 

099,29 

ЭИ-

01.0

3 

Строительство 

Котельная кв. П-12, 

в том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей мкр.П-

12 - (1,1 Гкал/ч) 

инвестор П-12 мощность Гкал/ч 0 1,1 2027 2027             

10 

659,0

0 

                
10 

659,00 

ЭИ-

01.0

4 

Строительство 

Котельной №15 кв. 

П-9., в том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей района 

П-9 - (4.5 Гкал/ч) 

инвестор П-9 мощность Гкал/ч 0 4,5 2025 2026         

3 

954,1

1 

48 

526,5

0 

                  
52 

480,61 

ЭИ-

01.0

5 

Строительство 

Котельной мкр.51.,в 

том числе 

проектные работы. 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей  51 

мкр. - (60Гкал/ч) 

инвестор мкр 51 мощность Гкал/ч 0 60 2022 2024   

20 

000,0

0 

85 

000,00 

71 

887,4

2 

                      
176 

887,42 
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ЭИ-

01.0

6 

Строительство 

Котельной мкр. 

СЗП1, в том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей мкр. 

СЗП1 - (69Гкал/ч) 

инвестор мкр.СЗП1 мощность Гкал/ч 0 69 2029 2029                 

330 

941,3

0 

            
330 

941,30 

ЭИ-

01.0

7 

Комплекс работ по 

строительству 

котельной п. 

Снежный с 

разработкой 

проекта 

Обеспечение 

тепловой энергией 

объектов 

социального 

значения п. Снежный 

- (1,2Гкал/ч) 

инвестор п. Снежный мощность Гкал/ч 0 1,2 2021 2022 

2 

000,0

0 

18 

628,0

0 

                          
20 

628,00 

ЭИ-

01.0

8 

Строительство 

котельной ЦЖ-1, 1 
Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей 

Центрального 

жилого района - (24 

Гкал/ч) 

инвестор  

Центральный 

жилой 

мощность Гкал/ч 0 24 

2025 2026         

75 

880,0

0 

66 

520,0

0 

                  
142 

400,00 

ЭИ-

01.0

9 

Проектирование 

котельной ЦЖ-1, 1 
р-н 2025 2025         

20 

000,0

0 

                    
20 

000,00 

ЭИ-

01.1

0 

Строительство 

Котельной 

производственно-

торгового 

комплекса в кв. П-

10, в том числе 

проектные работы 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей 

производственно-

торгового комплекса 

- (2,7 Гкал/ч) 

инвестор П-10 мощность Гкал/ч 0 2,7 2026 2027     
2 

000,00 
    

7 

425,0

0 

7 

425,0

0 

                
16 

850,00 

ЭИ-

01.1

1 

Строительство 

Котельной кв 

Пойма-2 

Обеспечение 

тепловой энергией 

потребителей 

квартала Пойма-2 

инвестор 
Пойма-2 (район 

протоки Кривуля) 
мощность Гкал/ч 0 61 2025 2026         

112 

304,4

1 

112 

304,4

1 

                  
224 

608,82 

ЭИ-

01.1

2 

Проектирование и 

строительство 

БПТП для нужд 

отопления и ГВС 

двух капитальных 

5-ти этажных домов 

в п. Таежный 

Обеспечение 

перспективных 

потребителей 

тепловой энергией  

инвестор п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 0 1,3 2023 2024     160 

2 

290,0

0 

                      2 450,00 
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ЭИ-

01.1

3 

Строительство 

котельной НТЦ №1  

Обеспечение 

тепловой энергией 

микрорайона Пойма 

реки Объ 

инвестор  мкр. Пойма р.Обь мощность Гкал/ч 0 56 2024 2025       

82 

547,0

0 

82 

547,0

0 

                    
165 

094,00 

ЭИ-

01.1

4 

Строительство 

котельной НТЦ №2 

Обеспечение 

тепловой энергией 

микрорайона Пойма 

реки Объ 

инвестор  мкр. Пойма р.Обь мощность Гкал/ч 0 29 2025 2026         

42 

748,0

0 

42 

748,0

0 

                  
85 

496,00 

Группа 2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения 

потребителей 

7 

680,0

0 

87 

597,0

3 

234 

067,00 

805 

774,0

0 

71 

235,0

0 

0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

1 206 

353,03 

ЭИ-

02.0

1 

Реконструкция 

теплофикационного 

комплекса филиала 

ПАО "ОГК-2" - 

Сургутская ГРЭС-1 

(при условии 

строительства 3-го 

тепловывода) 

Обеспечение 

подключения новых 

потребителей 

Филиал ПАО 

«ОГК-2» - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

г. Сургут 

Отпуск 

установленной 

теплофикационно

й мощности 

Гкал/ч 600 703 2023 2025       

683 

920,0

0 

                      
683 

920,00 

ЭИ-

02.0

2 

Проектирование и 

строительство 

котельной №28 

(п.Юность). 

Увеличение 

установленной 

мощности до 37 

Гкал/ч с 

устройством 

аварийного 

топливного 

хозяйства 

(дизельное). 

Повышение 

эффективности и 

надежности работы 

котельной 

инвестор  п. Юность нагрузка Гкал/ч 16 37 2021 2023 

7 

680,0

0 

78 

454,0

0 

43 

067,00 
                        

129 

201,00 
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ЭИ-

02.0

3 

Разработка проекта 

и строительство 

котельной №29 п. 

Таежный 

установленной 

мощности 7МВт 

Повышение 

эффективности и 

надежности работы 

котельной 

инвестор  п. Таёжный нагрузка Гкал/ч 5,16 6 2022 2024   

2 

500,0

0 

29 

611,00 

16 

055,0

0 

                      
48 

166,00 

ЭИ-

02.0

4 

Актуализация 

проекта котельной 

К-45 для 

теплоснабжения 

мкр. 38, 39 

Обеспечения 

подключения 

перспективных 

тепловых нагрузок 

потребителей 

Западного жилого 

района 

 ООО "СГЭС" 
г.Сургут, мкр. 38, 

39 
нагрузка Гкал/ч 60 100 2022 2022   

6 

643,0

3 

                          6 643,03 

ЭИ-

02.0

5 

Строительство 2 

очереди котельной 

К-45 для 

теплоснабжения 

мкр. 38, 39 

Обеспечения 

подключения 

перспективных 

тепловых нагрузок 

потребителей 

Западного жилого 

района 

 ООО "СГЭС" 
г.Сургут, мкр. 38, 

39 
нагрузка Гкал/ч 60 100 2023 2024     

49 

389,00 

44 

600,0

0 

10 

036,0

0 

                    
104 

025,00 
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ЭИ-

02.0

6 

Техническое 

перевооружение 

Пиковой Котельной 

тепловых сетей 

(ПКТС) с заменой 

перекачивающих 

насосов и 

установкой 

высоковольтных 

преобразователей 

частоты 

Обеспечение 

возможности 

подключения новыцх 

потребителей с 

нагрузкой 90Гкал/ч 

путем увеличения 

пропускной 

способности 

обратного 

трубопровода 

тепломагистрали 

ГРЭС-1 - ПКТС с 

заменой 

существующих 

перекачивающих 

насосов ПН ст. 

№7,8,9,10,11,12 типа 

СЭ-2500-60-11, 

имеющих дефицит 

напора на более 

высоконапорные 

типа WILO SCP и 

установкой 

высоковольтных 

преобразователей 

частоты. 

ООО "СГЭС" 

Пиковая котельная 

тепловых сетей 

(котельная №13) г. 

Сургут, ул. 

Мира,41  

Q 

производительнос

ть , H напор , 

м3/ч, 2500 2000 

2023 2025     
112 

000,00 

61 

199,0

0 

61 

199,0

0 

                    

234 

398,00 

замена подводящих 

трубопроводов к 

котельной 2ДУ1000 

на 2Ду1200 на 

участке от НО46 до 

ввожду в котельную, 

устройство 

перемычки 2Ду800  

N электрическая 

мощность 
м 60 90 0,00 

    кВт 500 и 630 630 0,00 

Группа 3. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 0 
3977,

24 

99572,

62 

1999

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 

542,86 
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ЭИ-

03.0

1 

 Строительство 

котельной №7 

тепловой 

мощностью 10 

МВт, 

двухконтурного 

исполнения с 

металлической 

дымовой трубой в 

несущем каркасе 

Замена 

выраработовшего 

нормативный срок 

эксплуатации здания 

котельной (1977 год 

ввода в 

эксплуатацию), 

основного и 

вспомогательного 

оборудования и 

замнеа его на более 

энергоэффетивное. 

СГМУП 

"ГТС" 

Г. Сургут, ул. 

Индустриальная  

Количество 

котлов 
шт. 12 4 

2022 2023   
3977,

24 

99572,

62 
                        

103 

549,86 

% износа 

котельного 

оборудования 

% 100 0 0,00 

Установленная 

тепловая 

мощность 

МВт 25 10 0,00 

НУР топлива 
кг 

у.т./Гкал 
173,04 151,86 0,00 

НУР 

электроэнергии 

кВтч/Гка

л 
34,47 34,25 0,00 

  

Строительство 

защитного 

ограждения 

тепломагистрали по 

проспекту 

Пролетар-ский. 2 

этап строительства 

(2часть) 

Приобретение 

материалов/строите

льно монтажные 

работы 

Обеспечение 

надежности 

теплоснаб-жения по-

требителей  

Восточного жилого 

рай-она (Защита 

тепломаги-страли 

ПКТС-ВЖР от 

внешних факторов)  

ООО "СГЭС" г. Сургут Протяженность п.м. 2427 4100 2023 2024     42 12,0 

19 

993,0

0 

                      
19 

993,00 

Группа 4. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

66 

530,9

5 

28 

953,4

3 

12 

841,23 

3 

711,6

1 

0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

112 

037,22 
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ЭИ-

04.0

1 

Техническое 

перевооружение 

теплофикационного 

комплекса филиала 

ПАО «ОГК-2» – 

Сургутская ГРЭС-1. 

Повысить 

надежность схемы 

теплоснабжения 

города Сургута и 

филиала за счет 

создания двух 

гидравлически 

независимых 

контуров с 

возможностью 

несения каждым 

тепловой нагрузки 

без ограничения 

отпуска тепла 

потребителям и 

подключения 

турбины Т-190/225-

12.8 

реконструируемого 

блока №13 к 

существующей схеме 

теплоснабжения 

города.  

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационны

й комплекс 

станции в составе 

бойлерных 

установок, 

насосов, тепловых 

сетей, 

электротехническо

го оборудования и 

КИП. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 903 1071 2021 2021 
389,2

6 
                            389,26 
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ЭИ-

04.0

2 

Техническое 

перевооружение 

КИПиА 

энергоблока №8 с 

внедрением АСУ 

ТП 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

возможности 

автоматизированного 

управления всем 

технологическим 

процессом 

выработки 

электрической и 

тепловой энергии 

заданного 

количества и 

качества, включая 

участие в 

регулировании 

параметров 

энергоблока в 

нормальных 

условиях и 

управление 

энергоблоком в 

аварийных 

ситуациях, 

повышена 

эксплуатационная 

готовность и 

маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с 

турбиной К-200-

130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 8. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2020 2021 

3 

509,6

2 

                            

3 509,62 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 20 20 0,00 



 

13 

ЭИ-

04.0

3 

Техническое 

перевооружение 

КИПиА 

энергоблока №6 с 

внедрением АСУ 

ТП 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

возможности 

автоматизированного 

управления всем 

технологическим 

процессом 

выработки 

электрической и 

тепловой энергии 

заданного 

количества и 

качества, включая 

участие в 

регулировании 

параметров 

энергоблока в 

нормальных 

условиях и 

управление 

энергоблоком в 

аварийных 

ситуациях, 

повышена 

эксплуатационная 

готовность и 

маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с 

турбиной К-200-

130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 6. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2021 2023 390 

8 

340,8

3 

                          

8 730,83 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 20 20 0,00 



 

14 

ЭИ-

04.0

4 

Техническое 

перевооружение 

оборудования 

КИПиА блока №6 с 

внедрением 

автоматизированно

й системы розжига 

горелок 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

возможности 

автоматизированного 

управления всем 

технологическим 

процессом 

выработки 

электрической и 

тепловой энергии 

заданного 

количества и 

качества, включая 

участие в 

регулировании 

параметров 

энергоблока в 

нормальных 

условиях и 

управление 

энергоблоком в 

аварийных 

ситуациях, 

повышена 

эксплуатационная 

готовность и 

маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с 

турбиной К-200-

130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 6. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2022 2022   

1 

899,1

7 

                          

1 899,17 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 20 20 0,00 



 

15 

ЭИ-

04.0

5 

Техническое 

перевооружение 

КИПиА блока 

№№1,2,6,9 с 

внедрением 

полномасштабной 

АСУ ТП 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Обеспечение 

возможности 

автоматизированного 

управления всем 

технологическим 

процессом 

выработки 

электрической и 

тепловой энергии 

заданного 

количества и 

качества, включая 

участие в 

регулировании 

параметров 

энергоблока в 

нормальных 

условиях и 

управление 

энергоблоком в 

аварийных 

ситуациях, 

повышена 

эксплуатационная 

готовность и 

маневренность 

энергоблока. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблоки с 

турбиной К-200-

130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 1,2,6,,9. 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2022 2024   400                           

400,00 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 40 40 0,00 



 

16 

ЭИ-

04.0

6 

Реконструкция 

ГРП-1 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Приведения 

технологической 

системы к 

требованиям норм и 

правил в области 

промышленной 

безопасности. 

Повысить 

надежность работы 

ГРП. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2021 2022 
610,8

3 

5 

360,0

0 

                          

5 970,83 

Надежность, 

аварийность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 0,00 

ЭИ-

04.0

7 

Модернизация 

ИТСО ГТС филиала 

Выполнение 

требований 

законодательства в 

области обеспечения 

безопасности и 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

- 
не 

соответствует 
соответствует 2020 2022 

3 

724,8

5 

391,6

7 
                          4 116,52 



 

17 

антитеррористическо

й защищённости 

объектов 

топливноэнергетичес

кого комплекса: 

Федерального закона 

от 21.07.2011г. № 

256ФЗ «О 

безопасности 

объектов 

топливноэнергетичес

кого комплекса». 

0,00 

ЭИ-

04.0

8 

Дооснащение 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов филиала 

ПАО "ОГК-2" - 

Сургутская ГРЭС-1 

Выполнение 

требований 

законодательства в 

области обеспечения 

безопасности и 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

- 
не 

соответствует 
соответствует 2019 2021 

3 

953,3

3 

                            

3 953,33 

антитеррористическо

й защищённости 

объектов 

топливноэнергетичес

кого комплекса: 

Федерального закона 

от 21.07.2011г. № 

256ФЗ «О 

безопасности 

объектов 

топливноэнергетичес

кого комплекса». 

0,00 
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ЭИ-

04.0

9 

Техническое 

перевооружение 

электротехническог

о оборудования 

Необходимость 

замены силового 

электрооборудовани

я и устройств РЗА 

отработавших  

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

Сургутской ГРЭС-1 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Надёжность, 

аварийность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 2021 2025 

1 

900,6

9 

2 

425,5

0 

                          4 326,19 

ЭИ-

04.1

0 

Техническое 

перевооружение 

КРУ 6 кВ с заменой 

масляных 

выключателей на 

вакуумные (бл.12) 

Повышение 

надёжности и 

безопасности работы 

механизмов 

собственных нужд 

6кВ (снижение 

времени 

срабатывания защит, 

применение 

современной 

защиты, снижение 

вероятности 

аварийного 

снижения мощности 

и отключения 

энергоблоков по  

причине отказов из-

за старения 

электромеханически

х устройств 

релейной защиты и 

контрольных 

кабелей) в 

нормальном и 

аварийном режимах 

работы.  

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Надёжность, 

аварийность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 2021 2021 

871,9

3 
                            871,93 



 

19 

ЭИ-

04.1

1 

Реконструкция 

циркводовода с 

применением 

технологии 

формования 

бесшовной 

стеклопластиковой 

трубы внутри 

существующего 

трубопровода 

энергоблока ст.№12 

(напорный) 

Повышение 

прочностных 

характеристик, 

несущей 

способности и 

эксплуатационной 

надежности 

циркуляционных 

водоводов путем 

нанесения 

полимерного 

компаунда 

армированного 

стеклотканью, с 

исключением 

коррозионных 

процессов 

внутренней 

поверхности 

водоводов, 

значительным 

уменьшением 

количества 

органических 

отложений и 

улучшения 

гидродинамических 

свойств 

трубопровода. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационны

й энергоблок с 

турбиной Т-

178/210-130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 12. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Износ % 80 0 2021 2021 

1 

086,5

0 

                            1 086,50 

ЭИ-

04.1

2 

Техническое 

перевооружение 

ПВД  (бл.6) 

Восстановление 

надежности ПВД и 

достижение 

эксплуатации 

оборудования на 

номинальных 

параметрах.  

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Энергоблок с 

турбиной К-200-

130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 6. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

температура 

питательной воды 
°С 214 237 2020 2021 

6 

305,8

3 

                            6 305,83 



 

20 

ЭИ-

04.1

3 

Техническое 

перевооружение 

электрооборудован

ия блоков с заменой 

аккумуляторных 

батарей 

Необходимость 

замены системы 

оперативного 

постоянного тока, 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс, для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

Сургутской ГРЭС-1.  

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1, аккумуляторные 

батареи №5,7, 

энергоблоки 

№9,10,13,14 

Надёжность, 

аварийность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 2021 2023 70,83 

2 

050,0

0 

                          2 120,83 

ЭИ-

04.1

4 

Модернизация 

автоматизированно

й системы 

группового 

управления 

возбуждением 

Автоматическое 

поддержание 

заданного 

Системным 

Оператором 

значения 

напряжения или  

диапазон 

напряжения на 

шинах СГРЭС-1, в 

соответствие с 

требованиями 

Регламента ОРЭМ. 

Повышение 

эксплуатационной 

готовности и 

маневренности 

энергоблоков 

Исключение случаев 

невыполнения 

команды диспетчера 

на изменение 

напряжения на 

системах шин. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Аварийность, 

- 
не 

соответствует 
соответствует 2020 2021 

553,2

8 
                            

553,28 

надёжность, риск 0,00 

неисполнения 0,00 

команд 0,00 

диспетчера 0,00 
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ЭИ-

04.1

5 

Модернизация 

котельной №32 

(инв.№10242),  

п.Снежный. 

Монтаж вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ с 

разработкой 

проектной 

документации, 

приобретением 

электрооборудован

ия, проведением 

монтажных работ. 

Замена устаревшей 

защитной и 

коммутационной 

аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых 

кабельных линий. 

Замена 

осветительных 

приборов в 

соответствии с 

программой в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций 

осуществляющих 

регулярные виды 

деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут п. 

Снежный, Еловая, 

3 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабже

ния 2 

2021 2022   
571,8

2 
                          571,82 



 

22 

ЭИ-

04.1

6 

Модернизация 

котельной №33 

(инв.№10243) 

п.Снежный. 

Монтаж вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ с 

разработкой 

проектной 

документации, 

приобретением 

электрооборудован

ия, проведением 

монтажных работ. 

Замена устаревшей 

защитной и 

коммутационной 

аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых 

кабельных линий. 

Замена 

осветительных 

приборов в 

соответствии с 

программой в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций 

осуществляющих 

регулярные виды 

деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут п. 

Снежный, Еловая, 

3 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабже

ния 2 

2021 2022   
575,3

2 
                          575,32 

ЭИ-

04.1

7 

Модернизация 

электроснабжения 

на котельной №13  

(инв.10001) с  

заменой вводных 

автоматических 

выключателей и  

кабельной линии от 

ВРУ до ДЭС 

Для обеспечения 

надежного 

электроснабжения 

котельной требуется 

замена вводных 

автоматических 

выключателей 

2500А, а также 

монтаж силовой КЛ 

0,4кВ от ВРУ 

котельной №13 до 

ДЭС котельной №14. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, ул. 

Западная 1/1 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабже

ния 1 

2022 2022   

3 

513,8

1 

                          3 513,81 



 

23 

ЭИ-

04.1

8 

Модернизация 

резервного 

электроснабжения 

котельной №5 

(инв.№10872). 

Разработка проекта, 

замена вводного 

автоматического 

выключателя в ДЭС 

с приобретением 

электрооборудован

ия и материалов.  

Для обеспечения 

надежного 

электроснабжения 

котельной требуется 

замена вводного 

автоматического 

выключателя 1600А, 

а также 

модернизация цепей 

управления ДЭС для 

автоматической 

автономной работы 

ДЭС. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, п. 

Дорожный 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 
    2022 2022   

676,0

3 
                          676,03 

ЭИ-

04.1

9 

Модернизация 

системы 

электроснабжения в 

помещениях 

столовой 

(инв.10023) на 

территории 

котельных №1, №2 

по ул. Нефтяников, 

24. Разработка 

проекта, монтаж 

вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ с 

приобретением 

электрооборудован

ия. 

Замена устаревшей 

защитной и 

коммутационной 

аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых 

кабельных линий. 

Замена 

осветительных 

приборов в 

соответствии с 

программой в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

организаций 

осуществляющих 

регулярные виды 

деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабже

ния 2 

2022 2023   20,74 784,56                         

805,30 

ул. Нефтяников 24 0,00 



 

24 

ЭИ-

04.2

0 

Модернизация 

котельной № 

"Спортивное ядро". 

Разработка 

проектной 

документации, 

монтаж резервного 

электроснабжения с 

приобретением 

ДЭС, 

электрооборудован

ия и материалов. 

Для обеспечения 

надежного 

резервного 

электроснабжения 

котельной № 

"Спортивное ядро" 

требуется ДЭС 

100кВт 

СГМУП 

"ГТС" 
 г.Сургут, 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабже

ния 1 

2024 2024       

2 

628,0

3 

                      2 628,03 

ЭИ-

04.2

1 

Модернизация 

резервного 

электроснабжения 

на котельной №30 

(инв.10239). 

Разработка 

проектной 

документации, 

монтаж резервного 

электроснабжения с 

приобретением 

ДЭС, 

электрооборудован

ия и материалов. 

Для обеспечения 

надежного 

резервного 

электроснабжения 

котельной №30 и 

автоматической 

автономной работы 

ДЭС требуется 

модернизация цепей 

управления ДЭС  

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, 

п.Лунный 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабже

ния 1 

2023 2023     738,17                         738,17 

ЭИ-

04.2

2 

Разработка проекта 

на модернизацию 

котельной №6 

(инв.№10034). 

Замена котлов. 

Устройство 

системы аварийного 

топлива котельной. 

Техническое 

перевооружение 

системы 

автоматизации. 

Повышение 

надежности и 

бесперебойности 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования, 

контроля параметров 

и режимов работы 

котельной. 

СГМУП 

"ГТС" 
Заячий остров 

Количество 

котлов; 

Установленная 

тепловая 

мощность; НУР 

топлива; НУР 

электроэнергии 

шт.; МВт; 

кг.у.т./Гк

ал; 

кВтс/Гка

л 

4;11;155,77;24,

94 

4; 11; 130,26; 

24,94 
2023 2023     

2 

312,57 
                        2 312,57 



 

25 

ЭИ-

04.2

3 

Замена сетевого 

электронасосного 

агрегата №6 СЭ 

800-100 котельной 

№14 (инв.№10027) 

Замена насосных 

агрегатов 

выработавших свой 

нормативный срок 

службы 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, ул. 

Западная 1/2 
КПД % 83 83 2023 2023     

2 

003,53 
                        2 003,53 

ЭИ-

04.2

4 

Замена сетевого 

насоса №1-3 1Д315-

50 с 

электродвигателем 

котельной №6  

(инв.10034) 

Замена насосных 

агрегатов 

выработавших свой 

нормативный срок 

службы 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, Заячий 

остров 
КПД % 79 79 2023 2024     518,78 

1 

083,5

8 

                      1 602,36 

ЭИ-

04.2

5 

Замена сетевых 

водоподогревателей 

пластинчатого типа 

котельной №21 

(инв.№10203) на 

теплообменные 

аппараты 

интенсифицированн

ые 

Замена 

теплообменников 

выработавших свой 

нормативный срок 

службы, на аппараты 

теплообменные 

интенсифицированн

ые с повышенным 

КПД. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, п. 

Звездный, ул. 

Трубная 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 4,522 4,522 2023 2023     
3 

022,19 
                        3 022,19 

ЭИ-

04.2

6 

Модернизация 

электроснабжения 

котельной №3 

(инв.10299) с 

прокладкой 

вводных кабельных 

линий 0,4кВ до 

новой ТП 

2х2500кВА 

В связи со 

строительством 

новой ТП 

2х2500кВА  и 

переводом нагрузок 

на данную ТП на 

основании пиьсма 

ООО "СГЭС" №3293 

от 05.09.19г. 

Реконструкция 

электроснабжения 

котельной №3. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут ул. 

Майская 10/1 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабже

ния 2 

2022 2022   

2 

728,5

4 

                          2 728,54 



 

26 

ЭИ-

04.2

7 

Модернизация 

резервного 

электроснабжения 

на котельной №6 

(инв.10034). 

Разработка 

проектной 

документации, 

монтаж резервного 

электроснабжения с 

приобретением 

ДЭС, 

электрооборудован

ия и материалов. 

Для обеспечения 

надежного 

резервного 

электроснабжения 

котельной №6 

требуется ДЭС 

200кВт 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут п. 

Зайчий остров 

Надежность 

электроснабжения 

Категори

я 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабже

ния 1 

2023 2023     
3 

461,43 
                        3 461,43 

ЭИ-

04.2

8 

Нежилое здание 

котельная №1. 

Восстановление 

внутренней и 

наружной 

антикоррозионной 

защиты 

металлической 

четырехствольной 

дымовой трубы с 

газоходами 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

771,0

0 

                            3 771,00 

ЭИ-

04.2

9 

Нежилое здание 

котельной №13. 

Восстановление 

внутренней и 

наружной 

антикоррозионной 

защиты 

металлической 

дымовой трубы 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

1 

728,0

0 

                            1 728,00 



 

27 

ЭИ-

04.3

0 

Нежилое здание 

котельная №5. 

Реализация проекта 

системы аварийного 

топливоснабжения 

(дизельное топливо) 

с проведением 

пусконаладочных и 

режимно-

наладочных работ 

(2 этап) 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

15 

200,0

0 

                            
15 

200,00 

ЭИ-

04.3

1 

Разработка 

проектной и 

рабочей 

документации с 

прохождением 

государственной 

экспертизы по 

котельной №7 в г. 

Сургут, ХМАО-

Югра 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

044,0

0 

                            3 044,00 

ЭИ-

04.3

2 

Замена, монтаж 

запорной и запорно-

регулирующей 

арматуры на 

котельных  

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

1 

690,0

0 

                            1 690,00 

ЭИ-

04.3

3 

Нежилое здание 

котельной №2. 

Ремонт насосов 

рециркуляции Wilo 

SCP125/470-75/4 

№1, 2 котельной 

№2. Замена 

торцевых 

уплотнений на 

оригинальные 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 669                             669,00 



 

28 

ЭИ-

04.3

4 

Нежилое здание 

котельной №22. 

Модернизация 

схемы 

регулирования 

отпуска теплоты на 

водяных 

подогревателях 

котельной. 

Установка клапанов 

трехходовых 

смесительных Ду80, 

100 с 

электроприводами 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 470                             470,00 

ЭИ-

04.3

5 

Нежилое здание 

котельной №24. 

Модернизация 

схемы 

регулирования 

отпуска теплоты на 

водяных 

подогревателях 

котельной. 

Установка клапанов 

трехходовых 

смесительных Ду80, 

100 с 

электроприводами 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 470                             470,00 

ЭИ-

04.3

6 

Нежилое здание 

котельной №5. 

Замена 

циркуляционных 

насосов ГВС №1, 2 

КМ-80-65/160 на 

насосы Wilo IL 

80/160-11/2 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 361                             361,00 



 

29 

ЭИ-

04.3

7 

Нежилое здание 

котельной №2, 

нежилое здание 

котельной №3, 

нежилое здание 

котельной №5. 

Замена солевых 

насосов АХ-50-32-

160 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 276                             276,00 

ЭИ-

04.3

8 

Нежилое здание 

котельной №22, 

нежилое здание 

котельной №29. 

Замена стальных 

емкостей запаса 

подпиточной воды 

объемом 2м3, 3м3 

на емкости из 

полиэтилена 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 140                             140,00 

ЭИ-

04.3

9 

Нежилое здание 

котельных №13, 14. 

Работы по 

устройству 

тепловой изоляции 

трубопроводов 

внутри котельных 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

1 

590,0

0 

                            1 590,00 



 

30 

ЭИ-

04.4

0 

Нежилое здание 

котельной №1, 

нежилое здание 

котельной №5, 

нежилое здание 

котельной №22, 

нежилое здание 

котельной №26, 

нежилое здание 

котельной №27, 

нежилое здание 

котельной №29, 

нежилое здание 

котельной №33, 

нежилое здание 

котельной №34. 

Капитальный 

ремонт 

теплообменного 

оборудования 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

1 

560,0

0 

                            1 560,00 

ЭИ-

04.4

1 

Нежилое здание 

котельной №27. 

Капитальный 

ремонт 

водогрейных котлов 

Vitoplex100 SXI 

(Q=1,4 МВт) №1, 2 

с заменой трубных 

досок котлов 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 600                             600,00 

ЭИ-

04.4

2 

Нежилое здание 

котельной №13. 

Монтаж насосов 

рециркуляции 

котельной с 

обвязкой 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 335                             335,00 



 

31 

ЭИ-

04.4

3 

Нежилое здание 

котельной №29 п. 

Таежный. 

Разработка проекта 

с проведением 

экспертизы 

промышленной 

безопасности на 

техническое 

перевооружение 

газового 

оборудования 

котельной с 

последующей 

реализацией 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 242                             242,00 

ЭИ-

04.4

4 

Капитальный 

ремонт и 

техперевооружение 

электрооборудован

ия котельных 

(пускателей, авт. 

Выключателей, 

силовых 

электрошкафов, 

секционных 

панелей, 

регистраторов и 

т.п.) 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 734                             734,00 

ЭИ-

04.4

5 

Котельная №32, 33 

Геронтологический 

центр п. Снежный. 

Разработка 

проектной 

документации по 

монтажу вводно-

распределительного 

устройства 0,4 кВ 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 98                             98,00 



 

32 

ЭИ-

04.4

6 

Котельная №28 п. 

Юность. Монтаж 

вводно-

распределительного 

устройства 0,4 кВ с 

приобретением 

электрооборудован

ия и пуско-

наладочными 

работами согласно 

проекту 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

2 

733,0

0 

                            2 733,00 

ЭИ-

04.4

7 

Нежилое здание 

котельной №3. 

Разработка рабочей 

документации по 

реконструкции 

внешнего 

электроснабжения 

котельной №3 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 183                             183,00 

ЭИ-

04.4

8 

Нежилое здание 

котельной №1. 

Замена частотноого 

преобразователя 

мощностью 30 кВт 

для подпиточного 

насоса №1 - 1шт. 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 258                             258,00 

ЭИ-

04.4

9 

Нежилое здание 

котельной №1. 

Замена эл. 

Гидравлического 

привода клапана 

горелки ВК№1 - 

2шт. 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 585                             585,00 



 

33 

ЭИ-

04.5

0 

Нежилое здание 

котельной №26, 

нежилое здание 

котельной №27, 

нежилое здание 

котельной №29, 

нежилое здание 

котельной №33. 

Монтаж охранно-

пожарной 

сигнализации на 

котельных 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 522                             522,00 

ЭИ-

04.5

1 

Нежилое здание 

котельной №26, 

нежилое здание 

котельной №27, 

нежилое здание 

котельной №30, 

нежилое здание 

котельной №32, 

нежилое здание 

котельной №33, 

нежилое здание 

котельной №34. 

Монтаж частотных 

преобразователей 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 785                             785,00 

ЭИ-

04.5

2 

Замена запорной 

арматуры на 

объектах 

предприятия 

Производственная 

программа СГМУП 

"ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

5 

120,0

0 

                            5 120,00 

Группа 5. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного 

теплоснабжения 

16 

981,7

9 

67 

545,6

2 

2 

306,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

86 

833,61 



 

34 

ЭИ-

05.0

1 

Техническое 

перевооружение 

системы подготовки 

подпиточной воды 

теплосети с заменой 

насоса осветленной 

воды 

Выполнение 

нормативного 

удельного расхода 

топлива на отпуск э/э 

и т э/э 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Водоподготовител

ьная установка для 

подпитки 

теплосети города. 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Мощность 
кг.у.т./Гк

ал 
153,8 153,8 2021 2021 209,1                             209,10 

ЭИ-

05.0

2 

Внедрение системы 

анализа дымовых 

газов с оптическими 

датчиками (О2, СО) 

за дымососами 

блока ст. №15 

     Повышение 

надежности и 

экономичности 

работы котельного 

оборудования за счет 

оптимизации 

топочного режима 

котла, уменьшения 

расхода 

электроэнергии на 

привод тягодутьевых 

механизмов. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационны

й энергоблок с 

турбиной Т-

180/210-130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 15. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Удельный расход 

условного 

топлива на отпуск 

единицы тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гк

ал 
153,8 153,8 2022 2022   

10 

500,0

0 

                          
10 

500,00 



 

35 

ЭИ-

05.0

3 

Внедрение системы 

анализа дымовых 

газов с оптическими 

датчиками (О2, СО) 

за дымососами 

блока ст. №16 

     Повышение 

надежности и 

экономичности 

работы котельного 

оборудования за счет 

оптимизации 

топочного режима 

котла, уменьшения 

расхода 

электроэнергии на 

привод тягодутьевых 

механизмов. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

Теплофикационны

й энергоблок с 

турбиной Т-

180/210-130 и 

котлоагрегатом 

ТГ-104 

станционный 

номер 15. ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Удельный расход 

условного 

топлива на отпуск 

единицы тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гк

ал 
153,8 153,8 2022 2022   

10 

500,0

0 

                          
10 

500,00 

ЭИ-

05.0

4 

Техническое 

перевооружение 

ХВО с внедрением 

установки 

ультрафильтрации. 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации в части 

обеспечения 

безопасности 

объектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры. 

Модернизация части 

существующего 

комплекса 

предварительной 

очистки с 

использованием 

современных 

отечественных 

технологий 

мембранной очистки 

для обеспечения 

нормативного 

качества и 

количества 

обессоленной воды, 

восполнения 

пароводяных потерь 

в циклах 

энергоблоков и 

подпиточной воды 

для нужд теплосети 

стабильно высокого 

качества. 

Филиал ПАО 

"ОГК-2" - 

Сургутская 

ГРЭС-1 

ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. 

Электротехническ

ая, 23/1, Филиал 

ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-

1 

Информационная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 

2020 2022 

2 

679,6

9 

9 

400,0

0 

                          

12 

079,69 

Износ % 90 0 0,00 



 

36 

ЭИ-

05.0

5 

Выполнение работ 

по замене 

комплексного 

агрегата 

генераторного 

(КАГ) 24-30/30000 

на элегазовое 

генераторное 

распредустройство 

и защит блока 810 

МВт, выполненных 

на 

электромеханическ

их реле на 

микропроцессорные 

с разработкой 

проекта 

Необходимость 

замены силового 

оборудования и 

устройств РЗА, 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс, для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

Сургутской ГРЭС-2. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2018 2022   

1 

450,0

0 

                          1 450,00 

ЭИ-

05.0

6 

Техническое 

перевооружение 

противопожарного 

трубопровода 

промплощадки 

Сургутской ГРЭС-2 

Повышение 

противопожарной 

безопасности зданий, 

сооружений и 

оборудования, 

соблюдение 

законодательных 

актов по пожарной 

безопасности, 

выполнение 

технических 

мероприятий по 

надлежащему 

противопожарному 

состоянию объекта и 

техническую 

готовность к работе 

систем 

пожаротушения (ФЗ 

от 21.12.1994г. №69-

ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Правила пожарной 

безопасности для 

энергетических 

предприятий (ВППБ 

01-02-95*).  

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Износ % 90 0 2021 2023   

1 

075,0

0 

                          1 075,00 



 

37 

ЭИ-

05.0

7 

Техническое 

перевооружение 

электроснабжения 

системы охраны 

дамбы 

водохранилища 

Сургутской ГРЭС-2 

для перевода с III на 

I категорию 

надежности, путем 

установки дизель 

генераторных 

станций. 

Повышение 

надежности 

электроснабжения 

систем охраны 

Сургутской ГРЭС-2, 

расположенных на 

восточной части 

дамбы 

водохранилища в 

соответствии с 

требованиями 

правил по 

обеспечению 

безопасности и 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса, раздел 

«Требования к 

системе 

электропитания», 

путем изменения 

категории 

надежности с III на 

категорию I. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

надежность, 

аварийность 
  III категория I категория 2020 2022   575                           575,00 

ЭИ-

05.0

8 

Техническое 

перевооружение 

системы отвода 

дренажных вод от 

подтопленных 

водовыпусков №7,8 

дренажа земляной 

плотины 

Сургутской ГРЭС-2 

Обеспечение 

надежности и 

безопасной 

эксплуатации 

напорной плотины 

Сургутской ГРЭС-2. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Соответствие 

законодательству 
  

не 

соответствует 
соответствует 2019 2023   

383,3

3 
                          383,33 



 

38 

ЭИ-

05.0

9 

Техническое 

перевооружение 

релейной защиты, 

автоматики и цепей 

вторичной 

коммутации 

комплектных 

распредустройств 

(КРУ) -6 кВ на 

энергоблоках ст. 

№№ 1-6 

Повышение 

надёжности и 

безопасности работы 

механизмов 

собственных нужд 

6кВ (снижение 

времени 

срабатывания защит, 

применение 

современной 

оптической дуговой 

защиты, снижение 

вероятности 

аварийного 

снижения мощности 

и отключения 

энергоблоков по 

причине отказов из-

за старения элек-

тромеханических 

устройств релейной 

защиты и 

контрольных 

кабелей) в 

нормальном и 

аварийном режимах 

работы путём 

исключения из 

работы 

электромеханически

х реле, 

выработавших 

нормативный срок 

эксплуатации и 

замены всех 

контрольных 

кабелей, применения 

современных 

микропроцессорных 

терминалов, 

имеющих функцию 

самодиагностики, 

осциллографировани

я, осуществления 

блокировки от 

ошибочных действий 

оперативного 

персонала. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надёжность, 

аварийность 
- 

не 

соответствует 
соответствует 2018 2025   

983,3

3 
                          983,33 



 

39 

ЭИ-

05.1

0 

Техническое 

перевооружение с 

заменой 

электродвигателей  

дымососа осевого 

двухступенчатого 

типа ДОД-43-

500ГМ 

Снижение износа и 

нагрева 

подшипниковых 

узлов, уменьшение 

вибрации, 

устранение причины 

снижения КПД 

электродвигателей, 

устранение 

экономических 

потерь, связанных с 

постоянными 

дополнительными 

объёмами работ по 

восстановлению 

беличьей клетки 

роторов ДС, 

предотвращение 

технологических 

нарушений в работе 

оборудования, 

продление срока 

полезной 

эксплуатации. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  

не 

соответствует 
соответствует 2020 2022   

1 

366,6

7 

                          1 366,67 

ЭИ-

05.1

1 

Техническое 

перевооружение 

комплексного 

агрегата 

генераторного КАГ 

24-30/30000 и защит 

энергоблока ст.№2 

с разработкой 

проекта 

Необходимость 

замены силового 

электрооборудовани

я и устройств РЗА 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2021 2023   

5 

525,0

0 

                          5 525,00 



 

40 

ЭИ-

05.1

2 

Техническое 

перевооружение 

паропроводов III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора пара 

подогревателей 

высокого давления 

ПВД-6 энергоблока 

ст.№1 

Возможность 

эксплуатации 

оборудования на 

номинальных 

параметрах. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2019 2022   275                           

275,00 

Восстановление 

надежности 

паропровода III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

0,00 

ЭИ-

05.1

3 

Техническое 

перевооружение 

устроиств передачи 

аварийных сигналов 

и команд (УПАСК) 

типа АНКА на 

высоковольтные 

линии ВЛ-500 

"Сургутская ГРЭС-

2-Кириловская" в 

филиале 

"Сургутская ГРЭС-

2" ПАО "Юнипро" 

Замена 

выработавших свой 

эксплуатационный 

ресурс УПАСК типа 

АНКА на 

микропроцессорную 

аппаратуру типа 

АКА Кедр. В 

настоящий момент 

устаревшая 

аппаратура 

сохранилась лишь на 

ВЛ-500 «Сургутская 

ГРЭС-2 – 

Кирилловская». 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надёжность, 

устаревшее 

оборудование 

  
Низкая, снято 

с производства 
Высокая 2022 2022   

216,6

7 
                          216,67 



 

41 

ЭИ-

05.1

4 

Техническое 

перевооружение 

электроснабжения 

освещения рабочих 

мест ХВО-1,2 по 

особой группе I 

категории 

надёжности 

Техническое 

перевооружение сети 

освещения рабочих 

мест ХВО-1,2 с 

целью приведения 

освещения в 

соответствие с 

требованиями 

федеральных норм и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

«Правила 

безопасности 

химически опасных 

производственных 

объектов». 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

надежность   III категория I категория 2022 2022   33,33                           33,33 



 

42 

ЭИ-

05.1

5 

Модернизация 

оборудования 

химического цеха 

филиала « 

Сургутская ГРЭС-

2» ПАО « Юнипро» 

для соответствия 

требованиям 

федеральных норм 

и правил  

химически опасных 

производственных 

объектов (ФНП  

ХОПО) 

выполнение 

требований приказа 

№365 от 18.09.2017г. 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору о 

внесении изменений 

в Федеральные 

нормы и правила в 

области 

промышленной 

безопасности 

«Правила 

безопасности 

химически опасных 

производственных 

объектов», 

утвержденные 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору от 

21 ноября 2013 г. 

№559. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Правила 

безопасности 

ХОПО 

  

Несоответстви

е "Правилам  

безопасности 

ХОПО" 

Соответствие 

"Правилам  

безопасности 

ХОПО" 

2021 2022   8,33                           8,33 

ЭИ-

05.1

6 

Техническое 

перевооружение 

щита постоянного 

тока инженерно 

бытового комплекса 

ИБК с заменой 

аккумуляторной 

батареи под ключ 

Предотвращение 

аварийных ситуаций 

из-за потери 

управления 

элементами главной 

электрической схемы 

Сургутской ГРЭС-2 

в результате потери 

оперативного тока 

защит 

электрооборудовани

я и центральной 

сигнализации на 

центральном щите 

управления  

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

износ % 95 0 2021 2022   
841,6

7 
                          841,67 



 

43 

ЭИ-

05.1

7 

Реконструкция 

реактора РОДЦ-

500/60000 с заменой 

вводов 500кВ на 

ввода с RIP 

изоляцией 

Повышение 

надежности работы 

реакторов РОДЦ-

60000/500. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  

не 

соответствует 
соответствует 2020 2022   

458,3

3 
                          

458,33 

Сокращение объемов 

технического 

обслуживания и 

ремонта, снижение 

эксплуатационных 

затрат на ремонтно-

техническое 

обслуживание путем 

замены морально и 

физически 

устаревшего 

оборудования на 

современное и как 

следствие продления 

срока полезного 

использования 

реактора.. 

0,00 

ЭИ-

05.1

8 

Техническое 

перевооружение 

паропроводов III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора пара 

подогревателей 

высокого давления  

ПВД-6 энергоблока 

ст.№3 

Возможность 

эксплуатации 

оборудования на 

номинальных 

параметрах. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2020 2023   

1 

483,3

3 

                          

1 483,33 

Восстановление 

надежности 

паропровода III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

0,00 



 

44 

ЭИ-

05.1

9 

Техническое 

перевооружение 

системы пожарной 

сигнализации 

инженено бытового 

комплекса  ИБК и 

встроенного ИБК 

филиала 

«Сургутская ГРЭС-

2» ПАО «Юнипро», 

под «ключ» 

Снижение времени 

от момента 

срабатывания 

датчиков пожарной 

сигнализации до 

обнаружения 

источника 

задымления 

персоналом путём 

применения 

адресных пожарных 

извещателей в 

каждом защищаемом 

помещении и 

визуализации 

события на АРМ 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
  

не 

соответствует 
соответствует 2020 2023   

133,3

3 
                          133,33 

ЭИ-

05.2

0 

Техническое 

перевооружение 

комплексного 

агрегата 

генераторного КАГ 

24-30/30000 и защит 

энергоблока ст.№3 

с разработкой 

проекта 

Замена силового 

электрооборудовани

я и устройств РЗА 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

СГРЭС-2. 

Повышение 

надёжности и 

эффективности 

работы РЗА 

энергоблока в 

нормальных и 

аварийных 

(послеаварийных) 

режимах работы, 

повышение 

динамической и 

статической 

устойчивости 

энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2023   
133,3

3 
                          133,33 



 

45 

ЭИ-

05.2

1 

Safe.On Внедрение 

системы 

обнаружения 

возгораний на 

маслосистемах 

турбин (маслобаки, 

подшипники, 

маслопроводы) с 

установкой 

детекторов дыма и 

теплового 

излучения во всех 

местах 

потенциального 

выхода (утечки и 

разлива) масла 

Повышение 

надежности и 

пожарной 

безопасности 

оборудования и 

здания главного 

корпуса. 

Предотвращение 

факторов и условий, 

способствующих 

возникновению 

пожароопасных 

аварийных ситуаций, 

развитие которых 

может привести к 

возникновению 

пожара, создающего 

угрозу жизни и 

здоровью 

работников, 

нарушению 

стабильной работы 

технологического 

оборудования и 

целостности здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 

требованиям 

аудита Uniper 

SE  

соответствует 

требованиям 

аудита Uniper 

SE  

2017 2024   
933,3

3 
                          933,33 



 

46 

ЭИ-

05.2

2 

Safe.On. Внедрение 

системы 

пожаротушения на 

маслосистемах 

паровых турбин 

Повышение 

надежности и 

пожарной 

безопасности 

оборудования и 

здания. 

Предотвращение 

факторов и условий, 

способствующих 

возникновению 

пожароопасных 

аварийных ситуаций, 

развитие которых 

может привести к 

возникновению 

пожара, создающего 

угрозу жизни и 

здоровью 

работников, 

нарушению 

стабильной работы 

технологического 

оборудования и 

целостности здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
- 

не 

соответствует 

требованиям 

аудита Uniper 

SE  

соответствует 

требованиям 

аудита Uniper 

SE  

2017 2023   
866,6

7 
                          866,67 



 

47 

ЭИ-

05.2

3 

Safe.On. Разработка 

и реализация 

проекта по 

оборудованию 

трансформаторов 

СН дренчерными 

системами 

пожаротушения (в 

период КР 

энергоблоков) 

Повышение 

надежности и 

пожарной 

безопасности 

оборудования и 

здания. 

Предотвращение 

факторов и условий, 

способствующих 

возникновению 

пожароопасных 

аварийных ситуаций, 

развитие которых 

может привести к 

возникновению 

пожара, создающего 

угрозу жизни и 

здоровью 

работников, 

нарушению 

стабильной работы 

технологического 

оборудования и 

целостности здания. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Пожарная 

безопасность 
шт 

не 

соответствует 
соответствует 2017 2023   75                           75,00 

ЭИ-

05.2

4 

Модернизация ПТК 

«Космотроника-

Венец» путем 

замены экрана 

коллективного 

пользования на 

энергоблоке №6 

филиала 

“Сургутская ГРЭС-

2” ПАО “Юнипро” 

Обеспечение 

надежного 

предоставления 

информации о 

состоянии 

оборудования и 

работе 

сигнализационных 

табло оперативному 

персоналу на экране 

коллективного 

пользования НТК 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Информационная 

безопасность 
  

не 

соответствует 
соответствует 2022 2022   

608,3

3 
                          

608,33 

«Космотроника-

Венец» энергоблока 

№6 

0,00 



 

48 

ЭИ-

05.2

5 

Техническое 

перевооружение 

комплексного 

агрегата 

генераторного КАГ 

24-30/30000 

энергоблока ст.№6 

с разработкой 

проекта 

Замена силового 

электрооборудовани

я и устройств РЗА 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

СГРЭС-2. 

Повышение 

надёжности и 

эффективности 

работы РЗА 

энергоблока в 

нормальных и 

аварийных 

(послеаварийных) 

режимах работы, 

повышение 

динамической и 

статической 

устойчивости 

энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2022   33,33                           33,33 



 

49 

ЭИ-

05.2

6 

Техническое 

перевооружение 

трубопроводов 

питательной воды и 

основного 

конденсата 

энергоблоков 

ст.№№3, 5 

Техническое 

перевооружение 

трубопроводов 

питательной воды и 

основного 

конденсата 

энергоблока ст. №3 

для обеспечения 

возможности подачи 

воды на котёл от 

КЭН-3 ст. с целью 

пуска блока из 

холодного состояния 

в условиях 

отсутствия 

стороннего 

источника пара 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
  

не 

соответствует 
соответствует 2021 2022   

208,3

3 
                          208,33 



 

50 

ЭИ-

05.2

7 

Техническое 

перевооружение 

комплексного 

агрегата 

генераторного КАГ 

24-30/30000 

энергоблока ст.№4 

с разработкой 

проекта 

Замена силового 

электрооборудовани

я и устройств РЗА 

отработавших 

нормативный 

эксплуатационный 

ресурс для 

повышения 

эксплуатационной 

надежности схемы 

выдачи мощности 

СГРЭС-2. 

Повышение 

надёжности и 

эффективности 

работы РЗА 

энергоблока в 

нормальных и 

аварийных 

(послеаварийных) 

режимах работы, 

повышение 

динамической и 

статической 

устойчивости 

энергоблоков 

Сургутской ГРЭС-2 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Отключающая 

возможность 

генератора 

А 30000 165000 2022 2022   33,33                           33,33 

ЭИ-

05.2

8 

Техническое 

перевооружение 

дымососа 

рециркуляции газов  

с заменой 

электродвигателей 

6кВ типа 2АДО-С-

1250-6000-6У1 

энергоблоков ст. 

№1, 5. 

Повышение 

надежности работы 

дымососа 

рециркуляции газов 

и снижение рисков 

возникновения 

технологических 

нарушений, 

связанных с их 

отказов и как 

следствие 

увеличение срока 

полезного 

использования. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Надежность, 

аварийность 
шт 

не 

соответствует 
соответствует 2022 2022   

383,3

3 
                          383,33 



 

51 

ЭИ-

05.2

9 

Техническое 

перевооружение 

паропроводов III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора пара 

подогревателей 

высокого давления 

ПВД-6 энергоблока 

ст.№6 

Возможность 

эксплуатации 

оборудования на 

номинальных 

параметрах. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

КПД (температура 

пара 

промперегрева), 

увеличение срока 

эксплуатации 

°С 528 540 2022 2022   41,67                           

41,67 

Восстановление 

надежности 

паропровода III 

отбора и 

трубопроводов 

отбора к ПВД-6. 

0,00 

ЭИ-

05.3

0 

Капитальный 

ремонт бл.1 ДП 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2021 2022   
241,6

7 
                          241,67 



 

52 

ЭИ-

05.3

1 

Капитальный 

ремонт бл. №2 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2022 2022   

8 

533,3

3 

                          8 533,33 

ЭИ-

05.3

2 

Средний ремонт бл. 

6 ДП 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/ч 840 840 2022 2022   

3 

025,0

0 

                          3 025,00 



 

53 

  

Реконструкция 

сетей освещения 

главного корпуса с 

переходом на 

светодиодные 

светильники для 

нужд филиала 

«СГРЭС-2» 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-2 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024 

11 

791,0

0 

4 

207,0

0 

                          
15 

998,00 

  

Замена нижних 

плит радиальных 

уплотне-ний РВП и 

настройка зазоров с 

целью ми-

нимизации 

присосов 

регенеративного 

воздухоподогревате

ля SPBП-А/Б в 

рамках выполнения 

капитального 

ремонта эб ст.№ 5 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-3 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024                               0,00 



 

54 

  

Замена нижних 

плит радиальных 

уплотне-ний РВП и 

настройка зазоров с 

целью ми-

нимизации 

присосов 

регенеративного 

воздухоподогревате

ля 1PBП-А/Б в 

рамках выполнения 

капитального 

ремонта эб ст.№ 1 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-4 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024 

1 

936,0

0 

                            1 936,00 

  

Замена нижних 

плит радиальных 

уплотне-ний РВП и 

настройка зазоров с 

целью ми-

нимизации 

присосов 

регенеративного 

воздухоподогревате

ля 2PBП-А/Б в 

рамках выполнения 

капитального 

ремонта эб ст.№ 2 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-5 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024   

1 

963,0

0 

                          1 963,00 



 

55 

  

Замена нижних 

плит радиальных 

уплотне-ний РВП и 

настройка зазоров с 

целью ми-

нимизации 

присосов 

регенеративного 

воздухоподогревате

ля 3PBП-А/Б в 

рамках выполнения 

капитального 

ремонта эб ст.№ 3 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-6 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024     
1 

963,00 
                        1 963,00 

  

Перевод дренажа 

греющего пара БУ с 

конценсатора ТГ на 

ПНД-2 (снижение 

потреть тепла  

конденсатора БУ) 

Для обеспечения 

надежности и 

безопасности 

агрегатов и 

доведение технико-

экономических 

показателей их 

работы до значений, 

близких к проектным 

субъектами 

электроэнергетики 

должны 

осуществляться 

плановые ремонты. 

Филиал ПАО 

"Юнипро" - 

Сургутская 

ГРЭС-7 

филиал 

«Сургутская 

ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро» 

        2021 2024 366                             366,00 



 

56 

ЭИ-

05.3

3 

Весы лабораторные 

аналитические  СЕ-

224С, Класс 

точности I 

(специальный), 

точность 0.001 г., 

наименьший предел 

взвешивания 0,01 г., 

наибольший предел 

взвешивания 220 г. 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2022 2022   86,3                           86,30 

ЭИ-

05.3

4 

Плита 

нагревательная 

LOIP LH-302 

(температура 

нагрева 375°С, 

размеры платформы 

(460х320)мм, 

стеклокерамика, 

потребляемая 

мощность 2,5кВт 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2022 2022   98,46                           98,46 

ЭИ-

05.3

5 

Сварочный аппарат 

ПНД 

электромуфтовый 

"Протва" 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2022 2022   98,75                           

98,75 

оснащен: 0,00 

1. 

жидкокристалличес

ким матричным 

индикатором; 

0,00 

2. одноплатной 

микро ЭВМ; 
0,00 
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3. 

энергонезависимой 

памятью не менее 

256 Кб (хранит 

информацию о 6000 

сварных 

соединениях); 

0,00 

4. «карандашом» 

для считывания 

штрихкода (сканер 

– опция); 

0,00 

5. измерителем 

сопротивления 

нагревательного 

элемента; 

0,00 

6. измерителем 

температуры 

окружающей среды; 

0,00 

7. измерителем 

напряжения 

питающей сети; 

0,00 

8. степенью защиты 

IP-54 

(пылезащищенный); 

0,00 

9. портом RS-232 

последовательной 

связи с 

персональным 

компьютером; 

0,00 

10. портом USB для 

подключения 

переносного флэш 

накопителя; 

0,00 
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11. сумка для 

переноски и 

хранения. 

0,00 

ЭИ-

05.3

6 

Аппарат высокого 

давления Посейдон 

B11-180-22-Br-

Reel1 50-180 бар. 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2022 2022   
161,6

7 
                          

161,67 

В комплекте: 

сверхлегкий резино-

пластиковый шланг 

- 1шт.; 

0,00 

2 

оптимизированных 

форсунки ЗЕТ; 

шланг прох. 8мм х 

60м на 

пласт.барабане; 2 

трубоочистные 

форсунки; костюм 

влагозащищенный; 

бак 500 л; 

Подкачивающий 

насос JP5-48 с 

корпусом из 

нерж.стали, 

самовсасывающий 

(до 8 м), макс: 6 бар 

83л/мин 40°C, в 

комплекте со 

штуцерами 1", 

хомутами и 

шлангом 1" длиной 

3м для 

подключения к 

емкости, 220-230В, 

IP 44; Система 

водопескоструйной 

очистки ST-55, в 

комплекте с 

регулятором подачи 

песка, с трубкой 

600мм с ручкой, с 

форсункой 065, с 

всасывающей 

трубкой со шлангом 

длиной 5м 

(допустимая 

фракция песка 0,2-

0,8мм), Вх-

1/4"BSP(Ш), до 

200бар; 

Инжекторный насос 

для откачивания 

шлама, 080, M22m, 

длина шланга 5м; 

Роторная форсунка. 

0,00 

ЭИ-

05.3

7 

Компрессор 

винтовой КВ-3/8П 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2022 2022   
605,4

7 
                          

605,47 

(на шасси) 0,00 

Производительност

ь, м3/ мин 2,5 
0,00 
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Давление номин., 

МПа 0,8-1,2 
0,00 

Мощность привода, 

кВт Deutz 

F02M2011 (24,2) 

0,00 

Масса, кг Габариты, 

мм 3086х1561х1247 

(750) 

0,00 

ЭИ-

05.3

8 

Система для 

центровки валов-

КВАНТ-ЛМ-Ех 

предотвращение 

возникновения 

аварийных ситуаций 

ООО 

"Газпром 

энерго" 

котельная 8-го 

Промузла г. 

Сургут 

        2023 2023     343,2                         343,20 

Итого по источникам тепловой энергии 

93 

192,7

4 

226 

701,3

2 

559 

947,05 

1 151 

203,0

3 

449 

668,5

2 

321 

307,6

0 

77 

399,6

0 

0,0

0 

330 

941,3

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

3 210 

361,16 
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Раздел 2  
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Раздел 3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и 

сооружений на них 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них сформированы в составе пяти 

групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют следующий вид: ТС-хх.уу, где: 

хх – номер группы проекта: 

• Группа 1. Строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей; 

• Группа 2. Строительство новых объектов на тепловых сетях в целях подключения 

потребителей; 

• Группа 3. Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей; 

• Группа 4. Строительство тепловых сетей в целях повышения надежности и 

эффективности работы системы теплоснабжения; 

• Группа 5. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с целью снижения износа, 

повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения; 

• Группа 6. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружения объектов на 

тепловых сетях с целью снижения износа, повышения надежности и эффективности работы 

системы теплоснабжения; 

• Группа 7. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения; 

уу – номер проекта внутри группы. 

Перечень мероприятий по тепловым сетям и сооружениям на них представлен в 

таблице 2.1. 
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Таблица 3.1 Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Обозначение необходимости 

Балансовая 

принадлежно

сть 

Описание и место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год 

начала 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Год 

окончания 

мероприят

ия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. изм. 

Значения показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всег

о 

До 

реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

Группа 1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

71 

455,6

4 

96 

128,34 

89 

264,73 

122 

438,57 

200 

455,17 

172 

622,80 

120 

190,4

6 

0,00 

14 

000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

886 

555,7

1 

ТС-

01.01 

Проектирование 

тепловых сетей до 

объекта 

Образовательный 

комплекс в 

микрорайоне 44 г. 

Сургута "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации "Школа-

детский сал" с 

универсальной 

безбарьерной средой "  

Обеспечение подключения новых 

потребителей  с нагрузкой  0,78 

Гкал/ч.  

инвестор мкр.44 

    

0 2Ду80 L=68 

2024 2024       161,4                       161,4 

ТС-

01.02 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта 

Образовательный 

комплекс в 

микрорайоне 44 г. 

Сургута"Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации "Школа-

детский сал" с 

универсальной 

безбарьерной средой"  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2025 2025         

3 

833,32 
                    

3 

833,3

2 

ТС-

01.03 

Проектирование 

тепловых сетей до 

объекта "Билдинг сад" 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 

с нагрузкой 0,08 Гкал/ч 

инвестор мкр.41 

    

0 2Ду65  =67,6 

2025 2025         170,44                     
170,4

4 

ТС-

01.04 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Билдинг сад 

"  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2025 2025         

2 

011,96 
                    

2 

011,9

6 
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ТС-

01.05 

Проектирование 

тепловых сетей до 

объекта  "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в микрорайоне 35 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 

с нагрузкой 3,22 Гкал/ч 

инвестор мкр.35 

    

0 2Ду125= 144  

2022 2022   267,26                           
267,2

6 

ТС-

01.06 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта  "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в микрорайоне 35 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2023 2024     

2 

550,00 
2 551,05                       

5 

101,0

5 

ТС-

01.07 

Проектирование 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в микрорайоне 43 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 

с нагрузкой 2,93 Гкал/ч  

инвестор мкр.43 

    

0 2Ду 125= 84 

2025 2025         215,16                     
215,1

6 

ТС-

01.08 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в микрорайоне 43 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2026 2027           

3 

470,54 
                  

3 

470,5

4 



 

64 

ТС-

01.09 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от УТ-

5.2 проект. до границы 

земельного участка 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

30 г. Сургута 

(общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

на 1500 учащихся в 

мкр.30 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ№2 на 1500 

учащихся 

инвестор мкр.30     0 2Ду125 L=16 2027 2028             911                 911 

ТС-

01.10 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от УТ-

5.2 проект. до границы 

земельного участка 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

30 г. Сургута 

(общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

на 1500 учащихся в 

мкр.30 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ на 1500 

учащихся 

инвестор мкр.30     0 2Ду125 L=16 2027 2028             911                 911 
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ТС-

01.11 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК-

97-2 (УТ-2) до 

границы земельного 

участка объекта 

"Нежилое здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в мкр.24 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ на 1500 

учащихся 

инвестор мкр.24 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150 L=80 2025 2026         

8 

391,00 
                    

8 

391,0

0 

ТС-

01.12 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК-

5 до границы 

земельного участка 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в мкр.31Б 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ на 990 

учащихся 

инвестор мкр.31Б     0 2Ду100 L=40 2026 2027           
2 

018,00 
                  

2 

018,0

0 
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ТС-

01.13 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК-

95-6 до границы 

земельного участка 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

5А г. Сургута 

(общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

на 1500 учащихся 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ на 1500 

учащихся 

инвестор мкр.5А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду76-100 L=60 2022 2023   

5 

529,00 
                          

5 

529,0

0 

ТС-

01.14 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от УТ-

9 до границы 

земельного участка 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

34 г. Сургута 

(общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

на 1500 учащихся в 

мкр.34 

Подключение объекта 

соцкультбыта СОШ на 1500 

учащихся 

инвестор мкр.34 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100 L=24 2021 2022 

1 

803,0

0 

                            

1 

803,0

0 

ТС-

01.15 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК-

94-3 (УТ-1) до 

детского сада в мкр.2 

Подключение объекта 

соцкультбыта детский сад 
инвестор мкр.2 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду50 L=183 2023 2023     

6 

058,00 
                        

6 

058,0

0 
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ТС-

01.16 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК-

27-15 (ТК-15) до 

школы на 1500 

учащихся, ул. 

Нефтяников 

Подключение объекта 

соцкультбыта школа на 1500 

учащихся, ул. Нефтяников 

инвестор мкр.4 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100 L=44 2022 2022   

2 

655,00 
                          

2 

655,0

0 

ТС-

01.17 

Строительство сетей 

теплоснабжения в п. 

Снежный   

Обеспечение тепловой энергией 

объектов социального значения 

п. Снежный - (1,2Гкал/ч) 

инвестор п.Снежный 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду25-150 L=1367 2022 2022   

31 

173,00 
                          

31 

173,0

0 

ТС-

01.18 

Строительство сетей 

теплоснабжения в 

мкр.51 

Обеспечение тепловой энергией 

потребителей  51 мкр.  
инвестор мкр.51       

2Ду700, L=816,71 

2022 2025   
4 

978,00 

8 

000,00 
8 000,00 

8 

000,00 
                    

28 

978,0

0 

2Ду500, L=1382,48 

2Ду400, L=552,38 

2Ду250, L=1086,84 

2Ду200, L=93 

2Ду175, L=477,22 

2Ду150, L=914,71 

2Ду125, L=950,58 

2Ду100, L=642,24 

2Ду80, L=373,3 

2Ду70, L=578,19 

2Ду50, L=620,46 

2Ду40, L=586,66 

2Ду32, L=94,97 

2Ду25, L=360,28 

ТС-

01.19 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от ТК 

до объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в п. 

Лунный 

Подключение объекта 

соцкультбыта "Детский сад в п. 

Лунный" 

инвестор п. Лунный 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду80 L=30,0 2026 2027           

1 

224,00 
                  

1 

224,0

0 
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ТС-

01.20 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от 

9ТК22 до объектов 

соцкультбыта в мкр.28 

Подключение объектов 

соцкультбыта - детский сад и 

средняя общеобразовательная 

школа 

инвестор 
от 9ТК22 до 

ТК(проектир.) 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду125 L= 250 2024 2025       603,17 

14 

836,93 
                    

15 

440,1

0 

ТС-

01.21 

Строительство 

распределительных 

тепловых сетей от 

9ТК22 до объекта 

"Нежилое здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в мкр.28 

Подключение объектов 

соцкультбыта - детский сад  
инвестор 

от ТК(проектир.) 

до детского сада на 

300 мест в мкр.28 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду80 L= 41 2026 2027           160 

1 

472,0

0 

                

1 

632,0

0 

ТС-

01.22 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

33 г. Сургута" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

900 учащихся 

инвестор мкр. 33 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду125; L=37,1м 2021 2021 

2 

089,3

2 

                            

2 

089,3

2 

ТС-

01.23 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

42 г. Сургута на 900 

учащихся в 1 смену 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

900 учащихся 

инвестор мкр. 42 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100; L=23,17м 2021 2022 

1 

244,4

6 

                            

1 

244,4

6 



 

69 

ТС-

01.24 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

30А г. Сургута 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1500 учащихся 

инвестор мкр. 30А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=219,77м 2021 2022 

11 

803,8

4 

                            

11 

803,8

4 

ТС-

01.25 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в жилом районе 

"Марьина гора" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1250 учащихся 

инвестор мкр. Марьина гора 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=45,33м 2025 2026         

2 

434,67 
                    

2 

434,6

7 

ТС-

01.26 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой" 

в жилом районе 

"Марьина гора" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1250 учащихся 

инвестор мкр. Марьина гора 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=24,81м 2023 2024     

1 

332,54 
                        

1 

332,5

4 

ТС-

01.27 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Начальная 

образовательная 

школа в микрорайоне 

45 г. Сургута" 

Подключение начальной 

образовательной школы на 550 

учащихся 

инвестор мкр. 45 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду65; L=73м 2027 2028             

4 

111,3

6 

                

4 

111,3

6 
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ТС-

01.28 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

38 г. Сургута 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1500 учащихся 

инвестор мкр. 38 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100; L=87,18м 2022 2023   

4 

682,43 
                          

4 

682,4

3 

ТС-

01.29 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа №9 в 

микрорайоне 39 г. 

Сургута. Блок 2" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

550 учащихся 

инвестор мкр. 39 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду175; L=15,27м 2021 2022 

820,1

5 
                            

820,1

5 

ТС-

01.30 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в 16А 

микрорайоне г. 

Сургута 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

900 учащихся 

инвестор мкр. 16А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=46,8м 2024 2025       2 635,77                       

2 

635,7

7 

ТС-

01.31 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа на территории 

"Университетского 

городка" 

(общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1500 учащихся 

инвестор мкр. Пойма-3 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду250; L=60,69м 

2025 2026         
4 

839,76 
                    

4 

839,7

6 

2Ду125; L=26,47м 
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ТС-

01.32 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

27 А г. Сургуте 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1500 учащихся 

инвестор мкр. 27А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=112,71м 2027 2028             

6 

053,6

5 

                

6 

053,6

5 

ТС-

01.33 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 

20А г. Сургута 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)" 

Подключение средней 

общеобразовательной школы на 

1500 учащихся 

инвестор мкр. 20А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=44м 2023 2025     787,67 787,67 787,67                     

2 

363,0

1 

ТС-

01.34 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Школа - 

детский сад в 21-22 

микрорайонах г. 

Сургута (200 

учащихся/100мест)" 

Подключение школы-десткого 

сада на 200 учащихся/ 100 мест 
инвестор мкр. 21-22 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100; L=172,98м 2027 2028             

9 

290,7

5 

                

9 

290,7

5 

ТС-

01.35 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в 

микрорайоне 30 

Подключение десткого сада на 

300 мест 
инвестор мкр.30 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду125; L=51,94м 2026 2027           

2 

925,26 
                  

2 

925,2

6 
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ТС-

01.36 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в жилом 

районе "Марьина 

гора" 

Подключение десткого сада на 

300 мест 
инвестор мкр. Марьина гора 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=20,23м 2023 2024     

1 

086,55 
                        

1 

086,5

5 

ТС-

01.37 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в жилом 

районе "Марьина 

гора" 

Подключение десткого сада на 

300 мест 
инвестор мкр. Марьина гора 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=34,56м 2023 2024     

1 

856,21 
                        

1 

856,2

1 

ТС-

01.38 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Нежилое 

здание для 

размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации" в 

микрорайоне N 36" 

Подключение десткого сада на 

200 мест 
инвестор мкр. 36 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду40; L=15,7м 2023 2024     843,25                         

843,2

5 
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ТС-

01.39 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Загородный 

специализированный 

(профильный) военно-

спортивный лагерь 

"Барсова гора" на базе 

центра военно-

прикладных видов 

спорта 

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Центр 

специальной 

подготовки 

"Сибирский легион" 

город Сургут" 

Подключение перспективного 

объекта 
инвестор п. Барсово 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду65; L=40,51м 

2025 2026         
4 

889,08 
                    

4 

889,0

8 

2Ду40; L=31,15м 

ТС-

01.40 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Загородный 

специализированный 

(профильный) 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь "Олимпия" на 

базе муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Олимпия" город 

Сургут" 

Подключение перспективного 

объекта 
инвестор п. Барсово 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду80; L=125,08м 

2025 2026         
13 

482,18 
                    

13 

482,1

8 

2Ду65; L=119,86м 
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ТС-

01.41 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Спортивный 

комплекс с 

искусственным льдом 

(территория 

"Хозяйственной зоны 

СПОПАТ")" 

Подключение спортивного 

комплекса с искусственным 

льдом 

инвестор 

Северный 

промышленный 

район 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду100; L=178,64м 

2021 2022 

10 

403,0

8 

                            

10 

403,0

8 

2Ду50; L=15,05м 

ТС-

01.42 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Спортивный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом 

(территория 

"Хозяйственной зоны 

"СПОПАТ")" 

Подключение спортивного 

комплекса с универсальным 

залом 

инвестор 

Северный 

промышленный 

район 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду100; L=33,54м 2021 2022 

1 

801,4

3 

                            

1 

801,4

3 

ТС-

01.43 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Спортивный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом (Мкрн 

30А)" 

Подключение спортивного 

комплекса с универсальным 

игровым залом 

инвестор мкр. 30А 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду25; L=15,07м 2021 2022 

809,4

1 
                            

809,4

1 

ТС-

01.44 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Спортивный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом (Мкр-н 

44)" 

Подключение спортивного 

комплекса с универсальным 

залом 

инвестор мкр. 44 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=310м 2021 2022 

16 

650,1

0 

                            

16 

650,1

0 

ТС-

01.45 

Строительство 

тепловх сетей до 

объекта "Дворец 

боевых искусств 

(Мкр-н 30А)" 

Подключение дворца боевых 

искусств 
инвестор мкр. 30А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду150; L=55,58м 2021 2022 

3 

129,7

1 

                            

3 

129,7

1 

ТС-

01.46 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Научно-

технологический 

центр" 

Подключение научно-

технологического центра (408000 

кв.м.) 

инвестор   
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0   2029 2030                 

8 

000,0

0 

            

8 

000,0

0 
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ТС-

01.47 

Строительство 

тепловых сетей до 

объекта "Корпус на 

400 мест для 

Сургутского 

государственного 

университета для 

реализации программ 

среднего 

профессионального 

образования" 

Подключение корпуса на 400 

мест 
инвестор   

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0   2027 2028                 

6 

000,0

0 

            

6 

000,0

0 

ТС-

01.48 

Строительство 

тепловых сетей районе 

39 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 
ООО "СГЭС" мкр. 39 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м.     2022 2024   

14 

700,00 

10 

000,00 

10 

000,00 
                      

34 

700,0

0 

ТС-

01.49 

Строительство 

тепловых сетей в 

районе застройки 

Марьиной горы 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 
инвестор мкр. Марьина гора 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду500 L=390,42 

2021 2022 

20 

901,1

4 

20 

901,14 
                          

41 

802,2

8 

2Ду350 L=1912,02 

2Ду300 L=1052,61 

2Ду250 L=4526,07 

2Ду219 L=710,82 

2Ду200 L=3402,33 

2Ду150 L=4377,66 

2Ду100 L=231,12 

2Ду50 L=119,1 

ТС-

01.50 

Строительство 

тепловых сетей в 

районе застройки 

ЦЖР1 и ЦЖР2 

Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией 
инвестор ЦЖР1 и ЦЖР2 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 

2Ду50 L=154,31 

2022 2024   
11 

242,51 

11 

242,51 

11 

242,51 
                      

33 

727,5

3 

2Ду125 L=88,76 

2Ду150 L=213,05 

2Ду250 L=130,05 

2Ду300 L=337,1 

2Ду400 L=296,95 

2Ду450 L=31,14 
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ТС-

01.51 

Строительство 

тепловой сети 

"Тепломагистраль от 

ТК-4 в КК36 до УТ-3 

мкр. 41" 

Обеспечение подключения новых 

потребителей в Западном жилом 

районе. Строительство новой 

закольцовывающей тепловой 

сети 2Ду 400 мм позволяет: 

ООО "СГЭС" 

Тепловая сеть 

(закольцовывающа

я перемычка) г. 

Сургут ул. 

Александра 

Усольцева, ул. 

Грибоедова 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 0 2Ду400 L=1090 2023 2024       5 907,00 39 95,0 

32 

395,00 

19 

736,0

0 

                

58 

038,0

0 

- обеспечить требуемый 

располагаемый напор в тепловой 

камере ТК-4 равный dP=(P1-

P2)=(7,5-5,8)=1,7 кгс/см2; 

- обеспечить расчетное 

теплоснабжение существующих 

и перспективных потребителей в 

мкр. 35, 35а, 36, 38, 42; 

- создать условия для включения 

в работу новой перекачивающей 

насосной станции (ПНС) 

ТС-

01.52 

Строительство III 

тепловывода от 

СГРЭС-1, в том числе 

проектные работы, от 

точки разветвления в 

районе мкр. 31В 

Использование резерва 

мощности ГРЭС-1 за счет 

увеличения пропускной 

способности тепловых сетей. 

Обеспечение подключения новых 

потребителей  потребителей  в 

центре г. Сургут до микрорайона 

18 

инвестор 

Участок 

тепломагистрали 

от СГРЭС-1 до 

новой пиковой 

котельной, новая 

пиковая котельная 

по ул. 

Энергостроителей, 

участок 

тепломагистрали 

от новой пиковой 

котельной до 

ЮЗЖР  

      2Ду1000 L=2278 м 2023 2027     
45 

508,00 

74 

643,00 

96 

613,00 

98 

035,00 

57 

968,0

0 

                

372 

767,0

0 
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ТС-

01.53 

Строительство 

тепловой сети         " 

Тепломагистраль от 

ТК-4 в КК36 до УТ-3 

мкр.41" 

Обеспечение подключения новых 

потребителей в Западном жилом 

районе .  Строительство новой 

закольцовывающей тепловой 

сети 2Ду400 мм позволяет: 

-  обеспечить требуемый 

располагаемый напор в тепловой 

камере ТК-4 равный dP = (Р1 – 

Р2) = (7,5 – 5,8) = 1,7 кгс/см2; 

- обеспечить расчетное 

теплоснабжение существующих 

и перспективных потребителей в 

35,35А,  36, 38, 42 микрорайонах;  

- создать условия для включения 

в работу новой перекачивающей 

насосной станции (ПНС) . 

СГЭС-1 г. Сургут        2 Ду 400, 1088,62 2024 2027       5 907,00 
39 

950,00 

32 

395,00 

19 

736,7

0 

                

97 

988,7

0 

Группа 2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 0 0 
11782,

94 
77435 77435 25577 

3332

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

225 

551,9

4 
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ТС-

02.01 

Строительство новой 

подкачивающей 

насосной станции 

ПНС-2, включая 

актуализацию проекта 

Обеспечение подключения новых 

потребителей в Восточном 

жилом районе. Для режима в 

точке излома температурного 

графика при Тн.в.=- 4,2°С и 

максимальном часовом расходе 

на ГВС для существующего 

гидравлического режима зоны 

теплоснабжения "СГРЭС-2 – 

ВЖР" характерно налиичие для 

значительной части 

потребителей, расположенных в 

Восточном жилом районе, 

давлений в обратных 

трубопроводах систем 

отопления, близких к предельно 

допустимым по условию 

механической прочности 

отопительных приборов (Р2=6,0 

кгс/см2), что ограничивает 

дальнейшее подключение 

перспективных нагрузок. 

инвестор 

Подкачивающая 

насосная станция 

ПНС-2 в районе П-

6 на 

тепломагистрали 

«ГРЭС-2–ВЖР»  

производительн

ость 
т/ч 0 6000 2026 2027     

11 

782,94 

77 

435,00 

77 

435,00 
                    

166 

652,9

4 
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Понизить давления в обратных 

трубопроводах на вв-дах у 

потребителей в Восточном 

жилом районе путем загрузки 

насосов, установленных в 

существующей перекачивающей 

насосной станции ПНС-1 (в 

районе кольца ГРЭС), 

невозможно, т.к. давление 

обратной сетевой воды во 

всасывающих патрубках насосов 

ПН-1…ПН-4 типа СЭ1250-70-11 

будет ниже допустимого 

кавитационного запаса (NPSH = 

7,5 м). 

ТС-

02.02 

Строительство новой 

подкачивающей 

насосной станции 

ПНС 

Обеспечение подключения новых 

потребителей в мкр 35 и мкр.35а 

Западного жилого района. В 

связи с дефицитом напора в ТК-4 

(УТ1 - ТК-4) требуется 

строительство ПНС. 

ООО "СГЭС" 

Подкачивающая 

насосная станция 

ПНС на тепловой 

сети к мкр 35 

расход т/ч 0 6000 2026 2027           
25 

577,00 

33 

322,0

0 

                

58 

899,0

0 

Строительство новой ПНС 

позволяет: 

- увеличить пропускную 

способность магистральной 

тепловой сети на мкр. 35 и мкр 

35а до расчетного значения 

равного G=684,4т/ч; 
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обеспечить в тепловой камере на 

вводе в мкр 35 требуемый 

располагаемый напор 

Р=2,5кг/см2 

Группа 3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 0 0 108000 108000 107110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

323 

110,0

0 

ТС-

03.01 

Реконструкия 

тепловых сетей 

СГРЭС-2- ВЖР, в том 

числе проектные 

работы. 

 Обеспечение перспективных 

потребителей тепловой энергией  
ООО "СГЭС" т/м СГРЭС-2-ВЖР 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Ду800 

L=1753 
2Ду1000 L=1753 2023 2025     

108 

000,00 

108 

000,00 

107 

110,00 
                    

323 

110,0

0 

Группа 4. Строительство новых тепловых сетей 0 
35016,

03 

37472,

44 

203831,

09 

70525,

64 

87833,

99 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

434 

679,1

9 

ТС-

04.01 

Строительство участка 

тепловой сети 3ТК22 

до 3ТК23г 

Для повышения надежности 

теплоснабжения мкр.18-19-20. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, ул. 

Ленина 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 2Ду150, L=80 2025 2025         

5 

190,00 
                    

5 

190,0

0 

ТС-

04.02 

Строительство 

тепловой сети от 

1ТК23-1 до 1ТК-46 

повышение надежности системы 

теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
г. Сургут 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 2Ду500 L=1095 2024 2025       

138638,

25 

25611,

96 
                    

164 

250,2

1 

ТС-

04.03 

Проектирование и 

строительство сетей 

теплоснабжения в п. 

Таежный 

Обеспечение нужд отопления и 

горячего водоснабжения 

существующих потребителей 

СГМУП 

"ГТС" 
п. Таежный 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 2Ду150 L=500 2023 2024     550 

11 

753,00 
                      

12 

303,0

0 
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ТС-

04.04 

Строительство участка 

тепловой сети 5ТК4Б-

3ТК-24   

С целью переключения тепловой 

нагрузки ЦТП БУ СОКБ и ЦТП-

72  с Котельной №3 на СГРЭС-1-

ПКТС для компенсации 

перспективного дефицита 

тепловой мощности Котельной 

№3. Для котельной № 3 СГМУП 

«ГТС» с целью компенсации 

перспективного дефицита 

тепловых мощностей 

предусматривается перевод 

нагрузок в объёме до 16,311 

Гкал/ч (ЦТП БУ СОКБ и ЦТП-

72) на зону теплоснабжения 

СГРЭС-1-ПКТС (после 

выполнения мероприятий по 

реконструкции теплосетевого 

тракта ПКТС). Для этого 

потребуется строительство 

нового участка тепловой сети от 

тепловой камеры 5ТК-4Б по ул. 

Энергетиков до новой тепловой 

камеры 3ТК-24 (проект) по пр. 

Ленина. Так же будет обеспечена 

возможность в аварийных 

режимах поставок тепловой 

энергии потребителям 1 

категории от котельной №3 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, 

ул.Энергетиков, 

Ленина 

      2Ду300 L=523 2022 2023   
35 

016,03 

35 

494,38 
                        

70 

510,4

1 

ТС-

04.05 

Строительство 

резервирующей 

перемычки РП-1 

между 

тепломагистралями 

"ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с 

выполнением проекта 

Обеспечение взаимного 

резервирования теплоисточников  

ГРЭС-1 и ГРЭС-2 

инвестор 

т/м "ГРЭС-1-

ПКТС", "ГРЭС-2-

Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 L=135, 

2Ду600=15, 2Ду 300=55, 

2Ду150=20 

2023 2024     
1 

428,06 

51 

930,06 
                      

53 

358,1

2 

ТС-

04.06 

Строительство 

резервирующей 

перемычки РП-2 

между 

тепломагистралями 

"ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона" с 

выполнением проекта 

Взаимное резервирование  зон 

тепловых сетей  "ГРЭС-2-ВЖР" и 

"ГРЭС-2-Промзона"  

инвестор 

т/м "ГРЭС-2-ВЖР", 

"ГРЭС-2-

Промзона" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 L=70,ДУ 150 = 

20 
2024 2025       1 509,78 

38 

491,34 
                    

40 

001,1

2 
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ТС-

04.07 

Строительство 

резервирующей 

перемычки РП-3 

между 

тепломагистралями 

"ГРЭС-1-ПКТС" и 

"ГРЭС-2-ВЖР" с 

выполнением проекта 

Обеспечение взаимного 

резервирования теплоисточников  

ГРЭС-1 и ГРЭС-2, обеспечение 

подачи ГВС в летний период при 

отключении котельных 1,2,3 

СГМУП "ГТС" 

инвестор 

т/м "ГРЭС-1-

ПКТС", "ГРЭС-2-

ВЖР" 

диаметр, 

протяженность 
мм, п.м. 0 

2Ду800 

L=400,2Ду600=15,2Ду1

50=30 

2025 2026         
1 

232,34 

87 

833,99 
                  

89 

066,3

3 

Группа 5. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

109 

953,5

0 

116 

102,67 

313 

427,78 

523 

556,85 

713 

052,90 

792 

160,48 

661 

430,1

9 

477 

953,6

1 

595 

740,6

5 

794 

394,0

0 

540 

898,3

0 

559 

829,7

4 

579 

423,7

8 

599 

703,6

2 

620 

693,2

4 

7 998 

321,3

1 

ТС-

05.01 

Модернизация 

(замена) подающего 

трубопровода 

тепломагистрали от 

ГРЭС-1 до ПКТС 

Повышение надежности 

теплоснабжения, снижение 

шероховатости.  

ООО "СГЭС" т/м ГРЭС-1-ПКТС 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Ду1200 

L=2092 
Ду1200 L=2092 2023 2025     

10 

000,00 

50 

000,00 

100 

000,00 
                    

160 

000,0

0 

ТС-

05.02 

Модернизация 

(замена) обратного 

трубопровода 

тепломагистрали от 

ГРЭС-1 до ПКТС 

Повышение надежности 

теплоснабжения, снижение 

шероховатости.  

ООО "СГЭС" т/м ГРЭС-1-ПКТС 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Ду1200 

L=5223,5 
Ду1200 L=5223,5 2023 2025     

10 

000,00 

160 

000,00 

110 

000,00 
                    

280 

000,0

0 

ТС-

05.03 

Реконструкция 

тепломагистрали на 

участке от павильона  

П-3(103) до ПКТС . 

Повышение надежности 

теплоснабжения  
ООО «СГЭС» 

г. Сургут 
диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Ду1000, 

L=1475 
 2Ду1200, L=1475 2023 2025     

123 

756,41 

123 

756,41 

123 

756,41 
                    

371 

269,2

3 

 ул. Маяковского 

ТС-

05.04 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30504 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1994 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в канальном 

исполнении. Тип изоляции - ППУ 

ПХВ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, ул. 

Игоря Киртбая, 

1ТК43 до 1ТК44 в 

мкр. 5А по ул. 

Игоря Киртбая 

протяженность в 

двухтрубном 

исчислении; 

диаметр; тип 

изоляции; 

потери; износ 

м; Ду; 

материа

л; Гкал; 

% 

225; 530; ППУ 

ПХВ; 243,49; 

100 

225; 530; ППУ; 205,5; 0 2022 2022   
31 

714,84 
                          

31 

714,8

4 
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Тепломагистраль №1 

от 1ТК43 до 1ТК44 в 

мкр. 5А по ул. Игоря 

Киртбая 

Участок сетей является 

тупиковым и возможное 

устранение функциональных 

отказов связано с отключением 

большого количества 

потребителей, запитанных от 

ЦТП-30, 95, 49, 37 мкр., в том 

числе социально значимых 

объектов, детских садов, ОКДЦ. 

  

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 



 

84 

ТС-

05.05 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30502 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1994 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в канальном 

исполнении. Тип изоляции - 

минвата. Участок сетей является 

тупиковым и возможное 

устранение функциональных 

отказов связано с отключением 

большого количества 

потребителей, запитанных от 

ЦТП-30, 95, 49, 37 мкр., в том 

числе социально значимых 

объектов, детских садов, 

комплекса ОКДЦ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, пр. 

Ленина, 1ТК42 до 

1ТК43 по ул. 

Магистральная 2 

пусковой комплекс 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д530, 93,06; 

минвата 
2Д530, 78,54; ППУ 

2022 2022   
12 

393,70 
                          

12 

393,7

0 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК39-1ТК40-

1ТК41-1ТК42-1ТК43 

по ул. Магистральная 

2 пуск.комп. 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=86 L=86 
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ТС-

05.06 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30502 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1994 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в канальном 

исполнении. Тип изоляции - 

минвата. Участок сетей является 

тупиковым и возможное 

устранение функциональных 

отказов связано с отключением 

большого количества 

потребителей, запитанных от 

ЦТП-24, 96, в том числе 

социально значимых объектов, 

детских садов. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, пр. 

Ленина 1 этап от 

НО-13 до НО-8 

(1ТК42) по ул. 

Магистральная 2 

пусковой комплекс 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д530, 180,49; 

минвата 
2Д530, 152,32; ППУ 

2023 2023     
24 

684,00 
                        

24 

684,0

0 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК39-1ТК40-

1ТК41-1ТК42-1ТК43 

по ул. Магистральная 

2 пуск.комп. 

 Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствам 

год/п.м. L=166,8 L=166,8 

ТС-

05.07 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30805 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году. 

Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении. Тип изоляции - 

ГФИ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, ул. 

Г. Кукуевицкого 

3ТК17-3ТК18 по 

ул. Г. 

Кукуевицкого 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д273, 237,24; 

ГФИ 
2Д273, 141,21; ППУ 2024 2024       

12 

416,00 
                      

12 

416,0

0 
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Тепломагистраль №3 

от 3ТК18-3ТК-17 

(перемычка) 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=163,8 L=163,8 

по ул. Кукуевицкого         

ТС-

05.08 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30036 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году 

(период эксплуатации более 30 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в канальном 

исполнении. Тип изоляции - 

Минвата.  Цель модернизации: 

повышение надежности 

теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, ул. 

Майская, Гагарина 

от 6ТК14-5ТК13 от 

котельной №3 по 

ул. Гагарина 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д426, 570,12; 

минвата 
2Д426, 227,37; ППУ 

2024 2024       
42 

144,00 
                      

42 

144,0

0 

Тепломагистраль №6 

от котельной №3 по 

ул. Майская, Гагарина 

от котельной №3-

5ТК1Б-6ТК30-6ТК14-

5ТК13 

год/п.м. L=290 L=290 
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ТС-

05.09 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 108 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1999 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении. Тип изоляции - 

ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

2ТК22 до ЦТП-31 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д325, ППУ 2Д325, ППУ 

2027 2027           
23 

646,00 
                  

23 

646,0

0 

Тепломагистраль№2 

от 2ТК22 до ЦТП-31 в 

мкр.11А 

ул.Лермонтова 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=256 L=256 

ТС-

05.10 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 31649 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1994 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении в изоляции ГФИ.   

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

1ТК21 до ТК – 

Акушерсого 

корпуса 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 
2Д219, ГФИ  2Д219, ППУ 

2023 2023     
12 

905,00 
                        

12 

905,0

0 

Тепломагистраль№1  

сети теплоснабжения 

от 1ТК21 до ТК-

Акушерского корпуса 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=144 L=144 
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ТС-

05.11 

Сети теплоснабжения 

от ТК-2 до первых 

фланцевых 

соединений секущей 

задвижки в тепловом 

узле 

административного 

здания, 

расположенного по ул. 

Мелик-Карамова,37/1. 

Инв № 31762 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, От 

ТК-2до ул.Мелик-

Карамова 37/1 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 2Д57; минвата 

L=8 
2Д57; минвата L=8 2022 2022   385                           385 

год/п.м. 

ТС-

05.12 

Тепломагистраль №3 

от 3ТК8-3ТК9-3ТК10-

3ТК11, 

(ул.Ленина),1ТК35до 

3ТК10. Инв № 30149 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, От 

Н.О.№6 (сущ.) 

3ТК10 до 3ТК9 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 2Д530; ППУ 

ПЭ L=62,6 
2Д530; ППУ ПЭ L=62,6 2025 2025         

4 

900,00 
                    

4 

900,0

0 

год/п.м. 

ТС-

05.13 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30359 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году 

(период эксплуатации более 30 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в канальном 

исполнении. Возможное 

устранения функциональных 

отказов связано с частичным 

перекрытием проезжей части по 

ул. Г. Кукуевицкого и 

стесненными условиями 

производства работ с 

применением землеройной 

техники. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, от 

1ТК31 до т. Б (НО-

8) 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д530, 124,3; 

минвата 
2Д530, 48,22; ППУ 2023 2023     

6 

980,00 
                        

6 

980,0

0 
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Тепломагистраль №1 

по пр. Мира от П1 

(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-

1ТК10-1ТК13-1ТК17-

1ТК19; от точки А до 

1ТК31 по ул. Г. 

Кукуевицкого и до 

4ТК1 (Котельная №2) 

НГДУ 

 Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=52,8 L=52,8 

ТС-

05.14 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30359 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году 

(период эксплуатации более 30 

лет). Прокладка трубопровода 

частично выполнена в 

бесканальном исполнении с 

изоляцией ППУ, а также в 

канальном исполнении с 

изоляцией из минваты с 

покрывным слоем "Фольгизол". 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

А до 1ТК31 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д530, 466,14; 

ППУ 
2Д530, 180,82; ППУ 

2023 2023     
29 

845,00 
                        

29 

845,0

0 

Тепломагистраль №1 

по пр. Мира от П1 

(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-

1ТК10-1ТК13-1ТК17-

1ТК19; от точки А до 

1ТК31 по ул. Г. 

Кукуевицкого и до 

4ТК1 (Котельная №2) 

НГДУ 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=198 L=198 
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ТС-

05.15 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30882 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1999 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении. Тип изоляции - 

ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

7ТК2 до ПС-7 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 
2Д325, ППУ 2Д325, ППУ 

2025 2025         
4 

256,00 
                    

4 

256,0

0 

Тепломагистраль №7 

от 7ТК-2 до ПС, улица 

30 лет Победы 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

год/п.м. L=45,5 L=45,5 

ТС-

05.16 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30116 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1999 году 

(период эксплуатации более 18 

лет). Бесканальный способ 

прокладки трубопровода.. Тип 

изоляции-ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

т.А до 9ТК19 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д820, ППУ 2Д820, ППУ 

2025 2025         
22 

621,00 
                    

22 

621,0

0 

участок 

тепломагистрали 

ГРЭС-2 Восточный 

жилой район от УТ-4 

до УТ-6 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=122,4 L=122,4 
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ТС-

05.17 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30731 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1985 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в  надземном  

исполнении. Тип изоляции – 

минвата. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

точки опуска до 

точки подъема 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д219, 

минвата 
2Д219, ППУ 

2024 2024       9 583,00                       

9 

583,0

0 

Сеть теплоснабжения 

от КПП воинской 

части до ПМК связи  

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=143м L=143 

ТС-

05.18 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 31748 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Бесканальный способ 

прокладки трубопровода.. Тип 

изоляции-ГФИ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,  

Сети 

теплоснабжения от 

6ТК22 до 

распаечного узла  

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д159, ГФИ 2Д159, ППУ 

2024 2024       3 817,00                       

3 

817,0

0 

Сети теплоснабжения 

от 6ТК22  по ул. 

Гагарина до 

распаечного узла  

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=50 L=50 
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ТС-

05.19 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30279 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1988 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в  надземном  

исполнении. Тип изоляции – 

минвата. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

Нефтеюганского 

шоссе до ПС-4 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д530, 

минвата 
2Д530, ППУ 

2024 2024       5 439,00                       

5 

439,0

0 

Тепломагистраль  № 8 

от 8ТК5  до ПС-4 

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=73,5 L=73,5 

ТС-

05.20 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 20 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1999 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном  

исполнении. Тип изоляции – ТГИ 

ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, от 

1ТК37 до ЦТП-22 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д159, ТГИ 

ППУ 
2Д159, ППУ 

2027 2027             

7 

791,0

0 

                

7 

791,0

0 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК37 до ЦТП-22 в 

мкр.7 

 Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=84 L=84 
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ТС-

05.21 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30124 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1999 году 

(период эксплуатации более 18 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении. Тип изоляции - 

ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, 

4ТК2 до 4ТК4 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д530, ППУ 2Д530, ППУ 

2025 2025         
4 

485,00 
                    

4 

485,0

0 

тепломагистраль №4  

от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-

4ТК6-4ТК7-4ТК8-

4ТК9 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными 

свойствами. 

L=39 L=39 

ТС-

05.22 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30907 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1990 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном и 

надземном  исполнении. Тип 

изоляции – ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

7ТК3 до ИТП 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д159; 108; 76, 

ППУ 
2Д159; 108; 76, ППУ 

2026 2026           
3 

827,00 
                  

3 

827,0

0 

Сети теплоснабжения 

от 7ТК3 до ИТП 

здания 

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=102,6 L=102,6 
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ТС-

05.23 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30171 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1985 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в  надземном  

исполнении. Тип изоляции – 

минвата. На участке выявлен 

износ опор, изоляции. 

Тепломагистраль находится в 

зоне с высоким уровнем 

грунтовых вод. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,  От 

точки опуска до 

точки "Б" 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д426, 

минвата 
2Д426, ППУ 

2027 2027             

48 

674,0

0 

                

48 

674,0

0 

Тепломагистраль  №8  

от ПС-4 по  

Нефтеюганскому 

шоссе до секущих 

задвижек УТТ-6 ПС5 

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=764 L=764 

ТС-

05.24 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 31767 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 2002 году 

(период эксплуатации более 18 

лет). Бесканальный способ 

прокладки трубопровода.. Тип 

изоляции-ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,  От 

9ТК8а до ж.д. 

Комсомольский 13 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 2Д159, ППУ 2Д159, ППУ 2025 2025         
4 

347,00 
                    

4 

347,0

0 
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наружные сети 

теплоснабжения от 

9ТК-8а, 9ТК8б до 

жилого дома по пр. 

Комсомольский,13 

(внешняя стена 

многоквартирного 

дома) 

Участок является тупиковым  и 

возможное устранение 

функционального отказа связано 

с отключением целого дома. При 

устранении функционального 

отказа замерена толщина стенки 

трубопроводов до 3мм.                                                                                           

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=63 L=63 

ТС-

05.25 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30067 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1990 году 

(период эксплуатации более 19 

лет). Бесканальный способ 

прокладки трубопровода.. Тип 

изоляции-ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,  От 

9ТК24 до ЦТП-58 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д219, ППУ 2Д219, ППУ 

2027 2027             

3 

572,0

0 

                

3 

572,0

0 

тепломагистраль №9 

от 9ТК-23 -9ТК24 до 

ЦТП-58 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=50 L=50 
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ТС-

05.26 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30887 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1986 году 

(период эксплуатации более 30 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в надземном 

исполнении в изоляции из 

минваты с покрывным слоем из 

оцинкованной стали. Участок 

сетей является тупиковым и 

возможное устранение 

функциональных отказов связано 

с отключением социально 

значимых объектов (сан. 

"Кедровый Лог", ФОК 

"Нефтяник" и др.). 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, по 

пр. Набережный от 

т. подъема до 

1ТК29 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д219, 

минвата 
2Д219, ППУ 

2027 2027             

7 

212,0

0 

                

7 

212,0

0 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК24 до 1ТК29 по 

пр.Набережный 

 Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=133,3 L=133,3 

ТС-

05.27 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 31426 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 2000 году 

(период эксплуатации более 18 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в бесканальном 

исполнении. Тип изоляции - 

ППУ. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

3ТК14 до 3ТК14а 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 2Д426, ППУ 2Д426, ППУ 2026 2026           
5 

096,00 
                  

5 

096,0

0 
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Тепломагистраль №3 

от 3ТК14 до 3ТК14а  у 

ж.д. Ленина 45 

Цель модернизации: повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=40 L=40 

ТС-

05.28 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30171 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1985 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в  надземном  

исполнении. Тип изоляции – 

минвата. На участке выявлен 

износ опор, изоляции. 

Тепломагистраль находится в 

зоне с высоким уровнем 

грунтовых вод. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, От 

точки "А" до точки 

опуска труб (в 

сторону ПС-5) 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д426, 

минвата 
2Д426, ППУ 

2027 2027             

48 

674,0

0 

                

48 

674,0

0 

Тепломагистраль  №8  

от ПС-4 по  

Нефтеюганскому 

шоссе до секущих 

задвижек УТТ-6 ПС5 

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=382 L=382 
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ТС-

05.29 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 30171 

Участок тепловых сетей введен в 

эксплуатацию в 1985 году 

(период эксплуатации более 20 

лет). Прокладка трубопровода 

выполнена в  надземном  

исполнении. Тип изоляции – 

минвата. На участке выявлен 

износ опор, изоляции. 

Тепломагистраль находится в 

зоне с высоким уровнем 

грунтовых вод. 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,  От 

точки "Б" до 

сек.задв.УТТ-6 ПС-

5 

диаметр, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/п.м. 

2Д426, 

минвата 
2Д426, ППУ 

2026 2026           
40 

561,83 
                  

40 

561,8

3 

Тепломагистраль  №8  

от ПС-4 по  

Нефтеюганскому 

шоссе до секущих 

задвижек УТТ-6 ПС5 

 Цель модернизации:  повышение 

надежности теплоснабжения и 

энергоэффективности, за счет 

применения трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционными свойствами 

L=382 L=382 

ТС-

05.30 

Сети теплоснабжения 

от 4ТК9 до ж.д. 

Энтузиастов,4 мкр.4. 

Инв № 31593 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

4ТК9 до ж.д. 

Энтузиастов,4 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 2Д159; ППУ 

ПЭ L=16,3 
2Д159; ППУ ПЭ L=16,3 2025 2025         

1 

743,65 
                    

1 

743,6

5 

год/п.м. 

ТС-

05.31 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 31726. 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, От 

9ТК2 до 9ТК2-2 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

мм/Гкал

/ 

2Д630; ППУ 

ПЭ L=204 
2Д630; ППУ ПЭ L=204 2026 2026           

49 

731,50 
                  

49 

731,5

0 

"Улица 

Университетская" (от 

проспекта 

Пролетарский до 

улицы Каролинского, 

3 пусковой комплекс. 

Тепловые сети) 

год/п.м. 
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Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 3452 

Тепломагистраль 1  от 

1ТК21 -1ТК22-1ТК23 

по ул.Губкина 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

т.А до НО-22 (Т1) 

диаметр, 

технологические 

потери, тип 

изоляции, 

протяженность 

год/п.м. д=530,L=124?6 д=530,L=124?6 2023 2023     
24 

889,00 
                        

24 

889,0

0 

ТС-

05.32 

инв. № 30359 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

Компенсатор  м/у 

П-1 и 1ТК5 

(пр.Мира-

Пушкина) 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д820, ППУ 

ПЭ, L=30 
2Д820, ППУ ПЭ, L=30 2022 2022   316,85                           

316,8

5 

Тепломагистраль №1 

по пр.Мира от П1 

(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-

1ТК10-1ТК13-1ТК17-

1ТК19: от точки А до 

1ТК31 по 

ул.Г.Кукуевицкого и 

до 4ТК1 

(кот.№2)НГДУ 

ТС-

05.33 

Инв № 30268. 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

От Н.О.№3 до 

4ТК42Б 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159, ППУ 

ПХВ, L=70 
2Д159, ППУ ПХВ, L=70 2022 2022   112,32                           

112,3

2 
Тепломагистраль №4 

от 4ТК-42 до 4ТК42А, 

вдоль ул.Нефтяников 

ТС-

05.34 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-9 в мкр. 13, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-5 до ввода в 

ж.д. ул. Бажова, 5, пр-

т Мира, 16; - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-4 до ж/д 

Бажова, 5, Бажова, 1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения:180 - Сети 

тепловодоснабжения от ж.д.Мира 

20 - ТК-5, ж.д.Мира, 16, 

ж.д.Бажова,5; 30162 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-9 

до ж.д.ул.Бажова 15,13,11,9, ТК-

4, ж.д.Бажова, 5, 1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-108 

L=284,3 
2Д219-108 L=284,3 2021 2021 

6 

928,0

0 

                            

6 

928,0

0 
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ТС-

05.35 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-25 до ТК-29; - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-29 до ввода в ж.д. 

ул. Крылова, 5, 7. 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30013-Сети 

тепловодоснабжения от ТК-22 до 

ТК-23, ТК-24, ТК-25, ТК-29; 

30011 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-29 до 

ж.д ул.Крылова 5, 7 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=232,5 
2Д159-108 L=232,5 2021 2021 

5 

006,0

0 

                            

5 

006,0

0 

ТС-

05.36 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-54 в мкр.23, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-54 до ТК4-3 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31038 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-54 

до ТК4-3, ТК4-3а до 

ж.д.ул.Федорова, 5 (выход 2)  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 23 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=91,0 2Д219 L=91,0 2021 2021 

2 

474,0

0 

                            

2 

474,0

0 
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ТС-

05.37 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-63 в мкр.25, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-63 до ТК60-

4(63-1) до  ТК60-5 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31162 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-63 

до ТК-60-4; 31163 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-60-4 

до ТК-60-5 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д273 L=159,8 2Д273 L=159,8 2021 2021 

5 

043,0

0 

                            

5 

043,0

0 

ТС-

05.38 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-30 в мкр. 5А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-30 до ТК-1, 

ТК-2; - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-2 до ТК-3, ТК-4, 

до ввода в ж.д. пр-т. 

Ленина, 69 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30436 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-30 

в мкр.5а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д273-159 

L=225,8 
2Д273-159 L=225,8 2021 2021 

5 

334,5

0 

                            

5 

334,5

0 
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ТС-

05.39 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-4 до УТ-5а, УТ-

5 до ж.д. ул. Крылова, 

21 в мкр. Пикс, в том 

числе: - Сети 

теплоснабжения от 

УТ-4 до УТ-5 до ж.д. 

ул. Крылова, 21 

(транзит). 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31557 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-4 до 

УТ-5а, УТ-5 до ж.д.ул. Крылова, 

21 в мкр.ПИКС 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159 (151,2м, 2Д159 (151,2м, 

2024 2024       6 609,28                       

6 

609,2

8 

техподполье 

46,15м) 

L=151,2 

техподполье 46,15м) 

L=151,2 

ТС-

05.40 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-1 до УТ-10, 

ж.д.ул.Крылова, 41 в 

мкр. ПИКС, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ-1 до УТ-10 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 529 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-1 до 

УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в 

мкр.ПИКС 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=65,7 2Д159 L=65,7 2023 2023     

1 

682,97 
                        

1 

682,9

7 
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ТС-

05.41 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-72 в кв. 6, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-3-5 до ввода в 

ж.д. ул. Республики, 

72 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: - 30475 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-3-4 

до ж/д ул.Республики ,72,74,76 

/выход № 1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: кв. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=45,5 2Д159 L=45,5 2021 2021 778                             778 

ТС-

05.42 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-90-7 до ТК-90-

7*,  до первых 

отключающих 

устройств на вводе в 

нежилое здание 

"Склад № 15", в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-90-7* до ТК-90-

7**-1, ввода в 

нежилое здание 

"Склад № 15" 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31805 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-90-7 

до ТК-90-7*,  до первых 

отключающих устройств на 

вводе в нежилое здание "Склад 

№ 15" ул. Декабристов 1а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Ч.Мыс 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=51,0 2Д90 L=51,0 2022 2022   

1 

286,55 
                          

1 

286,5

5 
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ТС-

05.43 

Модернизация 

комплекс асетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-66 в мкр. 10, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-7 до ввода в 

ж.д. ул. Просвещения, 

17 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30304 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-66 

до ж/д 

ул.Энергетиков,1,1/1,3,3/1,3/2,5, 

ул.Просвещения 13,15,17  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 10 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=129,5 2Д108 L=129,5 2022 2022   

9 

738,82 
                          

9 

738,8

2 

ТС-

05.44 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК5-3 до ж.д. 

Гагарина, 30 в мкр. 9, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК5-3 до ввода в 

ж.д. ул. Гагарина, 30 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30248 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК5-3 до 

ж.д. Гагарина, 30 в мкр. 9 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 9 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=48,0 2Д159 L=48,0 2022 2022   

1 

817,86 
                          

1 

817,8

6 
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ТС-

05.45 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр. "А", в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж/д Дзержинского, 

12 до ввода в ж/д 

Дзержинского, 10, ж/д 

Дзержинского, 8 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30108 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-6 

до ж.д. 

ул.Дзержинского,12,10,8;от ж.д. 

ул.Дзержинского,8,8а до ТК-7, 

ТК-8, ж.д. ул.Ленинградская, 

7,5,3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=66,4 2Д219 L=66,4 2022 2022   

2 

305,14 
                          

2 

305,1

4 

ТС-

05.46 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-81в пос. 

Железнодорожный, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. Мечникова, 

8 до ввода в ж.д. ул. 

Мечникова, 6 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30037 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-9 до 

ж.д. Мечникова, 4, 2, Грибоедова, 

5, 3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д133 L=25,9 2Д133 L=25,9 2022 2022   

1 

397,07 
                          

1 

397,0

7 
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ТС-

05.47 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ж/д проспект 

Ленина, 34 до ж/д ул. 

Островского, 4 в 14 

мкр., в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. пр-т Ленина, 34 

до ввода в ж.д. ул. 

Островского, 4 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 110 - Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.пр.Ленина, 34 до 

ж.д.ул.Островского, 4 в 14 мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 14 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=61,9 2Д219 L=61,9 2022 2022   

1 

948,86 
                          

1 

948,8

6 

ТС-

05.48 

Модернизация 

внутриплощадочных 

сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-1 до первого 

фланца 

отключающего 

устройства 

хирургического 

корпуса, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-99-3 (УТ-3) до 

ввода в 

Хирургуческий корпус 

№1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31407 - 

Внутриплощадочные сети 

тепловодоснабжения от УТ-1 до 

перв.фланца отключ.устр-ва 

хирург.корпуса, ул.Губкина,1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=38,0 2Д108 L=38,0 2022 2022   

1 

921,06 
                          

1 

921,0

6 



 

107 

ТС-

05.49 

Модернизация 

внутриплощадочных 

сетей ТВС МГБ-1, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-99-3 (УТ-3) до 

ввода в 

Хирургуческий корпус 

№2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31427 - 

Внутриплощадочные сети 

тепловодоснабжения МГБ-1, 

мкр.5 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=85,0 2Д57 L=85,0 2022 2022   

4 

001,15 
                          

4 

001,1

5 

ТС-

05.50 

Модернизация 

внутриплощадочных 

сетей ТВС МГБ-1, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-99-2 (УТ-2) до 

ТК-99-4 (УТ-4), до 

ввода в Женскую 

консультацию, 

Детскую поликлинику 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31427 - 

Внутриплощадочные сети 

тепловодоснабжения МГБ-1, 

мкр.5 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89 (156,3м) 2Д89 (156,3м) 

2022 2022   
7 

700,58 
                          

7 

700,5

8 

57 (9м) 

L=165,3 
57 (9м) L=165,3 
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ТС-

05.51 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-81 в пос. 

Железнодорожный, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-10 до ТК-11; - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Грибоедова, 1 

до т. врезки в 

существующие сети; - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-10 до ввода в ж.д. 

ул. Крылова, 13; - 

Участок сетей 

теплоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Крылова, 13 (транзит); 

- Участок сетей 

теплоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Крылова, 15 (транзит); 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Крылова, 15 

до ввода в ж.д. ул. 

Грибоедова, 1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30025 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-4 до 

ТК-5-ТК-6-ТК-7-ТК-8-ТК-9-ТК-

10-ТК-11 по ул.Мечникова; 

30024 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-10 до 

ж.д. ул.Крылова, 17; 154 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-10 до 

ж.д. Крылова, 13, 15, 17; ж.д. 

Грибоедова, 1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219 (8,2м), 2Д219 (8,2м), 

2022 2022   
6 

106,74 
                          

6 

106,7

4 

159 (88,5м), 159 (88,5м), 

108 (6,6м), 

техподполье 
108 (6,6м), техподполье 

219-57(159,3м) 

L=262,6 
219-57(159,3м) L=262,6 

ТС-

05.52 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-49 до 

ж.д.Киртбая, 21 в 

мкр.5А, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-49 до УТ-2, 

УТсущ., ТК-23, ТК-24.  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30429 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-49 

до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д273 

(38,16м), 
2Д273 (38,16м), 2022 2022   

8 

171,40 
                          

8 

171,4

0 
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219 (74,09м), 219 (74,09м), 

159 (48,95м) 

L=161,2 
159 (48,95м) L=161,2 

ТС-

05.53 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-72 в кв. 6, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. 

Республики, 76 до ТК-

72-6 (ТК-3-6); - 

Участок сетей 

теплоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Республики, 76 

(транзит) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30475 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-3-4 

до ж/д ул.Республики ,72,74,76 

/выход № 1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: кв. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108 (7,2м, 

техподполье 

86,8м) L=94,0 

2Д108 (7,2м, 

техподполье 86,8м) 

L=94,0 

2022 2022   
1 

058,51 
                          

1 

058,5

1 

ТС-

05.54 

Модернизация сетей 

теплоснабжения ул. 

Маяковского, 27, в 

том числе: - 

Строительство 

отводящего дренажа 

от КД-16 (сущ) до ЛК-

10 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31411 - Сети 

теплоснабжения ул.Маяковского, 

27 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. - Д200 L=79,5 2022 2022   

1 

136,75 
                          

1 

136,7

5 
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ТС-

05.55 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-4 до узлов 

управления жилого 

дома по улице 

Быстринской, 6; Сети 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-38 до УТ-4, 

УТ-5, УТ-6, УТ-7, ж.д. 

ул. Маяковского, 30, 

32 в мкр. 34 , в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ-4 - УТ-5 до 

т."А"(УП-1); - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-38 до УТ-4 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31603 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от УТ-4 до 

узлов управления ж.д. по 

ул.Быстринская, 6; 71286 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-38 

до УТ-4, УТ-5, УТ-6, УТ-7, 

ж.д.ул.Маяковского 30, 32 в 

мкр.34 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159 (8 м), 2Д159 (8 м), 

2022 2022   
2 

380,86 
                          

2 

380,8

6 

108 (107,4м) 

L=115,4 
108 (107,4м) L=115,4 

ТС-

05.56 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-72 в кв. 6, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК3-1 - ТК3-2 - 

ТК3-3 - ТК3-4 до 

ввода в ж.д. ул. 

Энергетиков, 41. 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30292 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-72 

до ж/д ул.Энергетиков 

35,37,39,41,43,пр.Советов,3   

/выход № 1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: кв. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д273-108 

L=147,3 
2Д273-108 L=147,3 2022 2022   

6 

028,99 
                          

6 

028,9

9 
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ТС-

05.57 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-4 до ж.д. 

Пушкина, 17, ж.д. 

Островского, 28, ТК-5, 

ж.д. Островского, 22, 

26, 26/1, 26/2 в мкр. 

15А, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-4 до ввода в ж.д. 

ул. Пушкина, 17 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71274 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-4 до 

ж/д Пушкина, 17 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=49,7 2Д76 L=49,7 2022 2022   

1 

345,20 
                          

1 

345,2

0 

ТС-

05.58 

Модернизация сетей 

теплоснабжения к 

жилым домам № 

4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,

24,22 ул. Затонская, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от т. "А" (ТК-88-28) до 

ТК-88-28-1 с 

ответвлениями к ж.д. 

ул. Затонская, 7, 7А, 9, 

9А 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30669 - Сети 

теплоснабжения к жд № 

4,4а,6,7,7а,9а,12,18,20,24,22 

Затонская 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Ч.Мыс 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д57 (36,5м), 

38 (47м) 

L=83,5 

2Д50 (36,5м), 32 (47м) 

L=83,5 
2022 2022   

1 

457,19 
                          

1 

457,1

9 

ТС-

05.59 

Модернизация 

комплекса сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-81в пос. 

Железнодорожный, в 

том числе: - Участок 

сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. ул. Мечникова, 

4 до ж.д. ул. 

Мечникова, 2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30037 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-9 до 

ж.д. Мечникова, 4, 2, Грибоедова, 

5, 3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=31,4 2Д159 L=31,4 2022 2022   

1 

783,73 
                          

1 

783,7

3 
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ТС-

05.60 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-58-1 до узлов 

управления ж.д. по 

ул.Мелик-Карамова, 

28/1  , в том числе: - 

Наружные сети 

теплоснабжения от 

ТК-58-1 до узлов 

управления ж.д. по 

ул.Мелик-Карамова, 

28/1   

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31675-

Наружные сети 

тепловодоснабжения от ТК-58-1 

до узлов управления ж.д. по 

ул.Мелик-Карамова, 28/1        

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: кв. 28А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=127,4 2Д108 L=127,4 2023 2023     

3 

627,74 
                        

3 

627,7

4 

ТС-

05.61 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-25 в мкр. "А", 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-1 до ТК-2, ТК-

2"; - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж/д Кукуевицкого, 

12/2 до ТК-7, ТК-6, 

ТК-5; - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-5 до ввода в ж/д 

пр-т Набережный, 10 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30439 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-25 

до ТК-1,ТК-2" ,ТК-2, ж/д 

ул.Ленинградская 10а  /выход № 

1/;  30182 - Сети 

тепловодоснабжения от ж/д 

Кукуевицкого 12/2 до ТК-6,ТК-

5,ТК-4, пр. Набережный 8,6 

/выход № 1/; 30184 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-5 до 

ж/д пр.Набережный, 10, 12, 14 

/выход № 1/        

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-89 

L=582,2 
2Д159-89 L=582,2 2023 2023     

20 

596,23 
                        

20 

596,2

3 
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ТС-

05.62 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК60-4 до ж/дома 

пр. Комсомольский 36 

в мкр.27, в том числе: 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК60-4 до ввода в ж/д 

пр-т Комсомольский, 

36 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30959 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-60-4 

до ж.д.пр.Комсомольский, 36 в 

мкр.27 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 27 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=12,5 2Д76 L=12,5 2023 2023     303,83                         

303,8

3 

ТС-

05.63 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-60 в мкр.27, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК60-1, ТК60-3, 

ТК60-4, ТК-60-5; 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК60-3 до ввода в ж/д  

пр-т Комсомольский, 

38 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30139 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-60 

до ТК-60-5 (выход №1); 30150 - 

Сети тепловодоснабжения от ТК-

60-3 до ж/д Комсомольский, 38 

(выход № 1)    

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 27 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108 (77,5м), 2Д108 (77,5м), 

2023 2023     
4 

158,29 
                        

4 

158,2

9 

76 (126,5м) 

L=204,0 
76 (126,5м) L=204,0 
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ТС-

05.64 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-4 до УТ-5, до 

ж.д. ул. Декабристов, 

14, 12/1, 12 до ж.д. ул. 

Майская, 20, 22 в 7а 

мкр., в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ-3 до ввода в ж.д. 

ул. Декабристов, 12 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31533 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-4 до 

УТ-5, до ж.д. ул. Декабристов, 

14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 

20, 22 в 7а мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=51,8 2Д159 L=51,8 2023 2023     

3 

479,68 
                        

3 

479,6

8 

ТС-

05.65 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-36 до ж/д ул. 

Декабристов, 6 в 7а 

мкр., в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-36 до ввода в 

ж.д. ул. Декабристов, 

6 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3013 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-36 

до ж.д. ул. Декабристов, 6 в 7а 

мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=37,2 2Д76 L=37,2 2023 2023     

1 

427,22 
                        

1 

427,2

2 
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ТС-

05.66 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-63 в мкр.25, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-63 до ТК60-1; 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК60-1 до ввода в ж.д. 

пр-т Комсомольский, 

27/1; - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК60-1 до ввода в ж.д. 

пр -д 

Первопроходцев,14/1  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31157 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-63 

до ТК60-1. Наружные сети; 

Участок сетей 

тепловодоснабжения от ТК60-1 

до ввода в ж.д. пр-т 

Комсомольский, 27/1; Участок 

сетей тепловодоснабжения от 

ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д 

Первопроходцев,14/1  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219 

(99,15м), 
2Д219 (99,15м), 

2023 2023     
5 

327,68 
                        

5 

327,6

8 

108 (18,55м) 

L=117,7 
108 (18,55м) L=117,7 

ТС-

05.67 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр. "А", в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. 

Дзержинского, 6 до 

ввода в ж.д. ул. 

Дзержинского, 6/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 986 - Сети 

тепловодоснабжения от ж.д. 

ул.Дзержинского,6 до ж.д. 

ул.Дзержинского 6/1  /выход № 

1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=19,0 2Д108 L=19,0 2023 2023     405,38                         

405,3

8 



 

116 

ТС-

05.68 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

ж.д. Набережный 64, в 

мкр. 3, в том числе: - 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-1-3 (ТК-3) до 

ввода в ж.д. пр-т 

Набережный, 64 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 996 - Сети 

тепловодоснабжения 

ж.д.Набережный 64 в мкр.3  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 3 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-89 

L=88,7 
2Д108-75 L=88,7 2024 2024       5 199,71                       

5 

199,7

1 

ТС-

05.69 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-8 до узла 

управления ж.д.по 

пр.Мира, 49, в том 

числе: - Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-8 до УТ-1, 

ввода в ж.д. пр-т 

Мира, 49 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31542 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-8 до 

узла управления ж.д.по пр.Мира, 

49 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159 (93,8м) 2Д159 (93,8м) 

2024 2024       5 706,29                       

5 

706,2

9 

108 (10,2м) 108 (10,2м) 

89 (5,1м) 

L=109,1 
89 (5,1м) L=109,1 
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ТС-

05.70 

Модернизация 

внутриплощадочных 

сетей ТВС МГБ-1, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-99-7 (УТ-7) до 

ТК-99-8 (УТ-8А) с 

ответвлениями к 

Детскому 

больничному корпусу, 

Клиническому 

перинатальному 

центру 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31427 - 

Внутриплощадочные сети 

тепловодоснабжения МГБ-1, 

мкр.5 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159 (82,8м) 2Д159 (82,8м) 

2023 2023     
8 

491,70 
                        

8 

491,7

0 

57 (31,4м) 

L=114,2 
57 (31,4м) L=114,2 

ТС-

05.71 

Модернизация 

внутриплощадочных 

сетей ТВС МГБ-1, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-99 до ТК-99-

5*(УТ-5*) до ТК-99-

6*, ТК-99-6 (УТ-6), 

ТК-99-5 (УТ-5), с 

ответвлением к 

Детскому 

инфекционному 

отделению 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31427 - 

Внутриплощадочные сети 

тепловодоснабжения МГБ-1, 

мкр.5 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219 

(170,6м), 
2Д219 (170,6м), 

2024 2024       
38 

066,46 
                      

38 

066,4

6 

159 (322,7м), 159 (322,7м), 

57(32,6м) 

L=525,9 
57(32,6м) L=525,9 
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ТС-

05.72 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-59 в мкр.27, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж/д пр-д Взлётный, 

4 до ввода в ж/д пр-д 

Взлётный, 5 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3083 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-59-7 

до ж/д Взлетный,5. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 27 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=90,0 2Д159 L=90,0 2024 2024       4 510,54                       

4 

510,5

4 

ТС-

05.73 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-50 до ТК50-1, 

ТК50-2, ТК50-3, ТК50-

4 (мкр.33), в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-50 до ТК-50-1, 

ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-

50-4 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31594 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-50 

до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, 

ТК50-4 (мкр.33) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219 (48,4 м) 2Д219 (48,4 м) 

2024 2024       9 663,97                       

9 

663,9

7 

159 (98,6 м) 

L=147,0 
159 (98,6 м) L=147,0 
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ТС-

05.74 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения  

ул.Быстринская, 24/2 в 

мкр. 33, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-50-1 до ввода в 

ж.д. ул. Быстринская, 

24/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71396 - Сети 

тепловодоснабжения  

ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=6,0 2Д57-50 L=6,0 2024 2024       188,82                       

188,8

2 

ТС-

05.75 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК50-2 до ТК50-5- 

ж.д. Быстринская, 

24/1, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-50-2 до ввода в 

ж.д. ул. Быстринская, 

24/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 70036, 70037 - 

Сети тепловодоснабжения от 

ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. 

Быстринская, 24/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=31,0 2Д57-50 L=31,0 2024 2024       1 145,34                       

1 

145,3

4 



 

120 

ТС-

05.76 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК50-4 до узлов 

управления ж.д. 

ул.Быстринская, 22/1 

и ул. Быстринская, 22 

блок Г, В мкр. 33, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-50-4 до ввода в 

ж.д. ул. Быстринская, 

22 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71330 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК50-4 

до узлов управления ж.д. 

ул.Быстринская, 22/1 и ул. 

Быстринская, 22 блок Г, В мкр. 

33 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=4,1 2Д159 L=4,1 2024 2024       272,74                       

272,7

4 

ТС-

05.77 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-3 до УТ-4, УТ-

6, УТ-7, ж.д. ул. 

Крылова, 23 в мкр. 

Пикс, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоcнабжения от 

УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 151 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-3 до 

УТ-4, УТ-6, УТ-7, 

ж.д.ул.Крылова, 23 в мкр.ПИКС 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=112,8 2Д159 L=112,8 2024 2024       3 797,37                       

3 

797,3

7 
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ТС-

05.78 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-7 до жд 

проспект Ленина, 39/1 

в 7 мкр., в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ-7 до ввода в ж.д. 

пр-т Ленина, 39/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 100 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-7 до 

жд проспект Ленина, 39/1 в 7 

мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=39,1 2Д76 L=39,1 2024 2024       714,48                       

714,4

8 

ТС-

05.79 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-77 в мкр. 

Центральный, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-77 до ТК-77-1 

(ТК-1) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3058 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-77-

ТК-1 до ж.д.ул.Ленина, 33 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЦЕНТР 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=10,5 2Д219 L=10,5 2024 2024       394,94                       

394,9

4 

ТС-

05.80 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-77 в мкр. 

Центральный, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-77 до ввода в 

ж.д. пр-т Ленина, 29 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3056 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-77 

до ж.д.ул.Ленина, 29 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЦЕНТР 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=27,9 2Д159 L=27,9 2024 2024       1 297,47                       

1 

297,4

7 
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ТС-

05.81 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ до приборов 

учета в подвале 

жилого дома по 

ул.Майская, 6/2, в том 

числе: - Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-3 до ввода в 

ж.д. ул. Майская, 6/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31724 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от УТ до 

приборов учета в подвале ж.д.по 

ул.Майская, 6/2 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=16,5 2Д89 L=16,5 2024 2024       396,83                       

396,8

3 

ТС-

05.82 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-48 в 

микрорайоне. 16"А", в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-48 до ТК-48-4, 

ТК-48-5, ТК-48-6; - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-48-6 до ж.д. ул. 

Пушкина, 8/1 

(транзит); - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. Пушкина, 

8/1 до ж.д. ул. 

Пушкина, 8 (транзит); 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Пушкина, 8/2 

до ж.д. ул. Пушкина, 

8/3 (транзит) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31322 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-48 

до ТК 48-4, ТК 48-5, ТК 48-6 в 

мкр.16 А; 31323 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК 48-6 

до ж.д.ул.Пушкина 8/1 в мкр.16 

А; 31324 - Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.ул.Пушкина 8/1 до 

ж.д.ул.Пушкина 8 в мкр.16 А; 

31326 - Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.ул.Пушкина 8/2 до 

ж.д.ул.Пушкина 8/3 в мкр.16 А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-76 

L=289,6 
2Д219-76 L=289,6 2025 2025         

14 

307,60 
                    

14 

307,6

0 
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ТС-

05.83 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-1 до узлов 

управления жилого 

дома по ул. 

Геологической, 17, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. 

Геологическая, 17 

(выход 2) до ввода в 

ж.д. ул. 

Геологическая, 17 

(ввод 3); - Участок 

сетей теплоснабжения 

в техподполье ж.д. ул. 

Геологическая, 17 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31674 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-1 до 

узлов управления ж.д. по 

ул.Геологической, 17 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 24 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д76-57 

L=52,1 
2Д76-50 L=52,1 2025 2025         

1 

163,60 
                    

1 

163,6

0 

ТС-

05.84 

Модернизация 

внутриквартальных 

сетей 

тепловодоснабжения 

9-этажный 107-

квартирный жилой 

дом №1 в 

микрорайоне 20А, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-64-3 (УТ-1) до 

ТК-64-4 (УТ-2), ТК-

64-5 (УТ-3), ТК-64-6 

(УТ-4) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30581 - 

Внутриквартальные сети 

тепловодоснабжения 9-этажный 

107-квартирный жилой дом №1 в 

микрорайоне 20А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=367,0 2Д159 L=367,0 2025 2025         

5 

010,00 
                    

5 

010,0

0 
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ТС-

05.85 

Модернизация сетей 

теплоснабжения от 

УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 

(ТК-7), в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 

(ТК-7) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: Расп. №2213 от 

06.12.2018 г. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=27,0 2Д89 L=27,0 2025 2025         702                     702 

ТС-

05.86 

Модернизация 

наружные сети 

тепловодоснабжения 

от ТК64-5 до первых 

отключающих 

устройств на вводе в 

ж.д. по ул. 30 лет 

Победы, 44/1, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-64-4 (УТ-2) до 

ввода в ж.д. ул. 30 лет 

Победы, 44/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31903 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от ТК64-5 

до первых отключающих 

устройств на вводе в ж.д. по ул. 

30 лет Победы, 44/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=43,0 2Д89 L=43,0 2025 2025         

1 

118,00 
                    

1 

118,0

0 
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ТС-

05.87 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-64-4 до первых 

отключающих 

устройств на вводе в 

ж.д. по ул. 30 лет 

Победы, 44/2, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-64-5 (УТ-3) до 

ввода в ж.д. ул. 30 лет 

Победы, 44/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31821 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от ТК-64-4 

до первых отключающих 

устройств на вводе в ж.д. по ул. 

30 лет Победы, 44/2 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=24,0 2Д89 L=24,0 2025 2025         624                     624 

ТС-

05.88 

Модернизация 

бесхозяйных сетей 

тепловодоснабжения, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-64-6 (УТ-4) до 

ввода в ж.д. ул. 

Университетская, 27 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: бесхозяйные 

сети тепловодоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=57,0 2Д76 L=57,0 2025 2025         

1 

345,20 
                    

1 

345,2

0 
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ТС-

05.89 

Модернизация 

общежитие №40 мкр. 

33 сети 

тепловодоснабжения, 

водопровода, 

попутного дренажа, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

и попутного дренажа 

от ТК-98-3 (УТ-8) до 

ввода в ж.д. ул. 30 лет 

Победы, 41/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30657 - Сеть 

теплоснабжения и попутного 

дренажа к общ.№ 40 ул. 30 лет 

Победы 41/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=80,5 2Д76 L=80,5 2025 2025         688                     688 

ТС-

05.90 

Модернизация ул. 30 

лет Победы 41/2 сети 

тепловодоснабжения с 

попутным дренажом к 

общежитию 41, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения и 

попутного дренажа от 

ТК-98-3 (УТ-8) до 

ввода в ж.д. ул. 30 лет 

Победы, 41/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30643 - Сети 

теплоснабжения и попутного 

дренажа от УТ-8 до общ. 41 ул. 

30 лет Победы 41/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=94,7 2Д57 L=94,7 2025 2025         

2 

348,56 
                    

2 

348,5

6 
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ТС-

05.91 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-70 в мкр. 8, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-70-1 (ТК-70-2) 

до ввода в ж.д. 

Майская, 3 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30293 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-70 

до ж/д ул.Майская 

1,3,5,7,ул.Республики,90,ул.Энер

гетиков 53,55 /выход № 1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 8 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=34,3 2Д219 L=34,3 2025 2025         

1 

275,60 
                    

1 

275,6

0 

ТС-

05.92 

Модернизация 

сооружения: Сети 

тепловодоснабжения 

от здания до ТК-5, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-85-1В (УТ-3) до 

ТК-85-1Г (УТ-4), до 

ввода в здание детской 

поликлиники по ул. 

Сибирская, 14/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31023 - Сети 

тепловодоснабжения от здания 

до ТК-5, ул.Сибирская 14/2 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 19 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=96,0 
2Д159-108 L=96,0 2025 2025         

3 

379,20 
                    

3 

379,2

0 
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ТС-

05.93 

Модернизация 

сооружения: 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-65 в мкр. 10, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул. 

Просвещения, 37 до 

ввода в ж.д. ул. 

Гагарина, 26 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30303 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-65 

до ж/д по ул.Гагарина 

14,24а,24б,24в,26, 

ул.Просвещ.25,27,29,29/1,33,35,3

7,39,41 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 9 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=64,1 2Д108 L=64,1 2025 2025         

1 

920,00 
                    

1 

920,0

0 

ТС-

05.94 

Модернизация 

сооружения: Сеть 

тепловодоснабжения 

от УТ-1 до КПД-25, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ-1 до ввода в 

ж.д. ул. И. Киртбая, 

5/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30798 - 

Трубопровод ТС от УТ-1 до 

КПД-25 ул.Киртбая 5/2 в мкр.5А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=112,0 2Д89 L=112,0 2025 2025         

3 

136,00 
                    

3 

136,0

0 
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ТС-

05.95 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-3 до первых 

отключающих 

устройств на вводе в 

жилой дом по улице 

Игоря Киртбая, 5/1, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ-3 до ввода в 

ж.д. ул. И. Киртбая, 

5/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31809 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от УТ-3 до 

первых отключающих устройств 

на вводе в жилой дом по улице 

И.Киртбая, 5/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=26,0 2Д57 L=26,0 2025 2025         582,4                     582,4 

ТС-

05.96 

Модернизация сети 

теплоснабжения, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-55-7 до ввода в 

ж.д. набережная Ивана 

Кайдалова, 28/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31900 - Сети 

теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 24 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=204,0 2Д108 L=204,0 2025 2025         

6 

120,00 
                    

6 

120,0

0 

ТС-

05.97 

Модернизация 

сооружения: 

Комплекс сетей 

Тепловодоснабжения 

от ЦТП-17 в мкр. 13А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-3 до ввода в д/с 

"Филиппок" 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30306 - Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-3 до 

д/с "Филиппок" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=71,9 2Д89 L=71,9 2025 2025         

2 

157,00 
                    

2 

157,0

0 
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ТС-

05.98 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-15 в мкр. 6, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-15 до ТК-10 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31092 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-15 

до ТК-10 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д273 L=141,1 2Д273 L=141,1 2025 2025         

8 

606,40 
                    

8 

606,4

0 

ТС-

05.99 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-43 в мкр. 33, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-43-4 до ТК-43-5 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 1289 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК43-4 

до ж.д. ТК43-5, ТК43-6, ТК43-7, 

ТК43-8 до ж.д. ул.Быстринская 

18 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=25,7 2Д219 L=25,7 2025 2025         970                     970 
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ТС-

05.10

0 

Модернизация сети 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-61 до ж.д. пр. 

Первопроходцев, 1 в 

мкр.25, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-61 до ТК-61-1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30309 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-61 

до ж.д. пр. Первопроходцев, 1 в 

мкр.25 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=34,3 2Д159 L=34,3 2025 2025         

1 

221,08 
                    

1 

221,0

8 

ТС-

05.10

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-67 в 

микрорайоне 9, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Просвещения, 

54 до ввода в ж.д. ул. 

Просвещения, 52 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30244 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-8в; 

ТК-8г до ж.д. ул.Просвещения, 

54, 52 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 9 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=15,9 2Д76 L=15,9 2026 2026           413,4                   413,4 
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ТС-

05.10

2 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

17 мкр., в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. .Ленина,30 до  

ввода в ж.д .Ленина, 

28, ж.д. .Ленина, 30 

(транзит по 

техподполью), ж.д 

.Ленина, 28  (транзит 

по техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31230-Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.ул.Ленина,30 до 

ж.д.ул.Ленина, 28 в 17 мкр.; 

31228 - 31230-Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.ул.Ленина,32 до 

ж.д.ул.Ленина, 30 в 17 мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 17 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-108 

L=214,5 
2Д219-108 L=214,5 2026 2026           

3 

618,67 
                  

3 

618,6

7 

ТС-

05.10

3 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д.пр.Набережный 

, 80 до 

ж.д.пр.Набережный , 

66 в мкр.3, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. пр-т Набережный, 

72 до ТК-5, ввода в 

ж.д. пр-т Набережный, 

68, ж.д. Набережный 

68 (транзит по 

техподполью), ж.д. 

Набережный 70 

(транзит по 

техподполью), ж.д. 

Набережный 72 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31578 - Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.пр.Набережный , 80 до 

ж.д.пр.Набережный , 66 в мкр.3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 3 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-89 

L=298,6 
2Д159-89 L=298,6 2026 2026           

3 

109,00 
                  

3 

109,0

0 
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ТС-

05.10

4 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-3 до ж.д. 

ул.Энтузиастов, 47, 51 

в мкр.3, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-3 до ввода в ж.д. 

60 лет Октября, 3, ж.д. 

60 лет Октября, 3  

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31586-Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-3 до 

ж.д. ул.Энтузиастов, 47, 51 в 

мкр.3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 3 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=106,6 2Д159 L=106,6 2026 2026           

1 

525,29 
                  

1 

525,2

9 

ТС-

05.10

5 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения, 

ул.Юности, д.6а, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК32 (ТК) до ввода в 

ж.д. Юности, 6а 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31719-Сети 

тепловодоснабжения, ул.Юности, 

д.6а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 20 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=69,6 2Д89 L=69,6 2026 2026           

3 

206,00 
                  

3 

206,0

0 

ТС-

05.10

6 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-4 до БПК 

мкр.4, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-4 до бани 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30954-Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-4 

до БПК мкр.4 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=28,5 2Д108 L=28,5 2026 2026           

1 

295,00 
                  

1 

295,0

0 
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ТС-

05.10

7 

Модернизация сетей 

теплоснабжения на 

участке от ТК №3 до 

жилого  дома 37/2 по 

проспекту Ленина. 

Реконструкция 

детского сада 

"Ладушки" под 

основную 

общеобразовательную 

школу №24, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-4  до ввода в ж.д. 

37/2 по пр-у Ленина, 

ж.д. пр-т Ленина 37/2 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30752-Сети 

теплоснабжения на участке от ТК 

№3 до жилого  дома 37/2 по 

проспекту Ленина. 

Реконструкция детского сада 

"Ладушки" под основную 

общеобразовательную школу 

№24 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=38,1 2Д159 L=38,1 2026 2026           

1 

602,00 
                  

1 

602,0

0 

ТС-

05.10

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-11 в мкр. "А", 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж/д ул.  

Кукуевицкого, 10/4 до 

ввода в д/с 

"Одуванчик" (выход 

№ 2), д/с "Одуванчик" 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30356-Сети 

тепловодоснабжения от ж/д ул.  

Кукуевицкого, 10/4 до д/с 

"Одуванчик" (выход № 2) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=40,1 2Д76 L=40,1 2026 2026           

1 

762,46 
                  

1 

762,4

6 
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ТС-

05.10

9 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-11 в мкр. "А", 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж/д Магистральная, 

28 до ТК1, ж.д. 

Магистральная, 28 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30277- Сети 

тепловодоснабжения от ж/д ул. 

Магистральная,10 до ж/д 

Магистральная, 28, ТК-1, ТК-2 

(выход № 1) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-89 

L=104,8 
2Д108-89 L=104,8 2026 2026           

1 

254,90 
                  

1 

254,9

0 

ТС-

05.11

0 

Модернизация сетей 

теплоснабжения  от 

здания 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы "12, ул. 

Дзержинского, 6Б 

(наружная стена 

здания), до первых 

отключающих 

устройств в подвале 

ж.д. по ул. 

Дзержинского, 14В, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. Дзержинского, 

14В в до ввода в д/с 

Дзержинского, 6Б, 

ж.д. Дзержинского, 

14В (транзит по 

техподполью), ж.д. 

Дзержинского, 14Б 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31827-Сети 

теплоснабжения  от здания 

муниц. Бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы "12, 

ул. Дзержинского, 6Б (наружная 

стена здания), до первых 

отключающих устройств в 

подвале ж.д. по ул. 

Дзержинского, 14В 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=100,0 2Д89 L=100,0 2026 2026           

2 

214,12 
                  

2 

214,1

2 
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ТС-

05.11

1 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-12 до 

ж.д.ул.Пушкина, 5 в 

мкр.15А, в том числе: 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП 12 до ввода в 

ж.д. ул. Пушкина, 5 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71275- Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-12 

до ж.д. ул. Пушкина, 5 в мкр. 15А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-57 

L=142,1 
2Д89-57 L=142,1 2026 2026           

2 

383,27 
                  

2 

383,2

7 

ТС-

05.11

2 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-4 до ж.д. 

Пушкина, 17, ж.д. 

Островского, 22, 26, 

26/1, 26/2 в мкр. 15А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК-25 до ТК-25*, 

до ввода ТЦ ул. 

Островского,26/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71314 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-25 до 

торгового центра 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=22,4 2Д76 L=22,4 2026 2026           

1 

325,70 
                  

1 

325,7

0 

ТС-

05.11

3 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-13  в мкр.15А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-13 до ввода в 

ж.д. Мира, 33 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 965-Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-13 

до ж/д Мира, 33 в мкр.15а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=9,6 2Д89 L=9,6 2026 2026           442,3                   442,3 



 

137 

ТС-

05.11

4 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-13 до узлов 

управления и 2-х 

фланцевых 

соединений запорной 

арматуры  в 

тех.подполье жд 

(транзит) пр.Мира,31, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-13 до ТК сущ, 

от ТК сущ до ввода в 

ж.д. пр. Мира, 31, ж.д. 

Мира 31 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31659-Сети 

тепловодоснабжения от ТК-13 до 

узлов управления и 2-х 

фланцовых соединений запорной 

арматуры  в тех.подполье жд 

(транзит) пр.Мира,31 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=117,4 2Д108 L=117,4 2026 2026           

3 

982,72 
                  

3 

982,7

2 

ТС-

05.11

5 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-14 в 

мкр.15"А", в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-22 до ввода в ж.д. 

ул.Островского,38, 

ж.д. Островского 38 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71310 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-22 до 

ж.д. ул.Островского,38 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-76 

L=65,4 
2Д89-76 L=65,4 2026 2026           

1 

551,39 
                  

1 

551,3

9 
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ТС-

05.11

6 

Модернизациясетей 

тепловодоснабженияо

т ТК3-ТК4 до д/с 

"Незабудка" в 6 мкр. , 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-4 до ввода в 

здание ул. 

Энтузиастов, 52/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30427-Сети 

тепловодоснабжения от ТК3-ТК4 

до д/с "Незабудка" в 6 мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=75,5 2Д89 L=75,5 2026 2026           

3 

478,51 
                  

3 

478,5

1 

ТС-

05.11

7 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 в мкр. 11А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК-10  до ввода в 

ж.д. ул. Лермонтова, 

11/1, ж.д. ул. 

Лермонтова, 11/1  

(транзит по 

техподполью), ж.д. ул. 

Лермонтова, 11/2  

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 143 - Сети 

тепловодоснабжения  от ТК10 до 

ж.д.ул.Лермонтова,11/1 ( выход 

№ 1) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-89 

L=186,0 
2Д108-89 L=186,0 2026 2026           

1 

811,08 
                  

1 

811,0

8 
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ТС-

05.11

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-32 в мкр. 11А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  УТ1 до ввода в 

ж.д.ул Лермонтова, 

5/1, ж.д. ул. 

Лермонтова, 5/1  

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31291-Сети 

тепловодоснабжения от УТ1 до 

ж.д.ул Лермонтова, 5/1 выход № 

3 в мкр.11 А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-76 

L=51,5 
2Д89-76 L=51,5 2026 2026           812,7                   812,7 

ТС-

05.11

9 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-11, ТК-12 до 

ж.д. ул. Дзержинского, 

3/2, 3/3, 7/2 в 7А мкр., 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК-12 до ввода в 

ж.д. ул. Дзержинского, 

7/2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30924-Сети  

тепловодоснабжения  от ТК-11, 

ТК-12 до ж.д. ул. Дзержинского, 

3/2, 3/3, 7/2 в 7А мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=32,3 2Д159 L=32,3 2026 2026           

1 

644,11 
                  

1 

644,1

1 



 

140 

ТС-

05.12

0 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения к 

жилому дому. 

ул.Маяковского,22 , от 

ТК до узлов 

управления, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от ТК 

до ввода в ж.д. ул. 

Маяковского, 22, ж.д. 

ул. Маяковского 22 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31414- Сети 

теплоснабжения  к жилому дому. 

ул.Маяковского,22 , от ТК до 

узлов управления 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=82,8 2Д89 L=82,8 2026 2026           

2 

951,73 
                  

2 

951,7

3 

ТС-

05.12

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-42 в мкр. 17, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ж.д. ул. Дружбы, 

15 до ввода в ж.д.  ул. 

50лет ВЛКСМ,3, ж.д. 

ул. Дружбы  15  

(транзит по 

техподполью), ж.д.  

ул. 50лет ВЛКСМ 3  

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 1 - Сети 

тепловодоснабжения  от ЦТП-42 

до ТК-30, ж.д.пр.Дружбы, 14,15, 

ж.д.ул.50 лет ВЛКСМ,3 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 17 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=243,9 
2Д159-108 L=243,9 2026 2026           

2 

466,89 
                  

2 

466,8

9 
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ТС-

05.12

2 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-45 в мкр. 16А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК 45-3 до ввода в 

ж.д.ул.Маяковского, 

37 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31482 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК 45-3 

до ж.д.ул.Маяковского, 37 в 

мкр.16а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=19,8 2Д76 L=19,8 2026 2026           

1 

171,83 
                  

1 

171,8

3 

ТС-

05.12

3 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-63 в мкр. 25, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от   

ж.д.пр.Пролетарский 

28 до  

ж.д.пр.Пролетарский 

30, ж.д. Пролетарский 

30, 

ж.д.пр.Пролетарский 

28 (транзит по 

техподполью) , ж.д. 

Пролетарский 30 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31171-Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.пр.Пролетарский 30/1 до 

ж.д.пр.Пролетарский 28; 31172-

Сети тепловодоснабжения от 

ж.д.пр.Пролетарский 28 до 

ж.д.пр.Пролетарский 30 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-76 

L=191,2 
2Д219-76 L=191,2 2026 2026           

2 

435,72 
                  

2 

435,7

2 
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ТС-

05.12

4 

Модернизация 

теплосетей к 

общежитию на ТМБ, 

ГРЭС-2, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ПС до ТК, ввода в 

общеж.  ул.  

Загородная, 1, 3 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 32093 -

Теплосети к общежитию на ТМБ, 

ГРЭС-2 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Финский 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=206,7 
2Д159-108 L=206,7 2026 2026           

13 

341,79 
                  

13 

341,7

9 

ТС-

05.12

5 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

пос.Кедровый-2, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-104  до ТК-1, 

ТК-2, до ввода в ж.д. 

Кедровый-2, 13, 9, 10, 

14, 7, 15 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 32086- Сети 

тепловодоснабжения  

пос.Кедровый-2 

СГМУП 

"ГТС" 

ВН/С: п. 

Кедровый-2 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-57 

L=773,9 
2Д159-57 L=773,9 2026 2026           

52 

013,83 
                  

52 

013,8

3 

ТС-

05.12

6 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-11 в мкр. "А", 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-11 до ввода в  

ж/д 

ул.Магистральная,24, 

ж.д. ул.Магистральная 

24 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30179 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-11 

до ж/д ул.Магистральная,24 

(выход № 1) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-76 

L=132,0 
2Д89-76 L=132,0 2027 2027             

2 

075,0

2 

                

2 

075,0

2 
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ТС-

05.12

7 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-5 до ж.д. 

Островского, 24 кр. 

15А, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-5 до ввода в 

ж.д.ул.Островского,24

, ж.д.  ул.Островского, 

24 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30965 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-5 до 

ж.д.ул.Островского,24, мкр.15А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=74,5 2Д76 L=74,5 2027 2027             

1 

723,0

7 

                

1 

723,0

7 

ТС-

05.12

8 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-4 до ж.д. 

Пушкина, 17, ж.д. 

Островского, 22, 26, 

26/1, 26/2 в мкр. 15А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-5 до ввода в 

ж.д. ул. Островского, 

26, ж.д.  

ул.Островского, 26 

(транзит по 

техподполью)  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71271-Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-5 до 

ж.д.Островского, 26 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=65,6 2Д108 L=65,6 2027 2027             

1 

703,5

8 

                

1 

703,5

8 



 

144 

ТС-

05.12

9 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-14 в 

мкр.15"А", в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-14 до ввода в 

ж.д. ул.Пушкина 25А, 

ж.д.  ул.Пушкина 25А 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 71325- Сети 

тепловодоснабжения  от ЦТП-14 

до ж.д. ул.Пушкина 25А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-57 

L=134,2 
2Д89-57 L=134,2 2027 2027             

1 

588,8

7 

                

1 

588,8

7 

ТС-

05.13

0 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-17 до узлов 

управления ж.д. по 

пр.Мира, 23/1, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ЦТП-17 до ввода в 

ж.д. пр-т Мира, 23/1, 

ж.д.  пр-т Мира, 23/1 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31637 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-17 

до узлов управления ж.д. по 

пр.Мира, 23/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=150,6 
2Д108-76 L=150,6 2027 2027             

1 

617,8

1 

                

1 

617,8

1 
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ТС-

05.13

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-18 в мкр.13А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-8 до ТК-12, ТК-

9, ТК-10; - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК-12 до ввода в 

ж.д. ул. Лермонтова, 

2, ж.д. ул. 

Лермонтова, 2 

(транзит по 

техподполью); - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Лермонтова, 2 

до ввода в  ж.д. ул. 

Лермонтова, 4, ж.д. 

ул. Лермонтова, 4 

(транзит по 

техподполью)    

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30388 - Сети 

тепловодоснабжения  от ЦТП-18 

до ТК-8, ТК-12, ТК-9, ТК-10 в 

мкр.13А; 30326 - Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-12 

до ж.д. Лермонтова, 2; 30302 -

Сети тепловодоснабжения от 

ж.д.Лермонтова, 2 до 

ж.д.Лермонтова, 4 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-57 

L=495,9 
2Д159-57 L=495,9 2027 2027             

14 

108,8

2 

                

14 

108,8

2 

ТС-

05.13

2 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-18 в мкр.13А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК-9 до ввода  в 

д/с "Садко"; - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ТК-9 до ввода  в 

д/с "Крепыш"; - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-10 до ввода в ж.д. 

ул. Лермонтова, 6/2, 

ж.д. ул. Лермонтова, 

6/2 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30325-Сети 

тепловодоснабжения от ТК-9 до 

д/с "Садко" мкр.13 А; 30373- 

Сети тепловодоснабжения  от 

ТК-9 до д/с "Крепыш"; 30290- 

Сети тепловодоснабжения  от 

ТК-10 до ж.д.Лермонтова, 6/2 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-57 

L=92,8 
2Д108-57 L=92,8 2027 2027             

5 

054,8

0 

                

5 

054,8

0 
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ТС-

05.13

3 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. Бажова, 21 до 

ж.д. Бажова, 19 в мкр. 

11, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Бажова, 21  до 

ввода в ж.д.ул.Бажова, 

19, ж.д.ул.Бажова, 19 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 156-Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.ул.Бажова, 21 до 

ж.д.ул.Бажова, 19 в мкр.11 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=168,6 
2Д159-108 L=168,6 2027 2027             

1 

872,9

1 

                

1 

872,9

1 

ТС-

05.13

4 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-35 в мкр. 7а, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-35 до ТК10, 

ТК-11, ж.д. 

ул.Дзержинского 3а, 

ж.д. ул. Дзержинского, 

3б, ж.д. 

ул.Дзержинского 3а  

(транзит по 

техподполью)   , ж.д. 

ул. Дзержинского, 3б  

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 123-Сети 

тепловодоснабжения  от ЦТП-35 

до ТК-10, ТК-11, ж/д 

Дзержинского, 3а; 118-Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-10 

до ж/д Дзержинского, 3б 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-57 

L=346,1 
2Д219-57 L=346,1 2027 2027             

7 

488,1

4 

                

7 

488,1

4 
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ТС-

05.13

5 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-40 в мкр. 15, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  ж.д.ул. 

Студенческая, 13 до 

ввода в  ж.д. пр.Мира, 

24, ж.д.ул. 

Студенческая, 13  

(транзит по 

техподполью), ж.д. 

пр.Мира, 24  (транзит 

по техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31078 - Сети 

тепловодоснабжения  от ТК-13 от 

ж.д.ул.Студенческая, 13 до ж.д. 

пр.Мира, 24 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=137,2 2Д108 L=137,2 2027 2027             

1 

268,6

2 

                

1 

268,6

2 

ТС-

05.13

6 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-45 в мкр. 16А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК 45-10 до  ввода 

в ж.д.ул.Пушкина, 

18/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31477-Сети 

тепловодоснабжения  от ТК 45-

10 до ж.д.ул.Пушкина, 18/1 в 

мкр.16а 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=26,7 2Д76 L=26,7 2027 2027             

1 

652,8

8 

                

1 

652,8

8 
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ТС-

05.13

7 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-61 до ж.д. пр. 

Первопроходцев, 7/1 , 

пр. Пролетарский, 18 в 

мкр. 25, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от  

ж.д 

пр.Первопроходцев,7/

1 до ввода в ж.д. 

пр.Пролетарский,18, 

ж.д 

пр.Первопроходцев,7/

1 (транзит по 

техподполью), ж.д. 

пр.Пролетарский,18 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31517-Сети 

ТВС от ЦТП-61 до ж.д. 

пр.Первопроходцев, 7/1, 

пр.Пролетарский, 18 в мкр.25 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=145,3 
2Д108-76 L=145,3 2027 2027             

1 

893,1

8 

                

1 

893,1

8 

ТС-

05.13

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-11 мкр. "А", в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП11 до 

Кукуевицкого10/4 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30183 -Сети 

тепловодоснабжения ЦТП-11 до 

ж/д ул.Кукуевицкого, 10/4 

(выход №2) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=265,3 2Д159 L=265,3 2028 2028               

3 

839,5

4 

              

3 

839,5

4 
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ТС-

05.13

9 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-10 до ТК-11, 

АСУ Нефть, 

СургутНИПИнефть в 

6 мкр. , в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК12--НИПИнефть 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30357 -Сети 

ТВС от ТК-10 до ТК-11, АСУ 

Нефть,СургутНИПИнефть в 6 

мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=23,3 2Д159 L=23,3 2028 2028               

1 

297,6

1 

              

1 

297,6

1 

ТС-

05.14

0 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-18 в мкр. 13А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  УТ15(ТК-12) --

Мира19, Мира 19 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30269 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-12 до 

ж.д.Мира, 19; 30433 -   Сети 

тепловодоснабжения от ТК-12 до 

ж.д.Мира, 19 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-57 

L=286,7 
2Д159-57 L=286,7 2028 2028               

6 

375,3

1 

              

6 

375,3

1 
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ТС-

05.14

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-23 в мкр.13А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП23 --ТК-3, ТК-

4, б.Писателей 15, 

б.Писателей 15 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30431 - Сети 

ТВС от ЦТП-23 до 

ж.д.Лермонтова, 12; 30396 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК-3-Тк-

4 до ж.д. б.Писателей, 15 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-57 

L=301,4 
2Д159-57 L=301,4 2028 2028               

7 

494,6

8 

              

7 

494,6

8 

ТС-

05.14

2 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 в мкр. 11А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ10А(ТК10А) --

Лерм.11, ж.д. 

ул.Лермонтова 11 

(транзит по 

техподполью), от 

ЦТП-31 --Лерм.13, 

ж.д. ул.Лермонтова 13 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31341 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК10А 

до ж.д. ул.Лермонтова, 11 выход 

№ 2 в мкр.11 А; 31339 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-31 

до ж.д.ул.Лермонтова,13 выход 

№ 1 в мкр.11 А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=303,0 
2Д108-76 L=303,0 2028 2028               

8 

023,4

9 

              

8 

023,4

9 
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ТС-

05.14

3 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-32 в мкр.11А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП32 --

Лермонтова1/1, Мира 

13, ж.д. 

ул.Лермонтова 1/1 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31295 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-32 

до ж.д. Лермонтова, 1/1 (выход 

№ 2); 31296 - Сети 

тепловодоснабжения от ж.д. 

Лермонтова, 1/1 до ж.д. Мира, 13 

(выход № 2) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=112,6 2Д159 L=112,6 2028 2028               

2 

508,2

4 

              

2 

508,2

4 

ТС-

05.14

4 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. Мира, 13 

(транзит) до ж.д. 

Мира, 11 в мкр. 11А, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

вж.д. пр.Мира 13 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 146 - Сети 

тепловодоснабжения от ж.д. 

Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 

11 в мкр. 11А 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=89 2Д159 L=89 2028 2028               

999,8

6 
              

999,8

6 
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ТС-

05.14

5 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-51 в мкр.23, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от выход-М-Карамова 

64--М-Карамова 78, 

ж.д. ул.Мелик-

Карамова 78 (транзит 

по техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31003 - Сети 

ТВС от ТК1-6 до ТК1-7, ТК1-8 

ж.д.ул.М-Карамова 78 ( 3 выход) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 23 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д89-57 

L=100,5 
2Д89-57 L=100,5 2028 2028               

3 

406,7

8 

              

3 

406,7

8 

ТС-

05.14

6 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-53 в мкр.23, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК3-5*--ТК3-7 

(ТК5*) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31053 - Сети 

ТВС от ТК3-5 до ТК3-5* до ТК5* 

(выход № 2) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 23 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=53,0 2Д159 L=53,0 2028 2028               

2 

961,6

4 

              

2 

961,6

4 

ТС-

05.14

7 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-57 в мкр.28, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП57--ТК57-1, 

ж.д. ул.Югорская 9 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30972 - 

Комплекс сетей ТВС от ЦТП-57 в 

мкр.28 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 28 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-57 

L=57,7 
2Д219-57 L=57,7 2028 2028               

3 

549,4

9 

              

3 

549,4

9 
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ТС-

05.14

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-62 в мкр.25, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. 

пр.Первопроходцев 

11/2-выход до ж.д. 

пр.Пролетарский 26-

ввод, ж.д. 

пр.Певопроходцев 

11/2 (транзит по 

техподполью),  ж.д. 

пр.Пролетарский 26 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31457 - Сети 

ТВС от ж.д. пр.Первопроходцев, 

11/1 до ж.д. пр.Первопроходцев, 

11/2 в мкр.25; 31458 - Сети ТВС 

от ж.д.пр.Первопроходцев, 11/2 

до ж.д. пр.Пролетарский, 26 в 

мкр.25 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=132,2 
2Д108-76 L=132,2 2028 2028               

1 

620,9

7 

              

1 

620,9

7 

ТС-

05.14

9 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-70 в мкр.8, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ж.д. ул.Майская, 5 - 

-д/с "Аист", от ж.д. 

ул.Майская, 3 - -д/с 

"Космос" 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30300 - Сети 

ТВС от ж/д ул.Майская,5 до 

д/сада "Аист" /выход № 1/; 30294 

- Сети ТВС от ж/д ул.Майская, 3 

до  д/сада "Космос" /выход № 1/ 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 8 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-89 

L=69,4 
2Д108-89 L=69,4 2028 2028               

3 

463,8

7 

              

3 

463,8

7 
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ТС-

05.15

0 

Модернизация 

внутриквартальных 

сетей теплоснабжения, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП-96--УТ-1, УТ-

2 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30748 - 

Вн.кварт.сеть ТС от ЦТП-24а 

/№96/ до УТ сущ. мкр.11Б. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11Б 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=73,0 2Д219 L=73,0 2028 2028               

3 

817,2

0 

              

3 

817,2

0 

ТС-

05.15

1 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения , 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК--до КПД-1 ул.30 

лет Победы,39 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30592 - Сети 

теплоснабжения от УТ-6 до узла 

учета дома № 1 в 33 мкр. 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 33 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=125,4 2Д108 L=125,4 2028 2028               

6 

235,0

0 

              

6 

235,0

0 

ТС-

05.15

2 

Модернизация сетей 

теплоснабжения, 

общежтите 43, мкр.34, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ7 сущ. (к КПД-

43 Б)Мира 55/1--УТ7а, 

КПД-43 БМира 55/1, 

ИТП  КПД-43 Б, Мира 

55/1 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30580 - 34 мкр. 

Общежитие №43Б Мира, 55/1 

Сети теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=76,5 
2Д108-76 L=76,5 2029 2029                 

4 

222,0

3 

            

4 

222,0

3 
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ТС-

05.15

3 

Модернизация 

наружных сетей 

теплоснабжения от 

КРП-63 до УТ-6 с 

поп.дрен.от КД1 до 

КД13,от КД13а до 

КД23, 

отвод.дрен.КД13-

КД14 , в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

КРП-63 (к КПД-42)--

УТ1, УТ-2, УТ-3, УТ-

4, УТ-5, УТ-6, УТ-7 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30902 - 

Наружные сети ТС от КРП-63 до 

УТ-6 с поп.дрен.от КД1 до 

КД13,от КД13а до КД23, 

отвод.дрен.КД13-КД14; 30900 - 

Наружные сети ТС от УТ-7сущ 

до УТ-6 с попутным дренажом от 

КД1 до КД13,от КД13а до КД23, 

и отвод.дрен.КД13-КД14 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д325-219 

L=636,5 
2Д325-219 L=636,5 2029 2029                 

44 

164,1

5 

            

44 

164,1

5 

ТС-

05.15

4 

Модернизация сетей 

теплоснабжения 

пр.Мира, 55/2 общ.№ 

43 А в мкр.34, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ7А(КРП-63)--КПД-

43 бл.А(Мира, 55/2), 

Мира 55/2 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31406 - Сети ТС 

пр.Мира, 55/2 общ.№ 43 А в 

мкр.34 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=43,1 2Д89 L=43,1 2029 2029                 

1 

962,7

5 

            

1 

962,7

5 
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ТС-

05.15

5 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловолоснабжения  

от УТ3 до УТ12 с 

попутн.дренажом от 

КД13 до КД8 в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ3 (от КРП-63)--

УТ11, УТ-12 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30903 -

Наружные сети ТВС от УТ3 до 

УТ12 с попутн.дренажом от 

КД13 до КД9 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=54,5 2Д108 L=54,5 2029 2029                 

2 

842,2

6 

            

2 

842,2

6 

ТС-

05.15

6 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ4 до УТ14 с 

попут.дрен.от КД9 до 

КД21 и отвод дрен.от 

КД21 до КД19 ЛК, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ4(от КРП-63)--

УТ13, УТ14 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30904 - 

Наружные сети ТВС от УТ4 до 

УТ14 с попут.дрен.от КД9 до 

КД21 и отвод дрен.от КД21 до 

КД19 ЛК 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д219 L=118,1 2Д219 L=118,1 2029 2029                 

6 

457,2

6 

            

6 

457,2

6 
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ТС-

05.15

7 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ13 до УТ15 с 

попутн.дренажом от 

КД10 до КД16, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ13 до УТ-15 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30905 - 

Наружные сети ТВС от УТ13 до 

УТ15 с попутн.дренажом от 

КД10 до КД16 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=120,6 2Д159 L=120,6 2029 2029                 

7 

022,8

1 

            

7 

022,8

1 

ТС-

05.15

8 

Модернизация сетей 

теплоснабжения УТ-2 

до УТ-10, 

ул.Быстринская, 

мкр.34, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ2 (КРП-63)--УТ10 к 

КПД-33 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31692 - Сети 

теплоснабжения УТ-2 до УТ-10, 

ул.Быстринская, мкр.34 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 34 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=19,3 2Д159 L=19,3 2029 2029                 

1 

123,8

8 

            

1 

123,8

8 
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ТС-

05.15

9 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-16 в кв. "А", в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от  УТ5 до ввода в ж.д. 

ул. Г.Кукуевицкого, 4 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30287 - 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-16 

в кв. "А"; 1244 - Комплекс сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-16 

в кв. "А"  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: кв. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=52,4 2Д76 L=52,4 2029 2029                 

3 

549,1

5 

            

3 

549,1

5 

ТС-

05.16

0 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-22 в мкр.7, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП22 --

Декабристов9, ж.д. 

ул.Декабристов 9 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30360 - Сети 

ТВС от ЦТП-22 до ж/д 

Декабристов,9 /выход № 2/  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 8 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=69,8 2Д76 L=69,8 2029 2029                 

2 

296,2

5 

            

2 

296,2

5 
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ТС-

05.16

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-22 в мкр.7, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП22 --УТ-2, УТ-

3, ж.д.ул.Декабристов 

13, 

ж.д.ул.Декабристов 

15,  ж.д. 

ул.Декабристов 13 

(транзит по 

техподполью),  ж.д. 

ул.Декабристов 15 

(транзит по 

техподполью)  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30387 -Сети 

ТВС от ЦТП-22 до УТ-2, до УТ-3 

/выход № 1/; 1021 - Сети ТВС от 

УТ-2 до ж/д ул.Декабристов,13 

/выход № 1/; 30361 - Сети ТВС от 

УТ-3 до ж/д ул.Декабристов, 15 

/выход № 1/  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 8 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-76 

L=220,0 
2Д159-76 L=220,0 2029 2029                 

7 

852,5

7 

            

7 

852,5

7 

ТС-

05.16

2 

Модернизация сетей 

теплоснабжения от 

существующих сетей 

жилого дома №66/1 по 

пр.Ленина до жилого 

дома №1 по ул.Чехова 

в 11Б мкр., в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. пр-т Ленина, 66/1 

до ввода в ж.д. ул. 

Чехова, 1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30623 - Сети 

теплоснабжения от 

существующих сетей жилого 

дома № 66/1 по пр.Ленина до 

жилого дома № 1 по ул.Чехова в 

11 Б мкр 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11Б 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=126,2 2Д76 L=126,2 2029 2029                 

8 

547,7

7 

            

8 

547,7

7 



 

160 

ТС-

05.16

3 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-12  до 

водомерных узлов в 

ж.д. по ул. Крылова, 

39/1, в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-12--ТК-12а, ТК-

12б, КПД-202. 

Крылова 39/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31639 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от ТК-12 до 

узлов управления в ж.д. по ул. 

Крылова, 39/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-108 

L=170,7 
2Д159-108 L=170,7 2029 2029                 

9 

808,3

0 

            

9 

808,3

0 

ТС-

05.16

4 

Модернизация 

наружных сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-2 сущ., транзит 

по техподполью 

жилого дома по ул. 

Крылова, 41/1, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-12б--до ж.д. 

Крылова 41/1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31794 - 

Наружные сети 

тепловодоснабжения от УТ-2 

сущ., транзит по техподполью 

жилого дома по ул. Крылова, 

41/1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=97 2Д159 L=97 2029 2029                 

5 

648,5

3 

            

5 

648,5

3 
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ТС-

05.16

5 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-54 в мкр. 23, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК4-2--М-Карамова 

25/1, ж.д. ул.Мелик-

Карамова 25/1 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31035 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК4-2 до 

ж/д М-Карамова 25/1 (выход №1) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 23 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=55,1 2Д57 L=55,1 2029 2029                 

2 

596,5

6 

            

2 

596,5

6 

ТС-

05.16

6 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

по ул. Югорская, 5/3 

блок Б мкр.26, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК56-11--Югорская 

5/3 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30621 - Сети 

тепловодоснабжения по ул. 

Югорская, 5/3 блок Б мкр.26 ) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 26 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д108 L=81,2 2Д108 L=81,2 2029 2029                 

4 

223,0

9 

            

4 

223,0

9 
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ТС-

05.16

7 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-65 в мкр. 10, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от Просвещения 33-

выход--Просвещения 

27, Просвещения 25, 

Просвещения 27 

(транзит по 

техподполью), 

Просвещения 25 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30303 - Сети 

тепловодоснабжения от ЦТП-65 

до ж/д по ул.Гагарина 14, 24а, 

24б, 24в, 26, ул.Просвещения 25, 

27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41 в 

мкр.10 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 10 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-76 

L=309,2 
2Д159-76 L=309,2 2029 2029                 

7 

715,0

4 

            

7 

715,0

4 

ТС-

05.16

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-68 в мкр. 9, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК5-1--Энгельса 9, 

Энгельса 9 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30308 - Сети 

тепловодоснабжения от ТК5-3 до 

ж.д. Гагарина, 30 в мкр. 9 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 9 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д159-76 

L=113,5 
2Д159-76 L=113,5 2029 2029                 

1 

183,9

5 

            

1 

183,9

5 
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ТС-

05.16

9 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д.Профсоюзов 

12/2 до 

ж.д.Профсоюзов, 12 в 

11 Б мкр., в том числе: 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. Профсоюзов, 

12/2 до ввода в ж.д. 

ул. Профсоюзов, 12 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 1251 - Сети 

тепловодоснабжения от 

ж.д.Профсоюзов 12/2 до 

ж.д.Профсоюзов, 12 в 11 Б мкр 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11Б 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-57 

L=267,3 
2Д108-57 L=267,3 2029 2029                 

2 

775,1

0 

            

2 

775,1

0 

ТС-

05.17

0 

Модернизация 

магистральных 

тепловых сетей в мкр. 

Железнодорожников и 

ПИКС. 

Реконструкция, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-5--до ЦТП80 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31359 - 

Магистральные тепловые сети в 

мкр. Железнодорожников и 

ПИКС. Реконструкция 

СГМУП 

"ГТС" 
М/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д325 L=108,0 2Д325 L=108,0 2030 2030                   

14 

360,2

6 

          

14 

360,2

6 
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ТС-

05.17

1 

Модернизация 

магистральных 

тепловых сетей в мкр. 

Железнодорожников и 

ПИКС. 

Реконструкция, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-6--до ЦТП 46  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31359 - 

Магистральные тепловые сети в 

мкр. Железнодорожников и 

ПИКС. Реконструкция 

СГМУП 

"ГТС" 
М/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д325 L=66,9 2Д325 L=66,9 2030 2030                   

8 

897,0

3 

          

8 

897,0

3 

ТС-

05.17

2 

Модернизация 

магистральных 

тепловых сетей в мкр. 

Железнодорожников и 

ПИКС. 

Реконструкция, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК-2--ТК-3, ТК-3а 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31359 - 

Магистральные тепловые сети в 

мкр. Железнодорожников и 

ПИКС. Реконструкция 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: мкр. ЖД, 

ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д530-426 

L=425,7 
2Д530-426 L=425,7 2030 2030                   

68 

013,8

5 

          

68 

013,8

5 
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ТС-

05.17

3 

Модернизация 

магистральных 

тепловых сетей в мкр. 

Железнодорожников и 

ПИКС. 

Реконструкция, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от от 

ТК1--до ЦТП-82 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31359 - 

Магистральные тепловые сети в 

мкр. Железнодорожников и 

ПИКС. Реконструкция 

СГМУП 

"ГТС" 
М/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д273 L=220,9 2Д273 L=220,9 2030 2030                   

33 

507,3

6 

          

33 

507,3

6 

ТС-

05.17

4 

Модернизация 

магистральных 

тепловых сетей в мкр. 

Железнодорожников и 

ПИКС. 

Реконструкция, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от от 

ТК-4--ТК-6, ТК-4а 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31359 - 

Магистральные тепловые сети в 

мкр. Железнодорожников и 

ПИКС. Реконструкция 

СГМУП 

"ГТС" 

М/С: мкр. ЖД, 

ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д426 L=294,0 2Д426 L=294,0 2030 2030                   

56 

731,5

9 

          

56 

731,5

9 
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ТС-

05.17

5 

Модернизация 

тепломагистрали от 

кот.№13 до врезки в 

сущ. сеть  т. "А". 

Станция Сургут. 

Локомотивное депо, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

кот.№13--до врезки в 

сущ.сеть т.А 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30886 - 

Тепломагистраль от кот.№13 до 

врезки в сущ. сеть  т. "А". 

Станция Сургут. Локомотивное 

депо 

СГМУП 

"ГТС" 
М/С: мкр. ЖД  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д426 L=224,8 2Д426 L=224,8 2030 2030                   

43 

338,5

4 

          

43 

338,5

4 

ТС-

05.17

6 

Модернизация сетей 

теплоснабжения от 

ТК-19 до МБДОУ №6 

"Василек" в мкр.4, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ТК19 до ввода в 

д/с'Василек' 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31816 - Сети 

теплоснабжения от ТК-19 до 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения № 6 "Василек" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д89 L=12,0 2Д89 L=12,0 2030 2030                   

662,4

8 
          

662,4

8 
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ТС-

05.17

7 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-5 до ж.д. ул. 

Дзержинского, 9/1, 9/2 

в 7а мкр., в том числе: 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

УТ5 --

Дзержинского9/1, 

Дзержинского9/2, ж.д. 

ул.Дзержинского 9/1 

(транзит по 

техподполью), ж.д. 

ул.Дзержинского 9/2 

(транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31535 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-5 до 

ж.д. ул. Дзержинского, 9/1, 9/2 в 

7а мкр.  

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д76 L=84,0 2Д76 L=84,0 2030 2030                   

2 

583,9

0 

          

2 

583,9

0 

ТС-

05.17

8 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-36 в мкр. 7А, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ5 --

УТДзержинского13/1, 

ж.д. ул.Дзержинского 

13/1 (транзит по 

техподполью) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 120 - Сети ТВС 

от УТ-4а, УТ-5, до 

ж.д.ул.Дзержинского, 13/1, 13 

/транзит/ (выход № 1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 7А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д219-57 

L=284,6 
2Д219-57 L=284,6 2030 2030                   

7 

703,5

8 

          

7 

703,5

8 
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ТС-

05.17

9 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения и 

холодного 

водоснабжения от ТК 

45-14 до узлов учёта 

пристроенного 

нежилого помещения 

по ул. Маяковского, 

49 , в том числе: - 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

(ТК45-14) до 

Маяковского ,49 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31769 - Сети 

тепловодоснабжения и холодного 

водоснабжения от ТК 45-14 до 

узлов учёта пристроенного 

нежилого помещения по ул. 

Маяковского, 49 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д57 L=10,0 2Д57 L=10,0 2030 2030                   

937,0

3 
          

937,0

3 

ТС-

05.18

0 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-56 в мкр.26, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП56--ТК56-1 до 

ТК56-2--ТК56-3  

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30110 - Сети 

ТВС от ЦТП-56 до ж.д. 

ул.Югорская 5,5/1 в мкр.26 

(выход № 1); 30986 - Сети ТВС 

от ТК56-1 до ж.д.ул.Югорская 

1/1, 1/2 в мкр.26 (выход № 2) 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 26 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д273-159 

L=44,7 
2Д273-159 L=44,7 2030 2030                   

2 

862,9

3 

          

2 

862,9

3 
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ТС-

05.18

1 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-59 в мкр.27, в 

том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от ЦТП59 точки А--

ТК59-13, Взлётный 11 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 30153 - Сети 

ТВС от ЦТП-59 до ТК-5, ж/д 

Взлетный, 11 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 27 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д108-76 

L=63,7 
2Д108-76 L=63,7 2030 2030                   

3 

521,3

2 

          

3 

521,3

2 

ТС-

05.18

2 

Модернизация 

комплекса сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-76 в мкр. 

Центральный, в том 

числе: - Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК9 --ТК10, ТК11 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3041 - Сети 

ТВС от ТК-9 до ТК-10; 3040 - 

Сети ТВС от ТК-10 до ТК-11 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЦЕНТР 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д159 L=237,6 2Д159 L=237,6 2030 2030                   

14 

489,1

9 

          

14 

489,1

9 
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ТС-

05.18

3 

Модернизация сетей 

тепловодоснабжения 

от УТ-2 до УТ-15,УТ-

16,УТ-17,УТ-18,УТ-

19,УТ-20,УТ-

21,ж.д.ул.Грибоедова,

4, 4/1, 4/2 мкр.ПИКС, 

в том числе: - Участок 

сетей теплоснабжения 

от УТ15-- до УТ-16, 

УТ-17, 1Т-18, УТ-19, 

УТ-20, УТ-21 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 3238 - Сети 

тепловодоснабжения от УТ-2 до 

УТ-15,УТ-16,УТ-17,УТ-18,УТ-

19,УТ-20,УТ-

21,ж.д.ул.Грибоедова,4, 4/1, 4/2 

мкр.ПИКС 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ПИКС 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

2Д273-89 

L=251,3 
2Д273-89 L=251,3 2030 2030                   

16 

630,5

1 

          

16 

630,5

1 

ТС-

05.18

4 

Модернизация сетей 

теплоснабжения от 

ТК-90-9 до вторых 

фланцевых 

соединений 

отключающей  

запорной арматуры в 

ТК90-9-1, в том числе: 

- Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК90-9-ТК90-9-1 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения: 31875 - Сети ТС 

от ТК-90-9 до вторых фланцевых 

соединений откл. запорной 

арматуры в ТК90-9-1 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Ч. Мыс  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Д273 L=62,0 2Д273 L=62,0 2030 2030                   

4 

977,6

9 

          

4 

977,6

9 

ТС-

05.18

5 

Реконструкция или 

модернизация 

существующих 

объектов системы 

централизованного 

теплоснабжения 

(магистральные сети) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
г. Сургут протяженность п.м.   25307 2026 2035           

167 

439,36 

188 

069,8

1 

216 

315,0

4 

241 

610,1

5 

263 

851,9

2 

277 

025,4

2 

286 

721,3

1 

296 

756,5

6 

307 

143,0

4 

317 

893,0

4 

2 562 

825,6

5 
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ТС-

05.18

6 

Реконструкция или 

модернизация 

существующих 

объектов системы 

централизованного 

теплоснабжения 

(внутриквартальные  

сети) 

Цель модернизации замена 

тепловых сетей в связи с 

истекшим эксплуатационным 

ресурсом, а также для 

сохранения нормативных 

показателей надежности 

теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
г. Сургут протяженность п.м.   37673 2026 2035           

159 

489,71 

179 

140,6

8 

206 

044,8

9 

230 

139,0

5 

251 

324,8

2 

263 

872,8

8 

273 

108,4

3 

282 

667,2

2 

292 

560,5

8 

302 

800,2

0 

2 441 

148,4

6 

ТС-

05.18

7 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-4 в мкр. 4 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-4 до ТК-4-1 

(ТК-1) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн108 

40,4м 
Дн219-Дн108 40,4м 2021 2021 

1 

706,5

0 

                            

1 

706,5

0 

ТС-

05.18

8 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Дзержинского, 12 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн159 

69м транзит 

Дн219-Дн159 69м 

транзит 
2021 2021 885                             885 

ТС-

05.18

9 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Дзержинского, 10 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн159 

67,8м транзит 

Дн219-Дн159 67,8м 

транзит 
2021 2021 889                             889 

ТС-

05.19

0 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП МГБ в мкр. 5 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. пр-т 

Ленина, 65 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

36м транзит 

Дн108-Дн57 36м 

транзит 
2021 2021 259                             259 
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ТС-

05.19

1 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-11 в мкр. "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Кукуевицкого, 10/5 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн57 50м 

транзит 
Дн57 50м транзит 2021 2021 328,5                             328,5 

ТС-

05.19

2 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-76 в мкр. 

Центральный Участок 

сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-76-2 (ТК-9) до 

ввода в ж.д. б-р 

Свободы, 4 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЦЕНТР 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн89-Дн57 

12,8м 
Дн89-Дн57 12,8м 2021 2021 278                             278 

ТС-

05.19

3 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 в мкр. 11 А 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 до ТК-31-

10А (ТК-10А) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн89 

11м 
Дн219-Дн89 11м 2021 2021 278                             278 

ТС-

05.19

4 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-62 в мкр. 25 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-62 до ввода в 

ж.д. пр-т 

Комсомольский, 21 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 25 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн273-Дн108 

17м 
Дн273-Дн108 17м 2021 2021 494                             494 
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ТС-

05.19

5 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ТК-17 до ж/д 

Нефтяников 17, 19, 21 

в мкр.4 Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-17 до ввода в 

ж/д Нефтяников, 17 с 

ответвлением до ж/д 

Нефтяников, 19 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн57 65,4м Дн57 65,4м 2021 2021 728                             728 

ТС-

05.19

6 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-54 в мкр.23. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от т. А до ТК4-9*, т. Б 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 23 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-57             

77,0м 
Дн108-57             77,0м 2021 2021 

1 

783,0

0 

                            

1 

783,0

0 

ТС-

05.19

7 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-88 п. Черный 

Мыс. Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-35 до ТК-35*, 

ТК-36, ТК-16. 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Ч. Мыс  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219            

322,0м 
Дн219            322,0м 2021 2021 

15 

420,0

0 

                            

15 

420,0

0 

ТС-

05.19

8 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-28 в мкр. 6 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-28 до ТК-28-2 

(УТ-2) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 6 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн108 

25,1м 
Дн219-Дн108 25,1м 2022 2022   

1 

750,00 
                          

1 

750,0

0 

ТС-

05.19

9 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-75 в мкр. 16 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. пр-т 

Мира, 36 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн165-Дн108 

189,9м 
Дн165-Дн108 189,9м 2022 2022   

1 

400,00 
                          

1 

400,0

0 
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ТС-

05.20

0 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-60 в мкр. 27 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. пр-т 

Комсомольский, 44/2 

до ввода в ж.д. пр-д 

Взлетный, 7 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 27 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн159-Дн89 

15,2м 
Дн159-Дн89 15,2м 2022 2022   905,5                           905,5 

ТС-

05.20

1 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж.д. 

Магистральная, 28 до 

ж.д. Кукуевицкого, 8/1 

мкр. А Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. ул. 

Магистральная, 28 до 

ввода в ж.д. ул. Г. 

Кукуевицкого, 8/1 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн89-Дн57 

10,5м 
Дн89-Дн57 10,5м 2022 2022   217                           217 

ТС-

05.20

2 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ТК-2 до ж.д. 

Губкина, 16, 18 мкр. 4 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Губкина, 16 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

103,2м 
Дн108-Дн57 103,2м 2022 2022   

2 

600,00 
                          

2 

600,0

0 

ТС-

05.20

3 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж.д. Губкина, 16 до 

ж.д. Энтузиастов, 40 

мкр. 4 Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Губкина, 14 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

70,8м 
Дн108-Дн57 70,8м 2022 2022   

1 

767,00 
                          

1 

767,0

0 
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ТС-

05.20

4 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от котельной №5 в 

п.Дорожный Участок 

сетей 

тепловодоснабжения 

от т.врезки до ТК-2 с 

отпайкой на ж.д. 

Дорожный, 24 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 

ВН/С: п. 

Дорожный 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн76-Дн57 

44м 
Дн76-Дн57 44м 2022 2022   954                           954 

ТС-

05.20

5 

Тепломагистраль №9 

по ул. Привокзальная 

от ТК4 до ЦТП-83 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-4 до ввода в 

ЦТП-83 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 2Дн377 67,66м   2Дн377 67,66м   2023 2023     

4 

900,00 
                        

4 

900,0

0 

ТС-

05.20

6 

Сети 

тепловодоснабжения 

ул. Республики 

(территория 

тубдиспансера) 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-74-2 до ТК-1" 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 8 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

108 м 
Дн108-Дн57 108 м 2023 2023     

3 

220,00 
                        

3 

220,0

0 

ТС-

05.20

7 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж/д ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 

50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б 

в 14 мкр. Участок 

сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 

Б (транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 14 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

270м 
Дн108-Дн57 270м 2023 2023     

2 

656,50 
                        

2 

656,5

0 

ТС-

05.20

8 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Привокзальная, 4А 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн89    

49м 
Дн108-Дн89    49м 2023 2023     353                         353 
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ТС-

05.20

9 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Привокзальная, 4Б 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн89-Дн57    

40м 
Дн89-Дн57    40м 2023 2023     197                         197 

ТС-

05.21

0 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Привокзальная, 4 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57    

87м 
Дн108-Дн57    87м 2023 2023     428                         428 

ТС-

05.21

1 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Привокзальная, 6 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн89-Дн57    

55,5м 
Дн89-Дн57    55,5м 2023 2023     273,06                         

273,0

6 

ТС-

05.21

2 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Крылова, 5 (транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57    

75м 
Дн108-Дн57    75м 2023 2023     369                         369 
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ТС-

05.21

3 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-82 в мкр. 

Железнодорожников 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Крылова, 7 (транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. ЖД 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн48   

70м 
Дн108-Дн48   70м 2023 2023     285,36                         

285,3

6 

ТС-

05.21

4 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-7 в мкр. 12 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Бахилова, 11 (транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 12 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн159-Дн89    

94м 
Дн159-Дн89    94м 2023 2023     685                         685 

ТС-

05.21

5 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-7 в мкр. 12 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Бахилова, 9 А 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 12 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн159-Дн76    

74м 
Дн159-Дн76    74м 2023 2023     540                         540 

ТС-

05.21

6 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ТК-7 до ж/д 

ул.Пушкина, 7 в 

мкр.15А Участок 

сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Пушкина, 7 (транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 15А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн76    

95м 
Дн219-Дн76    95м 2023 2023     727                         727 

ТС-

05.21

7 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Дзержинского, 8 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн159    

100,7м 
Дн219-Дн159    100,7м 2023 2023     770,5                         770,5 
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ТС-

05.21

8 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-6 в мкр "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Дзержинского, 8 А 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн89    

153,4м 
Дн219-Дн89    153,4м 2023 2023     

1 

134,00 
                        

1 

134,0

0 

ТС-

05.21

9 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП МГБ в мкр. 5 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. пр-т Ленина, 

65/3 до ввода в ж.д. 

пр-т Ленина, 67/1 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 5 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57    

11,2м 
Дн108-Дн57    11,2м 2023 2023     332,93                         

332,9

3 

ТС-

05.22

0 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-33 в мкр. 11 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Бажова, 20 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57   

75,5м 
Дн108-Дн57   75,5м 2023 2023     

1 

673,00 
                        

1 

673,0

0 

ТС-

05.22

1 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ТК-18 до ж/д 

Нефтяников 23,25,27 в 

мкр.4 Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-18 до ввода в 

ж/д Нефтяников, 23 с 

ответвлением до ж/д 

Нефтяников, 25 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн57                          

60м 
Дн57                          60м 2023 2023     

1 

190,80 
                        

1 

190,8

0 
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ТС-

05.22

2 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-10 в мкр. "А" 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ж/д Кукуевицкого, 

12/1 до ввода в ж/д 

Кукуевицкого, 12/2 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн89    

16м 
Дн219-Дн89    16м 2023 2023     358                         358 

ТС-

05.22

3 

Сети теплоснабжения 

от ТК48-9 до ТК48-10, 

ТК48-11 в мкр.16 "А" 

Участок сетей 

теплоснабжения от 

ТК48-10 до ТК48-11 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 16 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн159-Дн89 

40,6м 
Дн159-Дн89 40,6м 2023 2023     774,5                         774,5 

Сети горячего 

водоснабжения от 

ТК48-9 до ТК48-10, 

ТК48-11 в мкр.16 "А"  

Участок сетей 

горячего 

водоснабжения от 

ТК48-10 до ТК48-11 

ТС-

05.22

4 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ТК-16 до ж.д. 

Нефтяников, 13 в мкр. 

4 Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК-27-15 (ТК-15) 

до ТК-27-14* (ТК-14), 

ввода в ж.д. ул. 

Нефтяников, 13 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 4 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн57-Дн50          

53,9м 
Дн57-Дн50          53,9м 2024 2024       1 463,00                       

1 

463,0

0 

ТС-

05.22

5 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

17 мкр. Участок сетей 

теплоснабжения от 

ж.д. ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 до ввода в 

ж.д. пр-д Дружбы, 9 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 17 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн219 47м  Дн219 47м  2024 2024       3 952,00                       

3 

952,0

0 
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ТС-

05.22

6 

Сооружение: 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-65 в мкр. 10. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Просвещения, 33 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 10 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн219-Дн76 

239,0м  
Дн219-Дн76 239,0м  2024 2024       3 046,40                       

3 

046,4

0 

ТС-

05.22

7 

Сооружение: 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-65 в мкр. 10. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Просвещения, 39 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 10 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн76 

36,0м 
Дн108-Дн76 36,0м 2024 2024       460,8                       460,8 

ТС-

05.22

8 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 в мкр. 11А. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Лермонтова, 11 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн76 

113,0м 
Дн108-Дн76 113,0м 2024 2024       1 488,50                       

1 

488,5

0 

ТС-

05.22

9 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-31 в мкр. 11А. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Лермонтова, 13 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 11А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн89-Дн76 

137,0м 
Дн89-Дн76 137,0м 2024 2024       1 493,00                       

1 

493,0

0 

ТС-

05.23

0 

Сооружение: 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-65 в мкр. 10. 

Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ТК15 до ввода в 

ж.д. ул. Просвещения, 

33 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 10 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн219 8,0м Дн219 8,0м 2024 2024       389,5                       389,5 
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ТС-

05.23

1 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж/д ул. 

Островского, 4 до ж/д 

ул. Островского, 6 в 

14 мкр. Участок сетей 

тепловодоснабжения 

от ж.д. ул. 

Островского, 4 до 

ввода в ж.д. ул. 

Островского, 6 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 14 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн159 20,8м Дн159 20,8м 2024 2024       1 255,00                       

1 

255,0

0 

ТС-

05.23

2 

Комплекс сетей 

тепловодоснабжения 

от ЦТП-18 в мкр. 13 А 

Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Лермонтова, 6 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 13А 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн57 

464,2м(2321м) 

транзит 

Дн108-Дн57 

464,2м(2321м) транзит 
2025 2025         

13 

363,20 
                    

13 

363,2

0 

ТС-

05.23

3 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж/д проспект 

Ленина, 34 до ж/д 

ул.Островского, 4 в 14 

мкр. Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Островского, 4 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 14 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн159 75,7м  Дн159 75,7м  2026 2026           

1 

170,00 
                  

1 

170,0

0 

ТС-

05.23

4 

Сети 

тепловодоснабжения 

от ж/д ул.Островского, 

6 до ж/д 

ул.Островского, 10 в 

14 мкр. Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

техподполье ж.д. ул. 

Островского, 10 

(транзит) 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: мкр. 14 

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. 

Дн108-Дн89 

109,0м  
Дн108-Дн89 109,0м  2026 2026           

1 

526,00 
                  

1 

526,0

0 
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ТС-

05.23

5 

Сооружение: Сети 

теплоснабжения 

общей 

протяженностью 

1554,0 м. Участок 

сетей теплоснабжения 

от т."А" до т. "Б" по 

ул. Сосновой 

Капитальный ремонт объектов 

СГМУП "ГТС" 

СГМУП 

"ГТС" 
ВН/С: п. Ч. Мыс  

диаметр, 

протяженность 
мм/п.м. Дн219 577,0м Дн219 577,0м 2026 2026           

37 

518,67 
                  

37 

518,6

7 

ТС-

05.23

6 

Замена. 

Тепломагистраль №4 

от 4ТК1 до котельной 

№1. Участок от 4ТК1 

до точки опуска 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн426, 87м 2Дн426, 87м 2021 2021 

5 

973,0

0 

                            

5 

973,0

0 

ТС-

05.23

7 

Замена. Сети 

теплоснабжения от УТ 

(в районе улицы 

Производственной, 6) 

до точки А по улице 

Монтажной (в районе 

улицы Монтажной, 5) 

8 промузел. Опора под 

сети ТС (компенсатор 

на перекрестке ул. 

Производственная и 

ул. Монтажнаая) 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн530 2Дн530 2021 2021 213                             213 

ТС-

05.23

8 

Замена. 

Магистральная улица 

10 "В" на участке от 

улицы Маяковского 

до улицы 12"В". 

Компенсатор между 

8ТК-3 и 8ТК-6 (ул. 

Быстринская) 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн426, 40м 2Дн426, 40м 2021 2021 

4 

660,0

0 

                            

4 

660,0

0 

ТС-

05.23

9 

Замена. 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК21-1ТК22-

1ТК23 по ул. Губкина. 

Участок от К17 до 

1ТК23 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн530, 35,4м 2Дн530, 35,4м 2021 2021 

1 

765,0

0 

                            

1 

765,0

0 
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ТС-

05.24

0 

Замена. 

Тепломагистраль №1 

от 1ТК19-1ТК39 по 

ул. Магистральная 1 

пуск. Компл. Участок 

от УП1 до К1 с 

устройством тепловой 

камеры УТ1 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  

2Дн720, 

101,6м 
2Дн720, 101,6м 2021 2021 

13 

886,0

0 

                            

13 

886,0

0 

ТС-

05.24

1 

Замена 

.Тепломагистраль №9 

по ул. Привокзальная 

от кот. №14 до ТК2 

(налземн.). Участок 

сетей теплоснабжения 

от т.А до ТК2 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн530, 375м 2Дн530, 375м 2021 2021 

27 

672,0

0 

                            

27 

672,0

0 

ТС-

05.24

2 

Замена. 

Тепломагистраль №3 

от 3ТК11 до 3ТК12 по 

ул. Ленина. 

Устройство 

отводящего дренажа 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  Дн159, 139,1м Дн159, 139,1м 2021 2021 

2 

554,0

0 

                            

2 

554,0

0 

ТС-

05.24

3 

Замена. 

Тепломагистраль №3 

от 3ТК-12 до ЦТП-35 

в мкр. 7А. Устройство 

отводящего дренажа 

на участке от 3ТК12 

до 3ТК12б 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  Дн159, 57,5м Дн159, 57,5м 2021 2021 

1 

280,0

0 

                            

1 

280,0

0 

ТС-

05.24

4 

Замена. Сети 

теплоснабжения от 

9ТК-12 до 9ТК-12Г (р-

н Налоговой 

инспекции). Участок 

от ЦТП налоговой до 

9ТК12в 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 
  2Дн159, 81м 2Дн159, 81м 2021 2021 

3 

338,0

0 

                            

3 

338,0

0 

ТС-

05.24

5 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 3452 

Тепломагистраль 1  от 

1ТК21 -1ТК22-1ТК23 

по ул.Губкина 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 
  

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

Д530,126,4 пм Д530,126,4 пм 2023 2023       24889                       

24 

889,0

0 



 

184 

ТС-

05.24

6 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 30648 

Тепловые сети 

Магистральная  улица 

10 "В" на участке от 

улицы Маяковского 

до улицы 12 "В" 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С г. Сургут, от 

8ТК2 до 8ТК3 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

Д108,89-207,9 

пм 
Д108,89-207,9 пм 2025 2025         98231                     

98 

231,0

0 

ТС-

05.24

7 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№31843 

сети теплоснабжения 

от 6ТК20 по 

ул.Гагарина до 

второго фланцево-го 

соединения запорной 

арматуры в точке 

опуска (перед вводом 

в здание мойки)  

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

6ТК20 до 

ул.Гагарина 9/6 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

210пм 108,89 

210,2 ( из них -60 п.м.    

замена изоляции,89 

п.м.-замена труб. С 

увеличением диаметрат 

на  159, 61,2 п.м. -

замена сущ.труб.Дн 

108)) д 108,90 

2025 2025         124551                     

124 

551,0

0 

ТС-

05.24

8 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 32005 

Сети теплоснабжения 

от точки врезки до 

ул.Энергостроителей 

6/5 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

ул.Энергостроител

ей 6/5 до ввода в 

здание 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

113,8 

пм/Д89,57 
113,8 пм/Д89,58 2025 2025         40896                     

40 

896,0

0 

ТС-

05.24

9 

Модернизация 

тепловых сетей. 

инв.№ 31994 

наружные сети 

теплоснабжения от 

точки врезки в 

тепловую сеть 2Ду200 

к потребителям по 

улице Аграрная, 16 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

т.подъема до 

ул.Аграрная 16 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

335 пм/Д114 

335 (из них 166,9 п.м.-

надземная прокладка 

,ремонт изоляции; 168,1 

п.м. -замена труб. 

подз.)/Д114 

2025 2025         3228                     

3 

228,0

0 

ТС-

05.25

0 

Модернизация 

тепловых сетей. 

инв.№ 31934 

Сети теплоснабжения. 

Улица Уни-

верситетская от улицы 

Сибирской до улицы 

Маяковского 1 

пусковой комплекс. 

1,2 очередь 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

НО5 до 3ТК28 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

68пм/Д630 68пм/Д630 2026 2026           15733                   

15 

733,0

0 



 

185 

ТС-

05.25

1 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№30733 

Сети теплоснабжения 

от 

ТК"Сургутавтосервис" 

до КПП воинской 

части 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,   

Сети 

теплоснабжения от 

ТК"Сургутавтосерв

ис" до КПП 

воинской части 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

130 пм/Д273 130 пм/Д273 2026 2026           11599                   

11 

599,0

0 

ТС-

05.25

2 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№30731 

Сеть теплоснабжения 

от КПП во-инской 

части до ПМК связи  

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

КПП воинской 

части до точки 

опуска 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

350пм/Д219 350пм/Д219 2026 2026           18411                   

18 

411,0

0 

ТС-

05.25

3 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№30734 

Сети теплоснабжения 

от  ТК до камеры  

возле столярного цеха  

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

ТК до ТК  возле 

столярного цеха  

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

231,7пм/Д108 231,7пм/Д108 2026 2026           21184                   

21 

184,0

0 

ТС-

05.25

4 

Модернизация 

тепловых сетей. № 

31569 

сети теплоснабжения 

от котельной №3 до 

точки врезки в шахту 

опуска (УТ-1) на 

территории котельной 

№3 в сторону 

микрорайона Энер-

гетик 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

Участок тепловых 

сетей введен в 

эксплуатацию в 

1998 году (период 

эксплуатации 

более 20 лет). 

Прокладка 

трубопровода 

выполнена в 

бесканальном 

исполнении. Тип 

изоляции - ППУ.  

Цель 

модернизации: 

повышение 

надежности 

теплоснабжения и 

энергоэффективнос

ти, за счет 

применения 

трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционны

ми свойствами 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

65,8/49,9 пм                  

Д630 

65,8/49,9 пм                  

Д630 
2026 2026           28147                   

28 

147,0

0 



 

186 

ТС-

05.25

5 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 30116 

Участок 

тепломагистрали  

ГРЭС-2 Восточный 

жилой район от УТ-4  

до УТ-6 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

т.А до П-11 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

199,6/Д820 199,6/Д820 2026 2026           41300                   

41 

300,0

0 

ТС-

05.25

6 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв 

№ 1307 

Тепломагистраль №1 

от коллек-торной №1-

1ТК5-2ТК7-1ТК35 по 

ул.Островского до 

котельной № 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,   от 

1ТК35А до 

1ТК35б, 1ТК35в. С 

устройством 

дренажа 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

75 пм/Д720 75 пм/Д720 2026 2026           37221                   

37 

221,0

0 

ТС-

05.25

7 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 31544 

Сети теплоснабжения 

пр-кт.Ленина 26 от 

УТ-1 до ИТП 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,    

от  3ТК23а до 

3ТК23в 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

238,7 

пм/Д273,219 
238,7 пм/Д273,219 2026 2026           16745                   

16 

745,0

0 

ТС-

05.25

8 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 30648 

Тепловые сети 

Магистральная  улица 

10 "В" на участке от 

улицы Маяковского 

до улицы 12 "В" 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, От 

8ТК3, 8ТК6, 8ТК7, 

8ТК8 до 8ТК9 по 

ул.Быстринская 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

2Д426, ППУ 

L=339,4 

2Д325, ППУ 

L=167,3 

2Д219, ППУ 

L=45/Д 

426;325;219 

2Д426, ППУ 

L=339,4 

2Д325, ППУ 

L=167,3 

2Д219, ППУ 

L=45/Д 426;325;219 

2027 2027             
4200

3 
                

42 

003,0

0 

ТС-

05.25

9 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№31565 

сети теплоснабжения 

от 5ТК-11 до 

ж.д.Энергетиков 11/1 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

5ТК11 до ж.д. 

Энергетиков 11/1  

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

33,6 пм/Д108 33,6 пм/Д108 2027 2027             4100                 

4 

100,0

0 



 

187 

ТС-

05.26

0 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№31899 

 Сети теплоснабжения 

от УТ (в районе улицы 

Производственной, 6) 

до точки А по ул. 

Монтажной (в районе 

ул. Монтажной, 5) 8 

про-музел. 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

2ТК17а до ЦТП-33 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

179,4 пм/Д 273  179,4 пм/Д 273  2027 2027             9874                 

9 

874,0

0 

ТС-

05.26

1 

Модернизация 

тепловых сетей. 

Инв№31899 

 Сети теплоснабжения 

от УТ (в районе улицы 

Производственной, 6) 

до точки А по ул. 

Монтажной (в районе 

ул. Монтажной, 5) 8 

про-музел 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут,    

от УТ (в районе 

улицы 

Производственной, 

6) до точки А по 

ул. Монтажной (в 

районе ул. 

Монтажной, 5) 8 

промузел.  

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

465 пм/530Д 465 пм/530Д 2027 2027             
4632

0 
                

46 

320,0

0 

ТС-

05.26

2 

Модернизация 

тепловых сетей. инв. 

№ 18 

Магистральные 

тепловые сети от 8ТК3 

-8ТК4 до ЦТП-38,39 в 

мкр.34 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от 

8ТК3 до 8ТК3а 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

223,2 пм/Д273   2027 2027             9177                 

9 

177,0

0 

ТС-

05.26

3 

Модернизация 

тепловых сетей инв № 

30525 

Тепломагистраль № 3 

от 3ТК23 по 

ул.Северная до ЦТП-

85 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/с г.Сургут от 

3ТК23,3ТК23а до 

Н.О. № к ЦТП -85 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

89,2 пм/Д325 89,2 пм/Д325 2027 2027             8900                 

8 

900,0

0 

ТС-

05.26

4 

Модернизация 

тепловых сетей инв № 

31890 

Тепломагистраль № 3 

от  угла поворота 

(3ТК-24),3ТК25 до 

3ТК26(переход через 

дорогу ули-цы 

Университетской) 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/с г.Сургут от 

3ТК25 до 3ТК26 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

70,5пм/Д325 70,5пм/Д325 2027 2027             

7 

100,0

0 

                

7 

100,0

0 



 

188 

ТС-

05.26

5 

Модернизация 

тепловых сетей. Инв№ 

30503 

Тепломагистраль №1 

Резервирую-щая 

перемычка от 1ТК21-

1ТК20 - 1ТК42 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

М/С: г. Сургут, от  

НО1 до 1ТК21 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

129 пм/Д530 129 пм/Д530 2027 2027             

5 

987,0

0 

                

5 

987,0

0 

ТС-

05.26

6 

Модернизация 

тепловых сетей. № 

30812 

тепломагистраль №1 

от 1ТК25 до ж.д. 

Энтузиастов 53, ЦТП-

1 в мкр. 3 

СГМУП "ГТС" 
СГМУП 

"ГТС" 

Участок тепловых 

сетей введен в 

эксплуатацию в 

2003 году (период 

эксплуатации 

более 20 лет). 

Прокладка 

трубопровода 

выполнена в 

бесканальном 

исполнении. Тип 

изоляции - ППУ.  

Цель 

модернизации: 

повышение 

надежности 

теплоснабжения и 

энергоэффективнос

ти, за счет 

применения 

трубопроводов с 

улучшенными 

теплоизоляционны

ми свойствами 

диаметр, 

протяженность 

п.м. в 

двух 

труб. 

исчис. 

12,5 пм/Д273 12,5 пм/Д273 2027 2027             

2 

788,0

0 

                

2 

788,0

0 

Группа 6. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

40 

100,0

0 

24 

093,72 

15 

663,34 

26 

477,34 

20 

890,00 

16 

776,82 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

144 

001,2

2 

ТС-

06.01 

Нежилое здание ЦТП 

№73 ( инв.№ 10055). 

Установка 

регулирующего 

клапана температуры 

в трубопроводе Т1 

системы 

теплоснабжения и 

монтаж обводной 

лини. 

Регулирование температуры 

теплоносителя взависимости от  

температуры наружного воздуха,  

согласно температурному 

графику (погодное 

регулирование) 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут  

ул.Набережная 
оборудование шт. 

вновь 

установленное  

ТАС -V 222- 65-63  Ду 

65    Привод ТАС 

М1500 

2022 2022   330                           330 



 

189 

ТС-

06.02 

Нежилое здание ЦТП-

46(инв.№10087), 

нежилое здание ЦТП 

№ 87(инв.№10036), 

нежилое здание ЦТП 

№ 52(инв.№10047), 

нежилое здание ЦТП 

№54(инв.№10043), 

нежилое здание ЦТП 

№63(инв.№10064), 

нежилое здание ЦТП 

№104(инв.№33038),                                          

Установка защитных 

клапанов системы 

отопления по 

превышению 

температуры при 

оключении 

электроэнергии на 

объектах, работающих 

по низким 

параметрам. 

 СП 124.13330.2012,  п. 15.14 

Автоматизация тепловых 

пунктов должна обеспечивать 

защиту систем потребления 

теплоты от повышения 

температуры воды в случае 

возникновения опасности 

превышения допустимых 

предельных параметров.  

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут  

ул.Привокзальная,

28   г.Сургут  

ул.Озерная,25 

г.Сургут  

ул.Федорова,59  

г.Сургут  

ул.М.Карамова,25/

1 г.Сургут  

пр.Комсомольский,

27 г.Сургут  

п.Кедровый,2 

оборудование шт. 

1. ТАС V222-

150-400  Kvs-

400м³/ч 

Danfoss VFM2 Ду100, 

Ру16, Kvs 160 м3/ч, 

Тмах 150 с приводом 

AME658 SD с 

возвратной пружиной -   

1 шт.           Danfoss 

VFM2 Ду150, Ру16, Kvs 

400 м3/ч, Тмах 150 с 

приводом AME658 SD с 

возвратной пружиной - 

4 шт., 

2022 2022   
1 

949,53 
                          

1 

949,5

3 2.Shnaider 

V292-125-250 

Kvs-250м³/ч 

Danfoss VFM2 Ду50, 

Ру25, Kvs 160 м3/ч, 

Тмах 150 с приводом 

AME23 с возвратной 

пружиной - 1 шт. 

3.ТАС 222-

150-160, Kvs-

160м³/ч 

  

4.Danfoss 

VFG2-125-160, 

Kvs-160м³/ч 

  

5.Danfoss 

VFG2-100-125, 

Kvs-125м³/ч 

  

6.Danfos VВ2-

50-40            

Kvs-40м³/ч 

  



 

190 

ТС-

06.03 

Модернизация ЦТП. 

Монтаж вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ 

ЦТП-71 (инв.№10054), 

66 (инв.№10048),88 (с 

ДЭС) (инв.№10037), 

99 (инв.№10200) с 

приобретением 

электрооборудования. 

Замена устаревшей защитной и 

коммутационной аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых кабельных линий. 

Замена осветительных приборов 

в соответствии с программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организаций 

осуществляющих регулярные 

виды деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

Республики,82,  

г.Сургут 

Энергетиков,5,  

г.Сургут 

Губкина,1,  , 

г.Сургут Береговая 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабжения 2 
2021 2022   

2 

379,59 
                          

2 

379,5

9 

ТС-

06.04 

Модернизация 

ЦТП.Нежилое здание 

ЦТП № 12(инв.10094),  

нежилое здание ЦТП 

№ 21(инв.10118),  

нежилое здание ЦТП 

№ 23(инв.10128). 

Модернизация (замена 

)  корректирующих 

насосов системы ТС с 

установкой шкафов 

управления с 2 ЧП  

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

улПушкина,3  

г.Сургут 

улДзержинского,16

а г.Сургут 

улб.Писателей,21/1            

оборудование шт. 

1)К160-30-

30квт-2шт                           

G-160м3/ч ; Н -

30м                           

2)К 90-35.-

15квт-1шт                           

G-90м3/ч ; Н -

35м                             

К 90/35-

18,5.5квт-1шт                           

G-90м3/ч ; Н -

35м                                                                        

3)К 100-65-

200-22квт .1шт                                         

G-100м3/ч ; Н -

50м                                 

К 100-65-200-

18,5квт .1шт                                         

G-100м3/ч ; Н -

50м                                        

1)IL125/270-15/4 – 2 шт.           

G-119м3/ч ; Н -25м                  

2) IL 125/320-18,5/2 – 2 

шт.                                                  

G-163,7м3/ч ; Н -30м                                                                          

3)IL 125/320-18,5/2 – 2 

шт.          G-163,7м3/ч ; 

Н -30м                        

2022 2022   
7 

295,39 
                          

7 

295,3

9 
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9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 
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ТС-

06.05 

Нежилое здание ИТП-

50 (инв.№10227)  

Модернизация 

системы отопления и 

ГВС.  

  1.)СП 124.13330.2012,  п. 15.14 

Автоматизация тепловых 

пунктов должна обеспечивать 

защиту систем потребления 

теплоты от повышения 

температуры воды в случае 

возникновения опасности 

превышения допустимых 

предельных параметров.                                                       

2)Повышение надежности 

системы теплоснабжения и 

качества  предоставления услуг.                                                                                                       

3) Замена  оборудования 

имеющего  большой физический 

износ на современное новое 

оборудование. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут  ул 

.Маяковского,11 
оборудование шт. 

Danfoss VFG2-

40-32,                          

Kvs-32м³/ч 

регулятор siemens 

VHG519L40-21 c 

комплектом фитингов -

1шт. 

2022 2022   
1 

376,12 
                          

1 

376,1

2 

 Регулятор Danfoss 

VFM2 Ду 40 с приводом 

AMV23-1 шт.,  датчики 

температуры Регулятор 

подпора "до себя" Ду 50 

УРРД-НО 
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ТС-

06.06 

Модернизация ЦТП. 

Разработка проектной 

документации, монтаж 

вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ 

ЦТП- 67 

(инв.№10051), 68 

(инв.№10052) и 

диспетчерской 

(инв.№10000) с 

приобретением 

электрооборудования. 

Замена устаревшей защитной и 

коммутационной аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых кабельных линий. 

Замена осветительных приборов 

в соответствии с программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организаций 

осуществляющих регулярные 

виды деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут 

Энергетиков,21, 

г.Сургут 

Просвещения,49,  

г.Сургут 

пр.Комсомольский, 

6Б  

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабжения 2 
2022 2023   244,36 

2 

260,51 
                        

2 

504,8

7 

ТС-

06.07 

Модернизация ЦТП. 

Монтаж резервного 

электроснабжения 

ЦТП №88 

(инв.№10037) 

Для резервного 

электроснабжения ЦТП№ 88 

требуется ДЭС 320 кВт 

СГМУП 

"ГТС" 
 г.Сургут Береговая 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабжения 1 
2022 2022   

3 

169,00 
                          

3 

169,0

0 

ТС-

06.08 

Модернизация 

ЦТП.Нежилое здание 

ЦТП № 22(инв.10120),   

нежилое здание ЦТП 

№ 41(инв.10093), 

нежилое здание ЦТП 

№29(инв.10119). 

Модернизация 

(замена)  

корректирующих  

насосов системы ТС с 

установкой шкафов 

управления с 2 ЧП 

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, 

ул.Декабристов,9, 

ул.Маяковского,16, 

ул.М.Карамова,25/

1, 

ул.Нефтяников,6/1         

оборудование шт. 

1)КМ80-50-

200-15квт – 2 

шт.           G-

50м3/ч ; Н -

50м                            

2) К 45/55-

15квт – 2 шт.                                                  

G-45м3/ч ; Н -

55м                                                                          

3) К160/30-

30квт – 2 шт.                                                  

G-160м3/ч ; Н -

30м                                                   

1)IL65/270-5,5/2 – 2 шт.           

G-40м3/ч ; Н -24м                  

2) IL125/300-18,5/2 – 2 

шт.                                                  

G-142м3/ч ; Н -27,8м                                                                          

3) IL 125/320-22/4 – 2 

шт.                                                  

G-228м3/ч ; Н -25м                    

2023 2023     
6 

634,25 
                        

6 

634,2

5 
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9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 

ТС-

06.09 

Модернизация ЦТП, 

ПС. Разработка 

проектной 

документации, монтаж 

вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ ЦТП 

№  69 (инв.№10049), 

94 (инв.№10207), ПС 

КСК "Геолог" с 

приобретением 

электрооборудования.  

Замена устаревшей защитной и 

коммутационной аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых кабельных линий. 

Замена осветительных приборов 

в соответствии с программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организаций 

осуществляющих регулярные 

виды деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут 

Энергетиков,26, 

г.Сургут Артема, 

13, г.Сургут Мелик 

Карамова, 12 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабжения 2 
2023 2024     298,85 2 079,55                       

2 

378,4

0 
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ТС-

06.10 

Модернизация 

ЦТП.Нежилое здание 

ЦТП № 90(инв.10074). 

Модернизация (замена 

)  сетевых насосов 

системы ТС с 

установкой шкафов 

управления с 2 ЧП  

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, 

ул.Сосновая,13                 
оборудование шт. 

Д 630/90-

250квт – 2 шт.           

G-630м3/ч ; Н -

90м                            

КМ 100/65-

200-30квт – 1 

шт.                                                  

G-100м3/ч ; Н -

50м                                                                           

IL250/395-90/4 - 2 шт,   

G-630м3/ч ; Н -90м                                 
2024 2024       6 769,80                       

6 

769,8

0 
9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 
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ТС-

06.11 

Нежилое здание ЦТП 

№70(инв.10050),  

Нежилое здание ЦТП 

№71(инв.10054), 

Нежилое здание ЦТП 

№72(инв.10039) 

Модернизация (замена 

)  насосов подмеса 

системы ТС. 

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

Энергетиков,26 

г.Сургут 

Республики,82 

г.Сургут 

Энергетиков,14А  ,                

оборудование шт. 

Ipg 200-295-

30/4 – 2 шт. 

IL150/305-30/4 – 2 шт. 

G-316м3/ч ; Н -26м 

IL150/305-30/4 – 2 шт. 

G-316м3/ч ; Н -26м 

IL150/305-30/4 – 2 шт. 

G-316м3/ч ; Н -26м                              

2024 2024       3 713,80                       

3 

713,8

0 
9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

G-300м3/ч ; Н -

23м Grundfos 

CLM200-285-

30/4  G-

300м3/ч ; Н -

23м Grundfos 

CLM200-285-

30/4  G-

300м3/ч ; Н -

23м                            

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

  

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 
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ТС-

06.12 

Модернизация ЦТП. 

Разработка проектной 

документации по 

устройству резервного 

электроснабжения 

ЦТП №86 (инв.10075) 

с приобретением,  

монтажом ДЭС и 

ПНР. 

Для обеспечения надежного 

резервного электроснабжения 

ЦТП № 86 требуется ДЭС 

200кВт 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, ул. 

Московская,32а. 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабжения 1 
2024 2024       2 171,89                       

2 

171,8

9 

ТС-

06.13 

Модернизация 

резервного 

электроснабжения на 

ЦТП №87 

(инв.№10036). 

Разработка проектной 

документации, монтаж 

вводного 

автоматического 

выключателя в ДЭС с 

приобретением 

электрооборудования 

и материалов, ПНР. 

Для обеспечения надежного 

резервного электроснабжения 

котельной требуется монтаж 

реверсивного рубильника с 

моторным приводом 250А, а 

также модернизация цепей 

управления ДЭС для 

автоматической автономной 

работы ДЭС. 

СГМУП 

"ГТС" 

 г.Сургут, ул. 

Озерная, 25 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 2 

Категория 

электроснабжения 1 
2024 2024       267,42                       

267,4

2 

ТС-

06.14 

Модернизация  ЦТП-

70 (инв.10050), КРП-1 

(инв.10199)  

Разработка проектной 

документации по 

монтажу вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ. 

Замена устаревшей защитной и 

коммутационной аппаратуры на 

современную, замена 

алюминиевых кабельных линий. 

Замена осветительных приборов 

в соответствии с программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организаций 

осуществляющих регулярные 

виды деятельности. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут, 

ул.Майская 3,   

ул.Югорская 38/1 

Надежность 

электроснабжен

ия 

Категор

ия 

Категория 

электроснабже

ния 3 

Категория 

электроснабжения 2 
2024 2024       393,38                       

393,3

8 
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ТС-

06.15 

Нежилое здание ЦТП 

№62(инв.10058),  

Нежилое здание ЦТП 

№63(инв.10064), 

Нежилое здание ЦТП 

№65(инв.10068),  

Нежилое здание ЦТП 

№68(инв.10052),    

Модернизация (замена 

)  насосов подмеса 

системы ТС. 

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

пр.Комсомольский,

21 г.Сургут 

пр.Комсомольский,

27 г.Сургут ул. 

Просфещения,33 

г.Сургут 

ул.Просфещения,4

9                 

  шт. 

Ipg 250/365-

75/4 – 2 шт.    

G-305м3/ч ;          

Н -38м                             

Ipg 250/365-

75/4 – 2 шт.   

G-305м3/ч ;          

Н -38м                             

Ipg 200-295-

30/4 – 2 шт.        

G-240м3/ч ;     

Н -23м                              

Ipg 200-295-

30/4 – 2 шт.        

G-300м3/ч ;      

Н -23м                   

IL250/375-75/4 – 2 шт.           

G-404м3/ч ; Н -40м 

IL250/375-75/4 – 2 шт.           

G-404м3/ч ; Н -40м 

IL50/305-30/4 – 2 шт.           

G-316м3/ч ; Н -26м                             

IL50/305-30/4 – 2 шт.           

G-316м3/ч ; Н -26м  

2025 2025         
20 

890,00 
                    

20 

890,0

0 
9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 
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ТС-

06.16 

Нежилое здание ЦТП 

№88(инв.10037),                                  

Нежилое здание ЦТП 

№89(инв.10038) 

Модернизация (замена 

) теплообменного 

оборудования и 

модернизация 

системы 

автоматизации СО 

Модернизация теплообменного 

оборудования и системы 

автоматизации.    1.Полный 

назначенный срок службы 

водоводяного подогревателя 

(согласно паспорту)10лет, 

водоподогреватели в 

эксплуатации с 2002-2005 года. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут  

ул.Береговая                

г. Сургут СМП-330                 

  шт. 
пластинчатый 

теплобменник 

пластинчатый 

теплообменник 

2026 2026           
4 

841,45 
                  

4 

841,4

5 
2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

1. NT150-S98808211-20 

-2шт. 

9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

2.NT150-S98808211-40 -

1шт 

ТС-

06.17 

Нежилое здание ЦТП 

№ 51(инв.10067) ,  

Нежилое здание ЦТП 

№52 (инв.10047),  

Нежилое здание ЦТП 

№53(инв.10046),    

Нежилое здание ЦТП 

№54 (инв.10043)   

Модернизация (замена 

)    насосов подмеса 

системы ТС . 

1.Замена  насосов, выработавших 

свой ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ.                                                                                   

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

ул.М.Карамова,76а 

г.Сургут 

ул.Федорова,59г.  

Сургут 

пр.Комсомольский,

25/1 г.Сургут 

ул.М.Карамова,25/

1    

  шт. 

1)IPg250/365-

75/4 – 2 шт.                         

G-297м3/ч ; Н -

39м                            

2) IL 250/420-

110/2 – 2 шт.                                                  

G-287м3/ч ; Н -

54м                                                                          

3) IL 250/420-

110/2 – 2 шт.                                                  

G-287м3/ч ; Н -

54м                                 

4) IL 100/170-

30/2 – 2 шт.                                                  

G-230м3/ч ; Н -

31м                                 

1)IL250/375-75/4 – 2 шт.                         

G-326м3/ч ; Н -41м                            

2) IL 250/420-110/2 – 2 

шт.                                                  

G-287м3/ч ; Н -54м                                                                          

3) IL 250/420-110/2 – 2 

шт.                                                  

G-287м3/ч ; Н -54м                                 

4) IL 100/170-30/2 – 2 

шт.                                                  

G-230м3/ч ; Н -31м  

2026 2026           
11 

935,37 
                  

11 

935,3

7 
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9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 

ТС-

06.18 

Нежилое здание ЦТП 

№17 (инв.№10106),                       

нежилое здание ЦТП 

№18(инв.№10108),                                              

нежилое здание ЦТП 

№77(инв.№10320),                                     

Установка обводных 

линий фильтра ФМФ 

системы ХВС 

Устанавливаются для 

обеспечения возможности 

очистки фильтра без отключения 

потребителей 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

ул.Островского 

,9/1 г.Сургут 

ул.Лермонтова,4/1  

г.Сургут г.Сургут  

пр.Ленина,25           

диаметр м.п/мм. 
вновь 

установленное 
Дн 159-219 2022 2022   117,35                           

117,3

5 

ТС-

06.19 

Нежилое здание ЦТП 

№47 (инв.№10168)                                                        

Установка обводных 

линий фильтра ФМФ 

системы ХВС 

Устанавливаются для 

обеспечения возможности 

очистки фильтра без отключения 

потребителей 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

ул.Трубнная5/2 
  м.п     2024 2024       29,78                       29,78 
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ТС-

06.20 

Нежилое здание ЦТП 

№50(инв.№10314),  

Модернизация (замена 

)  циркуляционных 

насосов системы ГВС 

с установкой шкафов 

управления с 2 ЧП 

Дефицит напора и расхода  

1.ООО "Теплотехсервис" 

Разработка технических 

мероприятий по обеспечению 

температуры ГВС на границах с 

потребителями   60°С с 

перерасчетом тепловых и 

гидравлических режимов.                                                                                                                          

2. Поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут  ул 

Быстринская,24/1 
оборудование шт. 

IL 40/160-4/2 – 

2 шт.                        

G-25,1м3/ч ; Н 

-29,8м                   

IL 65/160-7,5/2 – 2 шт.           

G-58м3/ч ; Н -30м                   
2022 2022   677,37                           

677,3

7 

 3. Сокращение  затрат на 

энергопотребление.   

ТС-

06.21 

Модернизация ЦТП. 

Нежилое здание ЦТП 

№ 22(инв.10120), 

нежилое здание ЦТП 

№ 74(инв.10072), 

нежилое здание ЦТП 

№ 81(инв.10617), 

нежилое здание ЦТП 

№ 83(инв.10618).                                             

Модернизация (замена 

) повысительных  

насосов системы ХВС 

с установкой шкафов 

управления ШУН с 

3ЧП 

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

улДекабристов,9 

г.Сургут ул 

Набережный 

г.Сургут 

улРеспублики,71            

г.Сургут ул 

Привокзальная,10 

г.Сургут ул 

Привокзальная,16 

оборудование шт. 

1)КМ80-50-

200-15квт-2шт                           

G-50м3/ч ; Н -

50м                           

2)  К 80-50-

200-15квт .2шт                                         

G-50м3/ч ; Н -

50м                                 

3)К 100-65-

200а-18,5квт 

.1шт                                         

G-100м3/ч ; Н -

50м                                 

К 100-65-200-

30квт .1шт                                         

G-100м3/ч ; Н -

50м                                

4)К 100-80-

160-15квт .1шт                                         

G-100м3/ч ; Н -

32м                                    

К 90-55-22квт 

.1шт                                         

G-90м3/ч ; Н -

55м          

1)IL 65/170-115/2 – 3 

шт.           G-60м3/ч ; Н -

40м                                                                                    

2)IL 65/170-115/2 – 3 

шт.           G-60м3/ч ; Н -

40м                                

3)IL 65/170-115/2 – 3 

шт.           G-60м3/ч ; Н -

40м                               

4)IL 65/170-115/2 – 3 

шт.           G-60м3/ч ; Н -

40м  

2022 2022   
2 

693,01 
                          

2 

693,0

1 
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9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 
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ТС-

06.22 

Нежилое  здание ИТП-

50 (инв.№10227)   

Модернизация 

системы отопления и 

ГВС.                                                                                                                                              

1.)СП 124.13330.2012,  п. 15.14 

Автоматизация тепловых 

пунктов должна обеспечивать 

защиту систем потребления 

теплоты от повышения 

температуры воды в случае 

возникновения опасности 

превышения допустимых 

предельных параметров.                                                       

2)Повышение надежности 

системы ГВС  и качества  

предоставления услуг.                                                                                                       

3) Замена  оборудования 

имеющего  большой физический 

износ на современное новое 

оборудование. 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут                                        

ул .Маяковского,11 
оборудование шт. 

вновь 

установленное 

  

2022 2022   242                           242 

Регулятор Danfoss 

VFM2 Ду25 с приводом 

AMV23-2 шт.,  

ТС-

06.23 

Нежилое здание ЦТП 

№36(инв.10172),                          

нежилое здание ЦТП 

№ 38(инв.10230),                     

нежилое здание ЦТП 

№ 54(инв.10043)                          

нежилое здание ЦТП 

№ 61(инв.10057), 

Модернизация (замена 

)  циркуляционных 

насосов системы ГВС 

с установкой шкафов 

управления с 2 ЧП 

1.Дефицит напора и расхода.                                                                                                                                 

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок:  п. 9.1.42 

Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

улДекабристов,6           

г.Сургут 

улМаяковского,28 

г.Сургут ул 

.М.Карамова,25/1  

г.Сургут 

ул.Первопроходцев

,1         

оборудование шт. 

1)IL50/170-

7,5/2 – 2 шт.           

G-60м3/ч ; Н -

28м                            

2) IL 65/140-

7,5/2 – 2 шт.                                                  

G-46м3/ч ; Н -

34м                                                                          

3) IL 65/150-

5,5/2 – 2 шт.                                                  

G-47м3/ч ; Н -

23м                                   

4)IL65/140-

7,5/2 – 2 шт.           

G-58м3/ч ; Н -

26м                   

1)IL65/170-11/2 – 2 шт.           

G-80м3/ч ; Н -30м                        

2) IL 65/160-7,5/2 – 2 

шт.                                                  

G-58м3/ч ; Н -30м                                                                          

3) IL 65/160-7,5/2 – 2 

шт.                                                  

G-58м3/ч ; Н -30м  

4)IL65/170-11/2 – 2 шт.           

G-80м3/ч ; Н -30м                   

2023 2023     
2 

709,73 
                        

2 

709,7

3 
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- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения; 

- поддержание заданного 

давления воды в системе 

горячего водоснабжения; - 

включение и выключение 

циркуляционных насосов; - 

блокировку включения 

резервного насоса при 

отключении рабочего. 

ТС-

06.24 

Нежилое здание ЦТП 

№40(инв.10171),                        

Нежилое здание ЦТП 

№51(инв.10067),                     

Нежилое здание ЦТП 

№64(инв.10175),  

Модернизация (замена 

)  циркуляционных 

насосов системы ГВС 

с установкой шкафов 

управления с 2 ЧП 

1.Дефицит напора и расхода.                                                                                                                                 

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок:  п. 9.1.42 

Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут ул. 

Мира,40   г.Сургут 

М.Карамова,76а   

г.Сургут ул. 30лет 

Победы                          

оборудование шт. 

IPN50/180-

7,5/2-2шт..                     

G-630м3/ч ; Н -

90м   IL65/150-

5,5/2 – 2 шт.               

G-47м3/ч ; Н -

23м IL80/150-

7,5/2 – 2 шт.                        

G-50м3/ч ; Н -

25м                                                                                                                               

IL80/160-11/2 – 2 шт.           

G-80м3/ч ; Н -30м 

IL65/160-7,5/2 – 2 шт.           

G-58м3/ч ; Н -30м   

IL80/160-11/2 – 2 шт.           

G-80м3/ч ; Н -30м                                                                                    

2024 2024       5 515,72                       

5 

515,7

2 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения; 
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- поддержание заданного 

давления воды в системе 

горячего водоснабжения; - 

включение и выключение 

циркуляционных насосов; - 

блокировку включения 

резервного насоса при 

отключении рабочего. 

ТС-

06.25 

Нежилое здание ЦТП 

№ 8(инв.10114),  

Модернизация (замена 

) повысительных  

насосов системы ХВС 

с установкой шкафов 

управления ШУН с 

3ЧП   

1.Замена морально устаревших 

насосов, выработавших свой 

ресурс, на  более 

энергоэффективные, с высоким 

КПД. Снижение затрат на 

электропотребление. Физический  

износ, неоднократный ремонт 

двигателей.                                                                                       

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

Майская,8/1   
оборудование шт. КМ100-65-200 

IL 80/190-18,5/2 - 3 шт. 

2026 2026                               0 

9.1.41.Средства автоматизации и 

контроля должны обеспечить 

работу тепловых пунктов без 

постоянного обслуживающего 

персонала ( с пребыванием 

персонала не более 50% рабочего 

времени). 

 G-95м3/ч ; Н -45м 
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9.1.42.Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

  

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения. 

  

ТС-

06.26 

Нежилое здание ЦТП 

№ 93  (инв.10882) 

Модернизация (замена 

) циркуляционных  

насосов системы ГВС 

с установкой шкафов 

управления ШУН с 

2ЧП 

1.Дефицит напора и расхода.                                                                                                                                 

2. Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок:  п. 9.1.42 

Автоматизация тепловых 

пунктов закрытых и открытых 

систем теплоснабжения 

обеспечивает: 

СГМУП 

"ГТС" 

г.Сургут 

Маяковского   
оборудование шт. К 20/30 

IL 32/160-2,2/2 - 2 шт. 

2026 2026                               0 

- поддержание заданной 

температуры воды, поступающей 

в систему горячего 

водоснабжения; 

G-6,5м3/ч;Н -30м 

- поддержание заданного 

давления воды в системе 

горячего водоснабжения; - 

включение и выключение 

циркуляционных насосов; - 

блокировку включения 

резервного насоса при 

отключении рабочего. 

  



 

207 

ТС-

06.27 

Установка узлов учета 

тепловой энергии и 

ГВС с выводом в 

систему "Телескоп+" 

на ЦТП №49, 73, 71, 

80, 81, 82, 86 

  
СГМУП 

"ГТС" 
          2022 2022   

3 

620,00 
                          

3 

620,0

0 

ТС-

06.28 

Установка узлов учета 

тепловой энергии и 

ГВС с выводом в 

систему "Телескоп+" 

на ЦТП №87, 90, 23, 7, 

93, 10, 20 

  
СГМУП 

"ГТС" 
          2023 2023     

3 

760,00 
                        

3 

760,0

0 

ТС-

06.29 

Установка узлов учета 

тепловой энергии и 

ГВС с выводом в 

систему "Телескоп+" 

на ЦТП №45, 55, 64, 

94, 96, 97, 98 

  
СГМУП 

"ГТС" 
          2024 2024       5 536,00                       

5 

536,0

0 

ТС-

06.30 

Капитальный ремонт 

изоляции  

трубопроводов сетей  

тепловодоснабжения, 

ЦТП и тепловых 

камер 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

979,0

0 

                            

3 

979,0

0 

ТС-

06.31 

Нежилое здание ЦТП 

№2, нежилое здание 

ЦТП №19, нежилое 

здание ЦТП №60, 

нежилое здание ЦТП 

№74. Замена 

циркуляционных 

насосов системы ГВС 

с установкой шкафов 

управления с 2 ЧП 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

4 

864,0

0 

                            

4 

864,0

0 
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ТС-

06.32 

Нежилое здание ЦТП 

№2, нежилое здание 

ЦТП №41, нежилое 

здание ЦТП№49, 

нежилое здание ЦТП 

№80. Замена 

повысительных 

насосов системы ХВС 

(для нужд 

потребителей и 

подпитки ГВС) с 

установкой шкафов 

управления ШУН С 

ЗЧП 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

738,0

0 

                            

3 

738,0

0 

ТС-

06.33 

Нежилое здание ЦТП 

№85. Замена 

корректирующих 

насосов системы 

теплоснабжения 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 939                             939 

ТС-

06.34 

Нежилое здание ПС-3, 

нежилое здание ЦТП 

№70, нежилое здание 

ЦТП №71, нежилое 

здание ЦТП №72, 

нежилое здание ЦТП 

№80, нежилое здание 

ЦТП №81, Нежилое 

здание №82, нежилое 

здание ЦТП №83. 

Установка защитных 

клапанов системы 

отопления по 

повышению 

температуры при 

отключении 

электроэнергии на 

объектах, работающих 

по низким параметрам 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

464,0

0 

                            

3 

464,0

0 
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ТС-

06.35 

Нежилое здание ЦТП 

№1, нежилое здание 

ЦТП №2, нежилое 

здание ЦТП №7, 

нежилое здание ЦТП 

№65, нежилое здание 

ЦТП №66, нежилое 

здание ЦТП №67, 

нежилое здание ЦТП 

№68, нежилое здание 

ЦТП №69, нежилое 

здание ЦТП №70, 

нежилое здание ЦТП 

№71, нежилое здание 

ЦТП №101, нежилое 

здание ЦТП №102, 

нежилое здание ЦТП 

№103, нежилое здание 

КРП-4, нежилое 

здание ЦТП-104. 

Установлка струнных 

фильтров тонкой 

очистки на сетях 

холодного 

водоснабжения (для 

нужд потребителей и 

подпитки ГВС) 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

4 

218,0

0 

                            

4 

218,0

0 

ТС-

06.36 

Разработка рабочей 

документации по 

модернизации 

технологической 

части ЦТП 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

2 

400,0

0 

                            

2 

400,0

0 

ТС-

06.37 

Капитальный ремонт 

и техперевооружение 

электрооборудования 

ЦТП, ПС, ИТП  

(пускателей, 

авт.выключателей, 

силовых 

электрошкафов, 

секционных панелей, 

регистраторов и т.п.) 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 231                             231 
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ТС-

06.38 

Нежилое здание ЦТП 

№10, нежилое здание 

ЦТП №65, нежилое 

здание ЦТП №96, 

нежилое здание ЦТП 

№100. Разработка 

проектной 

документации по 

монтажу вводно-

распределительного 

устройства ВРУ 0,4кВ 

на ЦТП №10, 65, 96, 

100 с приобретением 

электрооборудования 

и пуско-наладочными 

работами 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

4 

338,0

0 

                            

4 

338,0

0 

ТС-

06.39 

Нежилое здание ЦТП 

№71, нежилое здание 

ЦТП №88, нежилое 

здание ЦТП №66, 

нежилое здание ЦТП 

№99. Разработка 

проектной 

документации по 

монтажу вводно-

распределительного 

устройства ВРУ 0,4 кВ 

на ЦТП №71, 88 (с 

ДЭС), 66, 99 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 445                             445 
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ТС-

06.40 

Нежилое здание ЦТП 

№14, нежилое здание 

ЦТП №37, нежилое 

здание ЦТП №91, 

нежилое здание ЦТП 

№93, нежилое здание 

ЦТП №94, нежилое 

здания ЦТП №95, 

нежилое здание ЦТП 

№96, нежилое здание 

ЦТП №97, нежлое 

здание ЦТП №99, 

нежилое здание ЦТП 

№100, нежилое здание 

ЦТП №101, нежилое 

здание ЦТП №102, 

нежилое здание КРП 

№1, нежилое здание 

КРП №2, нежилое 

здание КРП №3. 

Капитальный ремонт 

внутреннего 

освещения зданий 

ЦТП №14, 37, 91, 93, 

94, 95, 96, 97, 99, 100, 

101, 102, КРП-1, 2, 3, 

столовая, гараж-

арочник 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 623                             623 

ТС-

06.41 

Нежилое здание ЦТП 

№89. Монтаж 

резервного 

электроснабжения 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

2 

600,0

0 

                            

2 

600,0

0 

ТС-

06.42 

Нежилое здание ЦТП 

№104, нежилое здание 

ПС-9, нежилое здание 

ПС-10. Капитальный 

ремонт внутреннего 

освещения зданий 

ЦТП №104, ПС-9, ПС-

10 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 156                             156 
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ТС-

06.43 

Нежилое здание ЦТП 

№8, нежилое здание 

ЦТП №45, нежилое 

здание ЦТП №98, 

нежилое здание ЦТП 

№72, подмешивающая 

станция №4 Монтаж 

вводно-

распределительного 

устройства 0,4кВ 

ЦТП- 8, 45, 98, 72, 

ПС-4, с 

приобретением 

электрооборудования 

и пуско-наладочными 

работами 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

2 

712,0

0 

                            

2 

712,0

0 

ТС-

06.44 

Нежилое здание КРП-

ПИКС, ЦТП-100, ИТП 

Маяковского, 50, ИТП 

Ленина, 26. 

Обеспечение 

листанционного 

контроля 

информационных и 

управляющих 

сигналов с установкой 

шкафа ЛКСУ 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

3 

521,0

0 

                            

3 

521,0

0 
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ТС-

06.45 

Нежилое здание ЦТП 

№8, нежилое здание 

ЦТП №16, нежилое 

здание ЦТП №25, 

нежилое здание ЦТП 

№29, нежилое здание 

ЦТП №30, нежилое 

здание ЦТП №41, 

нежилое здание ЦТП 

№57. Установка узлов 

учета тепловой 

энергии и ГВС с 

выыводом в систему 

"Телескоп+" на ЦТП 

Производственная программа 

СГМУП "ГТС" на 2021 год 

СГМУП 

"ГТС" 
          2021 2021 

1 

872,0

0 

                            

1 

872,0

0 

Группа 7. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения 0 3620 4260 5566 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

13 

776,0

0 

ТС-

07.01 

Установка узлов учета 

тепловой  энергии  и 

ГВС с выводом  в 

систему «Телескоп+» 

на ЦТП N49, 73, 71, 

80, 81, 82, 86.  

Установка узлов учета на ЦТП 
СГМУП 

"ГТС" 
          2022 2022   

3 

620,00 
                          

3 

620,0

0 

ТС-

07.02 

Установка узлов учета 

тепловой  энергии  и 

ГВС с выводом  в 

систему «Телескоп+» 

на ЦТП N87, 90, 23, 7, 

93, 10, 20.  

Установка узлов учета на ЦТП 
СГМУП 

"ГТС" 
          2023 2023     

3 

760,00 
                        

3 

760,0

0 

ТС-

07.03 

Установка узлов учета 

тепловой  энергии  и 

ГВС с выводом  в 

систему «Телескоп+» 

на ЦТП N45, 55, 64, 

94, 96, 97, 98.  

Установка узлов учета на ЦТП 
СГМУП 

"ГТС" 
          2024 2024       5 536,00                       

5 

536,0

0 
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ТС-

07.04 

Визуализация на 

интерактивной карте в 

режиме онлайн 

местоположения и 

основных 

характеристик 

транспортных средств 

аварийных служб с 

разбивкой по 

организационному 

принципу 

Повышение надежности и 

эффективности теплоснабжения 

СГМУП 

"ГТС" 
г. Сургут         2023 2035     500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 860 

Всего по тепловым сетям и сооружениям на них 

221 

509,1

4 

274 

960,76 

579 

871,23 

1 067 

304,85 

1 189 

498,71 

1 095 

001,09 

814 

972,6

5 

477 

983,6

1 

609 

770,6

5 

794 

424,0

0 

540 

928,3

0 

559 

859,7

4 

579 

453,7

8 

599 

733,6

2 

620 

723,2

4 

10 

025 

995,3

7 
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Раздел 4 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

закрытые системы горячего водоснабжения 

При актуализации схем теплоснабжения г.о. Сургут были проанализированы способы, 

обеспечивающие перевод потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. 

Наиболее экономически и технически обоснованным является способ выделения в  составе  

индивидуальных  тепловых пунктов автономных блоков горячего водоснабжения. Для 

перехода на закрытую схему необходимы только теплообменники ГВС. 

Описание возможности перевода потребителей на закрытую схему ГВС 

1. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей мкр. 28, 29 от ЦТП-87, ЦТП-88, ЦТП-90 отсутствует. Прокладка сетей 

инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных ЦТП выполнена в трехтрубном 

исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данных ЦТП рассчитан для однородной тепловой нагрузки 

отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения 

возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого 

уровня. 

2. Для перевода потребителей южной части мкр.28 от ЦТП-58 на закрытую систему 

горячего водоснабжения со строительством сетей горячего водоснабжения от возможных 

точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП-58 до объектов 

потребителей является нецелесообразно. Перевод потребителей (объектов 

тепловодопотребления) в части горячего водоснабжение предусмотрено с установкой 

индивидуальных тепловых пунктов местных систем потребителей тепловой энергии. 

3. Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения от БПТП-Госснаб является 

нецелесообразно в связи со сносом временных жилых строений.  

4. В связи с планируемой застройкой микрорайона 27 А и сносом ветхого жилого 

фонда от ПС-КСК Геолог перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения является 

нецелесообразно. Подключение новых потребителей (объектов тепловодопотребления) в 

части горячего водоснабжение предусмотрено после КРП-1 с установкой индивидуальных 

тепловых пунктов местных систем потребителей тепловой энергии, согласовано проекта 

планировки и межевания мкр.27А «Застройка микрорайона 27А, г.Сургут. Корректировка» 

части территории в границах улиц Мелик - Карамова и Нагорной». 

5. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей мкр. 21-22, 24 от ЦТП-86 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-

технического обеспечения от вышеуказанного ЦТП выполнена в трехтрубном исполнении 

и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данных ЦТП рассчитан для однородной тепловой нагрузки 

отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения 

возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого 

уровня. 

6. Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в мкр.30, 30А является 

нецелесообразно в связи со сносом жилых строений.  

7. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей мкр. 1 от ПС-1 и ПС-2 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического 

обеспечения от вышеуказанных ПС выполнена в трехтрубном исполнении и не 



 

216 

предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данных ПС рассчитан для однородной тепловой нагрузки 

отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения 

возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого 

уровня. 

8. Для перевода потребителей мкр.2 от ЦТП-94 на закрытую систему горячего 

водоснабжения необходимо строительство сетей горячего водоснабжения от возможных 

точек подключения в зоне квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП-94 до объектов 

потребителей. Выполнением поверочного   пропускной способности трубопроводов ГВС 

от ЦТП до точек подключения объектов и при условии наличия свободной мощности. 

9. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей мкр. 39 от ЦТП -105 Медвежий угол отсутствует. Прокладка сетей 

инженерно-технического обеспечения от вышеуказанного ЦТП выполнена в трехтрубном 

исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

10. Для перевода потребителей п. Лунный Линия 1 и 1А от котельной №30 СГМУП 

"ГТС" на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо строительство сетей 

горячего водоснабжения от возможных точек подключения в зоне квартальных сетей 

горячего водоснабжения котельной №30 до объектов потребителей. Выполнением 

поверочного   пропускной способности трубопроводов ГВС от котельной до точек 

подключения объектов и при условии наличия свободной мощности. Перевод остальных 

потребителей п. Лунный на закрытую систему горячего водоснабжения от Котельной №30 

СГМУП "ГТС" (ГВС) не целесообразен. Прокладка сетей инженерно-технического 

обеспечения от котельной до вышеуказанных потребителей выполнена в трехтрубном 

исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой 

нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для 

обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до 

нормируемого уровня. 

11. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей п. Лесной от котельной №25 СГМУП "ГТС" отсутствует. Прокладка сетей 

инженерно-технического обеспечения от котельной не предусматривает прокладку сетей 

горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой 

нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для 

обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до 

нормируемого уровня. 

12. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей п. Юность от котельной №28 СГМУП "ГТС" отсутствует. Прокладка сетей 

инженерно-технического обеспечения от котельной не предусматривает прокладку сетей 

горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данной котельной рассчитан для однородной тепловой 

нагрузки отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для 

обеспечения возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до 

нормируемого уровня. 

 

13. Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения 

потребителей п. Кедровый от ПС-9 и ПС-10 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-

технического обеспечения от вышеуказанных ПС выполнена в трехтрубном исполнении и 
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не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения. 

Отопительный температурный график центрального качественного регулирования 

отпуска тепловой энергии от данных ПС рассчитан для однородной тепловой нагрузки 

отопления и не имеет нижней срезки на 70 (75)С° в переходный период для обеспечения 

возможности подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до нормируемого 

уровня. 

14. Проектирование и строительство отдельного выхода сетей теплоснабжения из 

котельной по существующему коридору с устройством ИТП для нужд ГВС и 

автоматизированных узлов управления на нужды ТС двух капитальных 5-ти этажных домов 

в п. Таежный. 

15. Существует возможность перевода потребителей ЦТП-89 на закрытую схему 

Перевод закрытия системы ГВС, подогрев воды на нужды ГВС у вышеупомянутых 

потребителей должен решаться децентрализовано посредством автономного источника 

тепловой энергии.Реестр проектов с мероприятиями по строительству сетей ГВС в целях 

перевода потребителей на закрытую системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

приведено в таблице 3.1.
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Таблица 4.1 Реестр проектов с мероприятиями по строительству сетей ГВС в целях перевода потребителей на закрытую системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обозначение 

необходимости 

Балансовая 

принадлежность 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 
До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

Группа 1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного 

теплоснабжения 
0,00 

14 

794,30 

6 

151,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

945,80 

ГВС-

01.01 

Строительство 

сетей горячего 

водоснабжения 

в зоне ЦТП-94 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" ЦТП-94 
диаметр; 

протяженность 

мм; 

м 
  

2Ду50 L=300 

2Ду80 L=230 
2022 2022   

3 

856,30 
                          

3 

856,30 

ГВС-

01.02 

Строительство 

сетей горячего 

водоснабжения 

в зоне 

котельной №30 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" Котельная №30 
диаметр; 

протяженность 

мм; 

м 
  2Ду40 L=15 2022 2022   120,00                           120,00 

ГВС-

01.03 

Строительство 

сетей горячего 

водоснабжения 

в зоне 

котельной №29 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" Котельная №29 
диаметр; 

протяженность 

мм; 

м 
  2Ду150 L=500 2022 2023   

6 

151,50 

6 

151,50 
                        

12 

303,00 

ГВС-

01.04 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-87 

(микрорайон 28) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 28 количество шт.   15 2022 2022   457,50                           457,50 

ГВС-

01.05 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-88 

(микрорайон 30) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 30 количество шт.   16 2022 2022   488,00                           488,00 

ГВС-

01.06 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-90 

(микрорайон 29) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 29 количество шт.   2 2022 2022   61,00                           61,00 

ГВС-

01.07 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-58 

(микрорайон 28) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 28 количество шт.   7 2022 2022   213,50                           213,50 

ГВС-

01.08 

Установка ИТП 

в зоне ПС-КСК 

Геолог 

(микрорайон 

27А) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" 
микрорайон 

27А 
количество шт.   5 2022 2022   152,50                           152,50 

ГВС-

01.09 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-86 

(микрорайон 21-

22) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" 
микрорайон 21-

22 
количество шт.   13 2022 2022   396,50                           396,50 

ГВС-

01.10 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-86 

(микрорайон 24) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 24 количество шт.   1 2022 2022   30,50                           30,50 

ГВС-

01.11 

Установка ИТП 

в зоне ПС-1 и 

ПС-2 

(микрорайон 1) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 1 количество шт.   33 2022 2022   
1 

006,50 
                          

1 

006,50 

ГВС-

01.12 

Установка ИТП 

в зоне ЦТП-105 

(микрорайон 39) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" микрорайон 39 количество шт.   2 2022 2022   61,00                           61,00 

ГВС-

01.13 

Установка ИТП 

в зоне 

Котельной №30 

(п. Лунный) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" п. Лунный количество шт.   18 2022 2022   549,00                           549,00 

ГВС-

01.14 

Установка ИТП 

в зоне 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

СГМУП "ГТС" п. Лесной количество шт.   11 2022 2022   335,50                           335,50 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обозначение 

необходимости 

Балансовая 

принадлежность 

Описание и 

место 

расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

мероприятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п. 

Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Всего 
До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

Котельной №25 

(п. Лесной) 

горячего 

водоснабжения 

ГВС-

01.15 

Установка ИТП 

в зоне ПС-9 и 

ПС-10 (п. 

Кедровый) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" п. Кедровый количество шт.   12 2022 2022   366,00                           366,00 

ГВС-

01.16 

Установка ИТП 

в зоне 

Котельной №29 

(п. Таежный) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" п. Таежный количество шт.   12 2022 2022   366,00                           366,00 

ГВС-

01.17 

Установка ИТП 

в зоне 

Котельной №28 

(п. Юность) 

Перевод 

потребителей на 

закрытую схему 

горячего 

водоснабжения 

СГМУП "ГТС" п. Юность количество шт.   6 2022 2022   183,00                           183,00 

Итого по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения 0,00 
14 

794,30 

6 

151,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

945,80 

 

 

 


