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Раздел 1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при 

разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

При разработке схемы теплоснабжения города Сургут на период до 2035 года в адрес 

разработчика поступали предложения от структурных подразделений Администрации 

города Сургут и следующих организаций, занятых в сфере теплоснабжения города Сургут: 

- ПАО «ОГК-2»; 

- ПАО «Юнипро»; 

- СГМУП «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»); 

- ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»); 

- ООО «Газпром энерго»; 

- ОАО «Аэропорт Сургут»; 

- СГМУП «Сургутский хлебозавод»; 

- ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»); 

- ООО «ТВС-сервис»; 

- ОАО «Сургутстройтрест»; 

- АО «Горремстрой»; 

- ООО «Технические системы»; 

- ООО «СКАТ-База». 

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и 

предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие 

изменения. 

Замечания по утвержденной схеме теплоснабжения, полученные от 

теплоснабжающих организаций представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Замечания по утвержденной схеме теплоснабжения. 
№ п.п Наименование замечания 

1 Замечания к утвержденной схеме теплоснабжения 

1.1 СГМУП "ГТС" 

1.1.1 Замечания ОТЭАиП-Экономика 

1.1.1.1 Книга 2. табл. 10.1.3. Технико-экономические показатели СГМУП "ГТС" стр. 601. Вставить таблицу в соответствии с 

предоставленной информацией (информация из "Ожидаемые показатели ФХД за 12 месяцев 2020"). 

1.1.1.2 Книга 2. табл. 10.1.4. - 10.1.9 Технико-экономические показатели СГМУП "Тепловик" ( по тарифам/поселкам) за 2018 

г.  стр. 604-606. УДАЛИТЬ ТАБЛИЦЫ, т.к. была  процедура  реорганизации СГМУП «Тепловик» путем выделения 

СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «ГТС» с 10.01.2020 

1.1.1.3 Книга 2. табл. 11.2.3. Калькуляции тарифов на 2018 г. СГМУП «Городские тепловые сети» приведены ниже в 

табличной форме стр. 626.Изложить в редакции: "Калькуляции тарифов на 2021 год  СГМУП «Городские тепловые 

сети» приведены ниже в табличной форме:" и заменить табдицу в соответствии с предоставленной. Изменить 

название  таблицы 11.2.3. на: "Структура тарифа СГМУП «Городские тепловые сети» на территории города Сургута" 

1.1.1.4 Книга 2. стр. 632 Заменить на актуальную информацию в соответствии с предоставленной (Факт из Ожидаемые 

показатели ФХД за 12 месяцев 2020) 

1.1.1.5 Книга 2. табл. 11.2.6. - 11.2.11 Структуры тарифов СГМУП «Тепловик» (по поселкам)  стр. 635-663. УДАЛИТЬ 

ТАБЛИЦЫ, т.к.была  процедура реорганизации СГМУП «Тепловик» путем выделения СГМУП «Тепло» с 

одновременным присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «ГТС» с 10.01.2020 

1.1.1.6 Книга 2. табл. 11.3.1. 11.3  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения стр. 693. 4 абзац Раздела 11.3. 

изложить в редакции: "На основании Приказа Региональной службы по тарифа Ханты-Мансийсокого автономного 

округа – ЮГРЫ от 15 декабря 2020 года №110-нп устанавливается плата за подключение к системе теплоснабжения 

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС») на 

2021 год: 1) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального строительства 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 

возможности подключения; 2) Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 

(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе 

бесканальная прокладка 3) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального 

строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 

возможности подключения, согласно таблице 11.3.1." 

1.1.2 Замечания РТС-1 

1.1.2.1  По тексту во всех книгах изменить СГМУП "Городские тепловые сети" на СГМУП "ГТС" 

1.1.2.2 Книга 1 "Пояснительная записка" 

1.1.2.3 стр. 123, таблица 3.2.;  135 таблица 3.2. изменить располагаемую мощность котельных с 2021года согласно 

приложенной таблицы. 

1.1.2.4 стр. 125  котельная  №31 пос. Медвежий угол переведена в режим ЦТП, убрать показания с 2021года. 

1.1.2.5 стр. 186-187 таблица 4.3. изменить производительность ВПУ и количество баков--аккумуляторов  согласно новым 

данным,  котельная №28 убрать баки-аккумуляторы 2 шт., - 1000 м3.  
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№ п.п Наименование замечания 

1.1.2.6 стр. 190-193 таблица 4.4. изменить производительность ВПУ согласно новым данным. 

1.1.2.7 стр. 200-203 таблица 4.5. изменить производительность ВПУ согласно новым данным. 

1.1.2.8 стр. 243 исключить  котельную № 31 и изменить обеспечение потребителя от другого источника тепловой энергии 

1.1.2.9  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

1.1.2.10 стр.44  Таблица1.1.1. Перечень  источников теплоснабжения ТСО г. Сургута 

изменить  котельная № 31 - консервация, переведена в режим ЦТП с 12.12.2020года 

1.1.2.11 стр. 48 Таблица  1.1.2. Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения 

исключить п 3.2.1.  

1.1.2.12  стр. 62 изменить котельная № 23 - температурный график 100-80оС, котельная № 31 - консервация, переведена в 

режим ЦТП с 12.12.2020года 

1.1.2.13 стр. 90 заменить текст Котельные №5, №6, №9, №21, №22, №24, №25, № 26, №27, №28, №29, №30, №32, №33  

работают по двухконтурной схеме, внешний контур и котловой контур, разделен теплообменниками сетевыми и ГВС. 

На котельных № 28, №34 по двухконтурной схеме подается ГВС потребителю.  

1.1.2.14 стр. 90 Таблица 2.3.1.; стр.93 Таблица 2.3.3. стр. 96 Таблица 2.3.4. изменить КПД и располагаемую мощность котлов 

согласно приложенной таблицы. Исключить котельную № 31 или добавить переведена в режим ЦТП с 12.12.2020г. 

1.1.2.15 стр. 98 Таблица  2.3. 5 исключить котельную №31.  

1.1.2.16 стр. 99 Таблица 2.3.6 Годы ввода в эксплуатацию и год последнего освидетельствования основного оборудования 

котельных СГМУП «Городские тепловые сети» изменить согласно новым данным. 

1.1.2.17 стр. 104 п. 2.3.6.  

Схемы выдачи тепловой мощности котельных №26, №27- четырёхтрубная. 

Котельные  работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения 

контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников. 

 На котельных №26 и №27 подпитка осуществляется химочищенной водой от установки умягчения воды 

непрерывного действия  DUPLEX 1354. 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 31 - переведена  в режим ЦТП. 

Схемы выдачи тепловой мощности котельных № 32, №33- четырёхтрубная. 

Котельные  работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения 

контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников. Подпитка осуществляется 

химочищенной водой от установки умягчения воды непрерывного действия  DUPLEX 1354. 

1.1.2.18 стр. 121  заменить схему котельной № 26. 

1.1.2.19 стр. 122 заменить схему котельной №27.  

1.1.2.20 стр.126  исключить схему котельной №31 

1.1.2.21 стр. 127 заменить схему котельной №32.  

1.1.2.22 стр. 128 заменить схему котельной №33.  

1.1.2.23 стр. 130  Котельная № 23 работает по температурному графику 100/80. Текст "Ледовый дворец" заменить на № 23, 

котельная № 31 - исключить. 

1.1.2.24 стр. 131 -140  заменить температурные графики всех котельных. 

1.1.2.25 стр. 488 таблица 6.1.1 изменить мощность котельных согласно приложенной таблицы. 

1.1.3 Замечания РТС-3 

1.1.3.1 1. Книга  1 Рисунок 3.2 п. Кедровый 1 входит в зону действия СГРЭС-2-Промзона. Исправить во всех книгах. 

1.1.3.2 2. Книга 1 Рис. 3.4 в зону действия котельной № 2 входит часть мкр.3 (окрашена фиолетовым цветом ж/д Энтузиастов 

47 и др.) Исправить во всех книгах. 

1.1.3.3 3. Книга  1 стр. 129 « в 2024г. от котельной № 3 предлагается перераспределить нагрузку 8,5 кал/ч на зону 

теплоснабжения котельной № 1» - каким образом? 

1.1.3.4 4. Книга  1 Таб. 5.1 и др. сверить наличие тех. условий на подключение объектов, указанных в схеме и подключаемых 

в период с 2020г. по 2021г. При  отсутствии необходимо внесение изменений по срокам подключения. 

1.1.3.5 5. Книга 1. Таб. 7.2. Внести изменения в таблицу в соответствии с предоставленными СГМУП «ГТС» уточненными 

мероприятиями (инвест. программа). Проверить внимательно. Некоторые мероприятия повторяются. (Строительство 

магистральных тепловых сетей от УТ-2 до границы земельного участка в мкр.20А и др.) 

1.1.3.6 6. Книга 1 таб. 7.2. Исключить из таблицы мероприятия, которые не имеют конкретных  характеристик (наименование 

начала и конца участка, диаметр, протяженность)  либо указать эту информацию. (например «строительство тепловых 

сетей района 1» и все аналогичные пункты ). 

1.1.3.7 7. С целью оптимизации затрат, а также исключения дублирования функций, прошу исключить строительство КРП. 

Учет расхода тепловой энергии и регулировка параметров теплоносителя осуществляется на ИТП объектов. 

Строительство КРП для осуществления этих же функций считаю нецелесообразным.  Книга 1 Таб. 7.4 Исключить 

строительство следующих объектов: КРП мкр.1; КРП-4 мкр.30А; КРП (Пойма 1, 5, 4); БПТП-1 мкр.30 (построено 

уже); БПТП-2 мкр.30А (построено уже); КРП-19 мкр.; КРП-37 мкр.; КРП п. Юность-3 шт. 

1.1.3.8 8. Книга 1 Рис.7.1 не соответствует температурному графику качественного регулирования от СГРЭС-2 

1.1.3.9 9. Книга 1 таб.7.5. Неверно указаны марки насосов подкачивающих на ЦТП-88, 90, 100 и их характеристики. 

Необходимо указать: ЦТП-88 IL – 125/300-18,5/4 – 3 шт. ЦТП-90 IL – 250/380-75/4 – 3 шт. ЦТП-100 IL65-220-18,5/2 – 

3 шт. 

1.1.3.10 10. Книга 1. Таб. 7.8. Уточнить участки сетей по позициям: «Реконструкция сетей от т/м СГРЭС-2 – ВЖР» и 

«Реконструкция тепловых сетей т/м № 3; № 6; № 4. Уточнить необходимость реконструкции тепловых сетей от 3 ТК-

26 до 3 ТК-26А.                                                                       Рассмотреть вопрос по исключению увеличения диаметра 

сетей ТС от 4 ТК-10 до ЦТП-12 и от 4 ТК-10 до ТК-4ТК, учитывая наличие кольцевой связи между т/м , проходящей 

по ул. Восход и строящейся в перспективе т/м по ул. Артема 2Ду200. 

1.1.3.11 11. Книга 1. Таб. 7.10 пересмотреть перечень адресов. Часть адресов работают на температурном графике 150/70 и не 

требуют мероприятий (Кукуевицкого 14, 16, 18, Набережная 13/1 и др.) Привести в соответствие колонки с 

температурными графиками. 

1.1.3.12 12. Книга 1. Таб. 7.11  Таблицу необходимо будет скорректировать в связи с внесением изменений в инвест. 

программу. Последний правильный вариант прилагается. 

1.1.3.13 13. Книга 1. Таб. 10.7 ,10.11, 10.15 Исключить строительство КРП (аналогично п.7 замечаний) Раздел 3.2. привести в 

соответствие с последней редакцией инвест. программы (предоставлена вместе с замечаниями). Исключить 

повторение мероприятий (Пример ЦТП-73 Установка регулирующего клапана температуры в трубопроводе Т1...). 
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№ п.п Наименование замечания 

1.1.3.14 14. Книга 1. Таб. 10.19, 10.22, 10.25 Привести в соответствие с последней редакцией инвест. прогаммы. Учесть при 

исправлении п. 6, 10 настоящих замечаний. 

1.1.3.15 15. Книга 1. Раздел 15.1.13. стр. 665. Сказано что котельная № 3 имеет дефицит мощности – 8,642 V кал/час, а из 

текста следует, что речь идет о котельной № 2. Уточнить этот вопрос. 

1.1.3.16 16. Книга 2. Таб. 3.2.10 Количество регулирующей арматуры необходимо привести в соответствие с  

предоставленными данными (ПС-3, 4 и др. объектами). 

1.1.3.17 Глава 13 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию. Модернизация БПТП. Наружное освещение фасадов БПТП-СУ4,  37мкр. В 37 мкр. отсутствует объект 

БПТП-СУ4. 

 

1.1 Замечания, полученные в ходе актуализации схемы теплоснабжения 

При актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения города Сургут на период до 

2035 года в адрес разработчика поступали предложения от структурных подразделений 

Администрации города Сургут и следующих организаций, занятых в сфере теплоснабжения 

города Сургут: 

- ПАО «ОГК-2»; 

- ПАО «Юнипро»; 

- СГМУП «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»); 

- ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»); 

- ООО «Газпром энерго». 

Перечень замечаний представлен в таблице 1.2 

Таблица 1.2 Замечания к схеме теплоснабжения, полученные в ходе актуализации 

схемы теплоснабжения 
№ п.п Наименование замечания 

2 Замечания полученные в ходе актуализации схемы теплоснабжения 

2.1 ООО "Газпром энерго" 

2.1.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.1.2 Таблица 1.1.2. "Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения", стр. 31 - 

объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности в 2019г., объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности в 2019 г. - для ООО "Газпром энерго" принять равным 0. На 

основании заключенного договора от 22.11.2019г. № 53-03/129/19-з/В60-S50119 ООО "Газпром трансгаз Сургут" 

передал в аренду ООО "Газпром энерго" основные средства, рсположенные в г. Сургуте с 01.01.2020г. 

2.1.3 Рисунок 2.6.1 "Тепловая схема котельной ООО "Газпром энерго", стр. 177. Технологическую схему котельной УЭЗС 

заменить на технологическую схему котельной Сургутского цеха ЗВС (прилагается) 

2.1.4 п. 2.6.10. "Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии", стр. 178. - исключить 

период с 2016г. Оборудование принято в аренду с 01.01.2020г. 

2.1.5 Рисунок 3.3.1. "температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО "Газпром энерго" 

стр. 366 заменить на рисунок 2.6.2 "Температурный график регулрования отпуска тепловой энергии от котельной 

ООО "Газпром энерго" на отопительный период 2020-2021 гг., стр. 177 

2.1.6 Таблица 3.3.12. "Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях", стр. 388 - 

фактические технологические потери в 2018, 2019г. - для ООО "Газпром энерго" принять равным 0. Оборудование 

принято в аренду  с 01.01.2020г. 

2.1.7 п.3.3.19. "Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций", стр. 389 - 

исключить фразу "ЦТП ООО "Газпром энерго" оборудовано автоматической системой поддержания температуры 

воды на выходе из теплообменника типа ТЕРМО-К МР-01. Также на ЦТП установлен теплосчетчик типа "Взлет эр". У 

ООО "Газпром энерго" ЦТП отсутствуют 

2.1.8 Таблица 5.1.2. "Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления - районам г. Сургтуа с 

разбивкой по видам теплопотребления", стр. 442 - заменить ОАО "Газпром энерго" на ООО "Газпром энерго". 

Изменить присоединенную нагрузку на 21,7 Гкал/час 

2.1.9 Таблица 8.2.1. "Топливные балансы и используемые виды топлива источников теплоснабжения ТСО города Сургут", 

стр. 538 - поставщиком топлива для котельной ООО "Газпром энерго" является ООО "Газпром межрегионгаз Север" 

2.1.10 Отсутствует информация/данные по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям ООО "Газпро энерго" на 

территории г. Сургута. Исходные данные были направлены в установленные сроки. 

2.2 СГМУП "Сургутский Хлебозавод" 

2.2.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.2.2 Таблица 1.1.1. п. 44., стр. 28 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час 

2.2.3 Таблица 1.3.1. п. 44., стр. 45 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час 

2.2.4 Раздел 2.8 стр. 181 изменить в тексте установленную мощность на 10,08 Гкал/час 

2.2.5 Таблица 2.8.5. стр. 183 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час и располагаемую мощность на 10,08 

Гкал/час 

2.2.6 Раздел 2.8 п.2.8.5. стр. 183 изменить в тексте сроки последнего технического освидетельствования паровых и 

водогрейных котлов на 2018 год. 

2.2.7 Таблица 2.8.8 стр. 188 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час 
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№ п.п Наименование замечания 

2.3. СГМУП "ГТС" 

2.3.1 Замечания ТО 

2.3.1.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.1.2 1. Таблица 1.1 Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО Сургута (стр. 26 столбец 1) привести в 

соответствие порядковый номер котельных; 

2.3.1.3 2. стр. 37 в тексте «ООО «СГЭС» предоставляет тепловую энергию СГМУП «ГТС», ООО «Сибпромстрой №18»  и 

СГМУП «Тепловик», которую получает от источников комбинированной выработки тепловой энергии СГРЭС-1 и 

СГРЭС-2. ООО «Сибпромстрой №18» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП 

«Городские тепловые сети» и ООО «СГЭС». Исключить СГМУП «Тепловик»; 

2.3.1.4 3. стр. 38 «Схема организации производства и передачи тепловой энергии в городе Сургуте представлена на рисунке 

1.1.1.» исключить из схемы СГМУП «Городские тепловые сети» через источники СГМУП «Тепловик»; 

2.3.1.5 4. стр. 40 и стр. 71  Котельная №31 СГМУП «ГТС» в декабре 202 года переведена в режим ЦТП и подключена к 

котельной К-45 ООО «СГЭС». Указать год 2020г 

2.3.1.6 5. стр. 41 по тексту «По состоянию на 01.01.2021г в теплоснабжающих организациях г. Сургут имеется 52 источника 

централизованного теплоснабжения (1 в резерве, 1 на консервации), общие сведения по которым представлены в 

таблице 1.3.1. Все источники централизованного теплоснабжения Сургута газифицированы.» Дополнить (за 

исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП «ГТС», использующей в качестве топлива электричество). 

2.3.1.7 6. Стр.244 п.3.2.1 после слов «На балансе СГМУП «Городские тепловые сети» находятся тепловые сети в зоне 

действия следующих источников: Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1; Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО 

«Юнипро», котельные СГМУП «Городские тепловые сети»: №№1-3,5,6,7,9,13,14,21-24» дополнить 25. 

2.3.1.8 7. Стр.306 Перечень основного оборудования ЦТП/КРП/ПС СГМУП «Городские тепловые сети» №п/п 116 «ЦТП  

Медвежий угол» заменить на «ЦТП-105». 

2.3.1.9 8. Стр. 318 по тексту «В зоне теплоснабжения котельной №13 системы отопления подключены по зависимой 

безэлеваторной схеме, системы горячего водоснабжения по независимой одноступенчатой или двухступенчатой в 

зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока 

теплоты на отопление». Сети горячего водоснабжения от котельной №13 отсутствуют. Котельная №13 работает в 

межотопительный сезон на централизованное ГВС в период останова теплофикационного оборудования котельной 

№14. 

2.3.1.10 9. Стр. 325 пункт 3.2.19 по тексту «В зоне теплоснабжения СГМУП «Тепловик» находятся одно ЦТП №104  в поселке 

Кедровый-2, а также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1. Данные объекты обслуживаются без присутствия 

постоянного обслуживающего персонала. В качестве устройств автоматического регулирования давления и 

температуры используются регуляторы с электроприводом». Изложить в следующей редакции: «ЦТП-104 в поселке 

Кедровый-2, а также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1 обслуживаются без присутствия постоянного 

обслуживающего персонала. В качестве устройств автоматического регулирования давления и температуры 

используются регуляторы с электроприводом». 

2.3.1.11 10. Стр. 338 Таблица 3.2.27. Перечень тепловых сетей, принятых на баланс СГМУП "ГТС" в 2019 году. Исключить 

сети холодного водоснабжения.  №п/п 3, 4, 7, 8, 10, 16, 21, 23, 29, 33. 

2.3.1.12 Стр. 343 Таблица 3.2.28. Перечень тепловых сетей, принятых на баланс СГМУП "ГТС" в 2020 году. Исключить сети 

холодного водоснабжения.  №п/п 55, 57 

11. Стр. 402 Рисунок 4.1.5 Зона действия котельной №3 СГМУП «Городские тепловые сети». Не верно указана зона 

действия котельной №3. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 

центрального жилого района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной ЦЖ-2 АО «Завод 

ПромСтройДеталей» 

2.3.1.13 12. Стр. 436 Таблица 5.1.1. «Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим 

организациям г. Сургута, имеющим источники теплоснабжения» исключить примечание * и **, так как нет данной 

ссылки в таблице. 

2.3.1.14 13. Стр.445 Таблица 2.2.2. «Потребление тепловой энергии при расчетных температурах ЦТП/КРП/ПС»,стр. 485 

Таблица 6.1.2. «Балансы установленной мощности и присоединенной нагрузки по ЦТП/КРП/ПС» и  стр. 491 Таблица 

6.2.2. Резервы/дефициты мощности ЦТП/КРП/ПС. Зону действия ЦТП-105 (кот.31 пос. Медвежий угол) указать 

котельная К-45. 

2.3.1.15 14. Стр. 488 Таблица 6.2.1. «Резервы/дефициты тепловой мощности нетто» в таблице указать примечания * и ***. 

2.3.1.16 15. Стр. 463 Таблица 5.6.2. Сводная таблица потребителей, для которых произведено сравнение фактических нагрузок 

горячего водоснабжения и договорных В заголовке столбец 5 указано «Договор, Гкал/час» в таблице указаны 

проценты? Пояснить.  

2.3.1.17 16. Стр. 491 Таблица 6.2.2. Резервы/дефициты мощности ЦТП/КРП/ПС ИСКЛЮЧИТЬ 

2.3.2 Замечания ОТЭАиП-Экономика 

2.3.2.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.2.2 Таблица 2.3.5 Котельная № 14 (р-н ж/д ул.Западная 1/1) - должно быть: Выработка - 125 342,18, Собственные нужды - 

3 827,71; Отпуск в сеть - 121 514,47. Всего по СГМУП «ГТС» - должно быть: Выработка - 646 914,75, Собственные 

нужды - 16 372,74; Отпуск в сеть - 630 542,01.  

2.3.2.3 Таблица 2.3.7 Котельная № 14 (р-н ж/д ул.Западная 1/1) - должно быть: Выработка - 125 342,18. 

2.3.2.4 Таблица 3.2.18 Котельные №14 - должно быть: за 2020 год 11 829,71.  Котельная №25 п. Лесной - должно быть: за 

2020 год 446,59. Котельная №28 - должно быть: за 2020 год 5 963,88. Котельная №29 - должно быть: за 2020 год 1 

680,26. Котельная №30 - должно быть: за 2020 год 3 387,51. Итого от собственных котельных - должно быть: за 2020 

год 85 120,97. СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») - должно быть: за 2020 год 159 043,71.  СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») - должно 

быть: за 2020 год 214 127,97.  Сети теплоснабжения поселок Кедровый-1 (источник теплоснабжения Сургутская 

ГРЭС-2) - должно быть: за 2020 год 2 397,41.  Итого по предприятию - должно быть: за 2020 год 461 499,08. 

2.3.2.5 Таблица 8.1.3 Котельная № 14 - должно быть: Выработка тепловой энергии - 125 342,18. ИТОГО СГМУП "ГТС" - 

должно быть: Выработка тепловой энергии - 646 914,75. 

2.3.2.6 Таблица 11.1.1 СГМУП «Городские тепловые сети» (на территории поселка Кедровый-2, поселка Финский города 

Сургута) 2019 год (01.01.2019-30.06.2019) - должен быть: 1 523,43. СГМУП «Городские тепловые сети» (на 

территории поселка Юность, поселка МО-94, поселка Таежный, поселка МК-32, поселка Лунный, поселка Медвежий 

Угол города Сургута) - 2018 год поменять местами (прочие - без НДС, а население с НДС), т.е. 2018 год должен быть: 

прочие 2820,24 и 2915,20; население 3327,88 и 3439,94.   СГМУП «Городские тепловые сети (поддержание резервной 
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№ п.п Наименование замечания 

тепловой мощности, компенсация потерь) - в названии оставить только компенсацию потерь. Добавить в таблицу 

тариф СГМУП "Городские тепловые сети" (на территории города Сургута от котельных, расположенных на проспекте 

Набережный, 17, 17/1, 17/2) - 2020 год: 01.01.2020-30.06.2020: прочие - 1287,25, население - 1544,70;  01.07.2020-

31.12.2020: прочие - 1332,28, население - 1598,74. 

2.3.2.7 Таблица 11.3 Во 2ом абзаце исключить СГМУП "ГТС", т.к. плата в размере 550 руб/Гкал/ч согласно Приказа РСТ 

ХМАО-Югры от 06.12.2016 г. №155-нп была установлена и действовала с 01.01.2017 по 31.12.2017 год. 

2.3.2.8 Таблица 11.7 В предложение "Структура тарифов за 2019 и 2020 года представленав пункте 11.2." добавить 2021 год. 

2.3.3 Замечания РТС-1 

2.3.3.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.3.2 1. По тексту изменить СГМУП "Городские тепловые сети" на СГМУП "ГТС" (стр. 15,19,22,23,25,29,37,41,69,244…) 

2.3.3.3 2. Стр.26,27 таблица 1.1.1. Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО г. Сургута.  Столбец "Режим 

работы" 

– по котельной ПКТС - отопительный период , в пиковом режиме при температуре ниже - 23оС; 

– по котельной № 6 - отопительный период; 

– по котельной № 7 - отопительный период; 

– по котельной № 9 - отопительный период; 

– по котельной № 14 - отопительный период; 

– по котельной № 25- отопительный период; 

– по котельной № 29 - отопительный период; 

– по котельной № 31 - консервация, переведена в режим ЦТП; 

– по котельной № 32 - межотопительный период. 

2.3.3.4 3. Стр. 28, Стр.40, Стр.45  изменить предложение  **Котельная №31 п. Медвежий угол переведена в режим ЦТП и 

подключена к котельной К-34 ООО «СГЭС».  на **Котельная №31 п. Медвежий угол переведена в режим ЦТП, 

теплоснабжение потребителей осуществляется от  котельной. К-45 ООО "СГЭС".  

2.3.3.5 4. Стр.41 Часть 2 Источники тепловой энергии в 3 абзаце убрать 1 - в резерве, добавить 2 на консервации. 

2.3.3.6 5. Стр.70  заменить в первом абзаце прочие двадцать  котельных. 

2.3.3.7 6. Стр. 70  заменить в последнем абзаце: четырьмя электрокотлами общей установленной мощностью 0,84 Гкал/час. 

2.3.3.8 7. Стр. 71  в предложении На котельных № 28, №34 по двухконтурной схеме подается ГВС потребителю. Убрать 

котельную № 28.  

Котельная №31 в декабре 2020 года переведена в режим работы ЦТП. 

2.3.3.9 8. Стр.87 в последнем абзаце изменить  

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 34 – четырёхтрубная. Котельная  работает по одноконтурной схеме 

теплоснабжения и двухконтурной схеме подачи ГВС.  Для разделения контуров в котельной установлена группа из 

водо-водяных теплообменников ГВС. Подпитка осуществляется химочищенной водой от установки умягчения воды 

непрерывного действия  DUPLEX 1354. 

Котельные № 32,33  приписать к схеме выдачи тепловой мощности котельных № 26,27. 

2.3.3.10 9. Стр. 93 Изменить схему по водоподготовке  котельной №5 на технологическую (схема прилагается). 

2.3.3.11 10. Стр. 112 Выделить следующим абзацем: Система теплоснабжения от котельных № 28,№30,№32,№33,№34 - 

четырёхтрубная. Заменить Водяная система теплоснабжения котельных №26 и №27  на Система теплоснабжения от 

котельных № 26 и №27. или добавить к котельным № 28,30,32,33,34. 

2.3.3.12 11. Стр. 302 таблица 3.2.10.Расчетные параметры теплоносителя по каждому выводу с источников.  Таблица 

непонятна к заполнению, просьба предоставить пояснение для заполнения. 

2.3.3.13 12. Стр.527  п. 8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с 

нормативными требованиями.  

В предложении Котельные СГМУП «ГТС» № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 21, 24 работают на природном (попутном) газе, 

добавить котельные № 26,27,28,29,30,32,33,34. 

Добавить в предложении Котельная № 22 «Олимпия» пос. Барсово и котельная №23 «Ледовый дворец спорта» по 

адресу: Югорский тракт, 40, котельная № 32 п. Снежный, котельная № 33 п. Снежный, котельная № 34 ул. Крылова, 

40 в соответствии с проектом имеют источники аварийного дизельного топлива, котельная № 22 - V=50м3, а 

котельная № 23 - V=25м3, котельная № 32 - V=10м3 - 2 шт., котельная № 33 - V=20м3 - 2 шт., котельная № 34 - 

V=15м3, объекты социально значимых категорий к данным котельным не подключены. 

2.3.4 Замечания РТС-2 

2.3.4.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.4.2 - в примечании «**» к табл. 1.1.1 «Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО Сургута» (с. 28) заменить 

«…подключена к котельной К-34 ООО «СГЭС» на «…подключена к котельной К-45 ООО «СГЭС»; 

2.3.4.3 - в п. 1.1.1. «Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями» (с. 37) 

исключить СГМУП «Тепловик»; 

2.3.4.4 - в наименовании табл. 1.2.1 (с. 39) изменить наименование с «Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от 

ИТП» на «Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТГ»; 

2.3.4.5 - в п. 1.3 «Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения» (с. 40) 

заменить «котельная №31 СГМУП «ГТС» в декабре 202 года …» на «котельная №31 СГМУП «ГТС» в декабре 2020 

года …»; 

2.3.4.6 - в п. 2.3 (с. 69) заменить «При этом котельная ПКТС находится в аренде у СГМУП «ГТС» на «При этом котельная 

ПКТС находится в аренде у ООО «СГЭС»; 

2.3.4.7 - в п. 2.3.7 (с. 112) заменить «Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных СГМУП 

«Тепловик» представлены на рисунке 2.3.34» на «Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии 

от котельных СГМУП «ГТС» представлены на рисунке 2.3.34»; 

2.3.4.8 - в части 3 «Тепловые сети, сооружения на них» (с. 206) исключить из перечня организаций СГМУП «Тепловик»; 

2.3.4.9 - в п. 3.2.10 «Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, 

затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет» исправить среднее время 

восстановления работоспособности сети СГМУП «ГТС» от собственных источников со значения 32,67 ч на значение 

21,01 ч (исходя из данных, представленных в табл. 3.2.16 «Статистика восстановлений работы тепловой сети СГМУП 

«ГТС» за период 2016-2020 гг.»); 
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№ п.п Наименование замечания 

2.3.4.10 - исключить из перечня мероприятий по установке приборов учета на ЦТП (с. 324) работы на БПТП СУ-4 в 2023 году 

(БПТП выведен из эксплуатации); 

2.3.4.11 - в п. 3.1.29 (с. 325) заменить «В зоне теплоснабжения СГМУП «Тепловик» находятся…» на «В зоне теплоснабжения 

СГМУП «ГТС» находятся…»; 

2.3.4.12 - в табл. 9.1.3 «Сведения о длительности устранения последствий функциональных отказов на тепловых сетях за 

период 2016-2020 гг.» исправить среднее время восстановления работоспособности сети СГМУП «ГТС» от 

собственных источников со значения 32,67 ч на значение 21,01 ч (исходя из данных, представленных в графах 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020); 

2.3.4.13 - в п. 12.1 (с. 648) заменить «…(в первую очередь котельных №6, №7 СГМУП «ГТС» и котельной №1 СГМУП 

«Тепловик»).» на «…(в первую очередь котельных №6, №7, №28 СГМУП «ГТС»).»; 

2.3.4.14 - в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 год» выполнить корректировку цветового оформления зон действия 

ЦТП (каждому ЦТП присвоить свой цвет) для возможности идентификации зоны действия отдельно взятого ЦТП. 

2.3.5 Замечания РТС-3 

2.3.5.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.5.2 1) стр. 28 Котельная № 31 подключена к котельной К-45, а не К-34 ; 

2.3.5.3 2) стр.29 ТСО Сургута  осуществляют  теплоснабжение по «закрытой» схеме без отбора на нужды ГВС. От ПС-1, 2 

«Открытая» схема; 

2.3.5.4 3) стр. 37 последний абзац исключить  здесь и далее по тексту везде убрать « СГМУП «Тепловик»»; 

2.3.5.5 4) стр. 297 рис. 3.2.39 исключить: Котельная № 31 переведена в режим ЦТП. Так же проверить и везде убрать данные 

по котельной № 31 

2.3.5.6 5) стр.311 среднее время восстановления работоспособности от собственных источников 32,67 час? Откуда такая 

цифра?; 

2.3.5.7 6) стр.318 исключить, что от  котельной № 1 потребители подключены через ПС (ПС ликвидирована. Потребители 

после замены тепломагистрали переведены на работу по температурному графику 150-70 0С); 

2.3.5.8 7) таблица 3.2.27   п.14 магистральные сети ТС (ул. Киртбая) не относятся к зоне котельной № 3; 

2.3.5.9 8) рис.4.1.37 п. Медвежий угол теперь это тоже зона действия котельной №  45; 

2.3.5.10 9) стр.492 Утверждение, что на выходе из котельной № 21 имеется дефицит пропускной способности трубопроводов 

сомнительно. Учитывая малую длину теплосети от Кот.№21 до ЦТП-47 (здания стоят практически стенка к стенке) 

необходимости в увеличении диаметра теплосети нет. 

2.3.6 Замечания ТИ 

2.3.6.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

2.3.6.2 - таб.3.2.26 «Перечень внутриквартальных инженерных сетей ТВС, отключенных в 2019 г.» (стр.336) пп.7-14 неверно 

указана дата сноса строений; 

2.3.6.3 - таб.5.6.1 «Сводная таблица потребителей, для которых произведено сравнение фактических нагрузок отопления и 

вентиляции и договорных» (стр.445) – жилой дом по ул.Университетская 23/5 ошибочно указан в зоне 

ответственности ООО «СГЭС», фактически данный жилой дом подключен от теплоисточника СГМУП «ГТС» ЦТП-

64. 

 

1.2 Замечания, полученные до публичных слушаний 

При актуализации схемы теплоснабжения города Сургут на период до 2035 года в 

адрес разработчика поступали предложения от структурных подразделений 

Администрации города Сургут и следующих организаций, занятых в сфере теплоснабжения 

города Сургут: 

- ПАО «ОГК-2»; 

- ПАО «Юнипро»; 

- СГМУП «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС»); 

- ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»); 

Перечень замечаний представлен в таблице 1.2 

Таблица 1.3 Замечания к схеме теплоснабжения, полученные в ходе актуализации 

схемы теплоснабжения 
№ п.п Наименование замечания 

3 Замечания полученные до публичных слушаний 

3.1. Филиал "ПАО" ОГК-2 - Сургутская ГРЭС-1 

3.1.1 Отразить в схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1  

3.1.2 
Общее замечание. Учесть в схеме теплоснабжения (во всех книгах) модернизацию блока №13 с увеличением 

установленной тепловой мощности до 168 Гкал/ч 

3.1.3 Книга 1, стр. 25. Написано про 3 варианта развития. Указано 2 варианта.  

3.1.4 

Книга 1, стр. 216. Недостатки варианта 2: 

Для обеспечения работы источника требуются большие объемы топлива. Необходимо уточнить о каком источнике 

речь, из текста неясно. 

3.1.5 

Книга 1, стр. 307, 309. С 01.01.2019 года в Филиале используется Тепловой метод (ТМ) распределения затрат топлива 

между ээ и тэ. Данные по УРУТ в Таблицах "Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий 

ООО "СГЭС", вариант 1,2"  приняты некорректно, следует принять в соответствии с приказом МЭ 153,8 кг/ГКал  
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№ п.п Наименование замечания 

3.1.6 

Книга 1, стр. 320. Добавить примечание к Таблице 6.2 Мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса 

филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) 

 Примечание: при принятии и утверждении решения со стороны города о строительстве тепловывода потребуется 

актуализация проекта «Реконструкция теплофикационного комплекса для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1» с соответствующим уточнением мероприятий. 

3.1.7 Книга 1, стр. 322. Поправить таблицу 6.3 

3.1.8 

Книга 1, стр. 702. С 01.01.2019 года в Филиале используется Тепловой метод (ТМ) распределения затрат топлива 

между ээ и тэ. Данные по УРУТ в Таблице 16.6 "Прогноз тарифов при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-

2" - "Сургутская ГРЭС-1" на период 2021–2035 гг. в ценах соответствующего года, вариант 2"  приняты некорректно, 

следует принять в соответствии с приказом МЭ 153,8 кг/ГКал  

3.1.9 

Книга 1: табл. 5.5, стр. 263 табл. 5.21, стр. 307 табл. 5.22, стр. 309 табл. 15.10, стр. 667 табл. 15.12, стр. 676 табл. 16.6, 

стр. 702 Книга 2: табл. 5.1.1, стр. 442 табл. 5.2.1, стр. 448 табл. 11.2.1, стр. 621. Значения перспективной выработки 

(производство т/э) и полезного отпуска не соответствуют направленным от Филиала 

3.1.10 

Книга 1: табл. 9.1, стр. 423 табл. 15.13, стр. 678. Значение производства тепловой энергии в 2021 г. не соответствуют 

направленным от Филиала. Значения перспективного отпуска т/э  не соответствуют направленным от Филиала 

Перспективные УРУТ на отпуск ээ указаны некорректно. 

3.1.11 
Книга 1:  табл. 6.4, стр. 326 табл. 10.15, стр. 495 Книга 8: табл. 5.2, стр. 12. Мероприятие "Внедрение системы анализа 

дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами блока ст. №15" исключено. 

3.1.12 

Книга 1: табл. 3.2, 3.3, стр. 121 табл. 6.9, стр. 340 табл. 15.10, стр. 667 Книга 5: табл. 1.1, стр. 6  табл. 1.2, стр. 19 табл. 

1.3, стр. 29 Разд. 2, п. 1 Книга 8: табл. 18.1, стр. 68 табл. 18.2, стр. 71. Предполагаемая установленна мощность в 2025г. 

= 968 Гкал/ч, с 2026г. = 1051 Гкал/ч.  Перспективная величина располагаемой мощности (в связи с планируемым 

строительством 3-го тепловывода) не определена. 

3.1.13 

Книга 1: стр. 132 табл. 4.3, стр. 191 табл. стр. 685 Книга 2: табл. 1.1.1, стр. 27 табл. 1.3.1, стр. 46  табл. 5.2.1, стр. 448 

табл. 7.1.1, стр. 519  табл. 8.2.1, стр. 534 Книга 3: табл. 1.1, стр. 7 табл. 7.5, стр. 139 Книга 5: табл. стр. 17  табл. 2.1, 

стр. 56 стр. 59 Книга 8: табл. 5.2, стр. 12. Адрес филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 ул. Электротехническая 

23/1 

3.1.14 
Книга 3: табл. 1.2, стр. 10, 12 табл. 7.5, стр. 139. Значения выработки и отпуска тепловой энергии за 2020г. не 

соответствуют направленным от Филиала 

3.1.15 
Книга 14: табл. 1.12, стр. 38 табл. 1.13, стр. 42. Плановые значения выработки и отпуска тепловой энергии не 

соответствуют направленным от Филиала 

3.1.16 
Книга 1, раздел 11,  п.п. 11.1, стр. 587. "Решение о присвоении статуса ЕТО." Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская 

ГРЭС-1 не подавал заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации.   

3.1.17 

Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "В границах города Сургута, в составе ЕТО, организованы 50 обособленных зон 

теплоснабжения, в которых в, эксплуатации объектов теплоснабжения, участвуют 13 организаций, в том числе 2 

организации эксплуатируют только источники тепловой энергии." 

В таблице 11.1 приведено 47 обособленных зон. 

3.1.18 
Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "Описание границ зон деятельности ЕТО в границах города Сургута 

представлено в таблице.11.1." Должно быть указано, «теплоснабжающих организаций»? 

3.1.19 
Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "Зоны действия единых теплоснабжающих организаций в границах города 

Сургут показаны на рисунке 11.1." Удалить «единых», оставить только «теплоснабжающих организаций». 

3.1.20 
Книга 1, раздел 11.2, стр. 594. В заглавии раздела «единой теплоснабжающей организации» заменить на  

«теплоснабжающих». 

3.1.21 

Книга 1, раздел 11.2, табл. 11.2, стр. 594 Книга 16: табл. 2.1, стр. 14 табл. 5.1, стр. 25. ПАО «ОГК-2» - не наделялось 

статусом ЕТО. В столбце «Наименование ЕТО» должны быть указаны именно организации, наделенные статусом 

ЕТО (согласно постановления). В столбце «описание систем теплоснабжения…» указаны источники и сети, при 

помощи которых ЕТО, оказывает услуги теплоснабжения 

3.1.22 
Книга 1, раздел 11.2, стр. 596. Схемой теплоснабжения города Сургут по состоянию на 2019г. определено 50 систем 

теплоснабжения в границах зон деятельности различных теплоснабжающих организаций. В таблице указано 47. 

3.1.23 

Книга 1, раздел 11.2, стр. 596 Книга 16: табл. 5.1, стр. 25. Предлагается в соответствии с настоящей схемой 

теплоснабжения наделить статусом ЕТО 13  теплоснабжающих организаций в границах эксплуатируемых ими зон 

действия систем теплоснабжения г. Сургут. Согласно ПЗ новых заявок на присвоение статуса ЕТО у Администрации 

города нет. Следовательно, в таблице 11.3 (стр. 597) должны остаться только те организации, которые на сегодняшний 

день и имеют статус ЕТО. Исключить Филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 из списка организаций, 

предлагаемых к наделению статусом ЕТО. 

3.1.24 
Книга 8, табл. 17.1, стр. 64 Книга 11: табл. 1.1, стр. 6 табл. 1.3, стр. 8. Плановые значения выработки и отпуска 

тепловой энергии на 2021г. не соответствуют направленным от Филиала 

3.1.25 
Книга 16, табл. 3.1,  стр. 18. Исключить ПАО "ОГК-2" из списка организаций, предлагаемых к наделению статусом 

ЕТО. 

3.2. Филиал ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2 

3.2.1 

Книга 1. Таблица 10.8.  

- Удалить период 2021; 

- Удалить период 2023-2035, т.к. на данный период не разрабатывалась ИП 

- Скорректировать сумму "Итого по источникам тепловой энергии" 

3.2.2 

1. Согласно техническому заданию на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования городской 

округ город Сургут на 2022 год не в полном объеме раскрыты следующие вопросы: 

- не проведен расчет: по определению пропускной способности проектируемых перемычек РП-1, РП-2, РП-3, не 

определен резерв (лимит) тепловых мощностей, которые могут подаваться на собственные нужды филиала 

«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (далее СГРЭС-2) и филиала ПАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1» (далее 

СГРЭС-1), с учетом обязательного выполнения всех договорных нагрузок города; 

3.2.3 
2. Плановые объёмы выработки и отпуска тепловой энергии на 2022-2023 год должны соответствовать значениям, 

указанным в письме №01372/Су от 12.04.2021.  

3.2.4 

4. Книга 8, Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии» 

Таблица 5.3 Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению СГРЭС-2 

-Скорректировать наименование мероприятия: «Реконструкция противопожарного трубопровода промплощадки 

Сургутской ГРЭС-2» на «Техническое перевооружение противопожарного трубопровода промплощадки Сургутской 
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№ п.п Наименование замечания 

ГРЭС-2». 

-Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектных 

распредустройств (КРУ) -6 кВ на энергоблоках ст. NQ 1-6 

Скорректировать: Год окончания мероприятия. Изменить на 2025г. 

-Внедрение системы обнаружения возгораний на маслосистемах турбин (маслобаки, подшипники, маслопроводы) с 

установкой детекторов дыма и теплового излучения во всех местах потенциального выхода (утечки и разлива) масла. 

Скорректировать: Год начала реализации мероприятия. Изменить на 2017г. 

-Внедрение системы пожаротушения на маслосистемах паровых турбин. Скорректировать: Год начала реализации 

мероприятия. Изменить на 2017г. 

-Разработка и реализация проекта по оборудованию трансформаторов СН дренчерными системами пожаротушения (в 

период КР энергоблоков). 

Скорректировать: Год начала реализации мероприятия. Изменить на 2017г. 

3.2.5 5. Книга 1. Таблица 4.5 Завышены объёмы подпитки тепловой сети для СуГРЭС-2. 

3.2.6 
6. Книга 1 Таблица 5.5,  Таблица 5.6, Таблица 5.8,  Таблица 5.9  - завышены объёмы полезного отпуска тепловой 

энергии для СуГРЭС-2. 

3.2.7 
7. Книга 1 Таблица 5.19, Таблица  5.20- удалить, т.к. в схеме теплоснабжения  отсутствуют мероприятия, 

оказывающие  прямое влияние на уровень тарифов 

3.2.8 

8. Книга 1 Таблица 9.7 

Калорийность  топлива: 

2020 г. - 8076 ккал/куб.м. 

2021 г. (план в ЕИАС)- 8090 ккал/куб.м. 

2022 г. (наше предложение)- 8074 ккал/куб.м. 

3.2.9 

9. Книга 1: 

- Стр. 512, стр. 529 «Мероприятия по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» отсутствуют.»; 

- п. 11.5- «ПАО «Юнипро»,  эксплуатирующее Сургутскую ГРЭС-2 (СГРЭС-2). Тепловые сети  не эксплуатируются»; 

Убрать упоминание о «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

3.2.10 

10. Книга 1 Табл.10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, Рис.10.14, 10. 15, 10.16,10.17 

-удалить, т.к. в схеме теплоснабжения отсутствуют мероприятия, обеспечивающие экономическую эффективность 

СуГРЭС-2 в сфере теплоснабжения. 

3.3. ПАО "Сургутнефтегаз" 

3.3.1 Исправить значения в таблице 4.1, 4.5. Книга 1 

3.3.2 Исправить значения таблицы 4.3. Книга 1; таблицы 7.1.1. Книга 2. 

3.4. Департамент архитектуры и градостроительства 

3.4.1 

1.     По объектам образования, строительство которых ведется в рамках концессионных соглашений (привести 

мероприятия по подключению к сетям теплоснабжения в соответствие с выданными техническими условиями) 

Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2, срок окончания строительства 2022 

год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута, срок окончания строительства 2022 год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута, срок окончания строительства 2022 год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  38  г.  Сургута,  срок окончания    строительства    2023 год    

(подключение    строящейся    школы в 38 микрорайоне не соответствует проекту ш. 41.08/2019-ТС.)  

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута, срок окончания строительства 2023 год. 

3.4.2 

2.  По объектам, по которым в 2020 году утверждена документация по планировке следующих территорий: 

- Территория микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, предоставленного ООО «Торговый Дом 

«ЮС – ТТАТХ» под комплексное освоение  территории  (многоэтажное  жилищное  строительство,  утверждена 

постановлением Администрации города от 05.03.2020 №1547; 

- «Научно-технологический центр в городе Сургуте», утверждена постановлением Администрации города от 

29.12.2020 №10051; 

- «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. 

Принятые решения в 2020 году по планировке территории ЗПЛ2 (северный жилой район), предусматривающей 

индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте», отменены в 2021 году. 

3.4.3 
Подключение перспективных объектов в 30А микрорайоне не соответствует согласованному в СГМУП «ГТС» 

проекту тепловых сетей см. ш.08П/2019-ТС. 

3.4.4 
Перспективное  подключение  спортивного  сооружения  в  44  микрорайоне не соответствует трассировке тепловых 

инженерных сетей указанных в утвержденном проекте планировки 44 микрорайона. 

3.5. ООО "СГЭС" 

3.5.1 
1.  Откорректировать по всему тексту сроки и затраты на строительство, реконструкцию, модернизацию 

теплоисточников и тепловых сетей согласно приложению 1 

3.5.2 2.  Откорректировать по всему тексту балансы тепловой энергии по годам согласно приложению 2. 

3.5.3 
3.  В связи с отсутствием на сегодняшний день свободной мощности у Котельной К-45 необходимо предусмотреть 

подключение перспективных потребителей Западного жилого района от иных теплоисточников. 

3.5.4 4.  Откорректировать тарифы по всему тексту на 2021г. согласно приказу РСТ ХМАО Югры по приложению 3. 

3.6. СГМУП "ГТС" 

3.6.1. Замечания АО 

3.6.1.1 

Книга 1. стр. 53. Таблица 2.6. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия источников 

тепловой энергии» 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/час указана среднечасовая, необходимо указывать максимальную. 

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 3.2. 

По котельной ПКТС отсутствует присоединенная нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, т.к. данная котельная 

работает в пиковом режиме от теплоисточника ГРЭС-1, когда температура наружного воздуха достигает -23°С и 

ниже. 

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 3.2.(стр. 121), 3.3 (стр.134), 12.1 (стр. 612 

3.6.1.2 

Книга 1. Стр. 59. Таблица 2.7. «Прогноз полезного отпуска в зоне действия каждого централизованного источника 

тепловой энергии, в соответсвии с запланированной в схеме теплоснабжения динамикой изменения строительного 

фонда г. Сургута (вариант 2)»  



 

12 

№ п.п Наименование замечания 

Объем полезного отпуска тепловой энергии по СГМУП «ГТС» за 2020 год по кот. № 25, кот. № 28, кот. № 29, кот. 31 

не соответствует Таблице 4 (п. 1.13 Баланс тепловой энергии), направленной служебной запиской от 06.04.2021г.  

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 5.5.(стр. 263), 5.8 (стр.273) 

3.6.1.3 

Книга 1. стр. 263. Таблица 5.5 «Перспективные объемы потребления по существующим и перспективным источникам 

тепловой энергии для варианта 1»  

Объем выработки тепловой энергии на 2021 год по кот. № 2, кот. № 3, кот. № 25, не соответствует утвержденной в 

структуре полезного отпуска на 2021 год и  Таблице 4 (п. 1.13 Баланс тепловой энергии), направленной служебной 

запиской от 06.04.2021г.  

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 5.8 (стр.273), 9.3 (стр. 425), 15.12 (стр.676). 

3.6.2. Замечания ПО 

3.6.2.1 

Внести изменения в перечень мероприятий по всем книгам «Актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2020 год» в которых они присутствуют в 

соответствии с Приложением 13 Мероприятия 

3.6.3. Замечания РТС-1 

3.6.3.1 
Книга 1. стр.25 В схеме теплоснабжения речь идет о 3-х вариантах развития, но в пояснительной записке разъяснения 

только по 2-м вариантам. 

3.6.3.2 Книга 1. стр. 95  Нет рисунка зоны теплоснабжения котельной №34. 

3.6.3.3 Книга 1. стр. 285, Таблица 5.10. Речь идет о 3-х вариантах капитальных затрат, а в таблице прописано 2 варианта. 

3.6.3.4 
Книга 1. стр. 332, Таблица 6.6. Изменить мероприятия по строительству котельной №7. 

Проектирование 2021год. Строительство 2022-2023г.г. 

3.6.3.5 
Книга 2. стр.419.  Рисунок 4.1.22 исправить котельная № 27 ул. Набережный д.17. 

В книге нет рисунка с зоной действия котельной № 34 

3.6.3.6 

Книга 2. стр. 533.  п. 8.2.  

В абзаце "На котельной №13 в 2019 году было выполнено техническое перевооружение с устройство аварийного 

теплоснабжения. В качестве резервного топлива используется дизельное топливо. 

На котельной №9 в качестве резервного топлива используется дизельное топливо." 

Слово "резервное " заменить на "аварийное".  

Добавить, в соответствии с проектом имеют источники аварийного дизельного топлива, котельная № 13 - V=100м3- 2 

шт., котельная № 9 - V=50м3. 

3.6.3.7 
Книга 6. стр.7Абзац "Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-

1."  Далее предлагается два варианта.  

3.6.3.8 

Книга 8. стр. 18В абзаце "для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует 

Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания резерватепловой мощности указанной 

котельной, сооружение к 2023 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением 

установленной мощности до 37,0 Гкал/ч". 

Заменить на  "Новое строительство котельной". 

3.6.3.9 

Книга 11. стр. 5 Раздел 1  

Абзац  "Аварийное топливо (дизельное) предусмотрено для котельной №9, котельной № 22 и котельной №23 

«Ледовый дворец» СГМУП «ГТС». Для котельной №9 проектом предусмотрено аварийное топливо - дизель, ёмкость 

аварийного топлива V=5м3, для котельной №22 - V=50м3, для котельной №23 «Ледовый дворец» – V=25 м3."  

Добавить:  для  котельной № 32 п. Снежный, V=10м3 - 2 шт., для котельной № 33 п. Снежный - V=20м3 - 2 шт., для 

котельной № 34 ул. Крылова, 40 - V=15м3.  

3.6.3.10 
Книга 11. стр. 46Таблица 2.1. В 2021году не планируется создание хозяйств аварийного топлива на котельных № 28 и 

№30. 

3.6.3.11 
Книга 13. стр. 9, Таблица 13.1  Проектирование и строительство котельной № 28  - 2021-2023гг Сроки должны 

скорректироваться. 

3.6.3.12 Книга 14. стр.67  Изменить "вторая очередь" на "новое строительство" котельной № 28 п. Юность 

3.6.3.13 Книга 16. стр. 9,10 и по тексту исключить СГМУП "Городские тепловые сети", оставить СГМУП "ГТС". 

3.6.3.14 Книга 17. стр. 7  Таблица 1.1. Котельная №7 Проектирование 2021г, Строительство 2022-2023г.г. 

3.6.3.15 
Проектирование и строительство котельной № 28 п. Юность во всей схеме нужно писать строго "Новое 

строительство", а не "вторая очередь", "второй корпус" и т.д. 

3.6.4. Замечания РТС-2 

3.6.4.1 1.      Книга 1. Пояснительная записка. Утверждаемая часть: 

3.6.4.2 -        на рис. 3.22 (с. 70) указать верное наименование котельной №27 (пр-т Набережный, 17); 

3.6.4.3 

-        на с. 215 заменить «Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода 

СГРЭС-1.» на «В каждом из двух вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-

1.»; 

3.6.4.4 

-        в табл. 7.8 «Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей, предлагаемые в связи с высоким 

сроком эксплуатации и большим износом» (с. 388) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с 

"Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году); 

3.6.4.5 

-        в табл. 10.18 «Объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей СГМУП «ГТС», вариант 1» (с. 499) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с 

"Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году); 

3.6.4.6 

-        в табл. 10.21 «Объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 

сетей СГМУП «ГТС», вариант 2» (с. 516) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с 

"Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году); 

3.6.4.7 

-        в п.14.6 (с. 642) «Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения 

городского округа город Сургут) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения» заменить «Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут 

утверждена Постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 №6406 «Об утверждении 

актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город 

Сургут» на «Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут утверждена Постановлением 
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Администрации города Сургута от 14.12.2020 №9305 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут»; 

3.6.4.8 
2.      Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для 

целей теплоснабжения: 

3.6.4.9 

-        в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 год» выполнить корректировку цветового оформления зон 

действия ЦТП (каждому ЦТП присвоить свой цвет) для возможности идентификации зоны действия отдельно взятого 

ЦТП; 

3.6.4.10 3.      Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения: 

3.6.4.11 -        по тексту заменить ссылку на СП 131.13330.2012 (действующая редакция СП 131.13330.2018); 

3.6.4.12 6.      Глава 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут: 

3.6.4.13 

-        в табл. 1.1 «Обеспечения перспективных потребителей требуемой тепловой энергией от источников тепловой 

энергии по вариантам» (с. 8) упорядочить по убыванию (в каждом микрорайоне индивидуально) столбец «Принятый 

год в схеме теплоснабжения» с целью ускорения процесса анализа изменения баланса тепловой энергии по 

микрорайонам в каждом году.  

3.6.4.14 9.      Глава 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей: 

3.6.4.15 

-        табл. 7.1 «Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей, предлагаемые в связи с высоким 

износом и большим сроком эксплуатации» (с. 28) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей 

тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с 

"Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году); 

3.6.4.16 12.  Глава 12. Оценка надежности теплоснабжения: 

3.6.4.17 

-        табл. 4.1 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-2-ВЖР» (с. 22) переименовать в «Характеристики участков 

тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов 

СГРЭС-1-ПКТС-Город» и дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

3.6.4.18 

-        табл. 4.2 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-2-ВЖР» (с. 41) дополнить столбцом с указанием года последней 

перекладки участка; 

3.6.4.19 

-        табл. 4.3 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-2-Промзона» (с. 54) дополнить столбцом с указанием года 

последней перекладки участка; 

3.6.4.20 

-        табл. 5.1 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №1 СГМУП «ГТС» (с. 63) дополнить столбцом с указанием года 

последней перекладки участка; 

3.6.4.21 

-        табл. 5.2 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №2 СГМУП «ГТС» (с. 68) дополнить столбцом с указанием года 

последней перекладки участка; 

3.6.4.22 

-        табл. 5.3 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №3 СГМУП «ГТС» (с. 81) дополнить столбцом с указанием года 

последней перекладки участка; 

3.6.4.23 

-        табл. 5.4 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в 

связи с высокой интенсивностью отказов Котельная №14 СГМУП «ГТС» (с. 93) дополнить столбцом с указанием года 

последней перекладки участка; 

3.6.4.24 
-        табл. 8.1 «Сводный перечень мероприятий для сохранения/улучшения надежности теплоснабжения 

потребителей» (с. 257) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

3.6.4.25 
13.  Глава 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию: 

3.6.4.26 

-        в табл. 13.1 «Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения, вариант 1» (с. 9) исключить 

мероприятие п. 3.1.119 «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - 

Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие 

предусмотрено в 2025 году п. 3.1.86); 

3.6.4.27 

-        в табл. 13.2 «Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения, вариант 2» (с. 37) исключить 

мероприятие п. 3.1.119 «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - 

Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие 

предусмотрено в 2025 году п. 3.1.86); 

3.6.4.28 17.  Глава 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения: 

3.6.4.29 

-        в табл. 2.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации тепловых сетей и сооружений на них» (с. 29) исключить мероприятие п. ТС-05.119 «Модернизация 

комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до 

ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году п. ТС-05.86); 

3.6.4.30 18.  Глава 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения: 

3.6.4.31 

-        в табл. 3.2 «Перечень замечаний и ответов на замечания по схеме теплоснабжения г. Сургут (получены в ходе 

актуализации схемы теплоснабжения)» (с. 15) замечание, п. 2.3.4.14 «в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 

год» выполнить корректировку цветового оформления зон действия ЦТП (каждому ЦТП присвоить свой цвет) для 

возможности идентификации зоны действия отдельно взятого ЦТП.», в предоставленных для рассмотрения 

материалах (вх. 3678 от 22.04.2021 г.)  не устранено; 

3.6.5. Замечания РТС-3 

3.6.5.1 1.      Книга 12 п.3  стр. 210 исправить источник теплоснабжения Кот. №1 на Кот. №2. 

3.6.5.2 
1.      Книга 13 п.3.2.14; Книга 17 гр.6 ТС 06.05.  внести  изменения в наименование мероприятий по  ИТП -50 . 

«Модернизация системы отопления и ГВС». 

3.6.5.3 
1.      Книга 13 п.3.2.22   Мероприятие по « ЦТП-90 замена сетевых насосов» должно  быть выполнено за счет 

инвестора. (заменить в колонке инвестор  СГМУП «ГТС» на инвестора). 

3.6.5.4 

4. Книга 13. Мероприятие: 

- п.2.1.1.  «Строительство участка тепловой сети 3ТК22 до 3ТК23г»; 

- п.2.1.2.  «Строительство тепловой сети от 1ТК23-1 до 1ТК-46»,  должны быть выполнены за счет инвестора. 

(заменить в колонке инвестор  СГМУП «ГТС» на инвестора) 
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№ п.п Наименование замечания 

3.6.5.5 
5. В Книге 13,17 не указано  мероприятие по  «Проектированию и строительству БПТП для нужд отопления и ГВС 

двух капитальных 5-ти этажных домов п. Таежный».   

3.6.5.6 

6. Книга 13 Мероприятие : 

- п. 3.1.7. «Модернизация тепловых сетей. Инв. № 30805 Тепломагистраль № 3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. 

Кукуевицкого»;   

-  п.3.1.9. «Модернизация тепловых сетей. Инв. № 108 Тепломагистраль №2 от 2ТК22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул. 

Лермонтова»; 

-  п.3.1.20.«Модернизация тепловых сетей. Инв. № 30279 Тепломагистраль  № 8 от 8ТК5  до ПС-4» 

  Все мероприятия должны быть выполнены за счет инвестора (заменить в колонке инвестор  СГМУП «ГТС» на 

инвестора). 

3.6.5.7 
7. Книга 13,17,9  Не все  мероприятия указаны согласно «Инвестиционной Программы  2021-2026г.г.». Необходимо 

привести в соответствие  согласно последней актуализированной  «Инвестиционной Программы 2021-2026г.г.»  

3.6.5.8 
8. Книга 13,17. По статье капитальный ремонт на 2022г. не указан инв. № 30268 «Тепломагистраль  № 4 от 4ТК-42 до 

4ТК42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О.№3 до 4ТК42Б» .  

3.6.5.9 
9. Книга 17.  Нет мероприятий по «Строительству  распределительных тепловых сетей от 9ТК22 до объектов 

соцкультбыта в мкр.28». 

3.6.5.10 
10. Книга 9. Таблица 2.2. Мероприятие по «Строительству  распределительные  тепловых сетей от 9ТК22 до объектов 

соцкультбыта в мкр.28» исправить год  начало и окончания мероприятия.(с 2027-2028г.г. на 2024-2025г.г.) 

3.6.5.11 

11. Книга 9. Таблица 5.1. Мероприятие по «Строительство участка 3ТК22 до 3ТК23Г» исправить год  начало и 

окончания мероприятия.(с 2021-2021г.г. на 2022-2022г.г.) 

- таблица 1.1. год нового строительства не соответствует инвестиционной программе  ГТС. 

3.6.5.12 12. Книга 2.стр.304 рис 3.2.41 исключить: Котельная №31 переведена в режим ЦТП. 

3.6.5.13 
13. Книга1. Таб.2.5. от  кот.№1 подключены потребители  мкр.1,2,4,Пойма-1. Почему подключение новых 

потребителей этих мкр. запланировано не от кот.№2. 

3.6.5.14 
-  стр.191,стр.419 п.2 от ЦТП №2 нет открытой схемы отопления(отбор не производиться на нужды ГВС из сетей 

отопления). 

3.6.5.15 - таблица №7.1 стр.348 год реализации не соответствует инвестиционной программе ГТС. Исправить. 

3.6.5.16 
- таблица 7.6. стр.364 3ТК-22-3ТК23 год реализации не соответствует «Инвестиционной программе ГТС». Привести в 

соответствие согласно последних данных  (направленных в Т.О. 15.04.2021г). 

3.6.5.17 

- таблица 7.7.  стр.367 перечисленные ниже участки относятся  к капитальному ремонту ,а не к  модернизации: 

-  Компенсатор м.у. П-1-1ТК-5 (пр. Мира и ул. Пушкина);  

-От ТК-2 до ул.Мелик-Карамова 37/1; 

- От Н.О. №6 (сущ.) 3ТК10 до 3ТК9; 

- от 4ТК9 до ж.д. Энтузиастов,4; 

- От 9ТК2 до 9ТК2-2. 

3.6.5.18 

Во всех таблицах во всех книгах мероприятия по строительству новых сетей и модернизации существующих привести 

в соответствие с последними данными «Инвестиционной программы ГТС», в том числе год реализации.Для  

Мероприятий, которые отсутствуют в программе ГТС,в колонке «балансовая принадлежность» должен быть указан-

«инвестор» 

3.6.6. Замечания ОТЭАиП 

3.6.6.1 
Книга 2  "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

3.6.6.2 
Таблица 10.1.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "ГТС" за 2020 г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ - заменить в соответствии с предоставленным 1 ФХД факт 2020 

3.6.6.3 Книга 1 "Книга 1. Пояснительная записка (Утверждаемая часть)" 

3.6.6.4 

Таблица 9.3  Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (2 вариант) - Выработка, Уд.расход 

усл.топлива, Расход натур.топлива, Расход усл.топлива. Соответствует только 2020 год, остальные не соответствуют 

предоставленным ранее. Заменить в соответствии с предоставленными  

3.6.6.5 
Таблица 5.15  Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",                       

вариант 1 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.6 
Таблица 5.16 Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 

2 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.7 
Таблица 5.17 Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 

3 в схеме отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.8 Глава 11 "Перспективные топливные балансы" 

3.6.6.9 

Таблица 1.5.  Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (1 вариант) 

Таблица 1.6. Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (2 вариант) 

Соответствует только 2020 год, остальные не соответствуют предоставленным ранее. Заменить в соответствии с 

предоставленными  

3.6.6.10 Книга 6 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут" 

3.6.6.11 
Таблица 3.4. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",           вариант 1 

Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.12 
Таблица 3.5. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",                          

вариант 2 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.13 
Таблица 3.6. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 

3 в схеме отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.14 Книга 13 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" 

3.6.6.15 
Таблица 13.55. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах 

соответствующего года, вариант 1 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.16 
Таблица 13.56. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах 

соответствующего года, вариант 2 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.6.17 
Таблица 13.57. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах 

соответствующего года, вариант 3 в схеме отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

3.6.7. Замечания КИПиА 

3.6.7.1 
Прошу  внести  недостающие пункты  в «Схемы  теплоснабжения города  Сургута. Актуализация »: 

1.   Установка узлов учета тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему «Телескоп+» в 2022 году  на ЦТП 
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№ п.п Наименование замечания 

NQ49.73.71.80,81 ,82.86.   ( 3 620 тыс.руб. без НДС) 

2.   Установка  узлов учета тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему «Телескоп+» в 2023 году  на ЦТП 

NQ87,90.23.7.93.1 0.20.  ( 3 760 тыс.руб. без НДС) 

3.   Установка  узлов учета  тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему << Телескоn +» в 2024 году  на ЦТП 

.N245,55.64.94.96,97.98. ( 5 536 тыс.руб.  без НДС) 

3.6.8. Замечания ТО 

3.6.8.1 
Нумерацию страниц в разделе "Содержание", "Перечень таблиц", "Перечень рисунков" привести в соответствие с 

текстом книг. 

3.6.8.2 
Ввиду того, что книга 1 является сводной, то все корректировки по книгам 2-19, согласно замечаний, должны 

отражаться и в книге 1. 

3.6.8.3 Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут 

3.6.8.4 

Стр. 9 табл. 1.1 Восточный жилой район Квартал 28А Задвоение объектов: 8-этажный жилой дом со встроенными 

объектами соцкультбыта и гостиничным комплексом на 154 места поз. 105. Qo t = 1,016 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, 

Qrec =0,710 Гкал/ч (2024 СГРЭС-2). Исключить данный объект. Согласно выданным ТУ в адрес ЗАО"Аркада": 8-

этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места с тепловой 

нагрузкой: Qo t =1,016 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2021 СГРЭС-2) 

3.6.8.5 

Стр. 9 табл. 1.1 Восточный жилой район Микрорайон 21-22 Неверно указана тепловая нагрузка объекта ООО "УК 

"Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ комбинированным "СПС Югория" Многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями   подземной автостоянкой (мкр.21-22). Qo t = 1,120 Гкал/ч, Qt bc=0,000 Гкал/ч, Qbc 

h=0,000 Гкал/ч 

3.6.8.6 

Стр. 14 табл. 1.1 Восточный промышленный район поселок Кедровый-1 СГМУП "Тепловик" Существующие объекты: 

Частный сектор (СГМУП "Тепловик"), МБОУ СОШ №44, БУ "Сургутский районный центр социальной адаптации для 

лиц без определенного  еста жительства", Сургут АГНКС №1 "Газпром", Перспективные объекты: П.В. Бучков, 

Люзович О.Н., Зиатдинов Р.В. Пояснить зачем в таблице перспективных потребителей указаны существующие 

потребители с приростом тепловой нагрузки 2,7078 Гкал/ч либо указать конкретно на какой объект данный прирост 

нагрузки. 

3.6.8.7 

Стр. 16 табл. 1.1 Восточный промышленный район СМП Задвоение объектов: Начальная школа детский сад: 

Оот=0,2320Гкал/ч, Qb =0,3540 Гкал/ч Исключить. Согласно выданным ТУ в адрес ООО"Сибпромстрой -Югория" 

(Восточный промышленный район): Начальная школа - детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер 

.Восточный промрайон с тепловой нагрузкой Qo t =0,2320 Гкал/ч, Qb=0,354 Гкал/ч, Qt bc=0,4260 Гкал/ч ( 2021г, 

СГРЭС - 2) 

3.6.8.8 Стр. 31 табл. 1.1 Промышленный район микрорайон ПС -4 Заменить микрорайон ПС-4 на Северный промышленный. 

3.6.8.9 

Стр. 31,32 табл. 1.1 Северный промышленный район Задвоение объектов: - Спортивный комплекс с  скусственным 

льдом (территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) - Спортивный комплекс с 

универсальным игровым залом (территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) 

Исключить данные объекты. Так как на стр.42 (Центральный жилой район, Хоззона) указаны планируемые к 

подключению объекты, согласно ППТиПМТ: - Спортивный центр с универсальным игровым залом с общей тепловой 

нагрузкой Q=0,602 Гкал/ч; - Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с общей тепловой 

нагрузкой Q=0,588 Гкал/ч. 

3.6.8.10 

Стр. 33 табл. 1.1 Северо -восточный жилой район Микрорайон 30 Исакова Наталья Владимировна. Здание 

предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой Qo t =0,0084 Гкал/ч, Qb=0,0 180 Гкал/ч (2022г., СГРЭС - 2).  Объект 

расположен в мкр. Черный мыс. Заменить мкр. 30 на мкр. Черный мыс. 

3.6.8.11 

Стр. 41 табл. 1.1 Задвоение объектов: Центральный жилой район Микрорайон 20а Жилой комплекс №2 со встроенно - 

пристроенными помещениями административного, торгового, социально - бытового назначения, подземной 

автостоянкой Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч, Qrec= 1,1383 Гкал/ч ( 2021 г., СГРЭС -1 - П КТС) Исключить. 

Согласно выданным ТУ в адрес ООО Специализированный застройщик "СТХ - ИПОТЕКА": Жилой комплекс № 2 со 

встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) 

Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч ,Qt bc= 1,1383 Гкал/ч (2021г., СГРЭС-1 -ПКТС) 

3.6.8.12 

Стр. 42 табл. 1.1 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание. Неверно указана 

тепловая нагрузка на ГВС. Qrec=0,020 Гкал/ч 

3.6.8.13 
Стр.49 рисунок 1.1 На карте-схеме развития систем теплоснабжения обозначить расположение перспективных 

котельных согласно варианту развития 1 

3.6.8.14 
Стр.52 рисунок 1.2 На карте-схеме развития систем теплоснабжения обозначить расположение перспективных 

котельных согласно варианту развития 2 

3.6.8.15 Стр. 54 табл. 2.1 Стр. 64 табл.2.4 Котельная №1 - 2021г прирост тепловой нагрузки 0,305 Гкал/час 

3.6.8.16 
Стр.77 табл.2.7 Наименование таблицы Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. 1 "Сравнение 

величины капитальных затрат по 3 вариантам, тыс. руб." В книге описывается всего 2 варианта 

3.6.8.17 

Стр. 108-109 Разработчиком видится наиболее рациональным вариант №2 и для дальнейшей проработки разделов 

схемы теплоснабжения учитывается вариант №2 при этом в Разделе 4 стр. 109 из предлагаемых вариантах развития 

убран вариант №2. Привести документацию к единому соответствию. В табл. 3.14 заменить "сценарий 1, 2" на 

"вариант 1,2". 

3.6.8.18 Стр.7 "Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1". 

3.6.8.19 Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

3.6.8.20 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.52 Неверно указана тепловая нагрузка объекта ООО "УК "Центр Менеджмент" 

Д.У.ЗПИФ комбинированным "СПС Югория" Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями и подземной автостоянкой (мкр.21-22). Qo t = 1,120 Гкал/ч, QrBC=0,000 Гкал/ч, Qbc h=0,000 Гкал/ч 

3.6.8.21 
Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.56 Задвоение объектов: Восточный промышленный район. СМП Исключить  бъект 

"Начальная школа детский сад" с тепловой нагрузкой Qo t =0,232 Гкал/ч, QrBC=0,000 Гкал/ч, Qbc h=0,354 Гкал/ч. 

3.6.8.22 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.41 Задвоение объектов: 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкультбыта 

и гостиничным комплексом на 154 места поз. 105. Qo t =1,0 16 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2024 

СГРЭС-2). Исключить данный объект. Согласно выданным ТУ в адрес ЗАО"Аркада": 8-этажный жилой дом со 

встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места с тепловой нагрузкой: Qo t =1,0I6 

Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2021 СГРЭС-2) 

3.6.8.23 
Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.63 СГМУП "Тепловик" Существующие объекты: Частный сектор (СГМУП 

"Тепловик"), МБОУ СОШ №44, БУ "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного 



 

16 

№ п.п Наименование замечания 

места жительства", Сургут АГНКС №1 "Газпром", Перспективные объекты: П.В. Бучков, Люзович О.Н., Зиатдинов 

Р.В. Пояснить зачем в таблице перспективных потребителей указаны существующие потребители с приростом 

тепловой нагрузки 2,7078 Гкал/ч либо указать конкретно на какой 

объект данный прирост нагрузки. 

3.6.8.24 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.64 Задвоение объектов: - Спортивный комплекс с искусственным льдом (территория 

"Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) - Спортивный комплекс с универсальным 

игровым залом (территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) Исключить 

данные объекты. Так как в данной таблице на стр.59 (Центральный жилой район, Хоззона) указаны планируемые к 

подключению объекты, согласно ППТиПМТ: - Спортивный центр с универсальным игровым залом с общей тепловой 

нагрузкой Q=0,602 Гкал/ч; - Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных места залом с общей тепловой 

нагрузкой Q=0,588 Гкал/ч. 

3.6.8.25 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.46 Исакова Наталья Владимировна. Здание предоставления услуг связи с тепловой 

нагрузкой Qo t =0,0084 Гкал/ч, Qb=0,0180 Гкал/ч (2022г., СГРЭС - 2). Объект расположен в мкр. Черный мыс. 

Заменить мкр. 30 на мкр. Черный мыс.  

3.6.8.26 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.24 Задвоение объектов: Центральный жилой район Микрорайон 20а Жилой комплекс 

№2 со встроенно - пристроенными помещениями административного, торгового, социально - бытового назначения, 

подземной  автостоянкой Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч, Огвс= 1,1383 Гкал/ч ( 2021 г., СГРЭС -1 - ПКТС) 

Исключить. Согласно выданным ТУ в адрес ООО Специализированный застройщик "СТХ - ИПОТЕКА": Жилой 

комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и общественного назначения, инженерными сетями 

(поз.2 по ППТ) Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч ,Огвс=1,1383 Гкал/ч (2021г., СГРЭС -1 - ПКТС) 

3.6.8.27 

Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.50 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание. Неверно 

указана тепловая нагрузка на ГВС. Qrec=0,020 Гкал/ч. 

3.6.8.28 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.46 Заменить микрорайон ПС-4 на Северный промышленный. 

3.6.8.29 

Стр. 14 Таб. 2.1 В таблице отсутствует информация по строительству детских дошкольных и общеобразовательных 

школ в микрорайонах: 20А, 31 "Б", 38, 44, 35, 43, 42, 41, 30, 28, 23 "А" п. Лунный, Марьина гора согласно ППТ и 

ПМТ. Указать месторасположение объектов: - Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с 

универсальной безбарьерной средой (6 шт); - Нежилые помещения для размещения "Билдинг-сада" (2 шт); - Нежилое 

здание для размещения дошкольной образовательной организации (8 шт) - Научно-технологический центр (1шт) - 

Нежилое здание для размещения учреждения в сфере образования (1 шт) - Нежилое здание для размещения 

общеобразовательной организации "Школа- детский сад" (1 шт)  

3.6.8.30 Стр. 16 табл.2.2 Указать месторасположение спортивных объектов 

3.6.8.31 

Приложение ЗА п. 3.1 Табл.4.1 стр. 24 Тепловую нагрузку на объект "Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. 

Сургута (200 учащихся/100 мест)" принять: Qo t =0,258 Гкал/ч; Овен=0,187 Гкал/ч QrBC=0,000 Гкал/ч в соответствии 

с запросом ДАиГ 

3.6.8.32 

Приложение ЗА п.31.1.1 Табл. 4.1. стр. 40 Тепловую нагрузку на объект " Средняя общеобразовательная школа в 

микрорайоне ЗОА г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять: Qo 

t = 1,033 Гкал/ч £)вен= 1,886 Гкал/ч QrBC=0,831 Гкал/ч в соответствии с запросом ДАиГ Тепловую нагрузку на объект 

" Детский сад на 300 мест" принять: Qo t =0,614 Гкал/ч £)вен=0,373 Гкал/ч Qrec=0,424 Гкал/ч в соответствии с 

планировочной схемой 

3.6.8.33 

Приложение ЗА п.31.4.1 Табл. 4.1. стр. 40 Перспективные объекты капитального строительства, расположенные в 

мкр.31 А, принять в соответствии с утвержденным ППТиПМТ мкр.31А. Тепловые нагрузки на перспективные 

объекты неверны, за исключением ИП Цветков А.Л. "Гостиничный комплекс "Park side inn", корпус 1 и Акуев Осман 

Харонович. Центр реабилитации и профилактики инвалидов. По всем остальным объектам тепловые потоки привести 

в соответствие с ППТиПМТ мкр.31А 

3.6.8.34 

Приложение ЗА пп. 7.1; 35.25.2 мкр.28 Табл. 4.1. стр. 27; стр. 49 Задвоение объектов: Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной организации с тепловой нагрузкой Q=0,546 Гкал/ч и объект ООО "Сибпромстрой-

Югория" Детский сад с тепловой нагрузкой Q=0,88 Гкал/ч (выданы ТУ) 

3.6.8.35 

Приложение ЗА  Табл. 4.1 Мкр.15А Отсутствует объект капитального строительства: «Спортивный центр с 

универсальным игровым залом №9 (СОШ№5, мкр.15А)» Qo t =0,078 Гкал/ч QeeH=0,1604 Гкал/ч Огвс=0,022 Гкал/ч 

Ообгц=0,260 Гкал/ч. Тепловые нагрузки определены в соответствии с запросом ДАиГ. 

3.6.8.36 

Приложение ЗА Табл. 4.1. мкр. 24 Отсутствуют объекты капитального строительства жилого комплекса №304 в мкр. 

24 города Сургута (п.3.1 и п.3.2) согласно утвержденной схеме размещения объектов жилого комплекса №304 в мкр. 

24 города Сургута. На месте расположения данных объектов в электронной модели указан объект "Городская 

поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в смену" 

3.6.8.37 

Приложение ЗА Табл. 4.1. мкр. 30 Проектом предусмотрено подключение 2 школ с одинаковой тепловой нагрузкой. 

Точка подключения едина (проектируемая тепловая камера УТ-5.2). В П. 36.17 стр.57 указан объект "Нежилое здание 

для размещения дошкольной образовательной организации " с нагрузкой 1,8395 Гкал/ч. Что за объект и где 

расположен на схеме? 

3.6.8.38 

Приложение ЗА п.36.61 Табл. 4.1. стр.63 Мкр. 16А Отсутствует тепловая нагрузка на технологию объекта "Средняя 

общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)" Отехн=0.302 Гкал/ч 

3.6.8.39 

Приложение ЗА п.36.61 Табл. 4.1. стр.63 Мкр.5А Исключить тепловую нагрузку на технологию объекта "Средняя 

общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)" 

3.6.8.40 
Мкр.21-22 Отсутствуют тепловые нагрузки на многоквартирные жилые дома 1,2,3 планируемые к подключению от 

тепломагистрали по пр. Комсомольский, согласно утвержденному проекту планировки застройки мкр.21-22. 

3.6.8.41 

Приложение ЗА п.29.1, 29.2 Табл.4.1. стр.39 Мкр.31Б Тепловая нагрузка на детский сад указана неверно. Принять в 

соответствии с ППТиПМТ мкр.31 Б: Qor=0,258 Гкал/ч Qbc h=0, 187 Гкал/ч Qrec=0,245r кал/ч £)общ=0,690 Гкал/ч 

Пояснить, что за жилой дом с тепловой нагрузкой Q=0,9715 Гкал/ч (Позиция по проекту планировки/генплану №9) 

имеется ввиду. На жилой дом №9 заключен договор теплоснабжения в 2017 году. Не выданы ТУ на жилой дом №7 с 

тепловой нагрузкой: Qo t =0,569 Гкал/ч Овен=0,009 Гкал/ч QrBC=0,407 Гкал/ч Qo6in=0,985 Гкал/ч Согласно 

ППТиПМТ мкр.31Б 

3.6.8.42 

Мкр.20А п.5.1 Что за объекты жилой дом позиция 41 и Жилой дом ООО "Сибирский тракт" позиция 60. Таких 

объектов нет в проекте застройки территории. Отсутствуют перспективные объекты от КРП-2, согласно проекту 

застройки: - Административно-гостиничный комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой: Qo t =0,302 Гкал/ч 
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№ п.п Наименование замечания 

Qbc h=0,419 Гкал/ч Огвс=0,000 Гкал/ч - Здание общественного назначения (п.11) с тепловой нагрузкой: Qo t =0.0927 

Гкал/ч £)вен=0,1288 Гкал/ч QrBC=0,057 Гкал/ч 

3.6.8.43 
Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии 

3.6.8.44 

Стр. 18 для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует Котельная №28 п. 

Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности указанной котельной, 

сооружение к 2023 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной 

мощности до 37,0 Гкал/ч. Заменить на "Новое строительство котельной". 

3.6.8.45 
Стр. 20 Табл.7.1 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных 

потребителей (1 вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

3.6.8.46 
Стр. 20 Табл.7.2 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных 

потребителей (2 вариант) Отсутствует столбец" Балансовая принадлежность " по сравнению с 1 вариантом 

3.6.8.47 
Стр. 21 Табл. 7.3 Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии в целях подключения перспективных 

потребителей В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

3.6.8.48 

Стр.25 Раздел 8 "При сооружении третьего тепловывода «ГРЭС-1 - 18 микрорайон» рекомендуется сооружение 

пиковой водогрейной котельной мощностью 120 Гкал/ч вблизи СГРЭС-1, на 2025 год." Сооружение третьего 

тепловывода «ГРЭС-1 - 18 микрорайон"в данной книге предусматривается во 2 варианте развития системы 

теплоснабжения города. Согласно данному варианту строительство пиковой водогрейной котельной 

предусматривается мощностью 46 Гкал/ч 

3.6.8.49 Книга 9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

3.6.8.50 
Стр. 8 Таб. 2.1 Мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей (1 вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

3.6.8.51 
Стр. 12 Таб. 2.2 Мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей (2 вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

3.6.8.52 Таб. 2.1, табл. 2.2 Согласно ППТиПМТ мкр.30 в данном микрорайоне предусмотрено строительство двух школ 

3.6.8.53 Таб. 2.1, табл. 2.2. Отсутствует школа в мкр.20А 

3.6.8.54 

Таб. 2.1, табл. 2.2. Диаметры тепловой сети на объект «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. 

Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять 2ДУ150 (согласно 

ППТиПМТ мкр.27А) 

3.6.8.55 
Таб. 2.1, табл. 2.2 Таблицами предусмотрено строительство 2 детских садов в п. Марьина гора? Уточнить 

протяженность и диаметр согласно ту 

3.6.8.56 
Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловой сети на объект "Школа - детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 

учащихся/ЮОмест)" принять 2Ду100 

3.6.8.57 

Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей от УТ-9 до границы земельного участка объекта "Средняя 

общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)" на 1500 учащихся в мкр.34 принять 2Ду 100 

3.6.8.58 
Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей до объекта "Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. 

Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять 2Ду150 

3.6.8.59 

Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей от ТК-97-2 (УТ-2) до границы земельного участка объекта "Нежилое 

здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" в мкр.24 принять 

2Ду 150 

3.6.8.60 
Приложение 9А, 9Б Подключение перспективных объектов капитального строительства привести к единому 

соответствию с электронной моделью. 

3.6.8.61 

Таб. 2.1, табл. 2.2 Подключение перспективных объектов капитального строительства на территории мкр. Марьина 

гора, п. Голд-Фиш, Начальная школа-детский сад и переподключение ЦТП-89, ЦТП-101 к новой распределительной 

сети с последующем изменением зоны теплоснабжения мкр. Марьина гора с ООО "СГЭС" наСГМУП "ГТС". В 

таблице перспективный диаметр теплосети (после реализации мероприятия) указан Ду350, а в электронной модели 

Ду500. Пояснить какой диаметр предусматривается для подключения перспективных объектов капитального 

строительства. Диаметры теплосети привести к единому соответствию с электронной моделью. Пояснить 

подключение перспективных объектов Марьина гора от тепломагистрали на ЦТП-89 СГМУП «ГТС» (2 врезки с 

общей тепловой нагрузкой 6 Гкал/ч), при этом на данные объекты выданы ТУ ООО «СГЭС» от собственных тепловых 

сетей. 

3.6.8.62 Книга 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского окг>уга город Сургут 

3.6.8.63 

тр.7 табл. 1.1 В наименовании таблицы заменить слово "прекращений" на "ограничений" За 2020 год в СГМУП "ГТС" 

возникающие функциональные отказы на тепловых сетях не приводили к прекращению подачи теплоносителя 

потребителям. 

3.6.8.64 Книга 16 Реестр единых теплоснабжающих организаций 

3.6.8.65 

Приложение 16А Перспективные зоны действия ЕТО на 2035 год Неверно указана зона действия СГМУП "ГТС" в п. 

ЦПКРС. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального 

жилого района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от проектируемой котельной ЦЖ-2 АО «Завод 

ПромСтрой Деталей» 

3.6.8.66 

Рис.5.1 Зоны действия единых теплоснабжающих организаций в границах города Сургут стр. 30 Неверно указана зона 

действия СГМУП "ГТС" в п. ЦПКРС. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 

ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от проектируемой 

котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтрой Деталей» 

3.6.8.67 

Приложение 16А Книга 16 В связи с отсутствием прямых договоров на теплоснабжение с потребителями тепловой 

энергии ОАО "Российские железные дороги" и границей балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сетей теплоснабжения между СГМУП «ГТС» и ОАО "Российские железные дороги", которая 

установлена на выходе из котельной №13 СГМУП «ГТС», просим закрепить зону действия теплоснабжения 

котельной №13 СГМУП «ГТС» за ОАО "Российские железные дороги" как за теплосетевой организацией. 

3.6.8.68 
Книга 2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения 

3.6.8.69 
Стр.324 По тексту "Котельная №13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС" добавить ... в 

период останова теплофикационного оборудования котельной №14. 

3.6.8.70 
Стр. 403 рис 4.1.1 Зона действия комплекса СГРЭС-1 - ПКТС; Приложение 2Ж; Приложение 2А; Зона действия 

котельной №3 СГМУП «Городские тепловые сети». Не верно указана зона действия котельной №3. Согласно проекта 
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№ п.п Наименование замечания 

планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе 

Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтройДеталей» 

3.6.8.71 Книга 1 Пояснительная записка 

3.6.8.72 

Стр. 133 Используя имеющиеся или возникающие в перспективе возможности переключений нагрузок между 

источниками, при актуализации схемы теплоснабжения в вариантах № 1 и 3 было проведено перераспределение 

нагрузок между следующими источниками.. Вариант №3 схемой ТС не предусматривается 

3.6.8.73 

9.2 Стр. 149 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует,.2 Результаты расчета РЭТ по ЦТП, 

КРП, ПС. Присоединенная (перспективная)тепловая нагрузка ЦТП-? Гкал/час Откуда такие данные по нагрузкам. 

Просьба пояснить. 

3.6.8.74 
Стр. 215 «Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1». при 

этом разработчиком предлагается 2 варианта. Требуется пояснение 

3.6.8.75 

Стр. 217 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 Обеспечения перспективных 

потребителей требуемой тепловой энергией от источников тепловой энергии по вариантам. Привести перечень 

потребителей и тепловые нагрузки согласно замечаний книга №3, 6. 

3.6.8.76 

стр. 284 «Вариант №2 теплоснабжения потребителей от существующих энергоисточников и новых локальных 

котельных Подключение перспективного района застройки южного и юго- западного планировочных районов поймы 

реки Обь к запланированной новой котельной №10 (проект)». По всем двум вариантом предусматривается 

строительство 3-го тепловывода. В данной описательной части строительство 3-го тепловывода не предусмотрено. 

Требуется пояснение. 

3.6.8.77 
Стр. 285 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 Сравнение величины капитальных 

затрат по 3 вариантам, тыс. руб. Заменить «по 3 вариантам» на «по 2 вариантам» 

3.6.8.78 

Стр. 321, стр.685 и по всему тексту «для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время 

действует Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности 

указанной котельной, сооружение к 2023 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением 

установленной мощности до 37,0 Гкал/ч» Изменить "вторая очередь" на "новое строительство" котельной № 28 п. 

Юность.  

3.6.8.79 9.8 Стр. 322 Таблица 6.3. В столбце Балансовая принадлежность СГМУП «ГТС» заменить на «Инвестор» 

3.6.8.80 Стр. 350 Таблица 7.2. В столбце Балансовая принадлежность СГМУП «ГТС» заменить на «Инвестор» 

3.6.8.81 

Стр. 466 «Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: • направление 

исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения; • заключение договора о подключении; • выполнение 

мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении; • составление 

акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче 

тепловой энергии и теплоносителя; составление акта о подключении» дополнить следующими пунктами: • получение 

временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения 

пусконаладочных работ и комплексного опробования в отношении объектов теплоснабжения и теплопотребляю ших 

установок; • подача тепловой энергии и теплоносителя на  объект заявителя на время проведения  пусконаладочных 

работ и комплексного опробования • получение разрешения органа федерального государстве иного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки 

3.6.8.82 

Стр. 593 Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 Зоны действия единых 

теплоснабжающих организаций в границах города Сургут. Не верно указана зона действия котельной №3. Согласно 

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в 

городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтрой Деталей» 

3.6.8.83 Стр. 645 Таблица 15.1, 15.2.В наименовании таблицы заменить слово "прекращений" на "ограничений" 

3.6.8.84 Стр. 658 Таблица 15.1.4 2020г Котельная №6 исключить ??? 

3.6.8.85 
Стр. 191 п.6, стр.420, стр.533 Существует возможность перевода потребителей ЦТП-89 на закрытую схему Исключить 

ЦТП-89 из открытого водоразбора по всем книгам 

3.6.8.86 

Стр. 420, стр. 533 «Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей от 

ЦП 1-87, ЦП 1-88, ЦТП-90 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных 

ЦТП выполнена в трехтрубном исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.» 

Исключить ЦТП-89 из открытого водоразбора по всем книгам 
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Раздел 2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на 

замечания и предложения 

В соответствии с предложениями (замечаниями), поступавшими от администрации 

города Сургута и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком, 

процессе работы, корректировалась разделы схемы теплоснабжения и главы 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Сургут. 

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и 

предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие 

изменения. 

Ответы разработчиков на замечания по схеме теплоснабжения представлены в 

таблице 3.1. 
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Раздел 3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также 

реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

В соответствии с предложениями (замечания), поступавшими от администрации 

города Сургут и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком внесены 

разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения следующие изменения, которые позволили выполнить актуализацию на 

2023 г.:  

- данные для корректировки установленной и располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых организациями, занятыми в 

сфере теплоснабжения города Сургут; 

- данные по присоединенной тепловой нагрузке источников тепловой энергии, 

организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут; 

- перечень объектов, планируемых к сносу и строительству, подключению к 

централизованной системе теплоснабжения города Сургут; 

- мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии по городу Сургут, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере 

теплоснабжения города Сургут; 

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей по городу Сургут, эксплуатируемых 

организациями, занятыми в сфере теплоснабжения города Сургут; 

- мероприятия по строительству тепловых сетей по городу Сургут, для присоединения 

перспективных потребителей по этапам схемы теплоснабжения. 

При рассмотрении схемы теплоснабжения города Сургута (сбор замечаний и 

предложений, публичные слушания) в настоящую пункт будут вноситься соответствующие 

изменения. 

Перечень учтенных замечаний представлен в таблице 3.1. 

 



 

21 

Таблица 3.1 Перечень замечаний и ответов на замечания по схеме теплоснабжения г. Сургут. 
№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

1 Замечания к утвержденной схеме теплоснабжения   

1.1 СГМУП "ГТС"   

1.1.1 Замечания ОТЭАиП-Экономика   

1.1.1.1 Книга 2. табл. 10.1.3. Технико-экономические показатели СГМУП "ГТС" стр. 601. Вставить таблицу в соответствии с предоставленной 

информацией (информация из "Ожидаемые показатели ФХД за 12 месяцев 2020"). 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.1.2 Книга 2. табл. 10.1.4. - 10.1.9 Технико-экономические показатели СГМУП "Тепловик" ( по тарифам/поселкам) за 2018 г.  стр. 604-606. 

УДАЛИТЬ ТАБЛИЦЫ, т.к. была  процедура  реорганизации СГМУП «Тепловик» путем выделения СГМУП «Тепло» с одновременным 

присоединением выделяемого предприятия к СГМУП «ГТС» с 10.01.2020 

Замечание учтено. СГМУП "Тепловик" убрана 

1.1.1.3 Книга 2. табл. 11.2.3. Калькуляции тарифов на 2018 г. СГМУП «Городские тепловые сети» приведены ниже в табличной форме стр. 

626.Изложить в редакции: "Калькуляции тарифов на 2021 год  СГМУП «Городские тепловые сети» приведены ниже в табличной 

форме:" и заменить табдицу в соответствии с предоставленной. Изменить название  таблицы 11.2.3. на: "Структура тарифа СГМУП 

«Городские тепловые сети» на территории города Сургута" 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.1.4 Книга 2. стр. 632 Заменить на актуальную информацию в соответствии с предоставленной (Факт из Ожидаемые показатели ФХД за 12 

месяцев 2020) 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.1.5 Книга 2. табл. 11.2.6. - 11.2.11 Структуры тарифов СГМУП «Тепловик» (по поселкам)  стр. 635-663. УДАЛИТЬ ТАБЛИЦЫ, т.к.была  

процедура реорганизации СГМУП «Тепловик» путем выделения СГМУП «Тепло» с одновременным присоединением выделяемого 

предприятия к СГМУП «ГТС» с 10.01.2020 

Замечание учтено. СГМУП "Тепловик" убрана 

1.1.1.6 Книга 2. табл. 11.3.1. 11.3  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения стр. 693. 4 абзац Раздела 11.3. изложить в 

редакции: "На основании Приказа Региональной службы по тарифа Ханты-Мансийсокого автономного округа – ЮГРЫ от 15 декабря 

2020 года №110-нп устанавливается плата за подключение к системе теплоснабжения Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (СГМУП «ГТС») на 2021 год: 1) в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки объектов капитального строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 

Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения; 2) Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе бесканальная 

прокладка 3) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов капитального строительства заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, согласно 

таблице 11.3.1." 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2 Замечания РТС-1   

1.1.2.1  По тексту во всех книгах изменить СГМУП "Городские тепловые сети" на СГМУП "ГТС" Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.2 Книга 1 "Пояснительная записка"   

1.1.2.3 стр. 123, таблица 3.2.;  135 таблица 3.2. изменить располагаемую мощность котельных с 2021года согласно приложенной таблицы. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.4 стр. 125  котельная  №31 пос. Медвежий угол переведена в режим ЦТП, убрать показания с 2021года. Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.5 стр. 186-187 таблица 4.3. изменить производительность ВПУ и количество баков--аккумуляторов  согласно новым данным,  котельная 

№28 убрать баки-аккумуляторы 2 шт., - 1000 м3.  

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.6 стр. 190-193 таблица 4.4. изменить производительность ВПУ согласно новым данным. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.7 стр. 200-203 таблица 4.5. изменить производительность ВПУ согласно новым данным. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.8 стр. 243 исключить  котельную № 31 и изменить обеспечение потребителя от другого источника тепловой энергии Замечание учтено. Внесена корректировка 

1.1.2.9  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

1.1.2.10 стр.44  Таблица1.1.1. Перечень  источников теплоснабжения ТСО г. Сургута 

изменить  котельная № 31 - консервация, переведена в режим ЦТП с 12.12.2020года 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.11 стр. 48 Таблица  1.1.2. Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения исключить п 3.2.1.  Замечание учтено. Внесена корректировка  
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

1.1.2.12  стр. 62 изменить котельная № 23 - температурный график 100-80оС, котельная № 31 - консервация, переведена в режим ЦТП с 

12.12.2020года 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.13 стр. 90 заменить текст Котельные №5, №6, №9, №21, №22, №24, №25, № 26, №27, №28, №29, №30, №32, №33  работают по 

двухконтурной схеме, внешний контур и котловой контур, разделен теплообменниками сетевыми и ГВС. На котельных № 28, №34 по 

двухконтурной схеме подается ГВС потребителю.  

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.14 стр. 90 Таблица 2.3.1.; стр.93 Таблица 2.3.3. стр. 96 Таблица 2.3.4. изменить КПД и располагаемую мощность котлов согласно 

приложенной таблицы. Исключить котельную № 31 или добавить переведена в режим ЦТП с 12.12.2020г. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.15 стр. 98 Таблица  2.3. 5 исключить котельную №31.  Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.16 стр. 99 Таблица 2.3.6 Годы ввода в эксплуатацию и год последнего освидетельствования основного оборудования котельных СГМУП 

«Городские тепловые сети» изменить согласно новым данным. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.17 стр. 104 п. 2.3.6.  

Схемы выдачи тепловой мощности котельных №26, №27- четырёхтрубная. 

Котельные  работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в 

котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников. 

 На котельных №26 и №27 подпитка осуществляется химочищенной водой от установки умягчения воды непрерывного действия  

DUPLEX 1354. 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 31 - переведена  в режим ЦТП. 

Схемы выдачи тепловой мощности котельных № 32, №33- четырёхтрубная. 

Котельные  работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в 

котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников. Подпитка осуществляется химочищенной водой от установки 

умягчения воды непрерывного действия  DUPLEX 1354. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.2.18 стр. 121  заменить схему котельной № 26. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.19 стр. 122 заменить схему котельной №27.  Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.20 стр.126  исключить схему котельной №31 Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.21 стр. 127 заменить схему котельной №32.  Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.22 стр. 128 заменить схему котельной №33.  Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.23 стр. 130  Котельная № 23 работает по температурному графику 100/80. Текст "Ледовый дворец" заменить на № 23, котельная № 31 - 

исключить. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.24 стр. 131 -140  заменить температурные графики всех котельных. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.2.25 стр. 488 таблица 6.1.1 изменить мощность котельных согласно приложенной таблицы. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3 Замечания РТС-3   

1.1.3.1 1. Книга  1 Рисунок 3.2 п. Кедровый 1 входит в зону действия СГРЭС-2-Промзона. Исправить во всех книгах. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.2 2. Книга 1 Рис. 3.4 в зону действия котельной № 2 входит часть мкр.3 (окрашена фиолетовым цветом ж/д Энтузиастов 47 и др.) 

Исправить во всех книгах. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.3 3. Книга  1 стр. 129 « в 2024г. от котельной № 3 предлагается перераспределить нагрузку 8,5 кал/ч на зону теплоснабжения котельной № 

1» - каким образом? 

Замечание учтено. Внесена корректировка 

1.1.3.4 4. Книга  1 Таб. 5.1 и др. сверить наличие тех. условий на подключение объектов, указанных в схеме и подключаемых в период с 2020г. 

по 2021г. При  отсутствии необходимо внесение изменений по срокам подключения. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.5 5. Книга 1. Таб. 7.2. Внести изменения в таблицу в соответствии с предоставленными СГМУП «ГТС» уточненными мероприятиями 

(инвест. программа). Проверить внимательно. Некоторые мероприятия повторяются. (Строительство магистральных тепловых сетей от 

УТ-2 до границы земельного участка в мкр.20А и др.) 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

1.1.3.6 6. Книга 1 таб. 7.2. Исключить из таблицы мероприятия, которые не имеют конкретных  характеристик (наименование начала и конца 

участка, диаметр, протяженность)  либо указать эту информацию. (например «строительство тепловых сетей района 1» и все 

аналогичные пункты ). 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.7 7. С целью оптимизации затрат, а также исключения дублирования функций, прошу исключить строительство КРП. Учет расхода 

тепловой энергии и регулировка параметров теплоносителя осуществляется на ИТП объектов. Строительство КРП для осуществления 

этих же функций считаю нецелесообразным.  Книга 1 Таб. 7.4 Исключить строительство следующих объектов: КРП мкр.1; КРП-4 

мкр.30А; КРП (Пойма 1, 5, 4); БПТП-1 мкр.30 (построено уже); БПТП-2 мкр.30А (построено уже); КРП-19 мкр.; КРП-37 мкр.; КРП п. 

Юность-3 шт. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.3.8 8. Книга 1 Рис.7.1 не соответствует температурному графику качественного регулирования от СГРЭС-2 Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.9 9. Книга 1 таб.7.5. Неверно указаны марки насосов подкачивающих на ЦТП-88, 90, 100 и их характеристики. Необходимо указать: ЦТП-

88 IL – 125/300-18,5/4 – 3 шт. ЦТП-90 IL – 250/380-75/4 – 3 шт. ЦТП-100 IL65-220-18,5/2 – 3 шт. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.10 10. Книга 1. Таб. 7.8. Уточнить участки сетей по позициям: «Реконструкция сетей от т/м СГРЭС-2 – ВЖР» и «Реконструкция тепловых 

сетей т/м № 3; № 6; № 4. Уточнить необходимость реконструкции тепловых сетей от 3 ТК-26 до 3 ТК-26А.                                                                       

Рассмотреть вопрос по исключению увеличения диаметра сетей ТС от 4 ТК-10 до ЦТП-12 и от 4 ТК-10 до ТК-4ТК, учитывая наличие 

кольцевой связи между т/м , проходящей по ул. Восход и строящейся в перспективе т/м по ул. Артема 2Ду200. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.11 11. Книга 1. Таб. 7.10 пересмотреть перечень адресов. Часть адресов работают на температурном графике 150/70 и не требуют 

мероприятий (Кукуевицкого 14, 16, 18, Набережная 13/1 и др.) Привести в соответствие колонки с температурными графиками. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

1.1.3.12 12. Книга 1. Таб. 7.11  Таблицу необходимо будет скорректировать в связи с внесением изменений в инвест. программу. Последний 

правильный вариант прилагается. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.13 13. Книга 1. Таб. 10.7 ,10.11, 10.15 Исключить строительство КРП (аналогично п.7 замечаний) Раздел 3.2. привести в соответствие с 

последней редакцией инвест. программы (предоставлена вместе с замечаниями). Исключить повторение мероприятий (Пример ЦТП-73 

Установка регулирующего клапана температуры в трубопроводе Т1...). 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.14 14. Книга 1. Таб. 10.19, 10.22, 10.25 Привести в соответствие с последней редакцией инвест. прогаммы. Учесть при исправлении п. 6, 10 

настоящих замечаний. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.15 15. Книга 1. Раздел 15.1.13. стр. 665. Сказано что котельная № 3 имеет дефицит мощности – 8,642 V кал/час, а из текста следует, что 

речь идет о котельной № 2. Уточнить этот вопрос. 

Замечание учтено. Внесена корректировка 

1.1.3.16 16. Книга 2. Таб. 3.2.10 Количество регулирующей арматуры необходимо привести в соответствие с  предоставленными данными (ПС-3, 

4 и др. объектами). 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

1.1.3.17 Глава 13 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. Модернизация 

БПТП. Наружное освещение фасадов БПТП-СУ4,  37мкр. В 37 мкр. отсутствует объект БПТП-СУ4. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

 

Таблица 3.2 Перечень замечаний и ответов на замечания по схеме теплоснабжения г. Сургут (получены в ходе актуализации схемы теплоснабжения). 
№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

2 Замечания полученные в ходе актуализации схемы теплоснабжения   

2.1 ООО "Газпром энерго"   

2.1.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.1.2 Таблица 1.1.2. "Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются источники теплоснабжения", стр. 31 - объем 

вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности в 2019г., 

объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности в 2019 г. - для ООО "Газпром энерго" принять равным 0. На основании заключенного договора от 22.11.2019г. № 53-

03/129/19-з/В60-S50119 ООО "Газпром трансгаз Сургут" передал в аренду ООО "Газпром энерго" основные средства, рсположенные в г. 

Сургуте с 01.01.2020г. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.1.3 Рисунок 2.6.1 "Тепловая схема котельной ООО "Газпром энерго", стр. 177. Технологическую схему котельной УЭЗС заменить на 

технологическую схему котельной Сургутского цеха ЗВС (прилагается) 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.1.4 п. 2.6.10. "Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии", стр. 178. - исключить период с 2016г. 

Оборудование принято в аренду с 01.01.2020г. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

2.1.5 Рисунок 3.3.1. "температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО "Газпром энерго" стр. 366 заменить 

на рисунок 2.6.2 "Температурный график регулрования отпуска тепловой энергии от котельной ООО "Газпром энерго" на отопительный 

период 2020-2021 гг., стр. 177 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.1.6 Таблица 3.3.12. "Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях", стр. 388 - фактические 

технологические потери в 2018, 2019г. - для ООО "Газпром энерго" принять равным 0. Оборудование принято в аренду  с 01.01.2020г. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.1.7 п.3.3.19. "Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций", стр. 389 - исключить фразу 

"ЦТП ООО "Газпром энерго" оборудовано автоматической системой поддержания температуры воды на выходе из теплообменника 

типа ТЕРМО-К МР-01. Также на ЦТП установлен теплосчетчик типа "Взлет эр". У ООО "Газпром энерго" ЦТП отсутствуют 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.1.8 Таблица 5.1.2. "Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления - районам г. Сургтуа с разбивкой по видам 

теплопотребления", стр. 442 - заменить ОАО "Газпром энерго" на ООО "Газпром энерго". Изменить присоединенную нагрузку на 21,7 

Гкал/час 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.1.9 Таблица 8.2.1. "Топливные балансы и используемые виды топлива источников теплоснабжения ТСО города Сургут", стр. 538 - 

поставщиком топлива для котельной ООО "Газпром энерго" является ООО "Газпром межрегионгаз Север" 

Замечание учтено. Внесена корректировка 

2.1.10 Отсутствует информация/данные по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям ООО "Газпро энерго" на территории г. 

Сургута. Исходные данные были направлены в установленные сроки. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2 СГМУП "Сургутский Хлебозавод"   

2.2.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.2.2 Таблица 1.1.1. п. 44., стр. 28 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2.3 Таблица 1.3.1. п. 44., стр. 45 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2.4 Раздел 2.8 стр. 181 изменить в тексте установленную мощность на 10,08 Гкал/час Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2.5 Таблица 2.8.5. стр. 183 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час и располагаемую мощность на 10,08 Гкал/час Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2.6 Раздел 2.8 п.2.8.5. стр. 183 изменить в тексте сроки последнего технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов на 

2018 год. 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.2.7 Таблица 2.8.8 стр. 188 изменить установленную мощность на 10,08 Гкал/час Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.3. СГМУП "ГТС"   

2.3.1 Замечания ТО   

2.3.1.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.1.2 1. Таблица 1.1 Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО Сургута (стр. 26 столбец 1) привести в соответствие 

порядковый номер котельных; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.3 2. стр. 37 в тексте «ООО «СГЭС» предоставляет тепловую энергию СГМУП «ГТС», ООО «Сибпромстрой №18»  и СГМУП «Тепловик», 

которую получает от источников комбинированной выработки тепловой энергии СГРЭС-1 и СГРЭС-2. ООО «Сибпромстрой №18» 

эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «Городские тепловые сети» и ООО «СГЭС». Исключить 

СГМУП «Тепловик»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка  

2.3.1.4 3. стр. 38 «Схема организации производства и передачи тепловой энергии в городе Сургуте представлена на рисунке 1.1.1.» исключить 

из схемы СГМУП «Городские тепловые сети» через источники СГМУП «Тепловик»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.5 4. стр. 40 и стр. 71  Котельная №31 СГМУП «ГТС» в декабре 202 года переведена в режим ЦТП и подключена к котельной К-45 ООО 

«СГЭС». Указать год 2020г 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.6 5. стр. 41 по тексту «По состоянию на 01.01.2021г в теплоснабжающих организациях г. Сургут имеется 52 источника централизованного 

теплоснабжения (1 в резерве, 1 на консервации), общие сведения по которым представлены в таблице 1.3.1. Все источники 

централизованного теплоснабжения Сургута газифицированы.» Дополнить (за исключением Котельной №25 пос. Лесной СГМУП 

«ГТС», использующей в качестве топлива электричество). 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.7 6. Стр.244 п.3.2.1 после слов «На балансе СГМУП «Городские тепловые сети» находятся тепловые сети в зоне действия следующих 

источников: Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1; Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», котельные СГМУП 

«Городские тепловые сети»: №№1-3,5,6,7,9,13,14,21-24» дополнить 25. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.8 7. Стр.306 Перечень основного оборудования ЦТП/КРП/ПС СГМУП «Городские тепловые сети» №п/п 116 «ЦТП  Медвежий угол» 

заменить на «ЦТП-105». 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

2.3.1.9 8. Стр. 318 по тексту «В зоне теплоснабжения котельной №13 системы отопления подключены по зависимой безэлеваторной схеме, 

системы горячего водоснабжения по независимой одноступенчатой или двухступенчатой в зависимости от соотношения максимального 

потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление». Сети горячего водоснабжения от котельной 

№13 отсутствуют. Котельная №13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС в период останова теплофикационного 

оборудования котельной №14. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.10 9. Стр. 325 пункт 3.2.19 по тексту «В зоне теплоснабжения СГМУП «Тепловик» находятся одно ЦТП №104  в поселке Кедровый-2, а 

также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1. Данные объекты обслуживаются без присутствия постоянного обслуживающего персонала. 

В качестве устройств автоматического регулирования давления и температуры используются регуляторы с электроприводом». 

Изложить в следующей редакции: «ЦТП-104 в поселке Кедровый-2, а также ПС-9 и ПС-10 в поселке Кедровый-1 обслуживаются без 

присутствия постоянного обслуживающего персонала. В качестве устройств автоматического регулирования давления и температуры 

используются регуляторы с электроприводом». 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.11 10. Стр. 338 Таблица 3.2.27. Перечень тепловых сетей, принятых на баланс СГМУП "ГТС" в 2019 году. Исключить сети холодного 

водоснабжения.  №п/п 3, 4, 7, 8, 10, 16, 21, 23, 29, 33. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.12 Стр. 343 Таблица 3.2.28. Перечень тепловых сетей, принятых на баланс СГМУП "ГТС" в 2020 году. Исключить сети холодного 

водоснабжения.  №п/п 55, 57 

11. Стр. 402 Рисунок 4.1.5 Зона действия котельной №3 СГМУП «Городские тепловые сети». Не верно указана зона действия котельной 

№3. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе 

Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтройДеталей» 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.13 12. Стр. 436 Таблица 5.1.1. «Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим организациям г. 

Сургута, имеющим источники теплоснабжения» исключить примечание * и **, так как нет данной ссылки в таблице. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.14 13. Стр.445 Таблица 2.2.2. «Потребление тепловой энергии при расчетных температурах ЦТП/КРП/ПС»,стр. 485 Таблица 6.1.2. 

«Балансы установленной мощности и присоединенной нагрузки по ЦТП/КРП/ПС» и  стр. 491 Таблица 6.2.2. Резервы/дефициты 

мощности ЦТП/КРП/ПС. Зону действия ЦТП-105 (кот.31 пос. Медвежий угол) указать котельная К-45. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.15 14. Стр. 488 Таблица 6.2.1. «Резервы/дефициты тепловой мощности нетто» в таблице указать примечания * и ***. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.16 15. Стр. 463 Таблица 5.6.2. Сводная таблица потребителей, для которых произведено сравнение фактических нагрузок горячего 

водоснабжения и договорных В заголовке столбец 5 указано «Договор, Гкал/час» в таблице указаны проценты? Пояснить.  

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.1.17 16. Стр. 491 Таблица 6.2.2. Резервы/дефициты мощности ЦТП/КРП/ПС ИСКЛЮЧИТЬ Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2 Замечания ОТЭАиП-Экономика   

2.3.2.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.2.2 Таблица 2.3.5 Котельная № 14 (р-н ж/д ул.Западная 1/1) - должно быть: Выработка - 125 342,18, Собственные нужды - 3 827,71; Отпуск 

в сеть - 121 514,47. Всего по СГМУП «ГТС» - должно быть: Выработка - 646 914,75, Собственные нужды - 16 372,74; Отпуск в сеть - 630 

542,01.  

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2.3 Таблица 2.3.7 Котельная № 14 (р-н ж/д ул.Западная 1/1) - должно быть: Выработка - 125 342,18. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2.4 Таблица 3.2.18 Котельные №14 - должно быть: за 2020 год 11 829,71.  Котельная №25 п. Лесной - должно быть: за 2020 год 446,59. 

Котельная №28 - должно быть: за 2020 год 5 963,88. Котельная №29 - должно быть: за 2020 год 1 680,26. Котельная №30 - должно быть: 

за 2020 год 3 387,51. Итого от собственных котельных - должно быть: за 2020 год 85 120,97. СГРЭС-1 (ООО «СГЭС») - должно быть: за 

2020 год 159 043,71.  СГРЭС-2 (ООО «СГЭС») - должно быть: за 2020 год 214 127,97.  Сети теплоснабжения поселок Кедровый-1 

(источник теплоснабжения Сургутская ГРЭС-2) - должно быть: за 2020 год 2 397,41.  Итого по предприятию - должно быть: за 2020 год 

461 499,08. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2.5 Таблица 8.1.3 Котельная № 14 - должно быть: Выработка тепловой энергии - 125 342,18. ИТОГО СГМУП "ГТС" - должно быть: 

Выработка тепловой энергии - 646 914,75. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2.6 Таблица 11.1.1 СГМУП «Городские тепловые сети» (на территории поселка Кедровый-2, поселка Финский города Сургута) 2019 год 

(01.01.2019-30.06.2019) - должен быть: 1 523,43. СГМУП «Городские тепловые сети» (на территории поселка Юность, поселка МО-94, 

поселка Таежный, поселка МК-32, поселка Лунный, поселка Медвежий Угол города Сургута) - 2018 год поменять местами (прочие - без 

НДС, а население с НДС), т.е. 2018 год должен быть: прочие 2820,24 и 2915,20; население 3327,88 и 3439,94.   СГМУП «Городские 

тепловые сети (поддержание резервной тепловой мощности, компенсация потерь) - в названии оставить только компенсацию потерь. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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Добавить в таблицу тариф СГМУП "Городские тепловые сети" (на территории города Сургута от котельных, расположенных на 

проспекте Набережный, 17, 17/1, 17/2) - 2020 год: 01.01.2020-30.06.2020: прочие - 1287,25, население - 1544,70;  01.07.2020-31.12.2020: 

прочие - 1332,28, население - 1598,74. 

2.3.2.7 Таблица 11.3 Во 2ом абзаце исключить СГМУП "ГТС", т.к. плата в размере 550 руб/Гкал/ч согласно Приказа РСТ ХМАО-Югры от 

06.12.2016 г. №155-нп была установлена и действовала с 01.01.2017 по 31.12.2017 год. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.2.8 Таблица 11.7 В предложение "Структура тарифов за 2019 и 2020 года представленав пункте 11.2." добавить 2021 год. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3 Замечания РТС-1   

2.3.3.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.3.2 1. По тексту изменить СГМУП "Городские тепловые сети" на СГМУП "ГТС" (стр. 15,19,22,23,25,29,37,41,69,244…) Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.3 2. Стр.26,27 таблица 1.1.1. Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО г. Сургута.  Столбец "Режим работы" 

– по котельной ПКТС - отопительный период , в пиковом режиме при температуре ниже - 23оС; 

– по котельной № 6 - отопительный период; 

– по котельной № 7 - отопительный период; 

– по котельной № 9 - отопительный период; 

– по котельной № 14 - отопительный период; 

– по котельной № 25- отопительный период; 

– по котельной № 29 - отопительный период; 

– по котельной № 31 - консервация, переведена в режим ЦТП; 

– по котельной № 32 - межотопительный период. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.4 3. Стр. 28, Стр.40, Стр.45  изменить предложение  **Котельная №31 п. Медвежий угол переведена в режим ЦТП и подключена к 

котельной К-34 ООО «СГЭС».  на **Котельная №31 п. Медвежий угол переведена в режим ЦТП, теплоснабжение потребителей 

осуществляется от  котельной. К-45 ООО "СГЭС".  

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.5 4. Стр.41 Часть 2 Источники тепловой энергии в 3 абзаце убрать 1 - в резерве, добавить 2 на консервации. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.6 5. Стр.70  заменить в первом абзаце прочие двадцать  котельных. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.7 6. Стр. 70  заменить в последнем абзаце: четырьмя электрокотлами общей установленной мощностью 0,84 Гкал/час. Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.8 7. Стр. 71  в предложении На котельных № 28, №34 по двухконтурной схеме подается ГВС потребителю. Убрать котельную № 28.  

Котельная №31 в декабре 2020 года переведена в режим работы ЦТП. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.9 8. Стр.87 в последнем абзаце изменить  

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 34 – четырёхтрубная. Котельная  работает по одноконтурной схеме теплоснабжения и 

двухконтурной схеме подачи ГВС.  Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников ГВС. 

Подпитка осуществляется химочищенной водой от установки умягчения воды непрерывного действия  DUPLEX 1354. 

Котельные № 32,33  приписать к схеме выдачи тепловой мощности котельных № 26,27. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.10 9. Стр. 93 Изменить схему по водоподготовке  котельной №5 на технологическую (схема прилагается). Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.11 10. Стр. 112 Выделить следующим абзацем: Система теплоснабжения от котельных № 28,№30,№32,№33,№34 - четырёхтрубная. 

Заменить Водяная система теплоснабжения котельных №26 и №27  на Система теплоснабжения от котельных № 26 и №27. или 

добавить к котельным № 28,30,32,33,34. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.12 11. Стр. 302 таблица 3.2.10.Расчетные параметры теплоносителя по каждому выводу с источников.  Таблица непонятна к заполнению, 

просьба предоставить пояснение для заполнения. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.3.13 12. Стр.527  п. 8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными 

требованиями.  

В предложении Котельные СГМУП «ГТС» № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 21, 24 работают на природном (попутном) газе, добавить котельные № 

26,27,28,29,30,32,33,34. 

Добавить в предложении Котельная № 22 «Олимпия» пос. Барсово и котельная №23 «Ледовый дворец спорта» по адресу: Югорский 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

тракт, 40, котельная № 32 п. Снежный, котельная № 33 п. Снежный, котельная № 34 ул. Крылова, 40 в соответствии с проектом имеют 

источники аварийного дизельного топлива, котельная № 22 - V=50м3, а котельная № 23 - V=25м3, котельная № 32 - V=10м3 - 2 шт., 

котельная № 33 - V=20м3 - 2 шт., котельная № 34 - V=15м3, объекты социально значимых категорий к данным котельным не 

подключены. 

2.3.4 Замечания РТС-2   

2.3.4.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.4.2 - в примечании «**» к табл. 1.1.1 «Перечень источников тепловой энергии с указанием ТСО Сургута» (с. 28) заменить «…подключена к 

котельной К-34 ООО «СГЭС» на «…подключена к котельной К-45 ООО «СГЭС»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.3 - в п. 1.1.1. «Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями» (с. 37) исключить СГМУП 

«Тепловик»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.4 - в наименовании табл. 1.2.1 (с. 39) изменить наименование с «Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТП» на «Тепловая 

нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТГ»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.5 - в п. 1.3 «Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения» (с. 40) заменить «котельная №31 СГМУП 

«ГТС» в декабре 202 года …» на «котельная №31 СГМУП «ГТС» в декабре 2020 года …»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.6 - в п. 2.3 (с. 69) заменить «При этом котельная ПКТС находится в аренде у СГМУП «ГТС» на «При этом котельная ПКТС находится в 

аренде у ООО «СГЭС»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.7 - в п. 2.3.7 (с. 112) заменить «Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных СГМУП «Тепловик» 

представлены на рисунке 2.3.34» на «Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных СГМУП «ГТС» 

представлены на рисунке 2.3.34»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.8 - в части 3 «Тепловые сети, сооружения на них» (с. 206) исключить из перечня организаций СГМУП «Тепловик»; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.9 - в п. 3.2.10 «Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет» исправить среднее время восстановления работоспособности 

сети СГМУП «ГТС» от собственных источников со значения 32,67 ч на значение 21,01 ч (исходя из данных, представленных в табл. 

3.2.16 «Статистика восстановлений работы тепловой сети СГМУП «ГТС» за период 2016-2020 гг.»); 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.10 - исключить из перечня мероприятий по установке приборов учета на ЦТП (с. 324) работы на БПТП СУ-4 в 2023 году (БПТП выведен из 

эксплуатации); 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.11 - в п. 3.1.29 (с. 325) заменить «В зоне теплоснабжения СГМУП «Тепловик» находятся…» на «В зоне теплоснабжения СГМУП «ГТС» 

находятся…»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.12 - в табл. 9.1.3 «Сведения о длительности устранения последствий функциональных отказов на тепловых сетях за период 2016-2020 гг.» 

исправить среднее время восстановления работоспособности сети СГМУП «ГТС» от собственных источников со значения 32,67 ч на 

значение 21,01 ч (исходя из данных, представленных в графах 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.13 - в п. 12.1 (с. 648) заменить «…(в первую очередь котельных №6, №7 СГМУП «ГТС» и котельной №1 СГМУП «Тепловик»).» на «…(в 

первую очередь котельных №6, №7, №28 СГМУП «ГТС»).»; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.4.14 - в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 год» выполнить корректировку цветового оформления зон действия ЦТП (каждому 

ЦТП присвоить свой цвет) для возможности идентификации зоны действия отдельно взятого ЦТП. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5 Замечания РТС-3   

2.3.5.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.5.2 1) стр. 28 Котельная № 31 подключена к котельной К-45, а не К-34 ; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.3 2) стр.29 ТСО Сургута  осуществляют  теплоснабжение по «закрытой» схеме без отбора на нужды ГВС. От ПС-1, 2 «Открытая» схема; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.4 3) стр. 37 последний абзац исключить  здесь и далее по тексту везде убрать « СГМУП «Тепловик»»; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.5 4) стр. 297 рис. 3.2.39 исключить: Котельная № 31 переведена в режим ЦТП. Так же проверить и везде убрать данные по котельной № 

31 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

2.3.5.6 5) стр.311 среднее время восстановления работоспособности от собственных источников 32,67 час? Откуда такая цифра?; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.7 6) стр.318 исключить, что от  котельной № 1 потребители подключены через ПС (ПС ликвидирована. Потребители после замены 

тепломагистрали переведены на работу по температурному графику 150-70 0С); 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.8 7) таблица 3.2.27   п.14 магистральные сети ТС (ул. Киртбая) не относятся к зоне котельной № 3; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.9 8) рис.4.1.37 п. Медвежий угол теперь это тоже зона действия котельной №  45; Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.5.10 9) стр.492 Утверждение, что на выходе из котельной № 21 имеется дефицит пропускной способности трубопроводов сомнительно. 

Учитывая малую длину теплосети от Кот.№21 до ЦТП-47 (здания стоят практически стенка к стенке) необходимости в увеличении 

диаметра теплосети нет. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.6 Замечания ТИ   

2.3.6.1  Книга 2 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

2.3.6.2 - таб.3.2.26 «Перечень внутриквартальных инженерных сетей ТВС, отключенных в 2019 г.» (стр.336) пп.7-14 неверно указана дата сноса 

строений; 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 

2.3.6.3 - таб.5.6.1 «Сводная таблица потребителей, для которых произведено сравнение фактических нагрузок отопления и вентиляции и 

договорных» (стр.445) – жилой дом по ул.Университетская 23/5 ошибочно указан в зоне ответственности ООО «СГЭС», фактически 

данный жилой дом подключен от теплоисточника СГМУП «ГТС» ЦТП-64. 

Замечание учтено. Внесена корректировка в соответствии с 

предоставленными данными 
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Таблица 3.3 Перечень замечаний и ответов на замечания по схеме теплоснабжения г. Сургут (замечания, полученные до публичных слушаний). 
№ п.п Наименование замечания Отметка об учете замечания 

3 Замечания полученные до публичных слушаний   

3.1. Филиал "ПАО" ОГК-2 - Сургутская ГРЭС-1   

3.1.1 Отразить в схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1  Замечание учтено. Правки внесены в Приложение 13 и текст по всем 

пояснитльным запискам. 

3.1.2 Общее замечание. Учесть в схеме теплоснабжения (во всех книгах) модернизацию блока №13 с увеличением установленной тепловой 

мощности до 168 Гкал/ч 

Замечание учтено. Корректировки внесены в мероприятия и 

перспективные тепловы балансы по всем книгам. 

3.1.3 Книга 1, стр. 25. Написано про 3 варианта развития. Указано 2 варианта.  Замечание учтено. Правки внесены в пояснительные записки 

3.1.4 Книга 1, стр. 216. Недостатки варианта 2: 

Для обеспечения работы источника требуются большие объемы топлива. Необходимо уточнить о каком источнике речь, из текста 

неясно. 

Замечание учтено. Добавлено уточнение по варианту. 

3.1.5 Книга 1, стр. 307, 309. С 01.01.2019 года в Филиале используется Тепловой метод (ТМ) распределения затрат топлива между ээ и тэ. 

Данные по УРУТ в Таблицах "Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий ООО "СГЭС", вариант 1,2"  

приняты некорректно, следует принять в соответствии с приказом МЭ 153,8 кг/ГКал  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.6 Книга 1, стр. 320. Добавить примечание к Таблице 6.2 Мероприятия по реконструкции теплофикационного комплекса филиала ПАО 

"ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) 

 Примечание: при принятии и утверждении решения со стороны города о строительстве тепловывода потребуется актуализация проекта 

«Реконструкция теплофикационного комплекса для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1» с соответствующим 

уточнением мероприятий. 

Замечание учтено. К таблице добавлено примечание. 

3.1.7 Книга 1, стр. 322. Поправить таблицу 6.3 Замечание учтено. Правки внесены в таблицы. 

3.1.8 Книга 1, стр. 702. С 01.01.2019 года в Филиале используется Тепловой метод (ТМ) распределения затрат топлива между ээ и тэ. Данные 

по УРУТ в Таблице 16.6 "Прогноз тарифов при реализации мероприятий филиала ПАО "ОГК-2" - "Сургутская ГРЭС-1" на период 2021–

2035 гг. в ценах соответствующего года, вариант 2"  приняты некорректно, следует принять в соответствии с приказом МЭ 153,8 

кг/ГКал  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.9 Книга 1: табл. 5.5, стр. 263 табл. 5.21, стр. 307 табл. 5.22, стр. 309 табл. 15.10, стр. 667 табл. 15.12, стр. 676 табл. 16.6, стр. 702 Книга 2: 

табл. 5.1.1, стр. 442 табл. 5.2.1, стр. 448 табл. 11.2.1, стр. 621. Значения перспективной выработки (производство т/э) и полезного 

отпуска не соответствуют направленным от Филиала 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.10 Книга 1: табл. 9.1, стр. 423 табл. 15.13, стр. 678. Значение производства тепловой энергии в 2021 г. не соответствуют направленным от 

Филиала. Значения перспективного отпуска т/э  не соответствуют направленным от Филиала Перспективные УРУТ на отпуск ээ 

указаны некорректно. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.11 Книга 1:  табл. 6.4, стр. 326 табл. 10.15, стр. 495 Книга 8: табл. 5.2, стр. 12. Мероприятие "Внедрение системы анализа дымовых газов с 

оптическими датчиками (О2, СО) за дымососами блока ст. №15" исключено. 

На основании предоставлено проекта инвестиционной программы от 

19.05.2021 мероприятие не было исключено 

3.1.12 Книга 1: табл. 3.2, 3.3, стр. 121 табл. 6.9, стр. 340 табл. 15.10, стр. 667 Книга 5: табл. 1.1, стр. 6  табл. 1.2, стр. 19 табл. 1.3, стр. 29 Разд. 2, 

п. 1 Книга 8: табл. 18.1, стр. 68 табл. 18.2, стр. 71. Предполагаемая установленна мощность в 2025г. = 968 Гкал/ч, с 2026г. = 1051 Гкал/ч.  

Перспективная величина располагаемой мощности (в связи с планируемым строительством 3-го тепловывода) не определена. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.13 Книга 1: стр. 132 табл. 4.3, стр. 191 табл. стр. 685 Книга 2: табл. 1.1.1, стр. 27 табл. 1.3.1, стр. 46  табл. 5.2.1, стр. 448 табл. 7.1.1, стр. 519  

табл. 8.2.1, стр. 534 Книга 3: табл. 1.1, стр. 7 табл. 7.5, стр. 139 Книга 5: табл. стр. 17  табл. 2.1, стр. 56 стр. 59 Книга 8: табл. 5.2, стр. 12. 

Адрес филиала ПАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 ул. Электротехническая 23/1 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.1.14 Книга 3: табл. 1.2, стр. 10, 12 табл. 7.5, стр. 139. Значения выработки и отпуска тепловой энергии за 2020г. не соответствуют 

направленным от Филиала 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.1.15 Книга 14: табл. 1.12, стр. 38 табл. 1.13, стр. 42. Плановые значения выработки и отпуска тепловой энергии не соответствуют 

направленным от Филиала 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.1.16 Книга 1, раздел 11,  п.п. 11.1, стр. 587. "Решение о присвоении статуса ЕТО." Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 не подавал 

заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации.   

Замечание учтено. Правки внесены 

3.1.17 Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "В границах города Сургута, в составе ЕТО, организованы 50 обособленных зон теплоснабжения, 

в которых в, эксплуатации объектов теплоснабжения, участвуют 13 организаций, в том числе 2 организации эксплуатируют только 

источники тепловой энергии." 

В таблице 11.1 приведено 47 обособленных зон. 

Замечание учтено. Правки внесены. 
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3.1.18 Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "Описание границ зон деятельности ЕТО в границах города Сургута представлено в таблице.11.1." 

Должно быть указано, «теплоснабжающих организаций»? 

Замечание учтено. Таблица изменена на "Перечень 

теплоснабжающих организаций, предлагаемых к наделению 

статусом ЕТО в 2021г" 

3.1.19 Книга 1, раздел 11, п.п. 11.1, стр. 587. "Зоны действия единых теплоснабжающих организаций в границах города Сургут показаны на 

рисунке 11.1." Удалить «единых», оставить только «теплоснабжающих организаций». 

Рисунок изменен на зоны действия единых теплоснабжающих 

организаций. 

3.1.20 Книга 1, раздел 11.2, стр. 594. В заглавии раздела «единой теплоснабжающей организации» заменить на  

«теплоснабжающих». 

Замечание учтено. Наименование раздела соответствует 

Постановлению правительства от 22 февраля 2012 года №154 

3.1.21 Книга 1, раздел 11.2, табл. 11.2, стр. 594 Книга 16: табл. 2.1, стр. 14 табл. 5.1, стр. 25. ПАО «ОГК-2» - не наделялось статусом ЕТО. В 

столбце «Наименование ЕТО» должны быть указаны именно организации, наделенные статусом ЕТО (согласно постановления). В 

столбце «описание систем теплоснабжения…» указаны источники и сети, при помощи которых ЕТО, оказывает услуги теплоснабжения 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.22 Книга 1, раздел 11.2, стр. 596. Схемой теплоснабжения города Сургут по состоянию на 2019г. определено 50 систем теплоснабжения в 

границах зон деятельности различных теплоснабжающих организаций. В таблице указано 47. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.23 Книга 1, раздел 11.2, стр. 596 Книга 16: табл. 5.1, стр. 25. Предлагается в соответствии с настоящей схемой теплоснабжения наделить 

статусом ЕТО 13  теплоснабжающих организаций в границах эксплуатируемых ими зон действия систем теплоснабжения г. Сургут. 

Согласно ПЗ новых заявок на присвоение статуса ЕТО у Администрации города нет. Следовательно, в таблице 11.3 (стр. 597) должны 

остаться только те организации, которые на сегодняшний день и имеют статус ЕТО. Исключить Филиал ПАО "ОГК-2" - Сургутская 

ГРЭС-1 из списка организаций, предлагаемых к наделению статусом ЕТО. 

Замечание учтено. Раздел переработан 

3.1.24 Книга 8, табл. 17.1, стр. 64 Книга 11: табл. 1.1, стр. 6 табл. 1.3, стр. 8. Плановые значения выработки и отпуска тепловой энергии на 

2021г. не соответствуют направленным от Филиала 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.1.25 Книга 16, табл. 3.1,  стр. 18. Исключить ПАО "ОГК-2" из списка организаций, предлагаемых к наделению статусом ЕТО. Замечание учтено. ПАО "ОГК-2" убрана из предлагаемых к 

наделению статусом ЕТО организаций. 

3.2. Филиал ПАО "Юнипро" - Сургутская ГРЭС-2   

3.2.1 Книга 1. Таблица 10.8.  

- Удалить период 2021; 

- Удалить период 2023-2035, т.к. на данный период не разрабатывалась ИП 

- Скорректировать сумму "Итого по источникам тепловой энергии" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.2 1. Согласно техническому заданию на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2022 год не в полном объеме раскрыты следующие вопросы: 

- не проведен расчет: по определению пропускной способности проектируемых перемычек РП-1, РП-2, РП-3, не определен резерв 

(лимит) тепловых мощностей, которые могут подаваться на собственные нужды филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (далее 

СГРЭС-2) и филиала ПАО «ОГК-2» «Сургутская ГРЭС-1» (далее СГРЭС-1), с учетом обязательного выполнения всех договорных 

нагрузок города; 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.3 2. Плановые объёмы выработки и отпуска тепловой энергии на 2022-2023 год должны соответствовать значениям, указанным в письме 

№01372/Су от 12.04.2021.  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.4 4. Книга 8, Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Таблица 5.3 Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению СГРЭС-2 

-Скорректировать наименование мероприятия: «Реконструкция противопожарного трубопровода промплощадки Сургутской ГРЭС-2» 

на «Техническое перевооружение противопожарного трубопровода промплощадки Сургутской ГРЭС-2». 

-Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектных распредустройств (КРУ) -6 

кВ на энергоблоках ст. NQ 1-6 

Скорректировать: Год окончания мероприятия. Изменить на 2025г. 

-Внедрение системы обнаружения возгораний на маслосистемах турбин (маслобаки, подшипники, маслопроводы) с установкой 

детекторов дыма и теплового излучения во всех местах потенциального выхода (утечки и разлива) масла. 

Скорректировать: Год начала реализации мероприятия. Изменить на 2017г. 

-Внедрение системы пожаротушения на маслосистемах паровых турбин. Скорректировать: Год начала реализации мероприятия. 

Изменить на 2017г. 

-Разработка и реализация проекта по оборудованию трансформаторов СН дренчерными системами пожаротушения (в период КР 

энергоблоков). 

Скорректировать: Год начала реализации мероприятия. Изменить на 2017г. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.2.5 5. Книга 1. Таблица 4.5 Завышены объёмы подпитки тепловой сети для СуГРЭС-2. Замечание учтено. Правки внесены 
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3.2.6 6. Книга 1 Таблица 5.5,  Таблица 5.6, Таблица 5.8,  Таблица 5.9  - завышены объёмы полезного отпуска тепловой энергии для СуГРЭС-2. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.7 7. Книга 1 Таблица 5.19, Таблица  5.20- удалить, т.к. в схеме теплоснабжения  отсутствуют мероприятия, оказывающие  прямое влияние 

на уровень тарифов 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.8 8. Книга 1 Таблица 9.7 

Калорийность  топлива: 

2020 г. - 8076 ккал/куб.м. 

2021 г. (план в ЕИАС)- 8090 ккал/куб.м. 

2022 г. (наше предложение)- 8074 ккал/куб.м. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.2.9 9. Книга 1: 

- Стр. 512, стр. 529 «Мероприятия по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей филиала 

«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» отсутствуют.»; 

- п. 11.5- «ПАО «Юнипро»,  эксплуатирующее Сургутскую ГРЭС-2 (СГРЭС-2). Тепловые сети  не эксплуатируются»; 

Убрать упоминание о «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.2.10 10. Книга 1 Табл.10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, Рис.10.14, 10. 15, 10.16,10.17 

-удалить, т.к. в схеме теплоснабжения отсутствуют мероприятия, обеспечивающие экономическую эффективность СуГРЭС-2 в сфере 

теплоснабжения. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.3. ПАО "Сургутнефтегаз"   

3.3.1 Исправить значения в таблице 4.1, 4.5. Книга 1 Замечание учтено. Правки внесены 

3.3.2 Исправить значения таблицы 4.3. Книга 1; таблицы 7.1.1. Книга 2. Замечание учтено. Правки внесены 

3.4. Департамент архитектуры и градостроительства   

3.4.1 1.     По объектам образования, строительство которых ведется в рамках концессионных соглашений (привести мероприятия по 

подключению к сетям теплоснабжения в соответствие с выданными техническими условиями) 

Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2, срок окончания строительства 2022 год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута, срок окончания строительства 2022 год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута, срок окончания строительства 2022 год; 

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне  38  г.  Сургута,  срок окончания    строительства    2023 год    (подключение    

строящейся    школы в 38 микрорайоне не соответствует проекту ш. 41.08/2019-ТС.)  

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута, срок окончания строительства 2023 год. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.4.2 2.  По объектам, по которым в 2020 году утверждена документация по планировке следующих территорий: 

- Территория микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» 

под комплексное освоение  территории  (многоэтажное  жилищное  строительство,  утверждена постановлением Администрации города 

от 05.03.2020 №1547; 

- «Научно-технологический центр в городе Сургуте», утверждена постановлением Администрации города от 29.12.2020 №10051; 

- «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. 

Принятые решения в 2020 году по планировке территории ЗПЛ2 (северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое 

строительство в городе Сургуте», отменены в 2021 году. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.4.3 Подключение перспективных объектов в 30А микрорайоне не соответствует согласованному в СГМУП «ГТС» проекту тепловых сетей 

см. ш.08П/2019-ТС. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.4.4 Перспективное  подключение  спортивного  сооружения  в  44  микрорайоне не соответствует трассировке тепловых инженерных сетей 

указанных в утвержденном проекте планировки 44 микрорайона. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.5. ООО "СГЭС"   

3.5.1 1.  Откорректировать по всему тексту сроки и затраты на строительство, реконструкцию, модернизацию теплоисточников и тепловых 

сетей согласно приложению 1 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.5.2 2.  Откорректировать по всему тексту балансы тепловой энергии по годам согласно приложению 2. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.5.3 3.  В связи с отсутствием на сегодняшний день свободной мощности у Котельной К-45 необходимо предусмотреть подключение 

перспективных потребителей Западного жилого района от иных теплоисточников. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.5.4 4.  Откорректировать тарифы по всему тексту на 2021г. согласно приказу РСТ ХМАО Югры по приложению 3. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6. СГМУП "ГТС"   

3.6.1. Замечания АО   
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3.6.1.1 Книга 1. стр. 53. Таблица 2.6. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии» 

Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/час указана среднечасовая, необходимо указывать максимальную. Данные изменения 

необходимо также отразить в таблице 3.2. 

По котельной ПКТС отсутствует присоединенная нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, т.к. данная котельная работает в пиковом 

режиме от теплоисточника ГРЭС-1, когда температура наружного воздуха достигает -23°С и ниже. 

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 3.2.(стр. 121), 3.3 (стр.134), 12.1 (стр. 612 

Нагрузки на ПКТС указаны на температуру -42С. В балансах 

используются среднечасовые нагрузки. 

3.6.1.2 Книга 1. Стр. 59. Таблица 2.7. «Прогноз полезного отпуска в зоне действия каждого централизованного источника тепловой энергии, в 

соответсвии с запланированной в схеме теплоснабжения динамикой изменения строительного фонда г. Сургута (вариант 2)»  

Объем полезного отпуска тепловой энергии по СГМУП «ГТС» за 2020 год по кот. № 25, кот. № 28, кот. № 29, кот. 31 не соответствует 

Таблице 4 (п. 1.13 Баланс тепловой энергии), направленной служебной запиской от 06.04.2021г.  

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 5.5.(стр. 263), 5.8 (стр.273) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.1.3 Книга 1. стр. 263. Таблица 5.5 «Перспективные объемы потребления по существующим и перспективным источникам тепловой энергии 

для варианта 1»  

Объем выработки тепловой энергии на 2021 год по кот. № 2, кот. № 3, кот. № 25, не соответствует утвержденной в структуре полезного 

отпуска на 2021 год и  Таблице 4 (п. 1.13 Баланс тепловой энергии), направленной служебной запиской от 06.04.2021г.  

Данные изменения необходимо также отразить в таблице 5.8 (стр.273), 9.3 (стр. 425), 15.12 (стр.676). 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.2. Замечания ПО   

3.6.2.1 Внести изменения в перечень мероприятий по всем книгам «Актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2020 год» в которых они присутствуют в соответствии с Приложением 13 

Мероприятия 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.3. Замечания РТС-1   

3.6.3.1 Книга 1. стр.25 В схеме теплоснабжения речь идет о 3-х вариантах развития, но в пояснительной записке разъяснения только по 2-м 

вариантам. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.2 Книга 1. стр. 95  Нет рисунка зоны теплоснабжения котельной №34. Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.3 Книга 1. стр. 285, Таблица 5.10. Речь идет о 3-х вариантах капитальных затрат, а в таблице прописано 2 варианта. Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.4 Книга 1. стр. 332, Таблица 6.6. Изменить мероприятия по строительству котельной №7. 

Проектирование 2021год. Строительство 2022-2023г.г. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.5 Книга 2. стр.419.  Рисунок 4.1.22 исправить котельная № 27 ул. Набережный д.17. 

В книге нет рисунка с зоной действия котельной № 34 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.6 Книга 2. стр. 533.  п. 8.2.  

В абзаце "На котельной №13 в 2019 году было выполнено техническое перевооружение с устройство аварийного теплоснабжения. В 

качестве резервного топлива используется дизельное топливо. 

На котельной №9 в качестве резервного топлива используется дизельное топливо." 

Слово "резервное " заменить на "аварийное".  

Добавить, в соответствии с проектом имеют источники аварийного дизельного топлива, котельная № 13 - V=100м3- 2 шт., котельная № 

9 - V=50м3. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.7 Книга 6. стр.7Абзац "Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1."  Далее 

предлагается два варианта.  

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.8 Книга 8. стр. 18В абзаце "для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует Котельная №28 п. 

Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания резерватепловой мощности указанной котельной, сооружение к 2023 году 

второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 Гкал/ч". 

Заменить на  "Новое строительство котельной". 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.9 Книга 11. стр. 5 Раздел 1  

Абзац  "Аварийное топливо (дизельное) предусмотрено для котельной №9, котельной № 22 и котельной №23 «Ледовый дворец» 

СГМУП «ГТС». Для котельной №9 проектом предусмотрено аварийное топливо - дизель, ёмкость аварийного топлива V=5м3, для 

котельной №22 - V=50м3, для котельной №23 «Ледовый дворец» – V=25 м3."  

Добавить:  для  котельной № 32 п. Снежный, V=10м3 - 2 шт., для котельной № 33 п. Снежный - V=20м3 - 2 шт., для котельной № 34 ул. 

Крылова, 40 - V=15м3.  

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.10 Книга 11. стр. 46Таблица 2.1. В 2021году не планируется создание хозяйств аварийного топлива на котельных № 28 и №30. Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.11 Книга 13. стр. 9, Таблица 13.1  Проектирование и строительство котельной № 28  - 2021-2023гг Сроки должны скорректироваться. Замечание учтено. Правки внесены 
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3.6.3.12 Книга 14. стр.67  Изменить "вторая очередь" на "новое строительство" котельной № 28 п. Юность Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.13 Книга 16. стр. 9,10 и по тексту исключить СГМУП "Городские тепловые сети", оставить СГМУП "ГТС". Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.14 Книга 17. стр. 7  Таблица 1.1. Котельная №7 Проектирование 2021г, Строительство 2022-2023г.г. Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.3.15 Проектирование и строительство котельной № 28 п. Юность во всей схеме нужно писать строго "Новое строительство", а не "вторая 

очередь", "второй корпус" и т.д. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4. Замечания РТС-2   

3.6.4.1 1.      Книга 1. Пояснительная записка. Утверждаемая часть:   

3.6.4.2 -        на рис. 3.22 (с. 70) указать верное наименование котельной №27 (пр-т Набережный, 17); Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.3 -        на с. 215 заменить «Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1.» на «В 

каждом из двух вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1.»; 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.4 -        в табл. 7.8 «Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей, предлагаемые в связи с высоким сроком 

эксплуатации и большим износом» (с. 388) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в 

мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие 

предусмотрено в 2025 году); 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.5 -        в табл. 10.18 «Объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей СГМУП 

«ГТС», вариант 1» (с. 499) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том 

числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 

2025 году); 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.6 -        в табл. 10.21 «Объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей СГМУП 

«ГТС», вариант 2» (с. 516) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том 

числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 

2025 году); 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.7 -        в п.14.6 (с. 642) «Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского 

округа город Сургут) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения» заменить 

«Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут утверждена Постановлением Администрации города Сургута от 

21.08.2018 №6406 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской 

округ город Сургут» на «Действующая схема водоснабжения и водоотведения города Сургут утверждена Постановлением 

Администрации города Сургута от 14.12.2020 №9305 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования городской округ город Сургут»; 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.8 2.      Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения: 

  

3.6.4.9 -        в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 год» выполнить корректировку цветового оформления зон действия ЦТП 

(каждому ЦТП присвоить свой цвет) для возможности идентификации зоны действия отдельно взятого ЦТП; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.10 3.      Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения:   

3.6.4.11 -        по тексту заменить ссылку на СП 131.13330.2012 (действующая редакция СП 131.13330.2018); Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.12 6.      Глава 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут:   

3.6.4.13 -        в табл. 1.1 «Обеспечения перспективных потребителей требуемой тепловой энергией от источников тепловой энергии по 

вариантам» (с. 8) упорядочить по убыванию (в каждом микрорайоне индивидуально) столбец «Принятый год в схеме теплоснабжения» 

с целью ускорения процесса анализа изменения баланса тепловой энергии по микрорайонам в каждом году.  

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.14 9.      Глава 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей:   

3.6.4.15 -        табл. 7.1 «Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей, предлагаемые в связи с высоким износом и большим 

сроком эксплуатации» (с. 28) исключить мероприятие «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в 

том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено 

в 2025 году); 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.16 12.  Глава 12. Оценка надежности теплоснабжения:   

3.6.4.17 -        табл. 4.1 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов СГРЭС-2-ВЖР» (с. 22) переименовать в «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к 

перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой интенсивностью отказов СГРЭС-1-ПКТС-Город» и дополнить столбцом с 

указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 
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3.6.4.18 -        табл. 4.2 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов СГРЭС-2-ВЖР» (с. 41) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.19 -        табл. 4.3 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов СГРЭС-2-Промзона» (с. 54) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.20 -        табл. 5.1 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов Котельная №1 СГМУП «ГТС» (с. 63) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.21 -        табл. 5.2 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов Котельная №2 СГМУП «ГТС» (с. 68) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.22 -        табл. 5.3 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов Котельная №3 СГМУП «ГТС» (с. 81) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.23 -        табл. 5.4 «Характеристики участков тепловых сетей, рекомендуемые к перекладке (капитальному ремонту), в связи с высокой 

интенсивностью отказов Котельная №14 СГМУП «ГТС» (с. 93) дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.24 -        табл. 8.1 «Сводный перечень мероприятий для сохранения/улучшения надежности теплоснабжения потребителей» (с. 257) 

дополнить столбцом с указанием года последней перекладки участка; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.25 13.  Глава 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию:   

3.6.4.26 -        в табл. 13.1 «Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения, вариант 1» (с. 9) исключить мероприятие п. 3.1.119 

«Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до 

ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году п. 3.1.86); 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.27 -        в табл. 13.2 «Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения, вариант 2» (с. 37) исключить мероприятие п. 3.1.119 

«Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до 

ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие предусмотрено в 2025 году п. 3.1.86); 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.4.28 17.  Глава 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения:   

3.6.4.29 -        в табл. 2.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей 

и сооружений на них» (с. 29) исключить мероприятие п. ТС-05.119 «Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в 

мкр. 13А, в том числе: - Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок"» из 2027 года (аналогичное мероприятие 

предусмотрено в 2025 году п. ТС-05.86); 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.4.30 18.  Глава 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения:   

3.6.4.31 -        в табл. 3.2 «Перечень замечаний и ответов на замечания по схеме теплоснабжения г. Сургут (получены в ходе актуализации схемы 

теплоснабжения)» (с. 15) замечание, п. 2.3.4.14 «в приложении 2 З «Зоны действия ЦТП на 2020 год» выполнить корректировку 

цветового оформления зон действия ЦТП (каждому ЦТП присвоить свой цвет) для возможности идентификации зоны действия 

отдельно взятого ЦТП.», в предоставленных для рассмотрения материалах (вх. 3678 от 22.04.2021 г.)  не устранено; 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5. Замечания РТС-3   

3.6.5.1 1.      Книга 12 п.3  стр. 210 исправить источник теплоснабжения Кот. №1 на Кот. №2. Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.2 1.      Книга 13 п.3.2.14; Книга 17 гр.6 ТС 06.05.  внести  изменения в наименование мероприятий по  ИТП -50 . «Модернизация системы 

отопления и ГВС». 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.3 1.      Книга 13 п.3.2.22   Мероприятие по « ЦТП-90 замена сетевых насосов» должно  быть выполнено за счет инвестора. (заменить в 

колонке инвестор  СГМУП «ГТС» на инвестора). 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.4 4. Книга 13. Мероприятие: 

- п.2.1.1.  «Строительство участка тепловой сети 3ТК22 до 3ТК23г»; 

- п.2.1.2.  «Строительство тепловой сети от 1ТК23-1 до 1ТК-46»,  должны быть выполнены за счет инвестора. (заменить в колонке 

инвестор  СГМУП «ГТС» на инвестора) 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.5 5. В Книге 13,17 не указано  мероприятие по  «Проектированию и строительству БПТП для нужд отопления и ГВС двух капитальных 5-

ти этажных домов п. Таежный».   

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.6 6. Книга 13 Мероприятие : 

- п. 3.1.7. «Модернизация тепловых сетей. Инв. № 30805 Тепломагистраль № 3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого»;   

-  п.3.1.9. «Модернизация тепловых сетей. Инв. № 108 Тепломагистраль №2 от 2ТК22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул. Лермонтова»; 

-  п.3.1.20.«Модернизация тепловых сетей. Инв. № 30279 Тепломагистраль  № 8 от 8ТК5  до ПС-4» 

  Все мероприятия должны быть выполнены за счет инвестора (заменить в колонке инвестор  СГМУП «ГТС» на инвестора). 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.5.7 7. Книга 13,17,9  Не все  мероприятия указаны согласно «Инвестиционной Программы  2021-2026г.г.». Необходимо привести в 

соответствие  согласно последней актуализированной  «Инвестиционной Программы 2021-2026г.г.»  

Замечание учтено. Правки внесены 
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3.6.5.8 8. Книга 13,17. По статье капитальный ремонт на 2022г. не указан инв. № 30268 «Тепломагистраль  № 4 от 4ТК-42 до 4ТК42А, вдоль ул. 

Нефтяников. Участок от Н.О.№3 до 4ТК42Б» .  

Данное мероприятие отсутствует в прилагаемом проекте 

инвестиционной программы. 

3.6.5.9 9. Книга 17.  Нет мероприятий по «Строительству  распределительных тепловых сетей от 9ТК22 до объектов соцкультбыта в мкр.28». Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.10 10. Книга 9. Таблица 2.2. Мероприятие по «Строительству  распределительные  тепловых сетей от 9ТК22 до объектов соцкультбыта в 

мкр.28» исправить год  начало и окончания мероприятия.(с 2027-2028г.г. на 2024-2025г.г.) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.11 11. Книга 9. Таблица 5.1. Мероприятие по «Строительство участка 3ТК22 до 3ТК23Г» исправить год  начало и окончания 

мероприятия.(с 2021-2021г.г. на 2022-2022г.г.) 

- таблица 1.1. год нового строительства не соответствует инвестиционной программе  ГТС. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.12 12. Книга 2.стр.304 рис 3.2.41 исключить: Котельная №31 переведена в режим ЦТП. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.13 13. Книга1. Таб.2.5. от  кот.№1 подключены потребители  мкр.1,2,4,Пойма-1. Почему подключение новых потребителей этих мкр. 

запланировано не от кот.№2. 

  

3.6.5.14 -  стр.191,стр.419 п.2 от ЦТП №2 нет открытой схемы отопления(отбор не производиться на нужды ГВС из сетей отопления). Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.15 - таблица №7.1 стр.348 год реализации не соответствует инвестиционной программе ГТС. Исправить. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.16 - таблица 7.6. стр.364 3ТК-22-3ТК23 год реализации не соответствует «Инвестиционной программе ГТС». Привести в соответствие 

согласно последних данных  (направленных в Т.О. 15.04.2021г). 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.17 - таблица 7.7.  стр.367 перечисленные ниже участки относятся  к капитальному ремонту ,а не к  модернизации: 

-  Компенсатор м.у. П-1-1ТК-5 (пр. Мира и ул. Пушкина);  

-От ТК-2 до ул.Мелик-Карамова 37/1; 

- От Н.О. №6 (сущ.) 3ТК10 до 3ТК9; 

- от 4ТК9 до ж.д. Энтузиастов,4; 

- От 9ТК2 до 9ТК2-2. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.5.18 Во всех таблицах во всех книгах мероприятия по строительству новых сетей и модернизации существующих привести в соответствие с 

последними данными «Инвестиционной программы ГТС», в том числе год реализации.Для  Мероприятий, которые отсутствуют в 

программе ГТС,в колонке «балансовая принадлежность» должен быть указан-«инвестор» 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.6. Замечания ОТЭАиП   

3.6.6.1 Книга 2  "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения" 

  

3.6.6.2 Таблица 10.1.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности СГМУП "ГТС" за 2020 г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ - заменить в соответствии с предоставленным 1 ФХД факт 2020 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.6.3 Книга 1 "Книга 1. Пояснительная записка (Утверждаемая часть)"   

3.6.6.4 Таблица 9.3  Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (2 вариант) - Выработка, Уд.расход усл.топлива, 

Расход натур.топлива, Расход усл.топлива. Соответствует только 2020 год, остальные не соответствуют предоставленным ранее. 

Заменить в соответствии с предоставленными  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.6.5 Таблица 5.15  Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",                       вариант 1 Заменить в 

соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 

3.6.6.6 Таблица 5.16 Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 2 Заменить в 

соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 
3.6.6.7 Таблица 5.17 Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 3 в схеме 

отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 
3.6.6.8 Глава 11 "Перспективные топливные балансы"   

3.6.6.9 Таблица 1.5.  Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (1 вариант) 

Таблица 1.6. Перспективные годовые балансы топлива котельных города Сургута (2 вариант) 

Соответствует только 2020 год, остальные не соответствуют предоставленным ранее. Заменить в соответствии с предоставленными  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.6.10 Книга 6 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут"   
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3.6.6.11 Таблица 3.4. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",           вариант 1 Заменить в 

соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 
3.6.6.12 Таблица 3.5. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",                          вариант 2 Заменить 

в соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 
3.6.6.13 Таблица 3.6. Результаты расчёта ценовых последствий при реализации мероприятий СГМУП "ГТС",               вариант 3 в схеме 

отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

Для расчётов в Схеме учтён только вариант 1 из файла "Результаты 

расчетов ценовых последствий (3 варианта).xlsx" в связи с 

необходимостью унификации расчётов (прогнозные данные на 2023-

2024 годы в файле представлены только по варианту 1). 
3.6.6.14 Книга 13 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"   

3.6.6.15 Таблица 13.55. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах соответствующего года, 

вариант 1 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.6.16 Таблица 13.56. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах соответствующего года, 

вариант 2 Заменить в соответствии с предоставленными данными 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.6.17 Таблица 13.57. Прогноз тарифов при реализации мероприятий СГМУП "ГТС" на период 2021–2035 гг. в ценах соответствующего года, 

вариант 3 в схеме отсутствует Добавить в соответствии с предоставленными данными 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.7. Замечания КИПиА   

3.6.7.1 Прошу  внести  недостающие пункты  в «Схемы  теплоснабжения города  Сургута. Актуализация »: 

1.   Установка узлов учета тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему «Телескоп+» в 2022 году  на ЦТП NQ49.73.71.80,81 ,82.86.   ( 

3 620 тыс.руб. без НДС) 

2.   Установка  узлов учета тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему «Телескоп+» в 2023 году  на ЦТП NQ87,90.23.7.93.1 0.20.  ( 3 

760 тыс.руб. без НДС) 

3.   Установка  узлов учета  тепловой  энергии  и ГВС с выводом  в систему << Телескоn +» в 2024 году  на ЦТП .N245,55.64.94.96,97.98. 

( 5 536 тыс.руб.  без НДС) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8. Замечания ТО   

3.6.8.1 Нумерацию страниц в разделе "Содержание", "Перечень таблиц", "Перечень рисунков" привести в соответствие с текстом книг. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.2 Ввиду того, что книга 1 является сводной, то все корректировки по книгам 2-19, согласно замечаний, должны отражаться и в книге 1. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.3 Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа город Сургут   

3.6.8.4 Стр. 9 табл. 1.1 Восточный жилой район Квартал 28А Задвоение объектов: 8-этажный жилой дом со встроенными объектами 

соцкультбыта и гостиничным комплексом на 154 места поз. 105. Qo t = 1,016 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2024 

СГРЭС-2). Исключить данный объект. Согласно выданным ТУ в адрес ЗАО"Аркада": 8-этажный жилой дом со встроенными объектами 

соцкульбыта и гостиничным комплексом на 154 места с тепловой нагрузкой: Qo t =1,016 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч 

(2021 СГРЭС-2) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.5 Стр. 9 табл. 1.1 Восточный жилой район Микрорайон 21-22 Неверно указана тепловая нагрузка объекта ООО "УК "Центр Менеджмент" 

Д.У.ЗПИФ комбинированным "СПС Югория" Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями   подземной 

автостоянкой (мкр.21-22). Qo t = 1,120 Гкал/ч, Qt bc=0,000 Гкал/ч, Qbc h=0,000 Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.6 Стр. 14 табл. 1.1 Восточный промышленный район поселок Кедровый-1 СГМУП "Тепловик" Существующие объекты: Частный сектор 

(СГМУП "Тепловик"), МБОУ СОШ №44, БУ "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного  еста 

жительства", Сургут АГНКС №1 "Газпром", Перспективные объекты: П.В. Бучков, Люзович О.Н., Зиатдинов Р.В. Пояснить зачем в 

таблице перспективных потребителей указаны существующие потребители с приростом тепловой нагрузки 2,7078 Гкал/ч либо указать 

конкретно на какой объект данный прирост нагрузки. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.7 Стр. 16 табл. 1.1 Восточный промышленный район СМП Задвоение объектов: Начальная школа детский сад: Оот=0,2320Гкал/ч, Qb 

=0,3540 Гкал/ч Исключить. Согласно выданным ТУ в адрес ООО"Сибпромстрой -Югория" (Восточный промышленный район): 

Начальная школа - детский сад, расположенный по адресу: г. Сургут, тер .Восточный промрайон с тепловой нагрузкой Qo t =0,2320 

Гкал/ч, Qb=0,354 Гкал/ч, Qt bc=0,4260 Гкал/ч ( 2021г, СГРЭС - 2) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.8 Стр. 31 табл. 1.1 Промышленный район микрорайон ПС -4 Заменить микрорайон ПС-4 на Северный промышленный. Замечание учтено. Правки внесены. 
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3.6.8.9 Стр. 31,32 табл. 1.1 Северный промышленный район Задвоение объектов: - Спортивный комплекс с  скусственным льдом (территория 

"Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) - Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 

(территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) Исключить данные объекты. Так как на стр.42 

(Центральный жилой район, Хоззона) указаны планируемые к подключению объекты, согласно ППТиПМТ: - Спортивный центр с 

универсальным игровым залом с общей тепловой нагрузкой Q=0,602 Гкал/ч; - Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных 

места залом с общей тепловой нагрузкой Q=0,588 Гкал/ч. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.10 Стр. 33 табл. 1.1 Северо -восточный жилой район Микрорайон 30 Исакова Наталья Владимировна. Здание предоставления услуг связи с 

тепловой нагрузкой Qo t =0,0084 Гкал/ч, Qb=0,0 180 Гкал/ч (2022г., СГРЭС - 2).  Объект расположен в мкр. Черный мыс. Заменить мкр. 

30 на мкр. Черный мыс. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.11 Стр. 41 табл. 1.1 Задвоение объектов: Центральный жилой район Микрорайон 20а Жилой комплекс №2 со встроенно - пристроенными 

помещениями административного, торгового, социально - бытового назначения, подземной автостоянкой Qo t =1,5720 Гкал/ч, 

Qb=0,0940 Гкал/ч, Qrec= 1,1383 Гкал/ч ( 2021 г., СГРЭС -1 - П КТС) Исключить. Согласно выданным ТУ в адрес ООО 

Специализированный застройщик "СТХ - ИПОТЕКА": Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и 

общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч ,Qt bc= 1,1383 Гкал/ч (2021г., 

СГРЭС-1 -ПКТС) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.12 Стр. 42 табл. 1.1 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание. Неверно указана тепловая нагрузка на ГВС. Qrec=0,020 

Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.13 Стр.49 рисунок 1.1 На карте-схеме развития систем теплоснабжения обозначить расположение перспективных котельных согласно 

варианту развития 1 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.14 Стр.52 рисунок 1.2 На карте-схеме развития систем теплоснабжения обозначить расположение перспективных котельных согласно 

варианту развития 2 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.15 Стр. 54 табл. 2.1 Стр. 64 табл.2.4 Котельная №1 - 2021г прирост тепловой нагрузки 0,305 Гкал/час Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.16 Стр.77 табл.2.7 Наименование таблицы Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. 1 "Сравнение величины капитальных 

затрат по 3 вариантам, тыс. руб." В книге описывается всего 2 варианта 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.17 Стр. 108-109 Разработчиком видится наиболее рациональным вариант №2 и для дальнейшей проработки разделов схемы 

теплоснабжения учитывается вариант №2 при этом в Разделе 4 стр. 109 из предлагаемых вариантах развития убран вариант №2. 

Привести документацию к единому соответствию. В табл. 3.14 заменить "сценарий 1, 2" на "вариант 1,2". 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.18 Стр.7 "Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1". Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.19 Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения   

3.6.8.20 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.52 Неверно указана тепловая нагрузка объекта ООО "УК "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ 

комбинированным "СПС Югория" Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной 

автостоянкой (мкр.21-22). Qo t = 1,120 Гкал/ч, QrBC=0,000 Гкал/ч, Qbc h=0,000 Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.21 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.56 Задвоение объектов: Восточный промышленный район. СМП Исключить  бъект "Начальная школа 

детский сад" с тепловой нагрузкой Qo t =0,232 Гкал/ч, QrBC=0,000 Гкал/ч, Qbc h=0,354 Гкал/ч. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.22 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.41 Задвоение объектов: 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкультбыта и гостиничным 

комплексом на 154 места поз. 105. Qo t =1,0 16 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2024 СГРЭС-2). Исключить данный 

объект. Согласно выданным ТУ в адрес ЗАО"Аркада": 8-этажный жилой дом со встроенными объектами соцкульбыта и гостиничным 

комплексом на 154 места с тепловой нагрузкой: Qo t =1,0I6 Гкал/ч , Qbc h=0,000 Гкал/ч, Qrec =0,710 Гкал/ч (2021 СГРЭС-2) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.23 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.63 СГМУП "Тепловик" Существующие объекты: Частный сектор (СГМУП "Тепловик"), МБОУ СОШ 

№44, БУ "Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства", Сургут АГНКС №1 

"Газпром", Перспективные объекты: П.В. Бучков, Люзович О.Н., Зиатдинов Р.В. Пояснить зачем в таблице перспективных 

потребителей указаны существующие потребители с приростом тепловой нагрузки 2,7078 Гкал/ч либо указать конкретно на какой 

объект данный прирост нагрузки. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.24 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.64 Задвоение объектов: - Спортивный комплекс с искусственным льдом (территория "Хозяйственной 

зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) - Спортивный комплекс с универсальным игровым залом (территория 

"Хозяйственной зоны СПОПАТ") Qo t =0,2000Гкал/ч (2022 СГРЭС - 1) Исключить данные объекты. Так как в данной таблице на стр.59 

(Центральный жилой район, Хоззона) указаны планируемые к подключению объекты, согласно ППТиПМТ: - Спортивный центр с 

универсальным игровым залом с общей тепловой нагрузкой Q=0,602 Гкал/ч; - Крытый ледовый корт с трибунами на 72 посадочных 

места залом с общей тепловой нагрузкой Q=0,588 Гкал/ч. 

Замечание учтено. Правки внесены. 
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3.6.8.25 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.46 Исакова Наталья Владимировна. Здание предоставления услуг связи с тепловой нагрузкой Qo t =0,0084 

Гкал/ч, Qb=0,0180 Гкал/ч (2022г., СГРЭС - 2). Объект расположен в мкр. Черный мыс. Заменить мкр. 30 на мкр. Черный мыс.  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.26 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.24 Задвоение объектов: Центральный жилой район Микрорайон 20а Жилой комплекс №2 со встроенно - 

пристроенными помещениями административного, торгового, социально - бытового назначения, подземной  автостоянкой Qo t =1,5720 

Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч, Огвс= 1,1383 Гкал/ч ( 2021 г., СГРЭС -1 - ПКТС) Исключить. Согласно выданным ТУ в адрес ООО 

Специализированный застройщик "СТХ - ИПОТЕКА": Жилой комплекс № 2 со встроенными помещениями административного и 

общественного назначения, инженерными сетями (поз.2 по ППТ) Qo t =1,5720 Гкал/ч, Qb=0,0940 Гкал/ч ,Огвс=1,1383 Гкал/ч (2021г., 

СГРЭС -1 - ПКТС) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.27 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.50 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского" Нежилое здание. Неверно указана тепловая нагрузка на ГВС. 

Qrec=0,020 Гкал/ч. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.28 Приложение ЗА, Табл. 4.1 стр.46 Заменить микрорайон ПС-4 на Северный промышленный. Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.29 Стр. 14 Таб. 2.1 В таблице отсутствует информация по строительству детских дошкольных и общеобразовательных школ в 

микрорайонах: 20А, 31 "Б", 38, 44, 35, 43, 42, 41, 30, 28, 23 "А" п. Лунный, Марьина гора согласно ППТ и ПМТ. Указать 

месторасположение объектов: - Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной 

средой (6 шт); - Нежилые помещения для размещения "Билдинг-сада" (2 шт); - Нежилое здание для размещения дошкольной 

образовательной организации (8 шт) - Научно-технологический центр (1шт) - Нежилое здание для размещения учреждения в сфере 

образования (1 шт) - Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации "Школа- детский сад" (1 шт)  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.30 Стр. 16 табл.2.2 Указать месторасположение спортивных объектов Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.31 Приложение ЗА п. 3.1 Табл.4.1 стр. 24 Тепловую нагрузку на объект "Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 

учащихся/100 мест)" принять: Qo t =0,258 Гкал/ч; Овен=0,187 Гкал/ч QrBC=0,000 Гкал/ч в соответствии с запросом ДАиГ 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.32 Приложение ЗА п.31.1.1 Табл. 4.1. стр. 40 Тепловую нагрузку на объект " Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне ЗОА г. 

Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять: Qo t = 1,033 Гкал/ч £)вен= 1,886 Гкал/ч 

QrBC=0,831 Гкал/ч в соответствии с запросом ДАиГ Тепловую нагрузку на объект " Детский сад на 300 мест" принять: Qo t =0,614 

Гкал/ч £)вен=0,373 Гкал/ч Qrec=0,424 Гкал/ч в соответствии с планировочной схемой 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.33 Приложение ЗА п.31.4.1 Табл. 4.1. стр. 40 Перспективные объекты капитального строительства, расположенные в мкр.31 А, принять в 

соответствии с утвержденным ППТиПМТ мкр.31А. Тепловые нагрузки на перспективные объекты неверны, за исключением ИП 

Цветков А.Л. "Гостиничный комплекс "Park side inn", корпус 1 и Акуев Осман Харонович. Центр реабилитации и профилактики 

инвалидов. По всем остальным объектам тепловые потоки привести в соответствие с ППТиПМТ мкр.31А 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.34 Приложение ЗА пп. 7.1; 35.25.2 мкр.28 Табл. 4.1. стр. 27; стр. 49 Задвоение объектов: Нежилое здание для размещения дошкольной 

образовательной организации с тепловой нагрузкой Q=0,546 Гкал/ч и объект ООО "Сибпромстрой-Югория" Детский сад с тепловой 

нагрузкой Q=0,88 Гкал/ч (выданы ТУ) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.35 Приложение ЗА  Табл. 4.1 Мкр.15А Отсутствует объект капитального строительства: «Спортивный центр с универсальным игровым 

залом №9 (СОШ№5, мкр.15А)» Qo t =0,078 Гкал/ч QeeH=0,1604 Гкал/ч Огвс=0,022 Гкал/ч Ообгц=0,260 Гкал/ч. Тепловые нагрузки 

определены в соответствии с запросом ДАиГ. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.36 Приложение ЗА Табл. 4.1. мкр. 24 Отсутствуют объекты капитального строительства жилого комплекса №304 в мкр. 24 города Сургута 

(п.3.1 и п.3.2) согласно утвержденной схеме размещения объектов жилого комплекса №304 в мкр. 24 города Сургута. На месте 

расположения данных объектов в электронной модели указан объект "Городская поликлиника в мкр. "Геолог" на 250 посещений в 

смену" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.37 Приложение ЗА Табл. 4.1. мкр. 30 Проектом предусмотрено подключение 2 школ с одинаковой тепловой нагрузкой. Точка подключения 

едина (проектируемая тепловая камера УТ-5.2). В П. 36.17 стр.57 указан объект "Нежилое здание для размещения дошкольной 

образовательной организации " с нагрузкой 1,8395 Гкал/ч. Что за объект и где расположен на схеме? 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.38 Приложение ЗА п.36.61 Табл. 4.1. стр.63 Мкр. 16А Отсутствует тепловая нагрузка на технологию объекта "Средняя 

общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" 

Отехн=0.302 Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.39 Приложение ЗА п.36.61 Табл. 4.1. стр.63 Мкр.5А Исключить тепловую нагрузку на технологию объекта "Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.40 Мкр.21-22 Отсутствуют тепловые нагрузки на многоквартирные жилые дома 1,2,3 планируемые к подключению от тепломагистрали по 

пр. Комсомольский, согласно утвержденному проекту планировки застройки мкр.21-22. 

Замечание учтено. Правки внесены. 
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3.6.8.41 Приложение ЗА п.29.1, 29.2 Табл.4.1. стр.39 Мкр.31Б Тепловая нагрузка на детский сад указана неверно. Принять в соответствии с 

ППТиПМТ мкр.31 Б: Qor=0,258 Гкал/ч Qbc h=0, 187 Гкал/ч Qrec=0,245r кал/ч £)общ=0,690 Гкал/ч Пояснить, что за жилой дом с 

тепловой нагрузкой Q=0,9715 Гкал/ч (Позиция по проекту планировки/генплану №9) имеется ввиду. На жилой дом №9 заключен 

договор теплоснабжения в 2017 году. Не выданы ТУ на жилой дом №7 с тепловой нагрузкой: Qo t =0,569 Гкал/ч Овен=0,009 Гкал/ч 

QrBC=0,407 Гкал/ч Qo6in=0,985 Гкал/ч Согласно ППТиПМТ мкр.31Б 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.42 Мкр.20А п.5.1 Что за объекты жилой дом позиция 41 и Жилой дом ООО "Сибирский тракт" позиция 60. Таких объектов нет в проекте 

застройки территории. Отсутствуют перспективные объекты от КРП-2, согласно проекту застройки: - Административно-гостиничный 

комплекс на 120 номеров (п.8) с тепловой нагрузкой: Qo t =0,302 Гкал/ч Qbc h=0,419 Гкал/ч Огвс=0,000 Гкал/ч - Здание общественного 

назначения (п.11) с тепловой нагрузкой: Qo t =0.0927 Гкал/ч £)вен=0,1288 Гкал/ч QrBC=0,057 Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.43 Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии   

3.6.8.44 Стр. 18 для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует Котельная №28 п. Юность СГМУП 

"ГТС", предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности указанной котельной, сооружение к 2023 году второй очереди 

котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 Гкал/ч. Заменить на "Новое строительство 

котельной". 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.45 Стр. 20 Табл.7.1 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей (1 

вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.46 Стр. 20 Табл.7.2 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей (2 

вариант) Отсутствует столбец" Балансовая принадлежность " по сравнению с 1 вариантом 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.47 Стр. 21 Табл. 7.3 Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии в целях подключения перспективных потребителей В 

столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.48 Стр.25 Раздел 8 "При сооружении третьего тепловывода «ГРЭС-1 - 18 микрорайон» рекомендуется сооружение пиковой водогрейной 

котельной мощностью 120 Гкал/ч вблизи СГРЭС-1, на 2025 год." Сооружение третьего тепловывода «ГРЭС-1 - 18 микрорайон"в данной 

книге предусматривается во 2 варианте развития системы теплоснабжения города. Согласно данному варианту строительство пиковой 

водогрейной котельной предусматривается мощностью 46 Гкал/ч 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.49 Книга 9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей   

3.6.8.50 Стр. 8 Таб. 2.1 Мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (1 

вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.51 Стр. 12 Таб. 2.2 Мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (2 

вариант) В столбце "Балансовая принадлежность" заменить СГМУП "ГТС" на "Инвестор" 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.52 Таб. 2.1, табл. 2.2 Согласно ППТиПМТ мкр.30 в данном микрорайоне предусмотрено строительство двух школ Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.53 Таб. 2.1, табл. 2.2. Отсутствует школа в мкр.20А Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.54 Таб. 2.1, табл. 2.2. Диаметры тепловой сети на объект «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять 2ДУ150 (согласно ППТиПМТ мкр.27А) 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.55 Таб. 2.1, табл. 2.2 Таблицами предусмотрено строительство 2 детских садов в п. Марьина гора? Уточнить протяженность и диаметр 

согласно ту 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.56 Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловой сети на объект "Школа - детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/ЮОмест)" 

принять 2Ду100 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.57 Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей от УТ-9 до границы земельного участка объекта "Средняя общеобразовательная школа в 

микрорайоне 34 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" на 1500 учащихся в мкр.34 

принять 2Ду 100 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.58 Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей до объекта "Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута 

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" принять 2Ду150 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.59 Таб. 2.1, табл. 2.2 Диаметры тепловых сетей от ТК-97-2 (УТ-2) до границы земельного участка объекта "Нежилое здание для 

размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой" в мкр.24 принять 2Ду 150 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.60 Приложение 9А, 9Б Подключение перспективных объектов капитального строительства привести к единому соответствию с 

электронной моделью. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.61 Таб. 2.1, табл. 2.2 Подключение перспективных объектов капитального строительства на территории мкр. Марьина гора, п. Голд-Фиш, 

Начальная школа-детский сад и переподключение ЦТП-89, ЦТП-101 к новой распределительной сети с последующем изменением зоны 

теплоснабжения мкр. Марьина гора с ООО "СГЭС" наСГМУП "ГТС". В таблице перспективный диаметр теплосети (после реализации 

мероприятия) указан Ду350, а в электронной модели Ду500. Пояснить какой диаметр предусматривается для подключения 

Замечание учтено. Правки внесены 
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перспективных объектов капитального строительства. Диаметры теплосети привести к единому соответствию с электронной моделью. 

Пояснить подключение перспективных объектов Марьина гора от тепломагистрали на ЦТП-89 СГМУП «ГТС» (2 врезки с общей 

тепловой нагрузкой 6 Гкал/ч), при этом на данные объекты выданы ТУ ООО «СГЭС» от собственных тепловых сетей. 

3.6.8.62 Книга 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского окг>уга город Сургут   

3.6.8.63 тр.7 табл. 1.1 В наименовании таблицы заменить слово "прекращений" на "ограничений" За 2020 год в СГМУП "ГТС" возникающие 

функциональные отказы на тепловых сетях не приводили к прекращению подачи теплоносителя потребителям. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.64 Книга 16 Реестр единых теплоснабжающих организаций   

3.6.8.65 Приложение 16А Перспективные зоны действия ЕТО на 2035 год Неверно указана зона действия СГМУП "ГТС" в п. ЦПКРС. Согласно 

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе Сургуте 

данные микрорайоны запитаны от проектируемой котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтрой Деталей» 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.66 Рис.5.1 Зоны действия единых теплоснабжающих организаций в границах города Сургут стр. 30 Неверно указана зона действия СГМУП 

"ГТС" в п. ЦПКРС. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого 

района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от проектируемой котельной ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтрой Деталей» 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.67 Приложение 16А Книга 16 В связи с отсутствием прямых договоров на теплоснабжение с потребителями тепловой энергии ОАО 

"Российские железные дороги" и границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения 

между СГМУП «ГТС» и ОАО "Российские железные дороги", которая установлена на выходе из котельной №13 СГМУП «ГТС», 

просим закрепить зону действия теплоснабжения котельной №13 СГМУП «ГТС» за ОАО "Российские железные дороги" как за 

теплосетевой организацией. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.68 Книга 2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения   

3.6.8.69 Стр.324 По тексту "Котельная №13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС" добавить ... в период останова 

теплофикационного оборудования котельной №14. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.70 Стр. 403 рис 4.1.1 Зона действия комплекса СГРЭС-1 - ПКТС; Приложение 2Ж; Приложение 2А; Зона действия котельной №3 СГМУП 

«Городские тепловые сети». Не верно указана зона действия котельной №3. Согласно проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной 

ЦЖ-2 АО «Завод ПромСтройДеталей» 

  

3.6.8.71 Книга 1 Пояснительная записка   

3.6.8.72 Стр. 133 Используя имеющиеся или возникающие в перспективе возможности переключений нагрузок между источниками, при 

актуализации схемы теплоснабжения в вариантах № 1 и 3 было проведено перераспределение нагрузок между следующими 

источниками.. Вариант №3 схемой ТС не предусматривается 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.73 9.2 Стр. 149 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует,.2 Результаты расчета РЭТ по ЦТП, КРП, ПС. 

Присоединенная (перспективная)тепловая нагрузка ЦТП-? Гкал/час Откуда такие данные по нагрузкам. Просьба пояснить. 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.74 Стр. 215 «Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству 3-го тепловывода СГРЭС-1». при этом разработчиком 

предлагается 2 варианта. Требуется пояснение 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.75 Стр. 217 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 Обеспечения перспективных потребителей требуемой 

тепловой энергией от источников тепловой энергии по вариантам. Привести перечень потребителей и тепловые нагрузки согласно 

замечаний книга №3, 6. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.76 стр. 284 «Вариант №2 теплоснабжения потребителей от существующих энергоисточников и новых локальных котельных Подключение 

перспективного района застройки южного и юго- западного планировочных районов поймы реки Обь к запланированной новой 

котельной №10 (проект)». По всем двум вариантом предусматривается строительство 3-го тепловывода. В данной описательной части 

строительство 3-го тепловывода не предусмотрено. Требуется пояснение. 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.77 Стр. 285 Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 Сравнение величины капитальных затрат по 3 вариантам, 

тыс. руб. Заменить «по 3 вариантам» на «по 2 вариантам» 

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.78 Стр. 321, стр.685 и по всему тексту «для перспективных тепловых нагрузок, в посёлке Юность, где в настоящее время действует 

Котельная №28 п. Юность СГМУП "ГТС", предлагается, после исчерпания резерва тепловой мощности указанной котельной, 

сооружение к 2023 году второй очереди котельной (в отдельно стоящем модуле) с повышением установленной мощности до 37,0 

Гкал/ч» Изменить "вторая очередь" на "новое строительство" котельной № 28 п. Юность.  

Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.79 9.8 Стр. 322 Таблица 6.3. В столбце Балансовая принадлежность СГМУП «ГТС» заменить на «Инвестор» Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.80 Стр. 350 Таблица 7.2. В столбце Балансовая принадлежность СГМУП «ГТС» заменить на «Инвестор» Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.81 Стр. 466 «Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: • направление исполнителю заявки о 

подключении к системе теплоснабжения; • заключение договора о подключении; • выполнение мероприятий по подключению, 

Замечание учтено. Правки внесены. 
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предусмотренных условиями подключения и договором о подключении; • составление акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя; составление акта о 

подключении» дополнить следующими пунктами: • получение временного разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования в отношении объектов теплоснабжения и 

теплопотребляю ших установок; • подача тепловой энергии и теплоносителя на  объект заявителя на время проведения  

пусконаладочных работ и комплексного опробования • получение разрешения органа федерального государстве иного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки 

3.6.8.82 Стр. 593 Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 Зоны действия единых теплоснабжающих организаций в 

границах города Сургут. Не верно указана зона действия котельной №3. Согласно проекта планировки и проекта межевания территории 

микрорайонов ЦЖ 1 и ЦЖ 2 центрального жилого района в городе Сургуте данные микрорайоны запитаны от котельной ЦЖ-2 АО 

«Завод ПромСтрой Деталей» 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.83 Стр. 645 Таблица 15.1, 15.2.В наименовании таблицы заменить слово "прекращений" на "ограничений" Замечание учтено. Правки внесены. 

3.6.8.84 Стр. 658 Таблица 15.1.4 2020г Котельная №6 исключить ???   

3.6.8.85 Стр. 191 п.6, стр.420, стр.533 Существует возможность перевода потребителей ЦТП-89 на закрытую схему Исключить ЦТП-89 из 

открытого водоразбора по всем книгам 

Замечание учтено. Правки внесены 

3.6.8.86 Стр. 420, стр. 533 «Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения потребителей от ЦП 1-87, ЦП 1-88, 

ЦТП-90 отсутствует. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения от вышеуказанных ЦТП выполнена в трехтрубном 

исполнении и не предусматривает прокладку сетей горячего водоснабжения.» Исключить ЦТП-89 из открытого водоразбора по всем 

книгам 

Замечание учтено. Правки внесены 

 


